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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que tem 

por objeto principal a aquisição de serviços de manutenção e reparação de grupos eletrobomba e 

agitadores da marca Sulzer, em instalações da Tejo Atlântico. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, integra os seguintes 

elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados 

pelos concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão 

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos; 

d) A proposta; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo prestador de serviços. 

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários documentos 

que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm enunciados no número 

anterior. 

3. Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlântico nos termos previstos no artigo 99.º do Código dos 

Contratos Públicos e aceites pelo prestador de serviços nos termos previstos no artigo 101.º do 

mesmo código prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da presente cláusula. 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo contratual 

O contrato inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da data da sua outorga, mantendo-se em vigor pelo 

prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo das obrigações acessórias, as quais perdurarão para além da cessação 

do contrato. 
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CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos 

ou nas cláusulas contratuais e respetivos anexos, da celebração do contrato decorrem para o 

prestador de serviços as seguintes obrigações: 

1.1. Gerais 

1.1.1. Realizar as tarefas e supervisionar o processo inerente à reparação de grupos 

eletrobomba e agitadores, cumprindo para o efeito o disposto no Anexo I ao presente 

documento; 

1.1.2. Executar, pelos preços unitários indicados na sua proposta e dentro do período fixado, 

os fornecimentos e serviços definidos no Caderno de Encargos e respetivos anexos;  

1.1.3. Efetuar quaisquer outros fornecimentos e serviços que se mostrem conexos, 

consequentes e necessários para a cabal e perfeita execução contratual; 

1.1.4. Afetar à execução do contrato, os meios humanos necessários à correta prestação dos 

serviços, em quantidade, qualificações e experiência profissional;  

1.1.5. Garantir a qualidade dos serviços de acordo com os normativos internos em vigor na 

Tejo Atlântico;  

1.1.6. Executar os trabalhos de manutenção em tempo útil, no prazo definido no caderno de 

encargos ou pela Tejo Atlântico, de modo a não influir com as rotinas normais de 

exploração, as condições de segurança das infraestruturas, pessoas, bens e o tratamento, a 

quantidade e a qualidade das águas tratadas, salvaguardando as incidências ambientais; 

1.1.7.  Cumprir as normas ambientais e regras de segurança e de proteção ambiental em vigor; 
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1.1.8.  Remover, transportar e enviar a destino final adequado os resíduos resultantes dos 

trabalhos da sua responsabilidade nos termos da legislação em vigor, por quem esteja 

legalmente habilitado para o efeito;  

1.1.9. Providenciar, mediante prévia solicitação da Tejo Atlântico, todos os meios humanos e 

equipamentos, necessários e considerados suficientes para apoio a todas as reparações 

que forem efetuadas nos equipamentos especificados no Caderno de Encargos, de acordo 

com as ocorrências ou avarias, que se verifiquem, conforme as listas dos preços unitárias 

integrantes da proposta adjudicada; 

1.1.10. Responder às solicitações da Tejo Atlântico, cumprindo os tempos de atuação, de acordo 

com os níveis de urgência por estes definidos em cada caso. 

2. O prestador de serviços obriga-se a aceitar e respeitar o Manual de Prestador de serviços da Tejo 

Atlântico, disponível no site da empresa https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt. 

 

3. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 

os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo.  

 

Cláusula 6.ª 

Local da Prestação de Serviços 

A prestação de serviços desenvolver-se-á nos termos e nos locais e infraestruturas melhor definidas 

nos Anexos I e II ao presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 7.ª 

Forma de prestação do serviço 

1. O objeto do contrato incidirá sobre a prestação dos serviços referidos genericamente na Cláusula 

Primeira. 

2. Perante uma solicitação efetuada por escrito pela Tejo Atlântico para reparação de um grupo 

eletrobomba ou agitador, o prestador de serviços terá um prazo de dois dias uteis após a receção da 

comunicação para levantar o equipamento a reparar numa das instalações da Tejo Atlântico melhor 

identificadas no Anexo II deste caderno de Encargos. 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/
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3. Após a execução dos trabalhos de abertura e limpeza do equipamento o prestador de serviços deverá 

efetuar o exame técnico com vista á apresentação de um orçamento à Tejo Atlântico, o qual não 

poderá exceder o tempo de dois dias uteis após o levantamento do equipamento das instalações da 

Tejo Atlântico e deverá indicar expressamente o prazo proposto de reparação, o qual não deverá 

exceder os 10 dias úteis. 

4. A Tejo Atlântico aceitará ou não o orçamento efetuado ao abrigo do número anterior, facto que 

comunicará ao prestador de serviços. 

5. Após a comunicação de aceitação referida no ponto anterior o prestador de serviços terá o prazo até 

dez dias uteis para realizar a reparação do equipamento e entregá-lo nas instalações da Tejo Atlântico, 

exceto em situações devidamente justificadas pelo prestador de serviços e aceites pela Tejo Atlântico. 

6. Consideram-se como situações devidamente justificadas nomeadamente aquelas em que o prestador 

de serviços solicite um conjunto de reparações de equipamentos em simultâneo, excedendo a 

capacidade de resposta do prestador de serviços, ou por prazos de entrega de materiais por parte do 

fabricante superiores aos prazos referidos em 5 e 6. 

7. Poderão ser solicitados serviços de reparação simultâneos em vários equipamentos, nas condições 

definidas no Anexo I e de acordo com os equipamentos listados no Anexo III a este Caderno de 

Encargos, no entanto a Tejo Atlântico compromete-se a procurar ajustar a quantidade de 

equipamentos enviados simultaneamente para reparação de forma equilibrada entre o grau de 

urgência de reparação dos mesmos e a capacidade de resposta do prestador de serviços, devidamente 

comprovada e aceite pela Tejo Atlântico. 

8. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade mínima trimestral, reuniões de coordenação com os representantes da Tejo 

Atlântico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

9. As reuniões previstas no número 8 serão alvo de uma convocação por parte da Tejo Atlântico, o qual 

deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

10. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo prestador 

de serviços devem ser integralmente redigidos em português. 

11. O contrato inclui o fornecimento de serviços de manutenção preventiva ou corretiva, a que visa repor 

os equipamentos nas condições ideais de funcionamento de forma programada ou após a ocorrência 

de avarias ou falhas. 

12. Incluem-se no âmbito do contrato e nos serviços de manutenção preventiva e corretiva as seguintes 

operações: 
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f) Rebobinagem de motores de indução de várias potências, fases (essencialmente 

trifásicos) e polos (essencialmente 2 e 4 polos); 

g) Beneficiação do isolamento de motores de indução de várias potências, fases 

(essencialmente trifásicos) e polos (essencialmente 2 e 4 polos); 

h) Pintura da carcaça de bombas, agitadores e motores; 

i) Substituição de ligadores de enrolamentos; 

j) Equilibragem dinâmica de rotores; 

k) Corte, retificação e metalização de veios desgastados; 

l) Substituição de veios de rotor, incluindo remoção veio antigo, fabrico de novo veio 

e equilibragem dinâmica do rotor; 

m) Substituição de peças como rolamentos, empanques e vedantes; 

n) Testes de todos as bombas reparadas e motores rebobinados; 

o) Transporte dos grupos eletrobomba e agitadores dos locais da AdTA melhor 

identificados no Anexo II ao presente Caderno de Encargos para as instalações do 

prestador de serviços e vice-versa; 

p) Ensinamentos necessários para a melhor utilização dos equipamentos e sistemas; 

q) Mão-de-Obra necessária à execução de qualquer serviço; 

r) Todos os encargos de transporte, deslocação de técnicos e materiais, bem como os 

respetivos riscos. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1. No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos equipamentos reparados, ou cada trimestre de 

execução do contrato, a Tejo Atlântico procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos 

reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar à Tejo Atlântico 

toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

3. No caso de a análise da Tejo Atlântico a que se refere o n.º 1 não comprovar a conformidade dos 

equipamentos entregues com as exigências técnicas ou legais, ou no caso de existirem discrepâncias 

com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, a Tejo 

Atlântico deve disso informar, por escrito, o prestador de serviços.  

4. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pela Tejo Atlântico, às alterações e complementos necessários para 

garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos 

exigidos.  

5. Após a realização, pelo prestador de serviços, das alterações e complementos necessários, a Tejo 

Atlântico procede a nova análise, nos termos do n.º 1.  
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6. Caso a análise da Tejo Atlântico a que se refere o n.º 1 comprove a conformidade dos equipamentos 

reparados entregues pelo prestador de serviços com as exigências técnicas e legais, e neles não sejam 

detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos 

no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do termo 

dessa análise, declaração de aceitação.  

7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de eventuais 

discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos 

previstos no Caderno de Encargos.  

 

Cláusula 8.ª 

Conformidade e garantia técnica 

O prestador de serviços fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues á Tejo Atlântico em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do prestador de 

serviços e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código 

do Contratos Públicos e demais legislação aplicável.  

 

Cláusula 9.ª 

Dever de sigilo 

1. O prestador de serviços obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa à Tejo Atlântico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo 

ou em relação com a execução do contrato.  

2. O prestador de serviços obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

3. O prestador de serviços obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou obtidas 

na execução do contrato e que a Tejo Atlântico lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos após a extinção das 

obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas.  
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Cláusula 10.ª  

Tratamento de dados pessoais  

1. No caso de o prestador de serviços necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do 

contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e adequada 

prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo 

com as instruções da Tejo Atlântico, nos termos da legislação aplicável à proteção de dados pessoais.  

2. O prestador de serviços não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio.  

3. O prestador de serviços deve cumprir rigorosamente as instruções da Tejo Atlântico no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados pessoais.  

4. O prestador de serviços deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruição 

acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, e contra qualquer 

outra forma de tratamento ilícito dos mesmos.  

5. O prestador de serviços deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos 

pela Tejo Atlântico, ou por quem atue em representação deste.   

6. O prestador de serviços deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo 

presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um 

compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de confidencialidade, 

sendo o prestador de serviços responsável pela utilização dos dados pessoais por parte dos mesmos.  

7.  Mediante solicitação escrita da Tejo Atlântico, o prestador de serviços deve, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos 

números anteriores.  

8. O prestador de serviços deve comunicar de imediato à Tejo Atlântico quaisquer reclamações ou 

questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais.  

9. O prestador de serviços encontra-se adstrito a notificar de imediato a Tejo Atlântico de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que seja 
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objeto.  

10.  Se o prestador de serviços tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, alteração, 

acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, a Atlântico disponibilizando-

lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-o das categorias e número de titulares 

de dados afetados, das prováveis consequências da violação, assim como fornecer-lhe qualquer outra 

informação que a Tejo Atlântico possa razoavelmente solicitar.  

11.  Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao prestador de serviços, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a Tejo 

Atlântico: 

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e 

prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa 

violação;   

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e  

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte da 

autoridade de supervisão.  

12.  O prestador de serviços obriga-se a ressarcir a Tejo Atlântico por todos os prejuízos em que este 

venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente por 

indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou processos 

propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.   

13.  O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do prestador de serviços 

e a verificação de inexistência de garantias de compliance do prestador de serviços é fundamento de 

resolução do presente contrato com justa causa pela Tejo Atlântico, podendo implicar o dever de 

indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 

 

Cláusula 11.ª  

Conservação de dados pessoais  

1.  O prestador de serviços deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a um ano 

após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as 
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instruções dadas pela Tejo Atlântico.  

2. Dependendo da opção da Tejo Atlântico, o prestador de serviços apagará ou devolverá todos os dados 

pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, a menos que a 

conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável.  

  

Cláusula 12.ª  

Transferência de dados pessoais  

O prestador de serviços não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita da Tejo Atlântico, exceto se o 

prestador de serviços for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse 

caso, a Tejo Atlântico antes de proceder a essa transferência. 

 

Cláusula 13.ª 

Dever de cooperação 

1. O prestador de serviços deve cooperar com a Tejo Atlântico ou com qualquer outra empresa do 

Grupo AdP, mediante solicitação, designadamente nas seguintes situações: 

a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas obrigações nos 

termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais tratados pelo prestador de 

serviços em representação da entidade adjudicante;  

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequência a qualquer 

avaliação, inquérito, notificação ou investigação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou 

entidade administrativa com atribuições e competências legais equiparáveis. 

 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA TEJO ATLÂNTICO 

Cláusula 14.ª 

Preço Contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 
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constantes do presente caderno de encargos, a Tejo Atlântico deve pagar ao prestador de serviços o 

preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente 

devido. 

2. O preço contratual não pode ser superior a 125 000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros). 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída à Tejo Atlântico, incluindo despesas de alojamento, alimentação, 

deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de 

meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes 

ou licenças. 

 

Cláusula 15.ª 

Condições de pagamento  

1. A(s) quantia(s) devida(s) pela a Tejo Atlântico, nos termos da cláusula anterior, deve(m) ser paga(s) no 

prazo de 30 (trinta) dias após a receção pelo mesmo das respetivas faturas, as quais só podem ser 

emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida após o integral cumprimento das 

obrigações contratuais decorrentes de cada prestação do serviço solicitada e aceite pela Tejo Atlântico. 

3. No final de cada serviço solicitado, a que corresponderá um pedido de compra ao contrato, será 

emitida uma fatura abrangendo todas as obrigações vencidas nesse pedido de compra. 

4. Os pagamentos serão efetuados de acordo e em função das quantidades efetivamente realizadas, tendo 

por referência a lista dos preços unitários adjudicada. 

5. Em caso de discordância por parte da Tejo Atlântico quanto aos valores indicados nas faturas, deve 

este comunicar, por escrito, ao prestador de serviços, os respetivos fundamento estando o prestador 

de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

6. A falta de pagamento dos valores contestados pela Tejo Atlântico não vence juros de mora nem justifica 

a suspensão das obrigações contratuais do prestador de serviços, devendo, no entanto, a Tejo Atlântico 

proceder ao pagamento da importância não contestada. 

7. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.1, as faturas são pagas através de 
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transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo prestador de serviços. 

8. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, os 

pagamentos ao prestador de serviços serão automaticamente suspensos por igual período. 

 

Cláusula 16.ª 

Faturação  

1. As faturas a apresentar pelo prestador de serviços à Tejo Atlântico, emitidas em observância com o 

disposto no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos, devem conter os elementos necessários 

a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, os quais devem ser apresentados 

de forma desagregada. 

2. A faturação deve obedecer às seguintes condições: 

a) Ser acompanhada da informação relativa aos serviços previstos no presente caderno de 

encargos prestados durante o período de faturação.  

3. Durante o período transitório estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei, n.º 123/2018, de 28 de dezembro, as 

faturas são emitidas pelo prestador de serviços em formato papel. 

4. Decorrido o período transitório referido no número anterior, as faturas eletrónicas a emitir pelo 

prestador de serviços devem conter, para além do definido no n.º 1 do artigo 299.º-B do CCP, a 

informação complementar identificada na especificação UBL, conforme ficheiro disponível 

em  https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica. 

5. Para efeitos do número anterior, a emissão de faturas deve ser efetuada em formato XML certificado, 

acompanhado do respetivo PDF, sendo remetido para o endereço eletrónico a indicar pela Tejo 

Atlântico. 

6. A emissão de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlântico não será objeto de qualquer 

cobrança adicional.  

 

 

 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica


 

Caderno de Encargos Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação de Bombas e Agitadores 

Sulzer - TA_19_217_CM_S_014_DMA 

 

SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Cláusula 17.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pela 

Tejo Atlântico e, identificado na cláusula 24ª. 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a 

execução do contrato pelo prestador de serviços. 

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, 

determina ao prestador de serviços que adote as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas à 

correção dos mesmos. 

 

CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Cláusula 18ª 

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Tejo Atlântico pode exigir do 

prestador de serviços o pagamento de uma sanção, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Por cada dia de atraso em relação aos tempos fixados nos pontos 1, 2 e 4 da Cláusula 6ª, 

haverá lugar à aplicação de penalidade de 50€ (cinquenta euros) diários; 

b) Por cada situação ocorrida conforme o ponto 3 da Cláusula 7ª haverá lugar á aplicação de 

penalidade de 100€ (cem euros); 

2. O valor acumulado das sanções a aplicar não poderá exceder o limite máximo de 20% do preço 

contratual.  

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a Tejo Atlântico decida não proceder à resolução 

do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%. 
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4. Ao valor da sanção contratual previsto no número anterior são deduzidas as importâncias pagas 

pelo prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente serviços objeto do contrato 

cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a respetiva resolução. 

5. A Tejo Atlântico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As sanções contratuais previstas na presenta cláusula não obstam a que a Tejo Atlântico exija uma 

indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 19.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, cumulativamente 

e em relação à parte que as invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; e  

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas 

circunstâncias. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou de 

outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus 

que sobre ele recaiam; 
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d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, logo 

após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o cumprimento das 

obrigações contratuais. 

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo prestador de serviços das suas obrigações 

contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Tejo Atlântico a 

resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do código dos contratos públicos, não tendo o 

prestador de serviços direito a qualquer indemnização. 

 

Cláusula 20.ª 

Resolução do contrato por parte da Tejo Atlântico 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Tejo Atlântico pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, na caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na prestação dos serviços objeto do contrato superior a 10 (dez) dias 

ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso em determinada prestação 

excederá esse prazo; 

b) Deficiências graves na qualidade das prestações efetuadas, ou dos materiais aplicados. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos 

previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pela 

Tejo Atlântico. 
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Cláusula 21.ª 

Resolução do contrato por parte do prestador de serviços 

1. O prestador de serviços pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

2. Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos, o 

direito de resolução é exercido por via judicial  

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo prestador de 

serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a 

que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 22.ª 

Seguros 

1.  É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, dos 

seguintes riscos:  

a) De acidentes de trabalho para todo o pessoal, de acordo com as leis vigentes; 

b) De responsabilidade civil de 1.000.000,00€ (um milhão de euros), de todas as viaturas que 

circulem nas áreas de contrato, cobrindo todos os danos corporais e materiais; 

c) De responsabilidade civil cruzada (do tipo “Contractor All Risks”), no valor de 1.000.000,00€(um 

milhão de euros) por sinistro para cobertura dos danos causados à Tejo Atlântico e terceiros em 

geral, até ao término do contrato. Para além das coberturas normais da apólice referida deverão 

ser ainda cobertos, pelo menos, os seguintes riscos: 

i. Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em matérias e produtos a aplicar 

e/ou armazenados, quer nas instalações ou estaleiros do segurado quer em trânsito 

dentro e fora das instalações; 

ii. Perdas ou danos acidentais provocados a cabos, tubagens e outros serviços 

subterrâneos, bem como às estruturas existentes, edifícios e terrenos vizinhos. 

2. A Tejo Atlântico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 
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contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o prestador de serviços fornecê-la no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 23.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao 

seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, de acordo com 

a boa-fé. 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento 

tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

3. No prazo de 15 (quinze) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a outra 

do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

 

Cláusula 24.ª 

Comunicações 

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre a Tejo Atlântico e o 

prestador de serviços relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso 

de receção ou correio eletrónico, para os seguintes contatos: 

Águas do Tejo Atlântico: 

 Águas do Tejo Atlântico 

 Gestor do contrato: José Martins 

 Morada: Fábrica da Água de Alcântara, Av. de Ceuta 

 Telefone n.º 21 3107900 
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 Correio eletrónico joao.s.silva@adp.pt 

 

Prestador de serviços: 

 Nome: 

 Morada:  

 Telefone n.º  

 Correio eletrónico:  

2. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado o 

aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços postais. 

3. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data constante do 

respetivo recibo de receção e leitura remetido pelo recetor ao emissor. 

 

Cláusula 25.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

Cláusula 26.ª 

Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

Cláusula 27.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, domingos e 

dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.ºdo Código 

dos Contratos Públicos 

mailto:joao.s.silva@adp.pt
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ANEXO I 

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

1. Âmbito dos trabalhos 

 
1.1. Rebobinagem de motores de indução trifásicos de várias potências. 

1.2. Beneficiação do isolamento de motores trifásicos de indução de várias potências. 

1.3. Pintura da carcaça de motores. 

1.4. Substituição de ligadores de enrolamentos. 

1.5. Equilibragem dinâmica de rotores. 

1.6. Corte, retificação e metalização de veios desgastados. 

1.7. Substituição de veios de rotor, incluindo remoção veio antigo, fabrico de novo veio e 

equilibragem dinâmica do rotor. 

1.8. Testes de todos os equipamentos intervencionados e motores rebobinados 

Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra e materiais tais como kits, impulsores, 

brackets, fios, cartões isolantes, vernizes, casquilhos, etc. 

 

 

2. Especificações dos materiais a aplicar 

 

2.1. Condutores de cobre para bobines: 

2.1.1. Fio de cobre esmaltado de dupla camada classe H. 

 

2.2. Vernizes 

2.2.1. Vernizes de classe H. 

 

2.3. Materiais de isolamento 

2.3.1. Materiais de classes de isolamento H 

 

2.4. Fios ligadores de enrolamentos 

2.4.1. Fios de cobre flexíveis adequados às classes de isolamento H. O calibre dos condutores e o 

tipo de metal devem ser os mesmos dos condutores das bobines. 

 

2.5. Rolamentos 

2.5.1. Rolamentos de qualidade equivalente SKF. 

 

 
3. Condições de execução dos trabalhos 
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3.1. Os condutores da bobinagem não devem ser removidos por queima com chama direta. As 

bobinas devem ser removidas com uso de corrente DC ou por meios mecânicos. Todo o 

cuidado deve ser tido para evitar danos nos canais. Os canais devem ser devidamente limpos. 

3.2.  As características da bobinagem a executar devem ser exatamente iguais ao da bobinagem 

original do motor a rebobinar. 

3.3. Na montagem, e se necessário, o prestador de serviços deverá substituir qualquer parte do 

motor tal como rolamentos, ventoinha, bloco de terminais, caixas de rolamento, parafusos, 

anilhas, etc. 

 

 
4. Ensaios a motores 

 

Os seguintes ensaios devem ser executados, devendo os seus resultados ser registados no 

relatório de acompanhamento: 

4.1. Medição de isolamento entre fases e á massa 

4.2. Resistência Ohmica (indicação da temperatura ambiente ou conversão para 20º graus) 

4.3.  Índice de Polarização 

4.4. Índice de absorção 

4.5. Índice de envelhecimento 

4.6. Consumos do motor em funcionamento/vazio 

 

 
5. OUTRAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 
5.1. Identificação de pessoal 

A identificação do pessoal ao serviço do Prestador de serviços será feita de acordo com o regulamento 

de prevenção e segurança em vigor no Tejo Atlântico. 

 

 

5.2. Condições de entrada e permanência nas infraestruturas 

As condições de entrada e permanência do pessoal do Prestador de serviços nas infraestruturas 

obedecerão ao regulamento de prevenção e segurança em vigor. 

 

 

5.3. Condições de acesso e circulação de viaturas 

O acesso e circulação de viaturas ao serviço do Prestador de serviços estarão condicionados ao 

regulamento de prevenção e segurança em vigor no Tejo Atlântico. 

 

 

5.4. Horário normal de laboração 

O pessoal do Prestador de serviços fica sujeito ao horário normal de funcionamento dos serviços da 

entidade adjudicante, isto é, num período compreendido entre as 8 horas e as 17 horas, ou entre as 9 

horas e as 18 horas, consoante os locais de intervenção. 
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5.5. Documentação Técnica  

5.5.1. A Tejo Atlântico coloca à disposição do Prestador de serviços toda a documentação 

respeitante aos equipamentos objeto do contrato. 

5.5.2. Atualizações de esquemas e desenhos: 

5.5.2.1. A falta de esquemas e/ou desenhos de quaisquer equipamentos não será motivo para a não 

execução dos trabalhos, devendo, nestas circunstâncias, ser tomadas todas as precauções para 

uma adequada realização. 

5.5.2.2. Sempre que haja trabalhos executados pelo prestador de serviços que originem alterações de 

equipamentos, ou da sua lógica de funcionamento, o Prestador de serviços ficará obrigado a 

atualizar ou realizar os esquemas e relatórios descritivos de funcionamento o mais completo 

possível mesmo que não possua nenhuns elementos de base, devendo ser apresentados 

também em formato digital. 

5.5.2.3. Os elementos criados e atualizados deverão estar prontos e entregues aos responsáveis da 

entidade adjudicante no prazo máximo de 1 (um) mês após finalização dos trabalhos, devendo, 

no entanto, ser fornecida uma cópia provisória no momento da respetiva entrada ao serviço. 

 

 

5.6. Extravios 

A Tejo Atlântico não assume qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de qualquer ferramenta, 

máquina ou material que seja propriedade do Prestador de serviços ou que lhe tenha sido entregue. 

 

 

6. PROCEDIMENTOS DAS INTERVENÇÕES 

 

6.1. Princípios Gerais 

6.1.1. A execução dos trabalhos objeto do contrato deverá estar e ser conforme com as 

especificações aplicadas a cada equipamento, as recomendações dos construtores ou 

projetistas, as diretivas dadas pela entidade adjudicante, as obrigações e garantias contratuais 

do prestador de serviços ou fabricante, mesmo se certos pormenores não forem 

mencionados explicitamente nos documentos. 

6.1.2. A Tejo Atlântico pode fiscalizar a execução dos trabalhos e mandar suspender os que não 

estejam a ser realizados segundo as especificações técnicas do trabalho e do equipamento, 

não cumpram as boas regras da arte, não utilizem as ferramentas adequadas, ou não cumpram 

as melhores condições de segurança. 

6.1.3. Nem a fiscalização da Tejo Atlântico, nem o facto de este ordenar essa suspensão, diminui a 

responsabilidade do Prestador de serviços relativamente ao contrato e à realização dos 

trabalhos. 

6.1.4. O Prestador de serviços seguirá os programas de intervenção e de inspeção elaborados pela 

Tejo Atlântico. 

 

 
6.2. Simultaneidade de execução de trabalhos 
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6.2.1. A Tejo Atlântico poderá solicitar a execução de reparações de diversos equipamentos em 

simultâneo, devendo o prestador de serviços, caso não tenha capacidade de resposta nas suas 

instalações, de proceder a subcontratação de serviços. 

6.2.2. Nos casos em que o prestador de serviços proceda á recolha de mais do que um equipamento 

em simultâneo no mesmo transporte será aplicado o preço de transporte do equipamento 

com potência mais elevada. 

 

 
6.3. Prazos 

O Prestador de serviços deverá, após pedido da entidade adjudicante, via telefone ou por qualquer meio 

escrito ou digital, garantir os prazos estipulados por forma a não incorrer em penalizações conforme 

previsto no art.º 14 do Caderno de Encargos. 

a) A recolha de equipamento para reparação no prazo de 2 dias úteis após comunicação da Tejo 

Atlântico; 

b) A realização de diagnóstico e orçamento de reparação no prazo de 2 dias uteis após a recolha 

do equipamento nas instalações da Tejo Atlântico melhor identificadas no anexo II deste 

Caderno de Encargos;  

c) A reparação do equipamento e sua entrega nas instalações da Tejo Atlântico no prazo máximo 

entre 5 e 10 dias uteis, a acordar entre as partes, ou outro prazo em casos devidamente 

justificados e aceites pela Tejo Atlântico. 

 

6.4. Implicações dos Atrasos 

6.4.1. Se no decurso dos trabalhos se verificarem atrasos em relação ao programa acordado, o 

Prestador de serviços obriga-se ao recurso imediato dos meios extraordinários exigidos, 

cujos encargos serão da sua responsabilidade. 

6.4.2. Quando os atrasos conduzirem à impossibilidade de elevação ou tratamento de água residual 

aplicar-se-á o disposto neste caderno de encargos quanto a penalizações, conforme descrito 

no artigo 17º. 

 

6.5. Durante a Execução dos Trabalhos 

6.5.1. Prevenção e Segurança 

6.5.1.1. O Prestador de serviços poderá usar procedimentos de segurança próprios, mediante 

aprovação, se estes forem mais rigorosos do que os em vigor na entidade adjudicante. 

6.5.1.2. Os trabalhos identificados com risco elevado, e como tal, carecendo de cumprimento de 

regras específicas de segurança, são trabalhos: 

a) Em altura; 

b) De manutenção com riscos elétricos associados, em especial com equipamentos 

em carga; 

c) Em espaços confinados, com riscos de presença de gases tóxicos, inflamáveis e 

explosivos; 

d) Em equipamentos que possam libertar substâncias perigosas; 
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e) Em espaços inundáveis; 

f) Com riscos de queda; 

g) De transporte e/ou elevação mecânica de cargas ou pessoas; 

h) De utilização, ou manutenção de equipamento, considerado perigoso (Portaria 

172/00 de 23 de março); 

i) Em equipamentos com peças móveis ou rotativas; 

j) Em espaços com ruído e/ou vibrações elevados; 

k) Em espaços com falta ou má iluminação; 

l) Em espaços com má ventilação; 

m) Em ambientes térmicos adversos; 

n) Utilizando fogos nus:  

i) Soldaduras, forjas, aquecedores de rebites, lâmpadas a fogo nu (lamparinas), 

e aparelhagem de aquecimento de asfaltos; 

ii) Resistências de aquecimento, caso não estejam contidas em invólucros 

antideflagrantes; 

iii) Material elétrico não antideflagrante, ou intrinsecamente seguro, capaz de 

produzir faíscas. Por exemplo: grupos de soldadura elétrica, interruptores, 

baterias, sistemas elétricos de motores de equipamentos, etc.; 

iv) Motores de explosão ou de combustão interna, que não estejam dotados de 

proteção adequada; 

v) Decapagens, trabalhos com buril, rodas de esmeril, chumbadouros, 

ferramentas de percussão, etc.; 

vi) Equipamentos geradores ou registadores de sinais elétricos, ou com emissão 

de raios X, gama, ou outros, sem proteção intrínseca. 

6.5.1.3. Os trabalhos descritos no ponto anterior, para além do cumprimento dos procedimentos 

específicos de segurança, não deverão ser executados sem acompanhamento. 

6.5.1.4. A entidade adjudicante reserva-se o direito de suspender e/ou condicionar o trabalho sempre 

que não sejam cumpridos os procedimentos de segurança em vigor. O Prestador de serviços 

não poderá invocar a suspensão e/ou o condicionamento dos mesmos para evitar a aplicação 

de penalizações conforme previsto na cláusula 17ª. 

6.5.1.5. Será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, devendo ser utilizado a título 

indicativo e não exclusivo, os equipamentos ou acessórios de segurança ou proteção 

individual. 

 

6.6. Modificações e Alterações 

6.6.1. O Prestador de serviços poderá propor as modificações que julgar úteis, devendo para esse 

efeito apresentar todos os esclarecimentos necessários à sua apreciação, e aguardar a 

autorização por escrito da entidade adjudicante, não podendo estas propostas de alteração 

vir a justificar qualquer atraso. 
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6.6.2. Após a conclusão dos trabalhos de modificação o Prestador de serviços constituirá e 

entregará um dossier contendo os relatórios de inspeção e ensaios, se existirem. 

 

6.7. Fim dos Trabalhos 

6.7.1. No final dos trabalhos o Prestador de serviços solicitará, por escrito, a respetiva receção. Esta 

receção é efetuada por intermédio duma validação por parte da entidade adjudicante 

referente ao trabalho em questão. 

6.7.2. O acompanhamento dos trabalhos, a aprovação dos ensaios e as inspeções feitas pela entidade 

adjudicante, não desobrigam o Prestador de serviços das suas responsabilidades. 

6.7.3. Só após a verificação e/ou a autorização da entidade adjudicante poderá ser montado ou 

fechado qualquer equipamento e dado por concluído o trabalho. 

 

6.8. Falta de Conformidade 

Na falta de conformidade com este caderno de encargos ou após deteção de qualquer deficiência, o 

Prestador de serviços obriga-se a modificar, reparar ou substituir o equipamento ou material em causa, 

sem qualquer encargo para a entidade adjudicante. 

 

 

 

7. Avaliação Do Contrato 

 

7.1. Inspeções. Auditorias Técnicas 

A entidade adjudicante reserva-se o direito de efetuar inspeções ou auditorias técnicas (periódicas ou 

esporádicas) pelos fabricantes, representantes autorizados ou por outras entidades tecnicamente 

reconhecidas, aos equipamentos instalados. Os custos decorrentes dessas ações serão suportados pela 

entidade adjudicante, não se dispensando por parte do Prestador de serviços, a realização dos trabalhos 

de manutenção aos referidos equipamentos, a que se encontra sujeito de acordo com o estabelecido 

neste caderno de encargos. 
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ANEXO II 

LOCAIS DE LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS A INTERVENCIONAR E 

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS INTERVENCIONADOS 

 

 

A. Município de Lisboa 
       

 A.1. Subsistema de Alcântara Morada C. Postal Localidade 
  A.1.1 ETAR de Alcântara Av. de Ceuta 130 1070-056 Lisboa 

 
 A.2. Subsistema de Chelas Morada C. Postal Localidade 
  A.2.1 ETAR de Chelas Estrada de Chelas 113 1900-150 Lisboa 

 

 A.3. Subsistema de Beirolas Morada C. Postal Localidade 
  A.3.1 ETAR de Beirolas Rua Chen He, Parque das Nações 1990-193 Sacavém 
       

 

 

B. Município de Loures 
       

 B.1. Subsistema de Frielas Morada C. Postal Localidade 
  B.1.1 ETAR de Frielas Rua 25 de Setembro, Cruz da Pedra 2640-312 Frielas 
       

 

 B.2. 
Subsistema de São João da 

Talha 
Morada C. Postal Localidade 

  B.3.1 ETAR de S. J. Talha Estrada Nacional 10 - km 139 2695-671 S. J. Talha 

 

 

C. Municípios de Cascais e Oeiras 
       

 C.1. 
Subsistema da Costa do 

Estoril 
Morada C. Postal Localidade 

  
C.1.1 

C.1.2 

 

ETAR da Guia - ETFL 

ETAR da Guia – ETFS 

 

E.N. 247 

Rua Humberto Delgado 

 

2750-642 

 

 

Cascais 

Alcabideche 

 

 

 

D. Município de Vila Franca de Xira 
       

 D.1. Subsistema de Alverca Morada C. Postal Localidade 

  D.1.1. 
ETAR de Alverca do 

Ribatejo 
  Alverca 
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 D.2. Subsistema de V. F. de Xira Morada C. Postal Localidade 
  D.7.1. ETAR de V. F. Xira Estrada Nacional 10 - km 115,5 2600-147 V. F. Xira 

 

 

 
E. Município de Mafra 
       

       

 E.1. Subsistema da Ericeira Morada C. Postal Localidade 

  C.7.1 ETAR da Ericeira Estrada de Ribeira de ilhas 2640-051 Santo Isidoro 

 E.2. Subsistema de Mafra Morada C. Postal Localidade 

  C.10.1 ETAR de Mafra Rua do Caminho do Cemitério 2640-393 Mafra 

 E.3. Subsistema da Malveira Morada C. Postal Localidade 

  C.11.1 ETAR da Malveira  Estrada Nacional 116 - km 14, Casal Novo 2665-254 Malveira 

       

 
F. Município de Óbidos 
       

       

 F.1. Local Morada C. Postal Localidade 

  
Armazém 

das 

Gaeiras 

 Zona Industrial da Ponte Seca lote 

nº9  
2510-752 

Gaeiras -

Óbidos 
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ANEXO III 

LISTAS DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS NO ÂMBITO DO 

CONTRATO, NA VERTENTE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA 

 

 
Equipamentos Sulzer 

 

 

Localização ETAR / E. 

Elevatória 

Modelo nº 

Bombas 

Nº Série 

Alcantara EE Fradeço 

Silveira 

AFP3003,364 M300/6-43 1 3902 

Alcantara EE1 XFP501U-SK3-585-

PE750/8 

2 59580/59581 

Alcantara EE2 XFP501U-SK3-554-

PE1100/6 

1   

Alcantara EE3 AFP5002 ME3000/8-91 1 32432 

Alcantara EE3 AFP5002 ME3000/8-91 1 32431 

Alcantara EE5 AFP(K)2046,1 ME140/6 1 23988 

Alcantara EE5 XFP201G-CB2.1-

PE140/6-D05*10C 

1 12827 

Alcantara EE6 AFPK()2046,1 M140/6 2 28139/23987 

Alverca EE Avieiros XFP201J CB2 PE 300/4-

J-50EX 

3 982/983/984 

Alverca EE Icesa XFP250 CB2 PE 750/4 4 56682/56683/56684/5668

5 

Alverca EE 

Sobralinho 

AFP1049.2 M90/4 1   

Alverca EE Verdelha AFP1543.2B ME140/4 1   

Beirolas EE12 AFP1541.A M90/4 2 17091/18092 

Beirolas EE13 AFP3003.364 M300/6-43 3 5902/5903/5904 

Beirolas EE13 XFP300J-CH2 PE 

300/6EX 

1 3473 

Beirolas EE14 AFP3003.358 M300/6-43 1 5475 

Beirolas EE18 AFP-N40 GLS 1 357 

Beirolas ETAR AFL0601.395 M220/6/42 3 2382 - 2383-2384 

Beirolas ETAR AFP1031,1 M30/4 1 26130 

Beirolas ETAR RW6533 A100/12 

EC380-

415NBR/CR/OPEN/10M 

1 330 



 

Caderno de Encargos Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação de Bombas e Agitadores 

Sulzer - TA_19_217_CM_S_014_DMA 

Bucelas ETAR AFP1041,2 M30/4 1 58270 

Bucelas ETAR XFP100C CB1,3 PE22/4 1   

Chelas EE10 AFP2001.302 M450/4-51 3 3913/3914/3915 

Chelas EE11 AFP(K)1543.1 ME185/4 3 21067/21068/21069 

Chelas EE8 AFP1541.A M90/4 3 18278/18279/21068 

Chelas EE9 AFP2001.295 M370/4-42 2 4342/4344 

Ericeira Arejamento AFP1541,3 M40/4 1 7301 

Ericeira Decantação AFP1041,2 M30/4 2 8745-4002 

Ericeira EE1 AFP 2002.411 M1320/4-

62 

2 1001/1002 

Ericeira EE1 XFP155J-CB2 

PE750/4EX 380-

415V/50HZ 

1 65012 

Ericeira EE11 AFP1048.2 M185/2 2 7881/7879 

Ericeira EE12 AFP1048.1 M200/2 1 7878 

Ericeira EE13 AFP1045.1 M185/4 1 9059 

Ericeira EE2 AFP1044 M110/4-31 1   

Ericeira EE2 XFP100E-CB1.1-PE90/4-

D05*10 

1 19884 

Ericeira EE2 XFP100G-CB1.5-

PE110/4-D05*10C 

1 7116 

Ericeira EE3 AFP1501 M370/4-44 1 378 

Ericeira EE3 AFP1501 ME370/4-45 1 345645 

Ericeira EE4 AFP1001 M185/4-41 4 373/385/386/2060 

Ericeira EE4 AFP1001 ME220/4-41 1 45737 

Ericeira EE5 AFP1001 M300/4-43 2 492/493 

Ericeira EE6 Piranha S21-2D 1 23070 

Ericeira EE9 AFP1001 M220/4-42 1 9124 

Ericeira ETAR AFP1045,1 M185/4 1 9258 

Ericeira ETAR RW4021 A30/8-42 EC 1 2111111 

Ericeira ETAR 

Lamas 2 

AS0830 S13/4D  1 5346 

Ericeira Rec. Lamas AFP1042,2 M304 1 50921 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP1541.A M30/6 D01-

10 

4 71253-71254-71255-

71256 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP1543.1 ME185/4-

D05-10 

3 23671-23672-23673 

Costa do 
Estoril 

ETAR GUIA AFP3001 ME550/6-52 3 38689-38690-38691 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP2073 ME300/4-42 2 38398-38399 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP2046 ME90/6-

D05*10 

2 24328-24329 
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Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP2046.5 ME90/6-

D05*10 

2 24326-24327 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP2571 ME185/6 2 38396-38397 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA RW2022 S13/4-D01-10-

KFM 

1   

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA RW3021 A15/6 EC D01 

10 BC 

1   

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA RW3022 A15/6 EC D01 

10 BC 

1   

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA RW3031 A15/6 EC D01 

10 BC 

1   

Costa do 
Estoril 

ETAR GUIA RW3034 A28/6 EC D01 
10 BC 

1   

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA RW400 A30/8 EC D01 

10 BC 

1   

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP4001 ME1100/6-61 2 38741-38742 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP4001 ME550/6-52 2 38649-38650 

Costa do 

Estoril 

ETAR GUIA AFP6001 ME1100/10-71 4 38933-38934-38764-

38765 

Frielas EE1 AFP1001.309 M220/4-42 1 15603 

Frielas EE2 AFP2001.298 M370/4-44 2 15613/15615 

Frielas EE3 AFP3002.454 M750/6-54 3 15569/15571/15572 

Mafra EE1 AFP1001 ME220/4-41 1 32843 

Mafra EE2 AFP1043,1 M70/2 2 4610-4609 

Mafra EE3 AFP1526.1 M300/4-43 1   

Mafra EE4 AFP1042.A M90/4 1 14038 

Mafra EE6-Rolsada AFP1045,3 ME140/4 1 25782 

Mafra ETAR RW4031 A40/8CR 380-

415/50 

2 2329/2330 

Malveira EE Alcainça 

I 

AFP0834.3 M110/2D 2 29941/29942 

Malveira EE Inicial AFP1042,3 M40/4 2 5500-5501 

Malveira Escorrencia

s 

AFP1042,1 M60/4 2 9894-14019 

Malveira ETAR AFP1042,1 M60/4 3 13833-13835-13836 

Malveira ETAR AFP1042,A M90/4 1 13694 

Malveira ETAR AFP1042.3 M40/4 2 13725-13723 

Malveira ETAR RW 6533 A 100/12-

53EC 

2 1005-1006 

Malveira ETAR XFP100E-CB1.2-PE90/4-

D05*10 

1 11373 
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Malveira Nitratos 1 AFP1541,3 M40/4 1 9375 

Malveira Nitratos 2 AFP1042,2 M60/4 1 14020 

Malveira Tamizagem AFP1541,1 M60/4 1 13731 

Milharado EE8 Tituaria AFP0842.1 M40/2D 1 49838 

Povoa da 

Galega 

EE1 P. 

Galega 

AFP1044 M150/4-32 1 498 

Povoa da 

Galega 

EE1 P. 

Galega 

AFP1045.2 ME160/4 1 29576 

Povoa da 

Galega 

EE2 P. 

Galega 

AFP1045.2 ME160/4 1 29577 

Povoa da 

Galega 

EE2 P. 

Galega 

AFP1045.3 ME140/4 1 25782 

Povoa da 

Galega 

EE3 P. 

Galega 

AFP1044.2 M150/4-32 2 499/495 

Povoa da 

Galega 

EE5-Tituaria AFP0831,2 M22/4 1 41797 

Povoa da 

Galega 

EE6 

Charneca 

AFP1045.1 M185/2 2 5804/5803 

Povoa da 

Galega 

EE8-

Tintuaria 

AFP0832,4 M40/2 1 5273 

Povoa da 

Galega 

ETAR AFP1042,2 M60/4 2 5526-5527 

S. João 

Talha 

ETAR AFP1041,1 M30/4 2 80081-77617 

Vila Franca 

Xira  

EE6 - 

Quintas 

AFP1048.2 ME185/2 1   
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