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N° DO CIRCUITO 2.1 2.2 2.3 24 25 2.6
ORIGEM DO CIRCUITO Q. PISO TERREO Q. PISO TERREO Q. PISO TERREO Q. PISO TERREO Q. PISO TERREO Q. PISO TERREO
TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS
DESTINO DO CIRCUITO CIRCULACAO QUARTO QUARTO QUARTO LAVAGEM ROUPA RESERVA
POTENCIA ( kVA)
INTENSIDADE NOMINAL (A)
CANALIZACAO VV3G2,5 VW3G2,5 VW3G2,5 VWV3G2,5 VW3G2,5
TIPO DE SAIDA MONOFASICA MONOFASICA MONOFASICA MONOFASICA MONOFASICA MONOFASICA
FASES L1 L2 L3 L1 L2 L3
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