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Base com 19 DC Input/ 11 Relay Output

1 - Carta 16 Input - 24VDC

2 - Carta 16 Input - 24VDC

3 - Carta 16 Output

4 - Carta 16 Output

6 - Carta 4 Analog Input

fornecido na base do Processador

, Caso nao seja

7- Carta ETHERNET

PLC Tipo Allen_Bradley, Micrologix 1400, com pilha, com porta Ethernet/IP, porta RS485, porta RS232 e configuracdo I/O 19 entradas e 11 saidas digitais e 4 entradas em corrente analdgica ou equivalente.
Nota.: Caso ndo seja nenhuma das marcas assinaladas devera ser incluido o preco de uma licenca do software de programacdo do PLC e cabo de programacao.
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