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CAPITULO I - Disposicées iniciais

Clausula 1.2 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
dmbito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Reabilitacdo Interior e Telas de
Cobertura dos Reservatérios R9 - Oliveira do Douro e R30 - Carvalhos e Substituicdo do Sistema
Mecénico de Impermeabilizacdo das Juntas de Dilatacdo da Laje de Fundo do Reservatério R18B
(10.000 m3) - Rasa”.

Cladusula 2.2 - Disposicées por que se rege a empreitada
1- A execugdo do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), com a redacdo dada pelo Decreto-Lei
n.2 111-B/2017 de 31 de agosto, posteriores declaracSes de retificacdo;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislac§o complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construgcdo, a revisdo de precos, as instalacbées do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou apenas
pelo «programa» Nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]J;
e) A proposta adjudicada;
) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
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de encargos.

Cldusula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo [ou 0 programa, nO caso
previsto no n.? 3 do artigo 43.© do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢cbes
juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao
da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 51.°2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegcas do
projeto de execugdo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.¢ 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Cldusula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

] - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugcdo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
Jjuntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Cldusula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execugcdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do

CCP, descritos no anexo Il.4.

CAPITULO Il - Obrigacées do empreiteiro

SECCAO | - Obrigacées contatuais

Clausula 6.2- Obrigacées principais do empreiteiro

1 - Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o empreiteiro
obrigacdo principal de executar a empreitada de acordo com o estipulado neste caderno de
encargos.

2 - Impendem ainda sobre o empreiteiro as demais obrigacbes previstas no Caderno de
Encargos e outras obrigacbes previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente os decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais - Reg (UE) 2016/679 do Parlamento

Europeu e Conselho.

Cldusula 7.2- Objeto do dever de sigilo

1 - O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa & Aguas de Gaia, EM, SA, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.

2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagcdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengcdo pelo empreiteiro ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
Clausula 8.2- Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do

cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
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subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Cldusula 9.2 - Protecdo de dados pessoais
1 - Nos termos do disposto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados aprovado pelo Reg.
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, o empreiteiro obriga-se a:

a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Aguas
de Gaia, EM, SA unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto deste contrato;

b. Observar os termos e condicbes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes
aos dados tratados;

c. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d. Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a
Aguas de Gaia, EM, SA esteja vinculada, desde que tais regras |he sejam previamente
comunicadas;

e. Adotar todas as medidas de caracter técnico e organizativo necessarias e adequadas a
garantir a protecdo dos dados pessoais tratados por conta da Aguas de Gaia, EM, SA
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo
Ou acesso ndo autorizados e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito.

f.  Prestar 8 Aguas de Gaia, EM, SA toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do
presente contrato e manter a Aguas de Gaia, EM, SA informada em relacdo ao tratamento
de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagcdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao
incumprimento das disposicées legais em matéria de protecdo de dados pessoais.

2 - O empreiteiro serd responsavel por qualquer prejuizo em que a Aguas de Gaia, EM, SA venha
a incorrer em consequéncia do tratamento por parte da mesma ou dos seus colaboradores de

dados pessoais em violacdo das normas legais aplicéveis e/ou do disposto no presente contrato.

SECCAO Il - Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 10.2 - Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,

planeamento e execugcdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
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seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestio de residuos de construgcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucdo de acordo com os modelos constantes
nos anexos /.5 e Ill.7 do presente Caderno de Encargos;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagcdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete também ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execug¢do da obra,
desighadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacbes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.? 3 do artigo 50.2 do CCP;
d) A apreciagcdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagcdo
dos trabalhos;

) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
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previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
9) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea ),
h) A elaboracédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
5 - O empreiteiro devera cumprir o estipulado nos artigos 52 a 10° do Cddigo da Estrada
aprovado pelo Decreto-Lei 114/94 de 3 de maio e posteriores alteracdes, e na alinea ) do artigo
142 do Regulamento Municipal relativamente ao acompanhamento policial, nomeadamente,
solicitar a intervencdo da PSP/GNR ou Policia Municipal, a expensas prdprias, sempre que o local
ou perigo da obra o determinem, nomeadamente nas vias de trafego intenso ou centros urbanos
de grande circulacdo pedonal.
6 - O empreiteiro é responsavel pela sinalizacdo dos trabalhos de acordo com o Decreto-
Regulamentar n.® 22-A/98 de 1 de outubro e posteriores alteracbes e o determinado pela
Fiscalizacdo desta Empresa, bem como eventuais reparacdes provocadas por avarias ou

acidentes, assim como danos provocados a terceiros.

Clausula 112 - Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracées aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugcdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagcdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra necessaria, em cada
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unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugcdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizacao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.2 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

] - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢cdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessarias a recuperagcdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo
de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucio.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 13

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE G}':"'.Ln":"n Data: abr,/2020

SECCAO Il - Prazos de execucdo

Cldusula 13.2 - Prazo de execucdo da empreitada
1- O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execu¢cdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,
caso esta ultima data seja posterior.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.
3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagc3o.
4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1, o dono da
obra em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execug¢do constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucio.
6 - Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.® 5 do artigo 373.2 do CCP.
7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-o

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugcdo
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da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

essa suspensao.

Clausula 14.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiuem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsées do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugcdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

Clausula 15.2 - Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugcdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputadvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sangcdo contratual
al prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangcao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugcdo da obra quando recupere o atraso

na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Cldusula 16.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO IV - Condicées de execucdo da empreitada

Clausula 17.2 - Condicbes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 18.2 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensoées, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos nos 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, ©
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagcdo daqueles materiais e
elementos de construgcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo

de preparagcdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
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aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizaré os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissées», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a

mais ou @ menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoesx».

Clausula 19.2 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo serad aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Cldusula 20.2 - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.
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Clausula 21.2 - Reclamacdo contra a nédo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicbes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagcdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0OS NoOvosS ensaios a que a reclamagcao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 22.2 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 23.2 - Aplicacdo dos materiais e elementos de construcdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, oS processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 24.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construcdo
1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2 - As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.2 - Depdsito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 26.2 - Erros ou omissées do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solugcdo da obra por que se rege a execugcao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracbes aos elementos
da solugdo da obra necessarias a sua execugcao, quando os mesmos tenham integrado o caderno
de encargos relativo ao procedimento de formacdo do contrato.

3 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugcdo
ordene ao empreiteiro.

4 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugcdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissées, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de
encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses
erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegio.

Clausula 27.2 - Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos prazos

e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdalculos justificativos e especificacbes de
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qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciadas pelo autor do projeto de execugcdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 28.2 - Mencées obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do
artigo 81.¢ do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugcao
da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 29.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso,
quais 0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Cldusula 30.2 - Medicdes
1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugcdo

c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 31.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugcdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugcdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciaré os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 32.2 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

7 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
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nado incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugcdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.? 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizagcao daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 33.2 - Execucdo do Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e
Demolicdo
1 - Incumbe ao empreiteiro ou ao concessiondrio executar o Plano de Prevencdo e Gestdo de
RCD (PPG), de forma a assegurar o cumprimento dos principios gerais de gestjo de Residuos de
Construcdo e Demolicdo (RCD) e das demais normas respetivamente aplicaveis, tais como:

e A promog¢do da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;

o A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo

seletiva dos RCD;

o A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal
ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestio licenciado;
e Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de
residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
2 - O PPG pode ser alterado pelo Dono de Obra na fase de execucdo, sob proposta do produtor
de RCD, ou, no caso de empreitadas de concecdo-construcdo, pelo adjudicatario com a
autorizagcdo do dono da obra, desde que a alteragcao seja devidamente fundamentada.
3 - O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades
competentes, ou para consulta pelo dono de obra, e ser do conhecimento de todos os
intervenientes na execugcdo da obra.

4 - Durante a fase de execucdo, o empreiteiro ou o concessiondrio deverd manter e atualizar os
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registos associados a execugcdo do PPG, bem como evidéncias do seu correto acompanhamento,

nomeadamente:
a) As tabelas 1, 2 e 3 do PPG (anexo Ill.7 do presente Caderno de Encargos) deverdo ser

preenchidas com as quantidades medidas de RCD e atualizadas durante a execugcdo da
obra, relativas a: Registos da identificacdo e quantidade materiais reciclados incorporados
em obra e de materiais reutilizados em obra, identificacdo de RCD produzidos em obra e
respetivas quantidades encaminhadas para reciclagem, valorizacdo ou eliminagcao.

b) Copias das guias de transporte de RCD e dos certificados de rececdo de RCD emitidos
pelos operadores licenciados destinatarios dos residuos.

c) Copias das licencas dos operadores de gestdo de residuos, destino dos mesmos, emitidas
pelas entidades competentes;

d) Copias das licencas para transporte de residuos por contra de outrem no caso de os
residuos serem transportados por um transportador que ndo é o produtor de residuos
nem um operador de gestdo de residuos licenciado.

e) Outras evidéncias consideradas relevantes e necessarias, e sempre que solicitadas pelo

dono de obra.

5 - Concluidos todos os trabalhos, a Entidade Executante/ Adjudicatdrio entregard, no ato da
Rececdo Provisdria (ou da udltima Rececdo provisoria, se aplicavel) ao Dono da Obra, o PPG com
todos os registos e evidéncias enumerados nas alineas a), b), ¢) d) e e) descritas no n.° 4,
completos com os dados observados e registados durante a execucdo da obra e do PPG., bem
como, registo de novos elementos considerados relevantes, e que atestem a correta execucdo do
Plano de Prevencdo e Gestido de Residuos de Construcdo e Demolicdo, nos termos da legislacdo

aplicavel.

SECCAO V - Pessoal

Clausula 34.2 - Obrigacées gerais

] - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugcdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apods ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exifa, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cldusula 35.2 - Hordrio de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2- Sem prejuizo de ter de dar a conhecer ao diretor de fiscalizacdo da obra o programa de
trabalhos, a realizacdo de trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, deverd ser,
sempre, precedida de prévia autorizacdo do Dono da Obra.

3 - O pedido de autorizacdo da realizacdo de trabalhos fora do horario de trabalho ou por turnos,

mencionado no ponto anterior, devera ser formulado por escrito.

Clausula 36.2 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0S encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacées.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exifa, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 44.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observdncia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il - Obrigacdes do dono da obra

Cldusula 37.2 - Preco base

1 - Considera-se para valor base, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, a quantia de
€300.000,00 (trezentos mil euros) ndo incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado.

2 - Para efeitos do presente procedimento, uma proposta sera considerada anormalmente baixa

se o seu valor for 20% (vinte) ou mais inferior ao preco base.

Clausula 38.2 - Preco e condicoes de pagamento

7- Nao obstante o previsto no numero anterior, e considerando que as quantidades previstas
poderdo ndo vir a ser atingidas, s6 serdo devidos ao empreiteiro os pagamentos relativos a
trabalhos efetivamente realizados.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicées mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
30.2

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 4 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicavelis,

nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 39.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 2922 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugcdo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigagcdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apos a notificagcdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a

referida obrigacdo, nos termos do n.¢ 9 do artigo 295.2 do CCP.

Cldusula 40.2 - Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugcdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va / Vit x Vpt — Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va / Vt x Vot — Vrt

em que:
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Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 41.2 - Descontos nos pagamentos
Para o presente procedimento ndo é exigida a prestacdo de caugcao, podendo ser retida a quantia
de até 10% dos pagamentos a efetuar nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 42.2 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 43.2 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de “Série de
Precos”.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

S’ My’ M2’ E’
CcC = a + by + b2+t + C + d
S M; Mo E

Em que:

C - Coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar a0 montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
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um somatorio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas
para cima sempre que o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se
o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S’ - Indice ponderado de custo de m&o de obra relativo ao periodo a que respeita a reviso;
S - Mesmo indice relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas;
M’ (m) - Indices ponderados de custos de materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
fungdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
M (m) - Mesmos indices relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das
propostas;
E’ (m) - Indices ponderados de custos de equipamentos de apoio, em fungcdo do tipo de obra,
relativos ao periodo a que respeita a revisao;
E (m) - Mesmos indices relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das
propostas;
a, bl, b2 (..) - Coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mdo de obra, dos materiais e
dos equipamentos de apoio;
d - Coeficiente que representa a parte ndo revisivel da adjudicacdo, com aproximacdo as
centésimas.

No presente caso sera:

INDICE COEFICIENTE SIGNIFICADO

SeS’ a =045 M&o-de-obra

Mre M br=0,01 Inertes

M2e M b2 = 0,10 Azulejos e mosaicos

Msze M’z bz = 0,07 Chapa de aco macio

Mse My b4 = 0,07 Cimento em saco

Mse M’s bs = 0,071 Vidro

Ms e M’s bs =022 Tubagem de aco e aparelhos para canalizacbes

Mre M’ br=0,02 Tintas para construgcdo civil
c =007 Equipamentos de apoio
d=0,]0 Constante

SECCAO VI - Seguros

Cldusula 44.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em Vvigor,
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durante o periodo de execugcdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recegcdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 45.2 - Objeto dos contratos de seguro

1- O Empreiteiro devera subscrever uma Apolice de Seguro que devera abranger, pelo menos, as
coberturas conforme o Termo de Responsabilidade, constante do anexo | ao presente Caderno
de Encargos, o qual devera assinado pelo legal representante do adjudicatario e entregue,
devidamente autenticado na empresa Aguas de Gaia, EM, SA nos quinze dias subsequentes a
assinatura do contrato de execugcdo da empreitada.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

3 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a

obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
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passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

4 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveirs.

5 - No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

6 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel previsto

no n.2 3 desta cladusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 46.2 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagcdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representaco.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Técnico Superior.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagcao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com oS aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderad impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
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aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.? 4 da clausula 10.2

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestido de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 47.2 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nhomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 48.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.® 3 do artigo
304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 49.2 - Rececédo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizagcdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
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que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 50.2- Prazo de garantia
1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagées técnicas, de acordo com a alinea b) do n.? 2 do artigo 397.°2 do CCP;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.°2 do CCP.
2 - Caso tenham ocorrido rececbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 51.2 - Rececdo definitiva
1 - No final do prazo (ou de cada um dos prazos, se forem fixados varios) de garantia previsto na
cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
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pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcido dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 - S3o0 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegcdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoéria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 398.2 do CCP.

Cldusula 52.2 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucdo
] - Feita a recegcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Nos contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 50.2 seja superior a dois anos,
verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacées contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo,

¢) No final do terceiro ano, 15% da caugdo;

d) No final do quarto ano, 15% da caug¢do;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.
4 - A mora na liberagcdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
cauc¢do prestada por periodo superior ao que seria devido.
5 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢co da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI - Disposicées finais

Cldusula 53.2 - Deveres de colaboracdo reciproca e informagcdo
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacbes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 54.2 - Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 - A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagcao do contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptacées, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pre¢os.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apods a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacbes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.
Clausula 55.2 - Resolugcdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 333.2 do CCP, podem ser
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consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo empreiteiro]:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;
¢c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservadncia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sancbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caug¢do pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacdao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;
[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucado,
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.° do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razb8es de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importadncia.

Clausula 56.2 - Resolugcdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro,
9) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacées parciais, o retardamento da consignagcdo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a
20 % do preco contratual;
) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢cdo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
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excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.? 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaracdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 57.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 58.2 - Comunicacées e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicacbes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 59.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | - TERMO DE
RESPONSABILIDADE SEGUROS
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SEGUROS

e TERMO DE RESPONSABILIDADE

A seguradora (o.eveenn. ), com sede em (uvevevevvvvvreveverenn, ) garante que ao subscrever 0s
contratos anexos ao presente termo de responsabilidade ndo estabelece qualquer reserva as
garantias minimas exigidas pelo Dono da Obra, AGUAS DE GAIA, EM, SA, aqui expressas e que as
condicbes contratuais - gerais, especials e particulares - estido absolutamente de conformidade

com os termos da presente declaragcdo:

CONDICOES CONTRATUAIS

1. SEGURADO: (uuccererevvcrerenn, ), ha qualidade de adjudicatarios e de Empreiteiros Gerais e todas
as entidades intervenientes no obra, nomeadamente:

a) Todos os sub-Empreiteiros, Fornecedores, Tarefeiros, Montadores e quaisquer outros
quando exercam a sua atividade para os trabalhos objeto do seguro e nos locais da sua
realizacdo;

b) Os Consultores e Fiscais da Obra;

¢) O Dono da Obra.

2. OBJETO DO SEGURO: (Designacdo da Empreitada)

3. LOCAL DO RISCO: (Localizacdo do risco seguro)

4. PER/ODO DO SEGURO:

4.1. Inicio: 00/00,/00

4.2.Prazo de construcdo, montagem e ensaios: (0000) Dias, incluindo Domingos e Feriados;
4.3.Manutencdo Completa: (60) meses apds a rececdo provisdria da obra ou entrada em servigco;
4.4.Responsabilidade Civil: Desde o inicio da Obra até ao final do periodo de manutengao.

4.5.0 prazo indicado em 4.2 é automaticamente prorrogado se a Rececdo Proviséria da obra se
efetuar apos a data inicialmente prevista.

5. RISCOS COBERTOS:

5.1.Apdlice de Construcdo: Garantia de quaisquer perdas ou danos materiais, imprevistos ou
acidentais, verificados nos bens objeto dos trabalhos descritos nas Condicées Particulares
dos contratos e nas maquinas e equipamentos seguros, seja qual for a causa, com excecdo
das excluidas, ocorridos no local dos trabalhos, durante o periodo de constru¢cdo, montagem
e ensaio, no limite dos capitais enunciados também nas condicbes particulares do contrato,
nomeadamente os resultantes de:
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511 Incéndio;

5.1.2. Explosdo;

5.1.3. Impacto de Raio,

5.14. Queda de Aeronaves;

5.15. Roubo,

5.1.6. Intempéries:

a) Geada;

b) Granizo;

c) Neve,

d) Cheias;

e) Inundacoées;
f)  Furacao;

g) Ciclone;

h) Tufdo.

5.1.7. Riscos Sismicos, considerando-se como tal: tremores de terra, terramotos, erupcébes
vulcdnicas, maremotos e ainda o incéndio resultante destes fendmenos,
considerando-se como um unico sinistro todos os eventos que ocorram dentro do
limite de 72 horas;

5.1.8. Afundimento, deslizamento de terreno ou colapso;

5.19. Avalanches;

5.1.70. Greves Tumultos e Alteracbes da Ordem Publica;

5.1.11. Atos de Terrorismo, Vandalismo, Maliciosos ou de Sabotagem

5.112. Falhas de funcionamento, Insuficiéncia e Negligéncia;

5113 Riscos do Fabricante;

5.1.14. Remocdo de escombros, incluindo a demolicdo de partes ndo recuperaveis, bem
como quaisquer custos adicionais em que o SEGURADO na qualidade de
empreiteiro principal ou qualquer das entidades referidas em 1) incorram na
protecdo dos bens seguros para evitar ou minimizar eminentes agravamentos de
perdas ou danos apds ocorréncia de sinistro indemnizavel, no limite dos capitais
segquros ;

5.1.15. Manutencdo Completa;

5.1.76. Trabalho Extra e Frete Expresso, incluindo despesas com horas extraordinadrias,
trabalhos noturnos, aos domingos e dias feriados, bem como transportes especiais
destinados a abreviar o tempo das reparacoes;

5.117. Frete Aéreo;

5.118. Honordrios de Arquitetos, Engenheiros, Consultores, Técnicos e Fiscais,
razoavelmente incorridas e necessarias ao estudo e retificacdo de erros, defeitos ou
vicios dos objetos ou dos trabalhos seguros, que causaram as perdas ou danos
verificados;

5.1.19. Ensaios, Testes de Equipamentos e/ou Instalacées;

5.120. Estruturas existentes e/ou Propriedade Adjacente;

5121 Consequéncias de erros e omissées de projeto, de calculo ou desenho;

5.2. Responsabilidade Civil Extra Contratual e Responsabilidade Civil Cruzada.

521 Responsabilidade Extra Contratual - Garantia do pagamento das indemnizacbes
que, em conformidade com a legislacdo em vigor, possam ser exigiveis a quaisquer
das entidades referidas em 1) enquanto civilmente responsaveis por todos os
prejuizos ou danos causados a terceiros, com excecao dos dolosos, desde que
diretamente relacionados com a execu¢do dos trabalhos de construcdo montagem
e manutencdo dos bens seguros e que ocorram no local dos trabalhos ou
contiguos, durante o periodo fixado em 4.). Inclui-se nesta garantia o reembolso de
custas e outras despesas judiciais consequentes do acidente e outras despesas
efetuadas com o consentimento expresso da seguradora ou razoavelmente
incorridos, tudo no limite do capital contratado.

522 Responsabilidade Civil Cruzada - Considerando que o conceito de segurado se
estende a todas as entidades referidas em 1), para efeitos da presente cobertura,
cada uma delas sera considerada como parte independente, pelo que se aplicam as
disposicbes como se tivessem sido emitidas apodlices separadas para cada um. Fica
ainda acordado que esta garantia sO funciona por auséncia ou insuficiéncia de
cobertura mais eficaz.

52.3. As garantias previstas sdo extensiveis a utilizacdo de explosivos.
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5.3. Clausulas Especiais consideradas:
5.3.1. Drenagens;
5.3.2. Medidas de Seguranca para chuvas, cheias e inundacbes;
5.3.3. Pavimentos;
53.4. Assentamentos;
5.3.5. Trabalhos de construcdo por trocos (150 ml);
5.3.6. Valas e tubagens externas;
5.3.7. Medidas de prevencdo e incéndio.

6. CAPITAIS A SEGURAR

6.1. Obra de Construcdo Civil: € ........... (Valor da Adjudicacdo), abrangendo:

6.1.1. Trabalhos permanentes e/ou tempordrios a realizar, previstos e ndo previstos no
caderno de encargos, mas sempre no limite do capital seguro, bem como o0s
materiais ou matérias primas necessarias a realizacdo dos mesmos e que nele irdo
ser incorporados desde que armazenados no local de realizagdo destes trabalhos;

6.1.2. Montagem de Maquinas, Instalagbes e Estruturas de qualquer tipo, quando partes
integrantes da obra, incluindo o valor das maquinas, instalagcbes e estruturas, mais
0S custos das respetivas montagens.

6.1.3. Estaleiros, incluindo todo o tipo de equipamento (de construcdo), Armazéns,
Barracas, Depdsitos e/ou Silos, Instalacées de energia elétrica, dgua, ar comprimido
e qualquer tipo de condutas, independentemente do seu fim e ainda bens dos
trabalhadores (no limite de € 249,40/trabalhador);

6.14. Méaquinas de Construgcdo e Montagem - Maquinas e equipamento auxiliar de
construcdo e montagem presente no local da realizacdo dos trabalhos;

6.2. Garantias com capitais proprios:

6.2.1. Encargos com horas extraordinarias e frete expresso €24.939,90 (limite maximo de
indemnizagcdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra);

6.2.2. Verba adicional para compensacdo de sobrecustos €24.939,90 (limite maximo de
indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra)

6.2.3. Honorarios Técnicos €4.987,98 (limite maéximo de indemnizacdo por sinistro ou
conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite de sinistros no periodo total
da Obra)

6.2.4. Demolicdo e Remogcdo de escombros no limite de €49.879,79 (limite maximo de
indemnizagcdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra);

6.2.5. Estruturas existentes e/ou propriedade adjacente, no limite de €498.797,90 (limite
maximo de indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa
e sem limite de sinistros no periodo total da Obra);

6.2.6. Responsabilidade Civil Extra Contratual e Responsabilidade Civil Cruzada -
€748.196,85 (limite maximo de indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros
provenientes de uma mesma causa e sem limite de sinistros no periodo seguro).

6.3. O valor do seguro da Obra referido em 6.1. sera atualizado sempre que o contrato seja
aditado de um contrato adicional que aumente o valor da empreitada, quer por trabalhos a
mais, revisdo de precos, ou outras.

7. FRANQUIAS

7.1. Danos a Obra :
7.1.1. Forcas da natureza, abatimento ou deslize de terrenos, colapso, consequéncias de erros
de projeto e Periodo de Manutencdo:

€12.469,95
7.1.2. Qutros riscos:
€12.469,95

7.1.3. Incéndio, Raio e Explosdo:
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€12.469,95

7.2. Responsabilidade Civil
7.2.1. Danos materiais causados a terceiros em geral:

10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €4.987,98.
7.2.2. Edificios e terrenos vizinhos
10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €7.481,97.
7.2.3. Danos a bens existentes pertencentes ao Dono da Obra
10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €4.987,98.

8. CONDICOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES

8.1. Exclusées Gerais

8.1.1. Valor das Franquias Expressas;

8.12. Responsabilidade Criminal, Ma Fé, Multas, Penalidades, ou Prejuizos por demora,
retencdo ou ndo conclusdo dos trabalhos, falta de rendimento das instalacées ou
defeitos estéticos, perda de mercados ou de contratos;

8.1.3. Causados por faltas ou defeitos existentes a data da elaboracdo do contrato de
seguro que fossem ou devessem ser do conhecimento do segurado;

8.14. Atos ou omissbes dolosos do SEGURADO, ou dos seus legais representantes;

8.1.5. Riscos atomicos;

8.1.6. Riscos de Guerra (considerando-se como tal todos os riscos bélicos, declarados ou
ndo, e ainda confiscagdo, requisicdo ou destruicdo por ordem de autoridade de
facto ou de jure);

8.1.7. Acidentes enquadraveis em Seguros Obrigatorios

8.2. Exclusbes Especiais:
8.2.1. Nas Perdas ou Danos Materiais

a) Uso ou desgastes normais, falta de uso, corrosdo, oxidacdo, cavitagcdo, incrustacoes
ou deterioracdo devida a condicbes atmosféricas consideradas normais. As
exclusées previstas sdo limitadas as partes ou bens diretamente afetados, ndo
sendo extensivos as perdas ou danos verificados em outras partes ou bens como
consequéncia de acidentes devidos a tais efeitos ou falhas;

b) Custos com trabalhos de conservacdo ou manutencdo normais;

¢) Perdas ou danos indiretos;

d) Perdas ou danos em valores ou suportes de dados escritos ou magnéticos;

e) Perdas de inventario, salvo se ocorrerem por risco coberto pelas apodlices;

f) Danos provenientes de avarias mecdnicas ou elétricas, falhas ou desarranjos,
congelacao de liquido refrigerante, ma lubrificagdo ou falta de 6leo ou liquido de
refrigeracao. Contudo se em consequéncia de tal avaria, desarranjo ou falta ocorrer
posterior acidente, os danos resultantes serdo indemnizaveis;

g) As perdas ou danos em veiculos com matricula que circulem na via publica, exceto
quando usados no local dos trabalhos como instrumentos destes;

h) Perdas ou danos em veiculos anfibios ou aéreos, salvo quando confinados ao local
dos trabalhos;

822 Na Responsabilidade Civil (Extra Contratual e Cruzada)

a) Danos provocados a bens objeto de outras garantias previstas nos contratos
subscritos;

b) Danos decorrentes de acidentes de viagcdo provocados por veiculos que nos termos
da legislacdo em vigor, estejam obrigados a possuir sequro;

¢) Causados em qualquer pessoa em servico no local de trabalho desde que tais
danos resultem de acidente enquadravel na legislacdo sobre acidentes de trabalho
ou doencas profissionais

d) Danos por risco de poluicdo;

e) Danos provocados que estejam ou devessem estar ao abrigo de seguros
obrigatarios;

8.3.Vigéncia do Seguro
8.3.1. O contrato inicia-se com os primeiros trabalhos;
8.3.2 A responsabilidade da Seguradora termina com a rececdo provisoria da obra ou
antes sempre que o Dono da Obra a ponha em uso ou ao servigco, salvo no que
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decorre de ensaios, testes ou experiéncias requeridas.

8.4. Periodo de manutencdo - Ficam abrangidos durante o periodo de manutencdo acordado as
perdas e danos resultantes de:
a) Trabalhos executados por qualquer uma das entidades previstas em 1) a fim de
cumprirem as responsabilidades fixadas na clausula de manutencdo;
b) Ou que tenham tido origem em facto praticado no local de risco, durante o periodo de
execucdo dos trabalhos, mas anterior ao inicio do periodo de manutencéo.

8.5.Indemnizacdes:
a)Havendo lugar a reparacdo, as indemnizacées corresponderdo ao custo das reparacées
necessarias para repor os bens danificados no mesmo estado em que se encontravam no
momento anterior ao da ocorréncia dos danos;
b) No caso de perda total a indemnizacdo correspondera ao valor em novo dos bens
danificados;

8.6.Reposicdo automatica do Capital Seguro - Apds o pagamento de qualquer indemnizagdo, os
capitais seguros quando contratualmente afetados, terdo de ser automaticamente repostos.

8.7.As apdlices sé poderdo ser resolvidas:

8.7.1. No caso de rescisdo do contrato dos trabalhos seguros;

8.7.2. Nos termos do Dec. Lei 162/84

8.7.3. Os contratos ndo poderdo ser anulados ou reduzidos sem prévia autorizacdo do
Dono da Obra, entendendo-se como tal o aviso, sem resposta com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia em relacdo a data efeito;

8.7.4. Perante terceiros, em matéria de responsabilidades garantidas ndo podera ser
oponivel qualquer clausula, cujo cumprimento seja da exclusiva competéncia do
tomador do contrato

8.7.5. Assiste ao Dono da Obra a possibilidade de se substituir ao devedor para
salvaguarda dos seus interesses.

8.8.E reconhecido o principio de arbitragem, no caso de duvidas surgidas na aplicacdo e dmbito
do contrato, ou existindo discorddncia quanto a avaliacgdo amigavel dos prejuizos
resultantes de sinistro, nos termos habituais nestas circunstancias.

Mais se declara que a totalidade dos trabalhadores empregues na obra, independentemente da
entidade a quem prestem servico, ou mesmo sendo profissionais independentes, estao
abrangidos por um contrato de seguro de Acidentes de Trabalho em conformidade com o Dec.
Lei 100/97. Nas apdlices de seguro de Acidentes de Trabalho deve constar uma cldusula com o
seguinte teor: “O presente contrato ndo poderd ser anulado ou as suas garantias reduzidas sem
prévio conhecimento de AGUAS DE GAIA, EM, SA”

de de 2020

Assinaturas
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ANEXO Il - POLITICA DA QUALIDADE,
AMBIENTE E SEGURANCA
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TR T Y

EMPRESA MUNICIPAL, S&

Polftica da Qualidade, Ambiente e Seguranca

“Os nossos Colaboradores s&c o bem mais preciosc nesta grande equipa Agua de Gala, como a
Agua é o bem mais preciose na Vida."

Com uma mudanca de paradigma, uma nova visdo para 05 préximos anos € uma nova agenda para o futuro,
mantendo-nos conscientes das nossas responsabilidades na gestdo de recursos, melhoria centinua,
dirninuicso dos impactos da nossa atividade sobre o meio ambiente e no controlo dos riscos e perigos gue
podem afetar as pessoas envelvidas nos processos, comprometemao-nos:

Garantir 2 disponibilidade e a gualidade da agua segura, em tode © concelho.

Assegurar a recolha das adguas residuais, o tratamento ¢ a qualidade de efiuentes rejeitades no meio
hidrico.

Gerir a rede de drenagem pluvial, melhorando as condigdes de escoamento das ruas @ vias municipais e
de encaminhamento para as linhas de agua.

Acompanhar o servico de recclha de residues solidos urbanos, assegurando uma manutencdo eficaz.
Antecipar e satisfazer as necessidades e expectativas internas e externas, dos nosses Colaboradores,
Clientes. ¢o Municipio, dos Parceiros e da Comunidade.

Ser um simoolo de transparéncia, rigor, precisae, modernidade e inovacac em todas as atividades que
desenvolvemnas,

Incentiver o trabalho em equipa e ¢ envolvimente de tedos os Colaboradores, promovendo o
desenvolvimente de competéncias, a responsabilizacao, a valerizagdo e a formagace adequada ao
desempenho das suas atividades, bem come gerar felicidade interna, etravés de beneficios soclais e
metodologias de reconhecimanto pessoal e profissicnal.

Proteger a salde e garantir a seguran¢a dos Colaboradores e de todas as pessoas envelvidas.

Garantir o cumprimento das cbrigacdes de conformidade decorrentes da legislacdo, regulamentagdo,
normalizacdo e cutros diplemas aplicaveis

Estabelecer e rever penodicamente o§ principios, tendo em conta 0s Processes, 6s IMpactes @ 0s riscos
significativos de modeo a garantirmos um desenvolvimento sustentavel e a melhoria continua.

Promover uma atuagdo responsavel e eco eficiente na gestdo e exploracdo dos processos e das
infraestruturas, prevenindo a poluigdo, racionalizando a utilizacdo de recursos naturais @ minimizande os
impactos ambientais.

Participar na sensibilizagdo da pepulagde do concelho de Vila Nova de Gaia para a preservagao do meio
ambiente,

Alargar as valéncias e servigos disponivels, polenciando os recursos internos existentes, fora do
Municipio.

Agosto 2018 O Conselho de Administracio

Fua 4 de Cutibvo, 287 T. 22377 0460
Agartacio 35 F TOS3E0
EC Vikk Nowa do Gala EGEDIGUIS At

4431954 Vil Nove de Gae WWW, IS kA 1t
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ANEXO Il - PROJETO DE EXECUCAO
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ANEXO III.1 - MEMORIA DESCRITIVA
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MEMORIA DESCRITIVA

1. INTRODUCAO

A presente Memoria Descritiva refere-se a empreitada de “Reabilitacdo Interior e Telas de
Cobertura dos Reservatérios R9 - Oliveira do Douro e R30 - Carvalhos e Substituicdo do Sistema
Mecénico de Impermeabilizacdo das Juntas de Dilatacdo da Laje de Fundo do Reservatoério R18B
(10.000 m3) - Rasa’.

2. CARACTERISTICAS

O presente procedimento tem por objetivo a empreitada de reabilitacdo interior e telas de
cobertura dos reservatorios R9 - Oliveira do Douro e R30 - Carvalhos e substituicdo do sistema
mecdénico de impermeabilizacdo das juntas de dilatacdo da laje de fundo do reservatério RIS8B
(710.000 m3) - Rasa.

No calculo dos precos unitarios a apresentar dever-se-a ter em conta todos os encargos

necessarios a sua execucaio.

O adjudicatario devera cumprir o estipulado nos artigos 5° a 10° do Coédigo da Estrada aprovado
pelo Decreto-Lei 114/94 de 3 de maio e posteriores alteracdes, e na alinea ) do artigo 142 do
Regulamento Municipal relativamente ao acompanhamento policial, homeadamente, solicitar a

intervencdo da PSP/GNR ou Policia Municipal, a expensas préprias, sempre que o local ou perigo

da obra o determinem, nomeadamente nas vias de trafego intenso ou centros urbanos de grande

circulacdo pedonal.

O empreiteiro é responsavel pela sinalizacdo dos trabalhos de acordo com o Decreto-
Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de outubro e posteriores alterac8es e o determinado pela
Fiscalizacdo desta Empresa, bem como eventuais reparacdes provocadas por avarias ou

acidentes, assim como danos provocados a terceiros.
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3. DESCRICAO DA INTERVENCAO

3.1- Trabalhos no interior da célula

3.1.1 - Generalidades

Pretende-se que a intervencdo a concretizar ao nivel do interior das células contemplem trés

vertentes distintas:

e Protecdo estrutural - tendo em vista a sua longevidade
e Impermeabilizacdo - tendo em vista a reducdo de perdas

¢ Funcionalidade

Face ao exposto, os trabalhos a realizar no dmbito da reabilitacdo, impermeabilizacdo, protecdo e
funcionalidade dos reservatdorios, deverdo compreender, designadamente, as atividades que

seguidamente se descrevem.

3.1.2 - Remogdo dos revestimentos existentes em paredes, paredes divisorias, pilares, laje de

fundo e laje de cobertura

Remocdo dos revestimentos existentes nas paredes, paredes divisdrias, pilares, laje de cobertura

com decapagem a jato de agua a ultra pressdo regulavel até 2.500 bar.

O revestimento existente tem de ser removido em pelo menos 99% da area de modo a permitir
uma boa aderéncia dos materiais da reparacdo, preparacdo, uniformizacdo e impermeabilizacdo

das superficies a aplicar posteriormente.

3.1.3 - Tratamento de armaduras corroidas ou a vista

Todas as zonas que apresentem armaduras corroidas ou a vista deverdo ser tratadas da seguinte
forma:

e Demolicdo do betdo envolvente as armaduras a vista, com decapagem a jato de dgua a
ultra pressdo com 2500 bar de modo a remover na totalidade o betdo envolvente da
armadura corroida;

e Aplicacdo de duas demdos de revestimento anticorrosdo, de base cimenticia,

monocomponente, de modo a assegurar uma melhor protecdo do aco das armaduras e a
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melhorar a aderéncia as argamassas de reparacdo e reperfilamento.
e Reperfilamento e regularizacdo com argamassa cimenticia, monocomponente, de

reparacdo e impermeabilizacdo, isenta de componentes organicos.

3.1.4 - Tratamento das fissuras em paredes

O tratamento das fissuras sera feito através da abertura de um rogco ao longo das mesmas, com
cerca de 3,00 x 3,00 cm, posterior aplicagcdo de uma argamassa cimenticia de impermeabilizacdo
por penetracdo no betdo, que atua em profundidade sobre o sistema capilar do betdo, de modo

a impermeabilizar e a fazer a ligacdo entre o betdo existente e a argamassa de reperfilamento.

Posterior reperfilamento e regularizacdo do roco aberto com uma argamassa cimenticia de
reparacdo e impermeabilizacdo, monocomponente, isenta de compostos orgdnicos, de secagem

e cura rapida - 1 hora.

3.1.5 - Tratamento de juntas de betonagem entre as paredes e os fundos

Tal como no tratamento das fissuras, o tratamento das juntas de betonagem entre as paredes e
as lajes de fundo sera feito através da abertura de um roco ao longo das mesmas, com cerca de
3,00 x 3,00 cm, posterior aplicacdo de uma argamassa cimenticia de impermeabilizacdo por
penetracdo no betao, que atua em profundidade sobre o sistema capilar do betao, de modo a
impermeabilizar e a fazer a ligacao entre o betao existente e a argamassa de reperfilamento, que
sera feito com uma argamassa cimenticia de reparacdo e impermeabilizacdo, monocomponente,

isenta de compostos organicos.

Posterior aplicacdo de uma rede em poliéster com tratamento anti-alcalino entre duas camadas

de argamassa cimenticia, bicomponente de impermeabilizacdo elastica.

3.1.6 - Tratamento das juntas de dilatacdo da Laje de fundo

As juntas de dilatacdo existente nas lajes de fundo devem ser objeto de um tratamento elastico.
Assim, deve-se proceder a preparacdo das superficies procedendo da seguinte forma:
e Remocdo do sistema de impermeabilizacdo existente, reqularizacdo dos bordos das juntas
e de eventuais sobreespessuras de argamassas de anteriores tratamentos, com recurso a
martelos elétricos ou rebarbadoras;

e (Colocacdo sob pressdo de corddo de neopolen;

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 50

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE G}':"'.Ln":"n Data: abr,/2020

e [impeza das zonas adjacentes da junta com jato abrasivo para promover uma correta
preparacdo das superficies e aplicacdo de uma primeira camada de selante cola
composto por polimeros modificados PMS;

e Fixacdo da tela em elastomero termoplastico ETP na primeira camada de selante cola;

e Aplicacdo de uma segunda camada de selante cola composto por polimeros modificados
PMS.

3.1.7 - Consolidacdo superficial das superficies

Apds decapagem a ultra pressdo regulavel até 2500 bar, das superficies existentes aplicacdo, de
duas demdos, de um agente de silicificacdo, a 250 gr/m? de modo a fazer a consolidacdo

superficial e garantir uma melhor aderéncia dos materiais a aplicar ao substrato.

3.1.8 - Tratamento geral das superficies das paredes, pilares e laje de fundo

A remogcdo dos revestimentos existentes com jato de adgua a ultra pressdo iréd motivar
irregularidades que terdao de ser colmatadas e regularizadas com a aplicagdo geral de um
revestimento de uniformizacdo e impermeabilizacdo, que permita uma correta instalacao e

funcionalidade ao sistema de impermeabilizacdo final.

Esta regularizacdo generalizada, em paredes, paredes divisorias, pilares e laje de fundo, com a
argamassa cimenticia, monocomponente de reparacdo e impermeabilizacdo serad efetuada numa
aplicacdo a 800 Kg/m? com equipamento de projecdo adequado e serd posteriormente
apertada a talocha e afagada & escova de modo a criar rugosidade para aderéncia do

revestimento final.

3.1.9 - Revestimento geral impermeabilizante das superficies (paredes, paredes divisorias, pilares,

pavimento)
ApOds preparacdo das superficies e da regularizacdo geral das superficies sera feita a aplicacdo do
revestimento final com uma argamassa cimenticia de impermeabilizacdo e protecdo,

bicomponente, na cor Azul claro.

A argamassa cimenticia de impermeabilizacdo final sera aplicada, por equipamento de projecdo

apropriado, em trés camadas, aplicada a 6,00 Kg/m>.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 51

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE G}':"'.Ln":"n Data: abr,/2020

A primeira e a segunda camada devem ser apertadas a talocha e afagada a escova de modo a
criar rugosidade para aderéncia da camada posterior. A dltima camada devera ser apertada e
alisada a talocha.

O material devera ser aprovado para o contacto com agua destinada ao consumo humano.

3.1.10 - Tratamento geral de elementos metalicos

Em redor das tubagens que ficardo submersas deverdo ser executados remates especificos com
o fim de garantir a estanquidade naqueles locais. Além disso todas as tubagens terdo de ser, na

zona acessivel, objeto de um tratamento de protecdo:

Decapagem da superficie da tubagem ao grau SA 2 % de acordo com a norma Sueca SIS

055900 e limpeza da respetiva tinta aderida com agua sob pressdo (aproximadamente 500 bar).

Aplicagcdo de uma demdao de primario epoxidico, numa espessura seca de 40 ym.

Aplicacdo de duas demdos de revestimento de epoxidico, isento de solvente, quimicamente

adequado ao contacto com dgua potavel, aplicado a 600 gr/m?2.

O material devera ser aprovado para o contacto com dgua destinada ao consumo humano.

3.1.711 - Tratamento das fissuras na laje de cobertura

A colmatacdo de fissuras com a presenca de agua, devera ser efetuada através da injecdo das

resinas de poliuretano, hidro-expansivel e flexivel, de modo a fazer a selagem das mesmas.
Quando as fissuras apresentam infiltracdo de dagua com alguma pressdo, serd primeiramente
injetada uma resina de modo a estancar as aguas de infiltracdo seguida da injecdo da resina, de

modo a consolidar e a selar a fissura.

Seguidamente deverad proceder-se a aplicacdo da argamassa de reparacdo de secagem e cura

rapida.
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3.1.12 - Revestimento geral impermeabilizante das superficies (Laje de cobertura)

ApOds preparacdo das superficies, com a remocdo do revestimento existente a jato de agua a
ultra pressdo a 2500 bar, regularizacdo geral das superficies e do tratamento das fissuras por
meio de injecdo de resinas, sera feita a aplicagcdo do revestimento final da cobertura com uma
argamassa cimenticia de impermeabilizacdo e protecdo, isenta de componentes organicos,

monocomponente, na cor branca.

A argamassa cimenticia de impermeabilizacao final sera aplicada, por equipamento de projecdo

apropriado, em duas camadas, aplicada a 6,00 Kg/m>.

A primeira camada devera ser apertada a talocha e afagada 8 escova de modo a criar rugosidade

para aderéncia da segunda camada. A segunda camada devera ser apertada e alisada a talocha.

O material devera ser aprovado para o contacto com agua destinada ao consumo humano.

3.1.13 - Higienizacdo das Células

Todas as células antes de serem postas em carga, apos serem sujeitas a reabilitacdo e

revestimento de impermeabilizacdo e protecdo final, serdo lavadas e desinfetadas com produto

bactericida aprovado para utilizacdo em agua para consumo humano.

A desinfecdo bacterioldgica sera realizada por meio de lavagem com dgua, com a incorporagcido

de bactericida aprovado para utilizacdo em dagua para consumo humano, na dagua da lavagem,

numa solucdo a 3% em todas as superficies.

4. MATERIAL E ACESSORIOS

O material a instalar esta definido nas Medicées.
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ANEXO I/l.2 - CLAUSULAS TECNICAS
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1. - OBJETIVOS

A presente parte do Caderno de Encargos diz respeito as condicbes técnicas, quanto a execugcao

dos trabalhos e materiais a empregar.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados em perfeita
conformidade com o projeto e eventuais alteracbes ou aditamentos que lhe forem introduzidos,
com este Caderno de Encargos e com as demais condicbes técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e

funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

Quando as técnicas construtivas a adotar que nao sejam definidas neste Caderno de Encargos, a
execucdo dos trabalhos devera obedecer as prescricbes legais em vigor, as normas portuguesas,
as especificacbes e documentos de homologagcdo de organismos oficiais, as instrucdes dos
fabricantes de materiais e de elementos de construgcdo e ainda, quando for caso disso, as

instrucdes das entidades detentoras das patentes de construgcdo utilizadas.

2 - MATERIAIS E/OU PRODUTOS DE CONSTRUCAO

2.1. - Introducéo

Todos os materiais e/ou produtos de construcdo deverdo cumprir o descrito no Regulamento UE
n.2 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de marco de 20171, transposto para o
direito Nacional pelo Decreto-Lei n.? 130/2013 de 10 de setembro.

Antes da aplicacdo de quaisquer materiais e/ou produtos de construcdo o adjudicatario devera
atestar em “declaracdo de desempenho”, emitida pelo fabricante, que o material e/ou produto de
construgcdo esta conforme as suas caracteristicas essenciais e que correspondem as obras de

constru¢cdo em que sdo incorporados, a que devera corresponder a marcacdo CE respetiva.

A lista de materiais e/ou produtos de construcdo cuja marcacdo CE é obrigatdria encontra-se

disponivel no JOUE.
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2.2 - Disposicoes aplicaveis aos produtos de construcdo

Para todos os produtos de construcdo, definidos como “produtos a ser incorporados de modo
definitivo numa obra de construcdo”, a aplicar na empreitada, e em conformidade com a
legislacdo vigente aplica-se o seguinte:

e A marcacdo CE é obrigatoria para todos os produtos de construcao que satisfacam em
simultdneo os seguintes requisitos: estejam destinados a serem incorporados ou
aplicados de forma permanente na empreitada, estejam colocados no mercado
comunitario e relativamente aos quais existam normas harmonizadas, aprovacées
técnicas europeias ou ainda especificacbes técnicas nacionais cuja referéncia seja
publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia.

e Os produtos de construcao relativamente aos quais nao for obrigatéria a marcacdo CE
devem apresentar certificacdo da sua conformidade com especificacbes técnicas em
vigor em Portugal.

e Para os produtos que nao possam preencher nenhuma das condicdes anteriores a sua
aplicacdo na empreitada fica condicionada a respetiva homologacdo pelo Laboratdério

Nacional de Engenharia Civil ou entidade equivalente.

A Fiscalizacdo, em representacdo do Dono de Obra deve requerer os elementos identificativos e

comprovativos da satisfacdo dos requisitos da marcacdo CE.

2.3 - Requisitos exigiveis a todos os materiais

Todos os materiais a aplicar na empreitada tém de cumprir as normas e 0s requisitos nacionais,

sempre que os houver.

O adjudicatario observara rigorosamente as exigéncias estabelecidas neste caderno de encargos
relativas as especificacbées dos materiais a empregar na eempreitada, a sua aplicacdo, e aos

critérios para a aprovacdo, armazenamento, guarda e conservacdo dos materiais (produtos).
Os materiais deteriordveis pela acdo de agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazéns que oferecam seguranca e protecdo contra a humidade do solo, do

ambiente no local da obra e de todo o tipo de intempéries.

O adjudicatario assegurard a guarda e conservacdo dos materiais durante o seu armazenamento

e depdsito ndo tendo direito a qualquer pagamento por prejuizos que ocorram nesses materiais,
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antes da Rececdo Proviséria, sefam quais forem as circunstancias que tenham originado tais

prejuizos.

Serdo rejeitados, removidos do estaleiro, considerados como ndo fornecidos e substituidos por
outros que cumpram 0S necessarios requisitos os materiais que:

e ndo cumpram o especificado neste CE;

e sejam diferentes dos aprovados;

e que se deteriorem.

Se o adjudicatario ndo proceder a remogdo voluntaria desses materiais, em prazo que a
Fiscalizacdo fixara de acordo com as circunstancias, mandara o Dono da Obra efetuar a remogdo
para onde mais lhe convenha, sendo os custos imputados ao adjudicatario, que nao tera direito a
qualquer indemnizagcdo pelo extravio ou outra aplicagdo que seja dada aos materiais removidos.
Todos o0s encargos que dai advierem, quer com cargas, descargas, seguros, etc., serao

unicamente da conta do adjudicatario.

O adjudicatario ndo podera depositar no estaleiro, sem autorizacdo da Fiscalizacdo, materiais ou

equipamentos que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da Empreitada.

O adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizacdo, podera aplicar materiais diferentes dos da
sua proposta, desde que a aptidao para a utilizacdo prevista for mantida ou melhorada e
suportada em normas ou documentos normativos em vigor, e se ndo houver alteracdo, para mais,

no preco.

O facto de a Fiscalizacdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o adjudicatario da

responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizacdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controlo da
aptiddo ao uso pretendido dos materiais, desde que tenha duvidas sobre esta aptiddo ou para
verificar se as caracteristicas dos materiais e a sua aplicacdo estjo de acordo com o estipulado
no Projeto, bem como recolher novas amostras e mandar proceder as analises, ensaios e provas
em laboratdrio comprovadamente certificado para o efeito em questdo, a indicar pelo
adjudicatario, e previamente submetido a aprovagcdo da Fiscalizacdo, que exigira o devido

atestado de certificacdo para a finalidade especifica.

Os encargos dai resultantes serdo da conta do adjudicatario. Nenhum material pode ser aplicado
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na obra sem prévia autorizacdo da Fiscalizacdo

2.4 - Requisitos bdsicos das obras de construcdo

Os requisitos basicos das obras de construcdo em funcdo das quais os materiais e/ou produtos

de construgcdo sdo objeto de marcagcdo CE incluem:

1. Resisténcia mecanica e estabilidade;

2. Seguranca contra incéndio;

3. Higiene, saude e ambiente,

4. Seguranca e acessibilidade na utilizacdo;

5. Protegao contra o ruido;

6. Economia de energia e isolamento térmico;

7. Utilizacdo sustentavel dos recursos naturais.

3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS/CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E/OU PRODUTOS DE
CONSTRUCAO

3.1. - Membrana de Impermeabilizacdo

Membrana sintética realizada em poliolefina modificada TPO de cor branca, obtida por co-

extrusdo, reforcada com malha de poliéster.

A face superior devera possuir uma alta resisténcia a intempérie e aos raios U.V., enquanto que a

face inferior preta é resistente a perfuracio.

Produzida em fabrica certificada UNI EN ISO 9007 (Sistema de gestao de qualidade) e UNI EN
ISO 14007 (Sistema de gestdo ambiental).

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Valor minimo Método ensaio
Espessura (mm) 2 UNI EN 1849-2
Peso (kg/m2) 1,85 UNI EN 1849-2
Resisténcia & Tracdo (N/5¢cm) > 7100 UNI EN 12371-2
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Alongamento até a rutura (%) >15 UNI EN 12371-2
Resisténcia a rasgos (N) > 300 UNI EN 12310-2
Resisténcia ao impacto (mm) > 1250 UNI EN 12697 (A)

Flexibilidade a baixas temperaturas (°C) <-40 UNI EN 495-5
Resisténcia a pressdo hidrostatica (6 horas a Impermeavel UNI EN 1928 met. B
0,5 Mpa)

Estabilidade Dimensional Apds 6 horas a <05 UNI EN T107-2

80°C (%)

Resisténcia ao envelhecimento artificial (UV)

Sem fissuras

UNI EN 1297

Resisténcia a perfuracdo estatica (kg)

>20

UNI EN 12730

3.2. - Manta Geotéxtil

O geotéxtil devera ser ndo tecido fixo com tratamento térmico, composto de fibras 100% de

polipropileno com uma gramagem nominal aproximada de 250 g/m?2.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Propriedades Unidade Método de ensaio Valor
Espessura baixa carga 2 kPa mm UNE EN [SO 9863-1 1.6
Resisténcia a tracdo kN/m UNE-EN ISO 10379 19
Alongamento a rotura % UNE-EN [SO 10379 60
Puncoamento estatico (CBR) N UNE-EN [SO 12236 3350
Perfuracdo dinédmica mm UNE-EN ISO 10379 14
Medida de abertura mm UNE-EN ISO 12956 60
Permeabilidade a agua m/s UNE-EN ISO 71058 65:10-3

3.3. - Materiais ndo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
condigcbes técnicas de resisténcia e seguranca imposta por regulamentos que lhes digam
respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas. Poderdo submeter-se
a ensalos especiais para a sua verificacdo, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se
Ihe vai exigir, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de indicar para cada caso as condicdes a que

devem satisfazer.
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3.4. - Forca eletromotriz. Agua

A forca eletromotriz é a dgua necessaria a execucdo dos trabalhos previstos na empreitada, sdo

custos imputaveis ao adjudicatario.

4. - ESTALEIRO

Deverdo ser previstas instalacbes para a fiscalizacdo a aprovar pelo Dono da Obra.
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ANEXO IIl.3 - MAPA DE QUANTIDADES
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Descricao

Caodigo Designacéao (opcional) Unidade Qtd
/ RESERVATORIO R9 - OLIVEIRA DO DOURO

L1 Estaleiro

L11 Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro, UN 1,00
de apoio a execucdo da obra, conforme normas e
legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos de materiais necessarios, bem como a
sua remocdo e limpeza da area no final da obra.

12 Fornecimento e montagem de estrutura de protecdo vg 7,00
provisoéria a colocar entre a célula interior e a célula
exterior, a colocar na parede diviséria, a todo o
perimetro das células, de modo a proteger os
trabalhos numa e noutra célula.

1.2 Reparacdo, Iimpermeabilizacdo e protecdo das
superficies interiores das duas células do Reservatorio.

1.2.7 Paredes, Pilares e Fundos

1.2.1.1 | Fornecimento, montagem, manutencéo e UN 1,00
desmontagem de andaimes para os trabalhos em
seguranca e em continuo das varias equipas afetas a
empreitada.

1.2.1.2 | Decapagem geral de todas as superficies a tratar, com m2 3 950,73
maquina de jato de dgua a ultra presséao com 2500
bar, de forma a remover na totalidade do revestimento
existente, particulas soltas e desagregadas, a limpar e
a criar rugosidade para a aderéncia dos materiais.
Incluindo remocdo e transporte dos revestimentos
removidos a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos, a cargo do adjudicatario.

12.1.3 | Tratamento de armaduras corroidas ou a vista, e m/ 894
pontos de ferrugem, picagem do betdo envolvente de
modo a permitir a sua protecdo, com decapagem a
jato de agua a ultra pressdo com 2500 bar, aplicacdo
de duas demdos de revestimento anticorrosdo
monocomponente de base cimenticia, de acordo com
a norma ENI504-7, posterior reperfilamento e
regularizacdo das zonas picadas com argamassa de
reparacdo e impermeabilizacdo monocomponente,
reforcada com fibras, de acordo com a norma EN1504-
3, classe R4.

1.2.14 | Tratamento de fissuras com abertura de roco com 3 m/ 24,62
por 3 cm e posterior reperfilamento e regularizacdo
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e impermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI1504-3, classe R3.
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Descricao
Caodigo Designacéao (opcional)
Nas juntas de betonagem entre as paredes e as lajes 109,96
de fundo, abertura de roco com 3 por 3 cm, aplicacdo
de argamassa cimenticia ~monocomponente de
impermeabilizacdo por cristalizacdo, cujo efeito se
processe por capilaridade, de acordo com a norma
EN1504-3, posterior reperfilamento e regularizacdo
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e impermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI504-3, classe R3, isenta de compostos
orgdnicos e posterior aplicacdo de rede em poliéster
com tratamento antialcalino entre duas camadas de
argamassa cimenticia bicomponente de
impermeabilizacdo e protecdo flexivel, de acordo com
a norma EN1504-2.

1.2.1.6 | Rechumbamento de tubagens com abertura de roco UN 800
com 3 por 3cm entre as superficies e a tubagem,
posterior reperfilamento e regularizagdo com
argamassa cimenticia monocomponente de reparacdo
e impermeabilizacdo, de acordo com a norma EN1504-
3, classe R3 e posterior aplicacdo de rede em poliéster
com tratamento antialcalino entre duas camadas de
argamassa cimenticia bicomponente de
impermeabilizacdo e protecdo flexivel, de acordo com
a norma EN1504-2.

12.1.7 | Aplicacao geral com equipamento de pulverizacdo m2 3 950,73
adequado, de agente de silicificacdo, aplicado a
250gr/m2 de modo a fazer a consolidacdo superficial
das superficies e a dar mais resisténcia as superficies,
antes da aplicacdo dos  revestimentos de
impermeabilizacdo.

12.1.8 |Remocdo de escadas em ferro existentes, incluindo UN 1,00
transporte a vazadouro autorizado. Fornecimento e
colocacdo de escadas novas em perfis pultrudidos
(PRFV), e plataforma, conforme as existentes a
remover, fixadas com buchas quimicas e poleias e
parafusos em Inox AISI 612 L.

1.2.1.9 | Construcdo de meias-canas entre os pilares e a laje de m/ 120,60
fundo e entre as paredes divisérias e a laje de fundo,
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e Iimpermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI504-3, classe R3, isenta de compostos
orgdnicos.

12110 |Aplicacdo geral, com equipamento de projecdo m2 3950,73
adequado, em paredes, paredes divisdrias, pilares e laje
de fundo, de camada de argamassa cimenticia,
monocomponente, de alta densidade, de regularizacéo
e Impermeabilizacdo, na cor branca, aplicado a
12kg/m2, com 6mm de espessura, incluindo todos os
trabalhos necessarios e de acordo com a norma
ENI504-3, da classe R4, e em conformidade com os
requisitos alemées relativos a agua potavel DVGW
W300-5 (P):10-2014, tipo 2, (DVGW W347 e W270).
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Descricao
Caodigo Designacéao (opcional)
Aplicacdo geral em todas as superficies, por projecdo 253254
com equipamento adequado, em paredes, paredes
divisoérias, pilares e laje de fundo, de duas camadas de
argamassa cimenticia de impermeabilizacdo final, na
cor branca, aplicado a 8kg/m2 com 4mm de
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios e de acordo com a norma ENI504-3, da
classe R4, e em conformidade com os requisitos
alemdes relativos a dgua potavel DVGW W300-5
(P):10-20174, tipo 3, (DVGW W347 e W270).

1.2.1.12 | Tratamento e pintura de elementos metédlicos no UN 800
interior dos reservatorios com remocdo de oxidacoes,
aplicagdo de primario Hempadur 15590 ou equivalente
e posterior aplicacdo de duas demdaos de revestimento
epoxidico HEMPADUR 35560 ou equivalente, aplicado

a 600 gr/m2.
1.2.2 Tetos e Vigas
1.2.2.1 | Decapagem geral de todas as superficies a tratar, com m2 962,12

maquina de jato de dgua a ultra pressdo com 2500
bar, de forma a remover na totalidade do revestimento
existente, particulas soltas e desagregadas, a limpar e
a criar rugosidade para a aderéncia dos materiais.
1222 | Tratamento de armaduras corroidas ou a vista, e m/ 32,86
pontos de ferrugem, picagem do betdo envolvente de
modo a permitir a sua protecdo, com decapagem a
jato de agua a ultra pressdo com 2500 bar, aplicacdo
de duas demdos de revestimento anticorrosdo
monocomponente de base cimenticia, de acordo com
a norma ENI504-7, posterior reperfilamento e
regularizacdo das zonas picadas com argamassa de
reparacdo e impermeabilizacdo monocomponente,
reforcada com fibras, de acordo com a norma EN1504-
3, classe R4.

1.2.2.3 | Colmatacdo, selagem e consolidacdo de fissuras ativas m/ 34,80
através da injecdo de resina de poliuretano, semi-
flexivel e hidro-expansivel, bicomponente, com uma
relagcdo de mistura de 1:1, com uma dureza (7 d, 21 °C -
EN 868) de 48/43, Estanquidade (EN 14068) <2 bar e
aplicada com bomba de Iinjecdo bicomponente
apropriada.

1.2.2.4 | Aplicacdo geral em todas as superficies, por projecdo m2 962,12
com equipamento adequado, em laje de cobertura e
vigas, de duas camadas de argamassa cimenticia de
impermeabilizacdo final, na cor branca, aplicado a
6kg/m2 com 3mm de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios e de acordo com a
norma ENI504-3, da classe R4, e em conformidade
com os requisitos alemies relativos a agua potavel
DVGW W300-5 (P):10-2014, tipo 3, (DVGW W347 e
w270).
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1.2.3 Desinfecdo Final do Reservatorio
1.2.3.1 | Desinfecdo bacteriolégica por meio de lavagem com UN 2,00

dgua, com a incorporacdo de desinfetante liquido
concentrado a base de perdxido de hidrogénio e
adicdo de acido peracético, huma solugcdo a 5%, em
todas as superficies interiores do reservatorio, com um
tempo minimo de contato de 30 minutos, incluindo
meios de elevacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

1.3 Impermeabilizacdo da Cobertura

1.3.1 Limpeza e correcdo das condicbées do suporte, m2 101788
nomeadamente, remocdo do revestimento existente e
outras condicionantes que dificultem a colocagdo do
novo sistema de impermeabilizacdo nas condicbes
ideais, bem como regularizacdo da superficie da
cobertura para a criacdo de pendentes para o exterior
da mesma.

1.3.2 Aplicacdo solta sobre o suporte de manta ndo tecida a m2 101788
base de polipropileno com uma gramagem nominal
aproximada de 250 g/m2 com uma junta de
sobreposicdo de 10 cm.

1.3.3 Fornecimento e colocacdo de membrana de m2 101788
impermeabilizacdo em TPO do tipo Flagon EP/PR
Energie Plus na cor branca, ou equivalente com 2 mm,
aplicada solta sobre a manta geotéxtil com uma junta
de sobreposicdo de 100 mm com soldaduras por jato
de ar quente.

O Fornecimento e colocacdo de membrana de
impermeabilizacdo do tipo Flagon EP/PR Energie Plus
na cor branca, ou equivalente, ancorada ao suporte
através de elementos de fixacdo com base na
tecnologia patenteada de soldagem eletromagnética
por indugdo, com a fixacgdo da membrana sem
perfuracdo da mesma, incluindo estudo prévio de
distribuicdo e afastamento das fixacbées pela
membrana em funcdo da zona de cobertura por forma
a resistir as acoes de succdo do vento.

O Remates ao topo exterior dos muretes e elementos
emergentes da cobertura, que serdo realizados
mediante a colocacdo de perfis prefabricados em agco
colaminado a TPO com corte e quinagem adequados
ao tipo de situagcdo.

1.4 Limpeza e acabamento final

1.4.1 Limpeza final de todas as superficies e espaco vg 1,00
exteriores envolventes, remocdo de materiais
excedentes de detritos a vazadouro autorizado,
incluindo carga, transporte, descarga, taxas, todos os
trabalhos e materiais hecessarios.
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1l RESERVATORIO R30 - CARVALHOS

1.1 Estaleiro

111 Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro, UN 1,00
de apoio a execucdo da obra, conforme normas e
legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos de materiais necessarios, bem como a
sua remocdo e limpeza da area no final da obra.

1.2 Fornecimento e montagem de estrutura de protecdo vg 7,00
provisoria a colocar entre a célula interior e a célula
exterior, a colocar na parede diviséria, a todo o
perimetro das células, de modo a proteger os
trabalhos numa e noutra célula;

1.2 Reparacdo, Impermeabilizacdo e Protecdo das
superficies interiores das duas células do Reservatoério.
1.2.1 Paredes, Pilares e Fundos

I1.2.1.1 | Fornecimento, montagem, manutencéo e UN 1,00
desmontagem de andaimes para os trabalhos em
seguranca e em continuo das varias equipas afetas a
empreitada.

11.2.1.2 | Decapagem geral de todas as superficies a tratar, com m2 164832
maquina de jato de agua a ultra pressao com 2500
bar, de forma a remover na totalidade do revestimento
existente, particulas soltas e desagregadas, a limpar e
a criar rugosidade para a aderéncia dos materiais.
Incluindo remocdo e transporte dos revestimentos
removidos a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos, a cargo do adjudicatario.

11.2.1.3 | Tratamento de armaduras corroidas ou a Vvista, e m/ 18,45
pontos de ferrugem, picagem do betdo envolvente de
modo a permitir a sua protecdo, com decapagem a
jato de agua a ultra pressdo com 2500 bar, aplicacdo
de duas demdos de revestimento anticorrosdo
monocomponente de base cimenticia, de acordo com
a norma ENI504-7, posterior reperfilamento e
regularizacdo das zonas picadas com argamassa de
reparacdo e impermeabilizacdo monocomponente,
reforcada com fibras, de acordo com a norma EN1504-
3, classe R4.

11.2.1.4 | Tratamento de fissuras com abertura de roco com 3 m/ 31,24
por 3 cm e posterior reperfilamento e regularizacdo
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e impermeabilizacdo, de acordo com a
norma EN1504-3, classe R3.

11.2.1.5 | Nas juntas de betonagem entre as paredes e as lajes m/ 112,25
de fundo, abertura de roco com 3 por 3 cm, aplicagcdo
de argamassa cimenticia monocomponente de
impermeabilizacdo por cristalizacdo, cujo efeito se
processe por capilaridade, de acordo com a norma
ENI504-3, posterior reperfilamento e regularizacdo
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e Iimpermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI1504-3, classe R3 isenta de compostos
orgdnicos e posterior aplicacdo de rede em poliéster
com tratamento antialcalino entre duas camadas de
argamassa cimenticia bicomponente de
impermeabilizacdo e protecdo flexivel, de acordo com
a norma ENT1504-2.
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Nas juntas de betonagem entre as paredes e as lajes 112,25
de fundo, abertura de roco com 3 por 3 cm, aplicacdo
de argamassa cimenticia ~monocomponente de
impermeabilizacdo por cristalizacdo, cujo efeito se
processe por capilaridade, de acordo com a norma
EN1504-3, posterior reperfilamento e regularizacdo
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e impermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI1504-3, classe R3 isenta de compostos
orgdnicos e posterior aplicacdo de rede em poliéster
com tratamento antialcalino entre duas camadas de
argamassa cimenticia bicomponente de
impermeabilizacdo e protecdo flexivel, de acordo com
a norma EN1504-2.

11.2.1.6 | Rechumbamento de tubagens com abertura de roco UN 800
com 3 por 3cm entre as superficie e a tubagem,
posterior reperfilamento e regularizagdo com
argamassa cimenticia monocomponente de reparacdo
e impermeabilizacdo, de acordo com a norma
EN1504-3, classe R3 e posterior aplicacdo de rede em
poliéster com tratamento antialcalino entre duas
camadas de argamassa cimenticia bicomponente de
impermeabilizacdo e protecdo flexivel, de acordo com
a norma EN1504-2.

11.2.1.7 | Aplicagdo geral com equipamento de pulverizagdo m2 164832
adequado, de agente de silicificacdo, aplicado a
250gr/m2 de modo a fazer a consolidacdo superficial
das superficies e a dar mais resisténcia as superficies,
antes da aplicacdo dos  revestimentos de
impermeabilizaco.

11.2.1.8 |Remocdo de escadas em ferro existentes, incluindo UN 2,00
transporte a vazadouro autorizado. Fornecimento e
colocacdo de escadas novas em perfis pultrudidos
(PRFV), e plataforma, conforme as existentes a
remover, fixadas com buchas quimicas e poleias e
parafusos em Inox AISI 612 L.

11.2.19 | Construcdo de meias-canas entre os pilares e a laje de m/ 11225
fundo e entre as paredes divisérias e a laje de fundo,
com argamassa cimenticia monocomponente de
reparacdo e impermeabilizacdo, de acordo com a
norma ENI504-3, classe R3, isenta de compostos
organicos.

11.2.1.10 | Aplicagdo geral, com equipamento de projecéo m2 164832
adequado, em paredes, paredes divisorias, pilares e laje
de fundo, de camada de argamassa cimenticia,
monocomponente, de alta densidade, de regularizacdo
e Impermeabilizacdo, na cor branca, aplicado a
12kg/m2, com 6mm de espessura, incluindo todos os
trabalhos necessarios e de acordo com a norma
ENI504-3, da classe R4, e em conformidade com os
requisitos alemdes relativos a agua potavel DVGW
W300-5 (P):10-2014, tipo 2, (DVGW W347 e W270).
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11.2.1.11

2112

1122
11221

11222

11223

11224

Aplicacdo geral em todas as superficies, por projecdo
com equipamento adequado, em paredes, paredes
divisoérias, pilares e laje de fundo, de duas camadas de
argamassa cimenticia de impermeabilizacdo final, na
cor branca, aplicado a 8kg/m2 com 4mm de
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios e de acordo com a norma ENI504-3, da
classe R4, e em conformidade com os requisitos
alemdes relativos a dgua potavel DVGW W300-5
(P):10-20174, tipo 3, (DVGW W347 e W270).

Tratamento e pintura de elementos metalicos no
interior dos reservatorios com remocdo de oxidacées,
aplicagcdo de primario Hempadur 15590 ou equivalente
e posterior aplicacdo de duas demdaos de revestimento
epoxidico HEMPADUR 35560 ou equivalente, aplicado
a 600 gr/m2.

Tetos e Vigas

Decapagem geral de todas as superficies a tratar, com
maquina de jato de dgua a ultra pressdo com 2500
bar, de forma a remover na totalidade do revestimento
existente, particulas soltas e desagregadas, a limpar e
a criar rugosidade para a aderéncia dos materiais.

Tratamento de armaduras corroidas ou a vista, e
pontos de ferrugem, picagem do betdo envolvente de
modo a permitir a sua protecdo, com decapagem a
jato de agua a ultra pressdo com 2500 bar, aplicacdo
de duas demdos de revestimento anticorrosdo
monocomponente de base cimenticia, de acordo com
a norma ENI504-7, posterior reperfilamento e
regularizacdo das zonas picadas com argamassa de
reparacdo e impermeabilizacdo monocomponente,
reforcada com fibras, de acordo com a norma ENI1504-
3, classe R4.

Colmatacdo, selagem e consolidacdo de fissuras ativas
através da injecdo de resina de poliuretano, semi-
flexivel e hidro-expansivel, bicomponente, com uma
relacdo de mistura de 1:1, com uma dureza (7 d, 21 °C -
EN 868) de 48/43, Estanquidade (EN 14068) <2 bar e
aplicada com bomba de Iinjecdo bicomponente
apropriada.

Aplicacdo geral em todas as superficies, por projecdo
com equipamento adequado, em laje de cobertura e
vigas, de duas camadas de argamassa cimenticia de
impermeabilizacdo final, na cor branca, aplicado a
6kg/m2, com 3mm de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios e de acordo com a
norma ENI504-3, da classe R4, e em conformidade
com os requisitos alemdes relativos a dagua potavel
DVGW W300-5 (P):10-2014, tipo 3, (DVGW W347 e
w270).

UN

m2

m/

m/

m2

164832

800

487,94

26,94

26,94

487,94
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12.3.1

1.3
1.3.1

11.3.2

11.3.3

0)

0)

1.4
11.4.7

mn
1.1
1.1.1
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Desinfecdo Final do Reservatdrio

Desinfecdo bacteriolégica por meio de lavagem com
dgua, com a incorporacdo de desinfetante liquido
concentrado a base de perdxido de hidrogénio e
adicdo de acido peracético, huma solucdo a 5%, em
todas as superficies interiores do reservatoério, com um
tempo minimo de contato de 30 minutos, incluindo
meios de elevacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

Impermeabilizacdo da Cobertura

Limpeza e correcdo das condicbées do suporte,
nomeadamente, remocdo do revestimento existente e
outras condicionantes que dificultem a colocagcao do
novo sistema de impermeabilizacdo nas condicbes
ideais, bem como regularizacdo da superficie da
cobertura para a criacdo de pendentes para o exterior
da mesma.

Aplicacdo solta sobre o suporte de manta ndo tecida a
base de polipropileno com uma gramagem nominal
aproximada de 250 g/m2 com uma junta de
sobreposicdo de 10 cm.

Fornecimento e colocacdo de membrana de
impermeabilizacdo em TPO do tipo Flagon EP/PR
Energie Plus na cor branca, ou equivalente com 2 mm,
aplicada solta sobre a manta geotéxtil com uma junta
de sobreposicdo de 100 mm com soldaduras por jato
de ar quente.

Fornecimento e colocacdo de membrana de
impermeabilizacdo do tipo Flagon EP/PR Energie Plus
na cor branca, ou equivalente, ancorada ao suporte
através de elementos de fixacdo com base na
tecnologia patenteada de soldagem eletromagnética
por indugcdo, com a fixacdo da membrana sem
perfuracdo da mesma, incluindo estudo prévio de
distribuicdo e afastamento das fixacbées pela
membrana em funcdo da zona de cobertura por forma
a resistir as acoes de succdo do vento.

Remates ao topo exterior dos muretes e elementos
emergentes da cobertura, que serdao realizados
mediante a colocacdo de perfis prefabricados em aco
colaminado a TPO com corte e quinagem adequados
ao tipo de situagcdo.

Limpeza e acabamento final

Limpeza final de todas as superficies e espaco
exteriores envolventes, remocdo de materiais
excedentes de detritos a vazadouro autorizado,
incluindo carga, transporte, descarga, taxas, todos os
trabalhos e materiais necessarios.

RESERVATORIO RI8B (10.000 m3) - RASA
Estaleiro

Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro,
de apoio a execucdo da obra, conforme normas e
legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos de materiais necessarios, bem como a
sua remocdo e limpeza da area no final da obra.

Unidade

UN

m2

m2

m2

vg

UN

Qtd

2,00

487,94

487,94

487,94

7,00

7,00
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.2z Reabilitacdo e Tratamento de Impermeabilizacdo das
juntas de Dilatacdo da Laje de Fundo
I11.2.1 | Lavagem geral das superficies interiores da laje de vg 1256,64
fundo do reservatorio com jato de dgua a alta pressdo
com 200 bar, de modo a limpar e a remover particulas
soltas e desagregadas.

I11.2.2 | Remocdo do sistema de impermeabilizacdo das juntas m/ 150,00
e do revestimento das superficies existente, através de
meios mecanicos leves. Incluindo remocdo e
transporte dos residuos provenientes dos trabalhos a
vazadouro autorizado.

11.2.3 | Reabilitacdo e tratamento dos bordos das juntas de m/ 150,00
dilatacdo com fornecimento e aplicacdo de argamassa
cimenticia de reparacdo e impermeabilizacdo
monocomponente, reforcada com fibras, de acordo
com a nhorma EN1504-3, classe R4 - Produto aprovado
para contato com agua para consumo Humano de
acordo com a horma DVGW 270.

1.2.4 | Fornecimento e colocacdo de corddo de neopolen ml 150,00
com didmetro superior & largura da junta, de modo a
ser colocado sobre pressdo longitudinalmente, no
interior da mesma.

I11.2.5 | Tratamento das juntas de Dilatacdo da laje de fundo m/ 150,00
do reservatorio, através da aplicacdo de sistema de
impermeabilizacdo  constituido  pela  membrana
termoplastica elastomerica (TPE), de alto
desempenho, com espessura de 2mm e largura de
200mm, aderida entre camadas de resina tixotropica
adesiva, bicomponente - Todos os produtos tém de ter
aprovacdo para contato com dgua para consumo
Humano de acordo com a norma DVGWZ270.

I1.2.6 |Aplicacdo geral com equipamento de pulverizacdo m2 3 051,96
adequado, de agente de silicificacdo, aplicado a
250gr/m2 de modo a fazer a consolidacdo superficial
das superficies e a dar mais resisténcia as superficies -
Produto aprovado para contacto com dgua para
consumo Humano de acordo com a norma DVGW

Qtd

w270.
1.3 Desinfegcdo Final do Reservatorio
I11.3.1 | Desinfecdo bacteriolégica por meio de lavagem com UN 1,00

adgua, com a incorporacdo de desinfetante liquido
concentrado a base de perdxido de hidrogénio e
adicdo de acido peracético, huma solucdo a 5%, em
todas as superficies interiores do reservatério, com um
tempo minimo de contato de 30 minutos, incluindo
meios de elevacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

1.4 Limpeza e acabamento final

11.4.1 |Limpeza final de todas as superficies e espaco vg 1,00
exteriores envolventes, remocdo de materiais
excedentes de detritos a vazadouro autorizado,
incluindo carga, transporte, descarga, taxas, todos os
trabalhos e materiais necessarios.
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I - ELEMENTOS SOLICITADOS NO ARTIGO 43¢ DO CCP

1. Levantamentos e andlises de base e de campo:

Os elementos necessarios s§o os constantes das pecas procedimentais.

2. Estudos geolégicos e geotécnicos:

A empreitada em questao ndo justifica a existéncia de estudos geoldgicos e geotécnico.

3. Estudos ambientais, incluindo a declaracdo de impacto ambiental, nos termos da legislacdo
aplicavel:

A empreitada em questao ndo justifica a existéncia de estudos ambientais.

4, Estudos de impacto social, econémico ou cultural, nestes se incluindo a identificacdo das
medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e direitos a adquirir e dos énus e
servidbées a impor:

N&o aplicavel.

5, Resultados dos ensaios laboratoriais ou outros:

N&o aplicavel.
6. Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), nos termos
da legislacéo aplicavel:

Constante do anexo Ill.7.

7. Plano de Seguranca e Saude:

Constante do anexo /II.5.
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ANEXO [lI1.5 - PLANO DE SEGURANCA
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ANEXO /1.6 -COMPILACAO TECNICA
DA OBRA
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ANEXO Il.7 - PLANO DE PRE VENCAO
E GESTAO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO E DEMOLICAO
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