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Clausula 1.2
Objeto

1. E objeto do presente contrato a aquisicio de servicos de manutencdo dos sistemas de Aquecimento,
Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC) nos edificios listados no Anexo Al, de acordo com os documentos pré-
contratuais, sendo as eventuais contradi¢es entre eles resolvidas de acordo com as regras estabelecidas no
Cddigo dos Contratos Publicos.

2. O objeto da presente contratagdo estrutura-se de acordo com as componentes anexas a este caderno de
encargos.

3. As regras especificas quanto ao objeto do contrato e condigdes de execucdo encontram-se nas clausulas
especiais deste caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

4. Conforme o objeto do contrato, sdo aplicaveis especificamente as regras constantes dos artigos 437.2 a 449.9,

na contratac¢do de fornecimento de bens, ou dos artigos 450.2 a 454.2, na contratagdo de servigos.

Clausula 2.2
Partes

O contraente publico é o Municipio de Guimardes e o cocontratante o adjudicatdrio.

Clausula 3.2
Cessao da posi¢ao contratual
1. O adjudicatério ndo pode ceder a sua posi¢cdo contratual, exceto se para isso for autorizado pelo contraente
publico, ou, nos termos do nimero seguinte, deste artigo.
2. O adjudicatario pode ser forcado a ceder a sua posi¢ao contratual, nos termos do artigo 318.2-A, do Cdédigo
dos Contratos Publicos.
3. Acessdo da posicdo contratual pelo contraente publico é regulada pelo artigo 324.2, do Cddigo dos Contratos
Publicos.
Clausula 4.2
Gestor do contrato
1. Nostermos do artigo 290.2-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato é Rui Correia, com quem
o adjudicatario tem a obrigacdo de cooperar, de modo diligente e célere.
2. O Municipio de Guimardes pode substituir, a qualquer momento, o gestor do contrato, tornando-se essa
substituicdo valida e eficaz por mera comunica¢do ao adjudicatario.
3. Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execugdo do contrato, ndo existindo, no
momento em que é assumida a decisdo de contratar, qualquer delega¢do de competéncia em seu beneficio.
4. Aacdo do gestor do contrato exerce-se sem qualquer conflito de competéncias com os poderes de fiscalizagao

e de diregdo da execugdo do contrato, aos quais estd sujeito o adjudicatario.
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Clausula 5.2
Prazo e plano de execugao
O prazo de execugdo do contrato é de 36 meses, com inicio em agosto de 2020 e apds a assinatura do contrato.
De acordo com as disposi¢des do caderno de encargos, e com a proposta adjudicataria, € incluido em anexo?
ao contrato um plano de execucdo, de onde conste, de modo claro e inequivoco, como deve ser cumprido o

contrato, e como esse cumprimento é acompanhado das obrigagGes de retribuigdo pelo contraente publico.

Clausula 6.2

Obrigacdes do adjudicatario

O adjudicatdrio estd obrigado a cumprir escrupulosamente o contrato, executando com diligéncia e em respeito

por todas as regras aquilo a que se comprometeu, pela apresentagdo da sua proposta, e pela assinatura da

declaragao que corresponde ao Anexo |, ao Cédigo dos Contratos Publicos, e, neste contexto, nomeadamente:

a)
b)
c)

d)

e)

Cumprir, no global e no detalhe, o que lhe compete, nos termos do plano de execucdo;

Prestar caugao, quando exigida;

Avisar, de imediato, o contraente publico de qualquer obstaculo, incidente ou dificuldade que perturbe, ou
possa perturbar, a execugdo do contrato;

Obter todas as licengas, autorizacGes, ou recolher quaisquer acordos, que sejam necessarios para a execu¢ao
do contrato;

Suportar todos os custos com a execugdao do contrato, unicamente por conta do pagamento do prego
contratual, ou da parte do preco contratual que corresponda ao que o cocontratante efetivamente executou;
Contratar o pessoal que seja necessario a execugdo do contrato;

Contratar a aquisicdo de bens ou a prestacdo de servigos, necessarias a execug¢do do contrato;

Pagar todas as taxas, contribuicGes e impostos, que resultem, para si, da execu¢do do contrato;

Respeitar as ordens, instrucdes e diretivas que |he sejam dadas pelo contraente publico, diretamente ou
através dos seus representantes, nos termos dos poderes de conformagdo da relagao contratual, segundo o
disposto no Cddigo dos Contratos Publicos;

Colaborar com o gestor do contrato;

Celebrar os contratos de seguro a que esteja obrigado, nos termos do caderno de encargos, e apresentar ao
contraente publico, os recibos comprovativos do pagamento dos prémios, de modo a que os seguros estejam
vigentes durante todo o periodo de execucdo do contrato, acrescido do periodo de garantia;

Comparecer as reunides para as quais seja convocado por escrito pelo contraente publico, sendo que, sempre
que exista uma situagdo de incumprimento, e for adequadamente avisado do teor do incidente, participar

nessa reunido com as respostas correspondentes as questdes da ordem de trabalhos;

1 Quando aplicavel
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m) Assumir as responsabilidades perante terceiros, sempre que, por agdo ou omissdo sua, seja a esses terceiros
causado prejuizo, indemnizando correspondentemente;

n) Respeitar todo o normativo, legal e regulamentar, que intervenha na execugao do contrato.

Clausula 7.2
Subcontratagao

A subcontratagdo é regida pelos artigos de 317.2 a 321.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2
Prego contratual

1. O preco contratual é aquele que resulta da aceitagdo da proposta do adjudicatario.

2. Pelo recebimento do prego contratual, o adjudicatario obriga-se a execugdo integral do contrato, sem direito
a qualquer remuneracdo suplementar, ou a qualquer verba a titulo de revisdo de pregos.

3. Nao sera feito qualquer pagamento, total ou parcial, que ndo tenha como justificacdo a execucdo das
obrigagGes do cocontratante, e unicamente apds a confirmagdo pelo contraente publico, da efetiva execugao.

4. O contraente publico esta obrigado ao pagamento pontual dos valores que lhe competem, sob pena de
incorrer em responsabilidade por juros, nos termos legais aplicaveis.

5. Na&o existe qualquer pagamento a titulo de saldo, isto é, de diferenga entre aquilo que seja o prego contratual,
e o que seja certificado pelo contraente publico como prestagdo executada pelo adjudicatario.

6. N&o ha lugar a qualquer pagamento de prémios, seja por cumprimento antecipado, ou por qualquer outro

fundamento.

Clausula 9.2
Procedimentos para pagamento

1. Quando esteja cumprida qualquer prestagdo que caiba ao adjudicatdrio, que justifique que seja feito um
pagamento por parte do contraente publico, serd esse cumprimento por este certificado, e assim comunicado
ao adjudicatario.

2. Sendo estiver cumprida integralmente uma presta¢ao, nos termos previstos no plano de execug¢ao do contrato,
o contraente publico reduzird o pagamento parcial ao que corresponda ao efetivamente executado.

3. Depois de certificado o cumprimento, as faturas, ou documento equivalente, serdo pagas no prazo maximo de
trinta dias.

4. Prazo de pagamento: Pagamentos trimestrais.

2020,APROV,,1,DI,362
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Clausula 10.2
Caugao?

1. O adjudicatario prestara caugdo de 5% do valor do prego contratual.

2. A caugdo pode ser executada ao primeiro pedido feito a entidade garante, sem necessidade de interposi¢do
de qualquer procedimento judicial, para satisfagdo de quaisquer quantias que o adjudicatario deve pagar ao
contraente publico, nomeadamente pela aplicagdo das san¢Ges contratuais.

3. Se a caugdo for efetuada por depdsito em dinheiro, proceder-se-a de modo equivalente ao disposto no
nuamero anterior.

4. A caugdo tera de estar vigente até ao prazo limite estabelecido no nimero 1 da cldusula 14.2, do presente

caderno de encargos.

Clausula 11.2
Obrigag6es do contraente publico

1. O contraente publico deve, nos termos dos artigos 286.2, 289.2 e 291.2, todos do Cddigo dos Contratos
Publicos, cooperar com o adjudicatario, no sentido de ser obtido o melhor resultado possivel do cumprimento
do contrato.

2. Em especial, o contraente publico, através dos seus representantes, deve praticar todos os atos que lhe
competem, no ambito do caderno de encargos, comparecendo sempre que necessario, e procedendo a
rececao do que lhe seja destinado, desde que cumprido o plano de execugao.

3. O contraente publico, salvo se especificado de outro modo nas clausulas especiais do caderno de encargos,
ndo tem qualquer obrigacdo de facultar quaisquer meios, fisicos ou materiais ou locais, para o cumprimento

do contrato.

Cldusula 12.2
ModificagGes objetivas
1. Nos termos do corpo do artigo 312.2, do Cddigo dos Contratos Publicos, podem ser feitas as modificages
objetivas no presente contrato.
2. Além do disposto no numero anterior, o regime das alteracdes objetivas é o constante dos artigos 311.2 a
315.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, acompanhado da disciplina dos bens ou servicos complementares,
nos termos dos artigos 370.2, 378.2, 438.2 e 454.2, todos do Cédigo dos Contratos Publicos, e de todas as suas

normas que com as atras referidas estejam relacionadas.

2 Se aplicavel. Ver art.2 88.2 do CCP.

2020,APROV,,1,DI,362



MUNICIPIO DE
GUIMARAES

patrimoénio mundial
world heritage

Caderno de Encargos Prwismns Bnaapance

Clausula 13.2
Sangdes contratuais

1. Caso o adjudicatdrio incumpra as suas obriga¢Oes, sera sujeito a aplicagdo das sang¢Oes contratuais que
constam do artigo 329.2 com as devidas adaptagdes.

2. Caso o cocontratante incumpra um prazo parcial do plano de execugdo, serd sujeito a uma multa didria
correspondente a metade do valor maximo previsto no nimero anterior, podendo ser essa sangao ser anulada
no caso de ser cumprido o prazo final, e o incumprimento parcial ndo tenha causado prejuizo significativo ao
contraente publico.

3. O contraente publico procedera a audiéncia prévia do adjudicatdrio, a qual sera feita mediante comunicagdo
da qual conste a situagdo que consubstancia o incumprimento, e dard um prazo adequado para a respetiva
resposta.

4. E aplicavel ao presente contrato, com as devidas adaptacdes, e tendo em consideracio os fornecimentos ou
servicos complementares, o disposto no artigo 372.2, do Cddigo dos Contratos Publicos, e dessas disposi¢oes,

especialmente o que corresponde a aplicacdo da sangdo contratual ai prevista.

Clausula 14.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia do servigo, ou do fornecimento, a que o adjudicatario estd obrigado, é de dois anos,
contados do cumprimento da ultima presta¢do contratual.
2. No caso de estar em questdo, essencialmente, um fornecimento, ou no ambito de um contrato misto, ou
incidentalmente, no contexto de uma prestacdo de servigos, o fornecimento de um equipamento, ou de um
direito, ou de um dispositivo que tenha, do respetivo fabricante, um prazo de garantia, o adjudicatario é

obrigado a fazer com que essa garantia se concretize em favor do contraente publico.

Clausula 15.2
Resolugdo do contrato
1. O contraente publico pode resolver o contrato sempre que esteja perante uma falta grave, que ponha em
causa a satisfacdo do interesse publico que justificou o estabelecimento da relagdo contratual.
2. O contraente publico procederd a audiéncia prévia do adjudicatédrio, antes de proceder a resolu¢do do
contrato.
3. O cocontratante tem direito a resolver o contrato sempre que os atrasos de pagamentos se prolonguem por

mais de seis meses, em montantes que representem, pelo menos, 25% do prego contratual, excluindo juros.
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Clausula 16.2
Revogacao do contrato
As partes podem, por mutuo acordo, revogar o presente contrato, se circunstancias legalmente admissiveis o

permitam, e a defesa concreta do interesse publico aconselhe a que o contraente publico se decida por essa opgao.

Clausula 17.2
Eficacia financeira
1. Nos casos em que o contrato esteja sujeito ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo financeira prévia, pelo
Tribunal de Contas, ndo serd conferida eficacia financeira as disposi¢des relativas ao pagamento do prego
contratual, nos termos legais aplicaveis.
2. O disposto no numero anterior implica que ndo sejam reconhecidas quaisquer obrigacGes por parte do
contraente publico antes da concessdo de Visto, tanto no que diz respeito a pagamentos, seja na contagem

de prazo para efeito de pagamento de juros.

Clausula 18.2
Dever de sigilo

1. Sem prejuizo do disposto no Regulamento de Protecdo de Dados Pessoais, o prestador de servigcos, o seu
pessoal e todas as entidades e pessoas que aquele utilize no cumprimento das obrigagGes assumidas com a
celebragdo do contrato, obrigam-se a guardar sigilo sobre toda a documentacgao e informagées a que tenham
acesso nos termos do contrato, ndo podendo facultar a terceiros, quaisquer informacGes nem sobre a
natureza dos proprios servicos, nem sobre os resultados e conclusGes deles, sem autorizacdo escrita da
Entidade Contratante, dos interessados titulares dos dados protegidos, nem utilizd-los em seu beneficio.

2. A obrigacdo de sigilo profissional referida impde-se também relativamente as informacgGes que possam ser
fornecidas internamente aos técnicos do prestador ndo diretamente envolvidos na prossecuc¢do dos objetivos
do contrato, desde que tais informagGes, pela sua natureza, possam perturbar a normal execugao das
prestacdes abrangidas pelo objeto do contrato.

3. O dever de sigilo abrange ainda toda a documentacdo e informacéo técnica e ndo técnica, comercial ou outra,
relativa ao Municipio de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.

4. Ainformacgdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugdo
do contrato.

5. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras entidades administrativas

competentes.
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Clausula 19.2
Lei aplicavel

Ao presente contrato é aplicavel o Codigo dos Contratos Publicos, e demais legislagdo complementar.

Clausula 20.2
Foro competente
Sempre que ndo esteja nos documentos pré-contratuais, previsto o recurso a arbitragem, a resolu¢do dos litigios
emergentes da interpretacdo ou da execu¢do do presente contrato é da exclusiva competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga.
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Clausulas especiais

do caderno de encargos

TERMOS E DEFINIGOES
Para os fins do presente caderno de encargos, sdo aplicaveis os termos e definicdes da NP EN 13306:2007- Terminologia

da manutengdo, e ainda os seguintes:
Cliente — Doravante designado por Camara.
Servigo - Resultado de uma intervengdo de manutengdo e recursos utilizados destinada a, ou requerida por, um cliente.

Adjudicatario - Entidade que fornece os servicos de manutengdo diretamente para o cliente, na sequéncia de um

contrato que mantém com este.

Manutengdo preventiva - A que é realizada com o objetivo de evitar avarias, perda ou redugdo de fungao.
Manutengao corretiva - A que é realizada na sequéncia de uma avaria ou perda de fungao.

Manutengdo de melhoria - Uma intervengdo destinada a melhorar o desempenho de um equipamento ou sistema.

SIGLAS, ABREVIATURAS E ACRONIMOS

AVAC - Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado

AQS - Agua Quente Sanitéria

CMG — Camara Municipal de Guimaraes

INCI — Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo

GTC — Gestdo Técnica Centralizada

PM - Plano de Manutengao

RECS — Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de Comércio e Servigos
SCE - Sistema de Certificacdo Energética dos Edificios

TIM Il — Detentor de titulo profissional de Técnico de Instalagdo e Manutencdo, nos termos da Lei n.258/2013 de 20 de
Agosto, habilitado para atuar em edificios com sistemas técnicos com poténcia térmica nominal igual ou inferior a 100

kw

TIM Ill — Detentor de titulo profissional de Técnico de Instalagdo e Manutengdo, nos termos da Lei n.258/2013 de 20

de Agosto, habilitado para atuar em edificios com sistemas técnicos com poténcia térmica nominal superior a 100 kW

11

2020,APROV,,1,DI,362



MUNICIPIO DE
GUIMARAES

patrimoénio mundial
world heritage

Caderno de Encargos Prwismns Bnaapance

Clausula 21.2
Objeto
O presente documento estabelece as condi¢Ges técnicas aplicdveis a contratagdo dos servigos de manutengdo
preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos de AVAC, instalados nos edificios sob a tutela direta da Camara
Municipal de Guimaraes, listados no anexo Al.
Pretende-se garantir ndo apenas a correta operacionalidade, mas também um funcionamento eficiente do ponto de

vista energético e econdmico dos sistemas anteriormente referidos, proporcionando aos utentes dos edificios as

melhores condigdes de conforto, salubridade e seguranga, que dos equipamentos instalados é possivel obter.

Clausula 22.2

Caracterizacao dos servigos a prestar
O objetivo do presente concurso é a contratacdo de servigos de manutengado preventiva e corretiva dos sistemas e
equipamentos de AVAC, que se encontram instalados nos edificios listados no Anexo Al, conforme detalhado nos
subpontos seguintes, por forma a prolongar a sua vida util e assegurar elevados niveis de disponibilidade e fiabilidade.
A manutengdo preventiva caracteriza-se pelo conjunto de intervengdes programadas periodicamente no tempo sobre
0s equipamentos, com base nas especificagdes e manuais técnicos e que consistem nas seguintes tarefas genéricas
principais:

i) Verificar e avaliar a eficiéncia e seguranga de funcionamento dos sistemas e equipamentos;

ii) Repor aos sistemas e equipamentos as condi¢Ges de funcionamento mais eficientes através da verificacdo do
bom estado de conservacado, fixacdo e funcionamento, da limpeza, beneficiagdo, ajuste ou substituicdo dos
6rgdos ou componentes mais sujeitos a desgaste ou de menor fiabilidade dentro do conjunto, anota¢do das
grandezas termodinamicas e ainda a substituicdo de consumiveis, pecas e materiais, logo que se detete

funcionamento deficiente e antes do fim do seu tempo de vida util;

A informacdo que consta no Anexo A2, reflete os registos mais recentes existentes na Camara. Ndo sdo espectdveis
desvios significativos na quantidade e/ou modelos de equipamentos existentes. Os concorrentes poderdo e deverdo
(mediante comunicagdo prévia a Camara) validar localmente estes elementos, pois a proposta a apresentar dird
respeito aos sistemas e equipamentos pertencentes as familias identificadas no Anexo A3 efetivamente instalados. Ndo
serdo admitidos valores adicionais posteriores para os servicos de manutencdo que poderdo resultar destas
discrepancias, ndo podendo o adjudicatario invocar, durante o periodo contratual, desconhecimento das condi¢des das
instalagOes, incompatibilidade com infraestruturas existentes e normas vigentes.

Toda a documentagéo (registos de ensaios, registos de medicGes, formularios, fichas de caracteristicas técnicas, planos
de manutencao, livro de registo de ocorréncias, etc.) deverdo ser enviados a Camara em suporte informatico e incluir

uma versdo editavel.
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1. Relatério inicial de diagnédstico dos equipamentos / sistemas

Previamente ao inicio da operacionalizagdo da manutengdo preventiva, devera ser entregue a Camara um relatdrio que
contenha as principais caracteristicas técnicas e elementos de identificagdo dos equipamentos instalados, bem como
as acBes corretivas ou de melhoria necessarias, para que os sistemas e equipamentos cumpram com as respetivas
fungdes com longevidade, seguranca e eficiéncia energética.

Este relatério devera incluir evidéncias fotograficas da informacgdo registada, bem como o resultado de eventuais
ensaios ou medigOes necessarias.

Caso se justifique, devera ser complementado por uma proposta de valores devidamente fundamentada, para servigos
de manutencdao de melhoria aplicaveis nesta fase inicial, que poderao inclusivamente passar pela substituicio de
componentes ou equipamentos.

No prazo de 30 dias, contados a partir da data do inicio da prestacdo dos servigos a concurso, o adjudicatario devera
proceder a entrega deste relatdrio, que deverd refletir a realidade da totalidade dos equipamentos e sistemas

existentes nos presentes lotes de edificios.

2. Servigos de manutengao preventiva supervisionados por TIM do adjudicatario

As rotinas de manutengdo preventiva bem como as respetivas periodicidades que estdo na base deste concurso,
encontram-se listadas para cada uma das familias dos equipamentos e/ou sistemas presentes nos edificios, no Anexo
A3, parte integrante deste documento.

Estes planos de manutencgdo preventiva sdo genéricos, ndo refletindo necessariamente eventuais especificidades de
alguns fabricantes de equipamentos.

No prazo referido no numero anterior, deverd o adjudicatdrio entregar a Camara para aprovagdo, os planos de
manutengdo preventiva base deste caderno de encargos, complementados por eventuais requisitos especificos de
equipamentos, requisitos legais ou outros que a sua experiéncia profissional dite como necessarios. Estes
complementos as rotinas e periodicidades de manutencdo preventiva base, ndo acarretardo quaisquer custos
adicionais para a Camara.

Os planos de manutencgdo, apos aprovagdo, devem ser acompanhados e supervisionados por um ou varios TIM Il ou
TIM Ill, com vinculo contratual com o adjudicatario, de acordo com a poténcia térmica instalada e conforme definido
na Lei n? 58/2013. Todas as eventuais alteracbes aos sistemas e /ou equipamentos devem igualmente ser
acompanhados por este(s) técnicos(s).

O(s) TIM devera(do) igualmente assegurar os registos de todas as interveng¢des no livro de ocorréncias (desenvolvido

em suporte informatico editavel, por edificio), garantir a atualizacdo de toda a informacdo técnica necessaria, ter

disponibilidade para responder as solicitacdes da Camara e realizar todas as obrigacdes legais de reporte em vigor as
entidades competentes.

No decurso da operacionalizacdo destes planos de manutengdo preventiva, podera constatar-se a necessidade de
reduzir os intervalos temporais das periodicidades de algumas das suas rotinas. Este facto podera decorrer de regimes

mais ou menos intensivos de utilizagdo dos equipamentos ou por exemplo da sua instalagdo em locais com maior
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quantidade de poeiras em suspensdo no ar, que implicam compreensivelmente uma colmatagdo mais acelerada dos
filtros de ar dos equipamentos de AVAC. O ajuste destas periodicidades ndo acarretardao quaisquer custos adicionais
para a Camara.
Devem ser respeitadas as periodicidades de dete¢do de fugas de equipamentos que contenham gases fluorados com
efeito estufa, em conformidade com o Regulamento (UE) N2 517/2014 e com Decreto-Lei N2 152/2005, tendo em
consideracdo as alteragBes que |lhe foram introduzidas pelos Decreto-Lei N2 35/2008, 85/2014 e 145/2017, sem
prejuizo de eventuais atualizagGes. Fica o adjudicatario obrigado a comunicagdo e registo, através da plataforma
eletrdnica disponibilizada pela APA, I.P. e dentro dos prazos estabelecidos em vigor, dos dados especificados no artigo
5.2 do Decreto-Lei 145/2017 de 30 de novembro.
Periodicidade para detecdo de fugas:

i Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores

a 5 toneladas de equivalente de COz, mas inferiores a 50 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de 12

em 12 meses ou, no caso de ter instalado um sistema de detecdo de fugas, pelo menos de 24 em 24 meses;

ii. Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores
a 50 toneladas de equivalente de CO2, mas inferiores a 500 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de

6 em 6 meses ou, no caso de ter instalado um sistema de detecdo de fugas, pelo menos de 12 em 12 meses;

iii. Para o equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores
a 500 toneladas de equivalente de CO2: pelo menos de trés em trés meses ou, no caso de ter instalado um

sistema de detec¢do de fugas, pelo menos de seis em seis meses.

Ainda no ambito das tarefas incluidas na manutencdo preventiva encontra-se a codificagdo dos diversos equipamentos,

de acordo com a légica definida pela Camara, que sera oportunamente comunicada.

Em cada intervencdo de manutencdo devera ser efetuada a verificagdo geral de seguranca dos equipamentos,
nomeadamente os pontos de risco de eletrocussdo, de contacto com zonas de altas temperaturas, fixacdes e risco de

emissGes de fugas.

Em cada equipamento alvo de manutencgao, serd colocada uma etiqueta prépria para a instalagdo a intempérie, que no

minimo contenha a seguinte informacgéao:
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Manutencdo Preventiva

Cadigo equipamento:

Familia:

Data: Rotina Técnico Estado

Estado: O-operacional; A-avariado

Rotina - Periodicidade do PM aplicavel a Familia

2.1. Materiais incluidos na prestacao de servigos de manutengao

Consideram-se incluidos no valor relativo a este concurso os consumiveis necessarios a execugao das tarefas correntes
de manutencdo preventiva, como a titulo de exemplo ndo exaustivo: produtos de limpeza e desinfecdo, produtos
anticorrosivos e tintas para tratamento de corrosao e retoques de pintura, lixas, pincéis, trinchas, panos, parafusos,
porcas, rebites, isolamentos térmicos pontuais, massas e Oleos lubrificantes, mangueiras de pressostatos de ar,
elementos de protecdo mecanica dos equipamentos, abracadeiras, fitas isoladoras ou elementos de sinalizacdo de
quadros elétricos.

As fichas técnicas dos consumiveis do tipo produtos de limpeza, desengorduramento, pintura, ou tratamento
anticorrosivo, deverdo ser previamente enviados a Camara que podera solicitar a sua substituicdo, em concordancia
com o TIM da instalacdo. Estes produtos, para além da eficacia na fungdo que justifica a sua utilizagdo, devem ser
quimicamente compativeis com os materiais constituintes dos componentes onde vao ser aplicados.

Os materiais fornecidos pelo adjudicatario devem, obrigatoriamente, ser novos, ndo se admitindo o emprego de

materiais e/ou pecas recondicionadas e/ou aproveitadas de outras instalagdes ou equipamentos.

2.2. Filtros de ar
A operacdo de substituicdo dos filtros de ar, sempre que necessaria, esta incluida na presente presta¢do de servicos.
Em funcdo dos valores apresentados pelo adjudicatario para o fornecimento de filtros novos, os filtros poderao ser do

seu fornecimento ou em alternativa ser fornecidos pela Camara.
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3. Manutengao corretiva

Durante as visitas periddicas de manutengdo preventiva, todas as pequenas agdes corretivas identificadas nos sistemas
e/ou equipamentos que ndo incluam a substituicdo de pecas e que possam ser resolvidas localmente pelos técnicos de
manutencdo, consideram-se incluidas no presente concurso e no valor para ele apresentado pelos concorrentes.

No prazo de vigéncia da presente prestacdo de servigos, estd igualmente incluida uma bolsa de horas para manutencdo

corretiva das instalagGes de AVAC e de AQS de cada edificio, distribuida de acordo com a coluna central da tabela da
Clausula 282. Esta bolsa de horas podera ser utilizada em qualquer edificio, sem limite de numero de utilizagdes por
edificio, até se esgotar.

A equipa de manutencgdo corretiva deve integrar um TIM Il ou TIM Ill, conforme aplicdvel e um técnico oficial mecanico
de frio certificado para trabalhos em equipamentos com gases fluorados. Os profissionais podem acumular as fun¢Ges
referidas anteriormente, desde que devidamente qualificados para cada uma das fungGes que exergcam.

As respostas aos pedidos de manutencdo corretiva deverdo ser atendidos em 4 horas em situacdo de urgéncia® e 48

horas em situacdo corrente*.

Caso seja possivel, sera efetuada nesta primeira desloca¢do a reparagdo e a reposi¢cdo do normal funcionamento da
instalagdo.

Sempre que se verifique uma anomalia no estado ou funcionamento dos equipamentos, ou um desvio relativamente
aos valores de referéncia usuais que possam por em causa o 6timo funcionamento dos equipamentos, estes deverdo
ser ajustados e/ou reparados, mas nunca antes de devidamente autorizado caso se verifique uma despesa acrescida
para o Municipio. Neste caso, as avarias que impliquem substituicdo de equipamentos ou dos seus componentes,

devera ser enviada proposta para a Cdmara num prazo de 24 horas numa situacdo de urgéncia e de 72 horas em

situacdo corrente. A proposta devera referir:

i) Descrigdo detalhada de equipamentos, componentes e/ou materiais a fornecer e respetivos valores;
ii) Tempo estimado para a execu¢do do servico em horas;
iii) Prazo previsto para a execugdo do servigo, tendo a consideragdo a entrega dos equipamentos, componentes

ou materiais necessarios.

Caso a proposta seja aceite, o tempo consumido nas intervengGes de manutengao corretiva serd deduzido a bolsa de

horas referida anteriormente.

A utilizagdo desta bolsa funcionara nos seguintes termos:

8 Urgéncia — reparagdo de avaria ou anomalia que provocou o mau funcionamento do equipamento ou instalagdo, podendo chegar

a ficar fora de servigo, que afeta a operacionalidade do servigo publico e necessita de rapida intervengdo.
4 Corrente — reparagso de avaria ou anomalia que provocou o mau funcionamento do equipamento ou instalagdo, podendo chegar
a ficar fora de servigo, que ndo pde em risco a seguranca de pessoas e bens nem retira a operacionalidade do servigo publico.
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i)

Cada deslocagdo (custo da viagem de ida, de volta e o tempo do(s) técnico(s) na deslocagdo) sera contabilizada

como uma hora de servigo;

A analise e o diagndstico da avaria ou anomalia sera contabilizada no maximo como duas horas de assisténcia

técnica, quer sejam efetuados por um ou mais técnicos;

Os tempos consumidos em intervengdes de manutencgdo corretiva ligados a propostas fruto de diagndsticos
anteriores, serdao contabilizados de acordo com o tempo real despendido no local para a sua resolugdo, no
limite maximo da estimativa de tempo indicada na proposta que lhe diz respeito, independentemente do

numero de técnicos envolvidos.

No final das interven¢des de manutengao corretiva serdao observados os seguintes pontos:

i)

Serd entregue a Camara um relatério com o registo fotografico do trabalho realizado (incluindo os
equipamentos e/ou componentes danificados e os novos que os substituiram), com os resultados dos
eventuais ensaios demonstrativos do seu bom funcionamento. Este relatério serd parte integrante do livro de

ocorréncias;

O adjudicatario devera retirar do local e encaminhar para reciclagem a suas expensas os materiais,

equipamentos ou fluidos que foram substituidos.

4. Documentagio a entregar periodicamente

No prazo de 10 dias antes do final de cada més de duragdo do contrato, devera o adjudicatério entregar, em formato

digital e por edificio:

i)

i)

iv)

Os livros de ocorréncias das instalacdes dos diversos edificios devidamente atualizados (independentemente

do dever da sua permanente atualizagdo para consulta pela Camara sempre que necessario);

Os registos de analises de eficiéncias energéticas, de analises fisico-quimicas ou de analises bacterioldgicas

previstas nas rotinas de manutencgao;

Um relatdrio descritivo e quantitativo (sempre que aplicavel) em conformidade com os ensaios previstos nas
rotinas de manutengdo constantes no Anexo A3, que reflita o estado das instalagdes objeto de manutengao,

as medidas corretivas e as medidas de melhoria a ter em atencao;

Uma ficha por edificio, de acordo com o formuldrio que se encontra no Anexo A4, que resume alguns

indicadores do edificio, da sua ocupagdo e dos sistemas de conversao de energia térmica nele existentes.
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5. Equipamentos e rotinas de manutencao excluidos do presente concurso

Sem exclusdes.

6. Notas adicionais

O valor final da proposta contemplarad todos os sistemas e equipamentos pertencentes as familias do Anexo A3,
efetivamente instalados, seja a sua existéncia verificada ou nao.

Deve o prestador de servigos garantir que na prestacdo de servicos de manutengdo esteja assegurada o controlo

bacterioldgico, como por exemplo a Legionella.

7. Relatério final
Antes do término de execugdo do contrato, o adjudicatario devera elaborar um relatério final de diagndstico dos
sistemas que foram mantidos, descriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de

execucdo avaliando o estado geral dos equipamentos e propondo eventuais medidas de melhoria.

Clausula 23.2

Deveres do adjudicatario
1. Exigéncias legais e regulamentares
Cumprir com todas as normas legais e regulamentares aplicaveis ao exercicio da sua atividade, devendo o adjudicatario
dispor de evidéncias do seu cumprimento
2. Seguranga, saude e ambiente
O adjudicatério deve verificar as condi¢Ges de seguranga do local de realizagdo do trabalho (prestagdo do servigo) e
garantir a suas expensas, a disponibilidade de meios de protecdo necessarios, nomeadamente dispositivos de prote¢do
individual, dispositivos de protegdo coletivos e equipamentos seguros e adequados a tarefa a realizar, como por
exemplo meios especiais de elevagao.
O pessoal envolvido nas tarefas de manutencdo deve ter a formagao e conhecimentos adequados aos riscos especificos
das tarefas a efetuar.
O adjudicatario deve garantir o cumprimento das exigéncias legais relativamente a eliminagdo ou tratamento de
residuos, que resultem das tarefas de manutencdo efetuadas. Em qualquer altura, o adjudicatério pode ser obrigado
pela Camara a apresentar a documentagdo comprovativa do destino correto dos residuos.
O pessoal do adjudicatario deve cumprir, no minimo, os regulamentos de seguranga, salde e ambiente estabelecidas

internamente pela entidade contratante do servico de manutengao.
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3. Preenchimento de fichas de ocorréncia e de formularios de registo de funcionamento
O adjudicatario deverd elaborar fichas de registo das inspegdes, operagbes e medigdes realizadas nos equipamentos,
onde registe os resultados obtidos para cada um e assim comparar o seu comportamento ao longo do tempo de

funcionamento.

Clausula 24.2
Alvarj, certificado, pessoal técnico e equipamento
1. As entidades concorrentes a este concurso devem possuir alvara de empreiteiro de obras publicas, 4.2 categoria,
122 subcategoria (aquecimento, ventilagdo, ar condicionado e refrigeragdo) conforme disposto no Anexo | da Lei n?

41/2015 ou certificado de empreiteiro de obras publicas da subcategoria apropriada as atividades desenvolvidas.

2. As entidades concorrentes devem possuir certificado para a instalagdo, manutengdo e assisténcia técnica de
equipamentos fixos de refrigeragdo, ar condicionado e bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito
estufa em conformidade com os Regulamentos (UE) n.2 517/2014 e (UE) n.2 2015/2067 e com o Decreto-Lei n?

145/2017.

3. Os técnicos operacionais da entidade responsavel pela manutencdo devem pertencer ao seu quadro técnico e

reunir no seu conjunto e no minimo, as seguintes habilitagdes:

i)  Credenciagdo profissional de TIM Il ou TIM I, conforme definido no Artigo 32 da Lei n.2 58/2013 e no ponto
2 do Anexo Il da Portaria n.2 349-A/2013, de acordo com a poténcia térmica do sistema ou dos equipamentos

energéticos instalados em cada edificio;

ii) Credenciacdo Categoria 1 para o manuseamento de gases fluorados com efeito de estufa, em conformidade
com o Regulamento (CE) N2 303/2008 da Comissdo Europeia, cuja execu¢do e cumprimento na ordem juridica

nacional foram assegurados através do Decreto-Lei N2 56/2011;

iii) Categoria B/F-B para intervengBes de trasfega, reciclagem, valorizacdo e destruicdo das substancias que
empobrecem a camada de ozono, para as intervengles de recuperagdo para reciclagem, valorizagdo e
destruicdo, dessas substancias contidas em equipamentos de refrigeragédo e de ar condicionado, bombas de
calor, bem como para as intervengGes de manutencdo, reparagdo e de assisténcia desses mesmos
equipamentos, incluindo a detegdo de eventuais fugas das referidas substancias, em conformidade com o

disposto no Decreto-Lei N2 152/2005, alterado pelos Decretos-Lei N2 35/2008 e N2 145/2017.
4. O numero de técnicos deve ser suficiente para dar resposta as necessidades contratuais.

5. O parque de maquinas, ferramentas e instrumentos do adjudicatario deve corresponder as necessidades de

operacionalidade da sua oferta de servicos, nomeadamente, aos padrdes técnicos e de qualidade, as suas
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certificagbes, a maximizagao da produtividade dos servigos, dimensdo da equipa de pessoal, redugdo dos riscos de

seguranca e redugdo dos custos globais. Esta exigéncia aplica-se a meios préprios ou subcontratados.

6. Asentidades responsaveis pela manutenc¢do deverdo manter os seus equipamentos de inspec¢do, medigdo e ensaios

devidamente calibrados, de acordo com a regulamentagdo aplicavel e evidenciar esta pratica.

7. O adjudicatario deve estar devidamente equipado com os equipamentos utilizados nas tarefas de manutencao,
medi¢do e afericdo de parametros de conforto e da qualidade do ar interior, bem como de eficiéncia dos
equipamentos de conversdo de energia térmica empregues no tipo de instalagdes em causa. Estes equipamentos

devem ter certificado de calibracdo valido de acordo com as praticas ou legislagcdo em vigor.

8. O adjudicatdrio devera munir-se dos meios de transporte necessarios para as deslocagdes, ndo podendo alegar

indisponibilidade na deslocagdo para protelar a resolugdo de qualquer avaria.

Clausula 25.2
Seguro de responsabilidade civil
A entidade responsavel pela manutengdo deve ter, obrigatoriamente, seguro de responsabilidade civil para cobrir os

danos materiais e corporais sofridos por terceiros, resultantes dos trabalhos realizados.

Clausula 26.2
Dever de sigilo profissional

Todas as entidades e técnicos envolvidos nas operacdes de manutencdo ficam obrigados a segredo profissional em
relacdo a todos os documentos e demais informagGes de que tiverem tomado conhecimento no exercicio das suas
fungdes.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem ser objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a execugdo da prestagao
de servigos contratada.

Exclui-se do dever de sigilo a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente do dominio publico a data
da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio, ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo

judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 27.2
Propostas dos concorrentes

As propostas dos concorrentes devem obrigatoriamente incluir:

1. Documentos comprovativos das condi¢des exigidas nos pontos 1, 2 e 3 da cldusula 24.2 e da cldusula 25.2 incluindo

a comprovacgao do vinculo laboral dos técnicos referidos no ponto 3 da cldusula 24.2, com a entidade concorrente. A

20
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nao apresenta¢do destes documentos implicara a exclusao do concorrente em fase de analise das propostas, nos

termos da alinea a), do n.2 2 do artigo 702 do Cédigo dos Contratos Publicos;

2. O valor total para os servicos de manutengdo descritos neste Caderno de Encargos e nos demais Anexos nele
referidos, que dele fazem tacitamente parte, incluindo a bolsa de horas para manutengdo corretiva, tal como descrito

no ponto 3 da cldusula 22.9;

3. O valor para cada deslocacdo (DES) (ida, volta e mdo-de-obra incluidos) e para cada hora de permanéncia no local

(HPL), para situagdes de manutengao corretiva que eventualmente sejam necessarias contratar adicionalmente a bolsa

de horas de manutencdo corretiva referida no ponto anterior.

Clausula 28.2
Prego base

O preco base da proposta, para uma bolsa 100 de horas, é de 11.124,00€, ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor

Para além do cumprimento da condi¢do de preco base, e de forma a ndo serem excluidos, sdo igualmente impostos os
seguintes valores maximos para os valores DES e HPL, de acordo com as seguintes defini¢des:

DES — 40,00 €, acrescidos de IVA a taxa legal em vigor

HPL - 25,00 €, acrescidos de IVA a taxa legal em vigor

DES — Valor relativo a cada deslocagdo adicional (ida e volta) para efeitos de manutengdo corretiva, incluindo os tempos
consumidos pelo(s) técnico(s) na deslocagdo, a cobrar na eventualidade de se esgotar a bolsa de horas referida no
ponto 3 da clausula 22.3;

HPL — Valor horario relativo ao custo de permanéncia efetiva do(s) técnico(s) no local para efeitos de manutencdo
corretiva, na eventualidade de se esgotar a bolsa de horas referida no ponto 3 da cldusula 22.2. Este valor é

independente do nimero de técnicos necessarios.

21

2020,APROV,,1,DI,362



ﬁMm-‘_n:j_b\_sww

Edificio Morada Contacto
Biblioteca de Lordelo Av. Prof. Luis Machado 252 873530
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Préxima
Descrigdo do Nome do Pot. Aquec. Pot. Arref. Pot. Elé. Pot. Elé. Inspecdo de
Equif quip 1to Localizaga Marca Modelo Qtd. Qins (m3/h) Qext (m3/h) Qégua; (m3/h) (kw) (kw) Unit. (kW) | Inst. (kW) Observagoes Fugas
Chiller/BC Chiller Area Técnica Lennox EARO 251 SM3hY 1 3,875 23,6 22,1 8,35 8,35 R410a (5,8kg); COP 3,0; EER 2,9 21-01-2021
Unidade d P
nidace ce UTAN AreaTécnica |  EVAC 12102C 1 2800 1,105
tratamento de ar
Ventiloconvector VC Edificio Lennox HC 60 4 685 0,41 4,481 3,85 0,099 0,396
Ventiloconvector VC Edificio Lennox HC 80 2 1058 0,565 6,685 5,589 0,21 0,42
Ventilador I.S. VE1 Cobertura EVAC CA 600 6P 1 2615

Condutas, registos e difusdo de ar

Tubagens, valvulas, etc.

Quadros e circuitos elétricos de alimentagdo, comando e gestao
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ANEXO A3

LISTA DE ROTINAS E PERIODICIDADES DE
MANUTENGCAO PREVENTIVA APLICAVEIS A SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, VENTILAGAO, AR

CONDICIONADO, PRODUGAO / ACUMULAGAO DE
AGUA QUENTE SANITARIA E SOLAR FOTOVOLTAICO

Anexo A3 - Rotinas do PMP Versdo outubro 2019
2020, APROV (DI 36
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Listagem de familias de equipamentos abrangidos pelas rotinas do plano de manutencao

FAMILIAS N.2
Geradores de calor com combustiveis liquidos 1
Armazenamento e trasfega de combustiveis liquidos (gaséleo)
Gerador calor p/ 4gua quente ou p/ vapor ¢/ combusti. gasosos
Sistemas de captacdo térmica solar

Sistemas de producdo de AQS - Agua Quente Sanitaria

Unid. producdo agua arrefecida / aquecida (comp. mecénica)

Unida. de producdo de agua arrefecida / aquecida (absorcdo)

Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos

Unidades auténomas de condicionamento de ar

Sistemas auténomos de caudal de refrigerante variavel (VRF)
Unidades de tratamento de ar

Filtros de ar

Recuperadores de calor ar-ar

Humidificadores de ar por injecao de vapor

Equipamentos arrefec. adiabatico e humidificagcdo por contacto
Baterias de tratamento de ar

Unidades de ventilagdo e extraccdo

Bombas de circulagado

Condutas de ar, elementos de difusdo e acessoérios

Redes hidrdulicas, componentes e acessoérios

Permutadores de calor agua-agua

Unidades terminais de climatiz. - ventiloconvectores e cortinas de ar
Unidades terminais de climatiz. - indutores e vigas arrefecidas activas
Unidades terminais de climatiz.- radiadores e convectores

Unidades terminais de climatiz.- pavimentos e tectos radiantes
Unidades terminais de climatiz.- vigas arrefecidas passivas

Sistemas e equipamentos de regulagao e controlo

Quadros eléctricos e redes eléctricas de distribuicao

Familias de equipamentos existentes nos edificios visitados a data do relatdrio
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Tabela 1.C: FAMILIA 3.1 - CALDEIRAS A GAS OU GASOLEO
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i

N

IntervengGes da manutengdo preventiva

Periodicidade em meses

Meses da intervengdo

Trim.

Sem.

Anual

Jan

Fev

Mar| Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Inspecdo de fugas de combustivel e corre¢do se necessario

Verificagdo da regulagdo e do funcionamento do termostato que regula o funcionamento da caldeira e
do termostato de seguranga

Verificagdo da instrumentagdo de medida, mandmetros e termémetros. Registo das temperaturas de
entrada e de saida de dgua

Verificagdo da pressdo de fornecimento de gas e afinagdo dos redutores de alta e de baixa pressdo, se
necessdrio, ou verificagdo da limpeza do filtro de gaséleo, conforme aplicavel

Verificagdo do funcionamento dos circuitos de seguranga e de encravamento do queimador

Verificagdo do estado e do funcionamento dos dispositivos automaticos de detecdo e de fuga de gas

Verificagdo do fecho da vélvula automatica de seguranca de corte de abastecimento de gis em caso de
emergéncia

Controle da qualidade da exaustdo dos gases queimados na combust3o. Registo dos valores de CO e
CO2 no local da instalagdo do equipamento

Verificagdo do estado e limpeza da fornalha da caldeira, da cdmara de combustéo e do circuito de
fumos

10

Inspegdo dos refratarios e das juntas de estanquicidade. Reparagdo ou substitui¢do se necessario

1

[y

Verificagdo do estado e do funcionamento das electrovalvulas do queimador

1

N

Registo dos consumos de corrente por fase do queimador e comparagdo com os consumos nominais

13

Registo dos dados dos pardametros da combustdo, analise e ajuste dos mesmos. Célculo de rendimento
e comparacdo com os valores nominais do fabricante.

14

Verificagdo do estado do isolamento térmico da caldeira

15

Verificagdo do estado do visor da caldeira e do queimador. Limpeza ou substitui¢do, conforme o
necessario

16

Limpeza da chaminé da caldeira

17

Limpeza dos componentes do queimador, lubrificagdo, afinagdo ou substitui¢do se necessario

18

Verificagdo do programador do queimador e dos processos de: varrimento da cdmara de combustdo
por ventilacdo, ignicdo e combustdo, paragem de combustdo

1

©

Verificagdo e aperto das ligagdes elétricas do queimador

20

Limpeza interior do depésito de gasdleo

2

[y

Limpeza geral e revisdo da pintura

2020,APROV ,1,DI,362
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Tabela 2.C: FAMILIA 3.2 - CALDEIRAS A BIOMASSA

~ ~ N Periodicidade em meses Meses da intervengdo
N¢ [Intervengdes da manutengdo preventiva
2x/ano Anual Jan | Fev | Mar| Abr | Mai| Jun | Jul | Ago| Set | Out| Nov| Dez

Verificagdo da correta combustdo da caldeira, incluindo o bom funcionamento do mecanismo de

1 |regulagdo do ar de combustdo e que se encontra assegurada a boa ventilagdo da central térmica. . . .
Registo do teor de humidade da biomassa

) Controle da qualidade da exaustdo dos gases queimados na combustdo. Registo dos valores de CO e . . .
CO2 no local da instalagdo do equipamento

3 Verificagdo da regulagdo e do funcionamento do termostato que regula o funcionamento da caldeira . . .
e do termostato de seguranca se aplicavel

4 Verificagdo da instrumentagdo de medida, manémetros e termdmetros. Registo das temperaturas de . . .
entrada e de saida de dgua

5 Verificagdo do funcionamento dos circuitos de seguranga e de encravamento do queimador, se . . .
aplicavel

6 Verificagdo do estado e limpeza da fornalha da caldeira, da cdmara de combustgo e do circuito de . . .
fumos

7 |Inspegdo dos refratarios e das juntas de estanquicidade. Reparagdo ou substitui¢do se necesséario . o °

8 |Limpeza e verificagdo da estanquicidade da chaminé da caldeira ° o o

9 Verificagdo do programador do queimador e dos processos de: igni¢do, alimentagdo automatica de . . .
biomassa, combustdo e paragem de combustdo, se aplicavel.

10 |Limpeza e lubrificagdo do sistema de alimentagdo automatica de biomassa, se aplicével ° o o

11 |Verificagdo do estado do isolamento térmico da caldeira 4 i

12 Verificagdo do estado do visor da caldeira e do queimador (se aplicavel). Limpeza ou substituigdo, . .
conforme o necessario

13 | Verificagdo e aperto das ligagGes elétricas 4 i

14 |Limpeza geral da caldeira e da central térmica. Revisdo da pintura da caldeira 4 L

Nota: a limpeza semanal das cinzas resultantes da combustdo é assegurada por um funciondrio do edificio.

Pé&gina 4 de 30

2020,APROV ,1,DI,362



Tabela 3.C: FAMILIA 3.3 - ESQUENTADORES E TERMOACUMULADORES A GAS

O
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. . . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne [Interven¢des da manutengdo preventiva — -
Trim. Sem. | Anual | Jan| Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul | Ago| Set | Out|Nov| Dez
1 |Inspegdo de fugas de combustivel ou de dgua e corre¢do se necessario ° ° ° ° °
Verificagdo da regulagdo e do funcionamento do termostato que regula o funcionamento da
2 |temperatura de produgdo / acumulagdo de dgua quente e do termostato de seguranca / sonda de ° ° ° ° °
gases de combustdo
3 Verificagdo da instrumentagdo de medida, mandmetros e termémetros. Registo das temperaturas de . . . . .
entrada e de saida de dgua
4 |Verificagdo da pressdo de fornecimento de gds e afinagdo dos redutores se necessario ° ° e ° e
5 Verificagdo do funcionamento dos circuitos de seguranga e de encravamento do queimador (seguranga . . . . .
termoelétrica, de ionizagdo ou outras)
6 |Verificagdo do estado e do funcionamento dos dispositivos automdticos de detegdo e de fuga de gas ° ° e ° e
7 Verificagdo do fecho da vélvula automatica de seguranga de corte de abastecimento de gas em caso de . . . . .
emergéncia
8 |Verificar o estado da limpeza e bom funcionamento do injetor piloto e queimador piloto ° ° ° ° °
9 Controle da qualidade da exaustdo dos gases queimados na combustdo. Registo dos valores de CO e . . ° . °
CO2 no local da instalagdo do equipamento
10 | Verificar a limpeza do filtro de agua instalado na linha de abastecimento de 4gua fria ao equipamento ° ° °
11 |Verificagdo do estado do isolamento térmico dos termoacumuladores ° e
12 Verificagdo do estado e limpeza da cdmara de combustdo e do circuito de fumos. No caso dos . .
esquentadores, e se necessario descalcificar o interior do permutador de calor e os tubos de ligagdo
13 |Limpeza da chaminé ° e
14 |Limpeza dos componentes do queimador, lubrificagdo, afinagdo ou substituicdo se necessario ° °
15 | Verificagdo e aperto das ligagdes elétricas ° °
16 | Limpeza geral e revisdo da pintura ° °
No caso dos termoacumuladores a gds aplicar as rotinas da tabela 5.C: FAMILIA 5 - Sistemas De
17 0| i ' guts op tina . o . Ver tabela 5.C
Produ¢do / Acumulagéio de AQS - Agua Quente Sanitdria
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Tabela 4.C: FAMILIA 4 - SISTEMAS DE CAPTACAO TERMICA SOLAR

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-mal_n 5\-.1.”\.\1/‘;© JU—

o 5 = : Periodicidade em meses Meses da intervengdo
N2 |Intervengdes da manutengdo preventiva - -
Trim. | Sem. | Anual Janl Fev|Mar| Abr| Ma|| Jun| Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez
A. Painéis solares
1 |Inspegdo das ligagdes hidrdulicas: localizagdo e corregdo de fugas. Aperto de ligagdes. Verificagdo dos o . . o .
niveis de agua nos circuitos
2 |Verificagdo do estado de limpeza da protegdo translicida dos painéis captadores b d d
3 A " . « s
Verificagdo da inexisténcia de condensagdes e de sujidade sob a protegdo dos painéis captadores . . .
4 |Verificagdo da inexisténcia de corrosdes e fugas de dgua nos painéis captadores d d d
5 . PR LA ~
Inspegdo das juntas dos painéis captadores: verificagdo da inexisténcia de gretas e deformagdes . . .
6 [Verificagdo do estado da superficie absorvedora dos captadores solares: verificagdo de inexisténcia de o o o
corrosdes, deformagdes e fugas
7 . ~
Inspegdo da estrutura de suporte: estado de degradagao, indicios de corrosdo, aperto de parafusos L L L
B. Sistema de acumulagdo (kit solar térmico)
8 |Limpeza e verificagdo do funcionamento do permutador ou serpentina do primario d hd hd o hd
9 [Limpeza e desincrustamento interior do acumulador de dgua quente. Eliminagdo de oxidagbes . .
10 |Verificagdo do estado de desgaste dos dnodos de sacrificio e substituigdo se necessério L4 L4
11 [Inspegdo do isolamento térmico do acumulador de dgua quente e corregdo se necessario L4 .
C. Circuito hidraulico
12 Verificagdo da densidade e do PH do fluido de transferéncia de calor do circuito primario e corregdo se . . .
necessario
13 [Inspegdo visual das tubagens para a detegdo de fugas e sinais de corrosdo ° i
14 Inspegdo visual dos isolamentos para verificar estado de conservagdo e auséncia de humidade. Em . .
isolamento exterior, verificar estado da prote¢do mecanica.
15 |Limpar e verificar o correto funcionamento dos purgadores autométicos e efetuar purga da instalagdo. L4 L4
16 |Acionar valvula de seguranga para evitar inscrustragdes ou calcificagdo e verificar pressao. e e
17 [Verificar vaso de expansdo para a detegdo de pontos de corros&o. Verificar e registar pressao. . .
18 |Verificar caudalimetro. Verificar e registar o valor do caudal (corrigir se necessario). i d
E. Sistema de controlo
19 Verificagdo dos controladores e sondas de regulagdo: verificagdo do seu correto funcionamento e . .
ajuste se necessario
F. Sistema de energia auxiliar
20 |Verificagdo do estado e do funcionamento do sistema de apoio i d
21 Verificagdo e ajuste dos equipamentos de medida: termdmetros, sondas de temperatura e . .
mandmetros da instalagdo
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Tabela 5.C: FAMILIA 5 - SISTEMAS DE PRODUCAO / ACUMULAGAO DE AQS - AGUA QUENTE SANITARIA

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-mal_n 5\-.1.”\.\1/‘;© JU—

N2

IntervengGes da manutengdo preventiva

Periodicidade em meses

Meses da intervengdo

Mensall Sem. | Anual

Jan| Fev|Mar| Abr|Mai| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez]

1ad

A. Ac ladores e int: es

Verificagdo da inexisténcia de fugas de 4gua nos depdsitos: inspegdo de juntas nas ligagdes de flanges e
demais acessdrios

Purga de 4gua através da valvula de esvaziamento no fundo do depdsito, de forma a eliminar residuos
que possam servir de nutrientes para microrganismos

Inspegdo das estruturas de suporte e da superficie exterior: eliminagdo dos indicios de corrosdo,
revisdo da pintura se necessario e aperto dos parafusos de fixagdo

Inspegdo dos isolamentos térmicos dos depdsitos, das suas protecdes exteriores e corre¢do se
necessario

Limpeza e desincrustamento interior dos depdsitos. Eliminagdo de oxidagdes e de lodos

Verificagdo do estado de desgaste dos dnodos de sacrificio e substituigdo se necessario

Inspegdo e limpeza interior das serpentinas de permuta térmica. Substitui¢do de juntas

B. Aspetos gerais (Instalagdo de dgua quente sanitaria)

Registo das temperaturas de acumulagdo e de distribuigdo a consumidores. Recomenda-se como valor
de referéncia minimo para acumulagdo de AQS os 602C, devendo o sistema permitir que a
temperatura de acumulagdo atinja os 702C duas vezes por semana. Caso tal ndo seja possivel, o valor
de referéncia para a temperatura de acumulagdo é de 702C

Controlo do pH e da concentragdo de cloro livre residual nos pontos de consumo mais distantes do
local de abastecimento, associada ao registo da temperatura da dgua. A dgua fria da rede predial
deverd apresentar valores de cloro residual livre entre 0,2 e 0,4 mg/litro. A temperatura da agua fria
deve ser mantida inferior a 20°C

10

Verificagdo e ajuste dos instrumentos de regulagdo, controlo e de medida: sensores de temperatura,
termémetros e manémetros

1

[

Verificagdo da programagdo de horarios de paragem noturna das bombas de retorno

1

N

Vertificagdo da existéncia de corrosdo e/ou incrustagado de todos os elementos da rede

13

Limpeza e desincrustagdo das cabegas pulverizadoras de agua (duches e torneiras) removendo
eventuais presencas de sedimentos, de incrustagdes e de biofilmes

14

Tratamento de choque térmico preventivo contra a legionella em toda a instalagdo, elevando a
temperatura da dgua no interior dos depdsitos de acumulagdo a um valor superior a 702C, e no ponto
de consumo mais distante a um valor superior a 652C. A dgua devera circular em toda a rede durante
uma hora. Em cada ponto de consumo a agua devera correr durante 5 minutos aquela temperatura. O
procedimento de choque térmico ndo é compativel com a utilizagdo normal dos balneérios, pelo que
deve ser previamente coordenada. Deve ter-se em especial atengdo o risco de queimaduras

15

Realizagdo de analise bacterioldgica de legionella a dgua quente fornecida aos consumidores. Devera
ser efetuada nos seguintes pontos:

i. entrada da dgua fria da rede;

ii. vdlvulas de descarga de fundo dos depdsitos de acumulagdo de agua fria e dos depdsitos de
acumulagdo /preparagdo / aquecimento de dgua quente;

jii. circuito de retorno de dgua quente (na proximidade da entrada de dgua de retorno no depdsito);
iv. pontos de extremidade da rede (preferencialmente chuveiros ou outros dispositivos capazes de
gerar aerossois)

O ndmero e a distribui¢do dos pontos de colheita serdo definidos em fungdo das caracteristicas de
cada instalagdo
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Tabela 6.C: FAMILIA 6 - CHILLER

~ = . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
N2 |IntervengBes da manutengdo preventiva . : .
Trim. | Sem. | Anual | Bienal|Jan| Fev|Mar| Abr|Mai Jun| Jul |Ago| Set|Out|Nov| Dez

1 |Verificagdo da inexisténcia de fugas de dgua ° ° ° ° °

2 |Verificagdo da estanquicidade das baterias. Inspe¢do de eventuais vestigios de dleo ° el ° ° ehc

3 |Verificagdo do funcionamento das resisténcias de aquecimento de éleo ° ° ° ° °

4 Verificagdo do nivel de 6leo no cérter do(s) compressor(es) e reposigdo se necessario. Verificagdo do . ohe . . obe
conteudo de humidade ou acidez no dleo do(s) compressor(es)

5 Verificagdo do funcionamento das bombas de 6leo do(s) compressor(es) e registo das pressdes de . ohe . . obe
aspiragdo e de descarga. Reposicdo de fluido frigorigéneo nos circuitos frigorificos se necessario

6 |Verificagdo da inexisténcia de humidade nos circuitos frigorificos através dos visores de liquido ° ehc e e ehc
Verificagdo do estado e dos apertos das tampas de protegdo das valvulas de servigo e das jungdes de

7 |acessoérios na tubagem. Verificagdo da estanquicidade e detegdo de fugas de frigorigéneo nos circuitos ° e e e ohc
frigorificos

3 Verificagdo do funcionamento das protegdes exteriores ao funcionamento do(s) compressor(es) e . ohe ° ° ohe
verificagdo de encravamentos

9 Verificagdo do estado e funcionamento de todos os elementos de seguranga, termostatos e . obe . . ohe
pressostatos. Ajuste se necessario

10 Verificagdo do estado e funcionamento do sistema de regulagdo e controlo de temperatura da agua. . ohe . . ohe
Ajuste se necessario. Registo dos valores de entrada e de saida de agua

11 Verificagdo do estado e funcionamento de todos os elementos de controlo de pressdes de condensagdo . ohe ° ° ohe
ou evaporagdo na bateria exterior. Ajuste se necessario
Verificagdo do estado e funcionamento dos dispositivos de limitagdo do nimero de arranques do(s,

1 ¢ A e P g ques dofs) . obe . . obe
compressor(es). Ajuste se necessario

13 Leitura da meméria do histdrico do microprocessador de controlo e verificagdo das anomalias . ohe ° ° ohe
registadas, bem como das possiveis causas que estiveram na sua origem

14 | Verificagdo da inexisténcia de ruidos e vibragdes durante o funcionamento do equipamento ° ehc e e ehc

15 [Limpeza da zona periférica onde esta instalado o equipamento ° ° ° ° °

16 Verificagdo do estado das baterias de permuta térmica: estado das alhetas, alhetas soltas, defeitos de . . .
contato entre alhetas e tubos, tubos deformados por congelagdes, corrosdes, etc.

17 Verificagdo do estado e funcionamento dos ventiladores exteriores: laminas / pas, suportes, . . ehe
rolamentos e transmissdes. Verificagdo de rotagdo livre e limpeza.

18 | Verificagdo da inexisténcia de corrosdes no(s) permutador(es) de calor frigorigéneo / agua L L L

19 Verificagdo do estado e funcionamento das resisténcias de aquecimento de protegdo anti gelo do(s) . . .
permutador(es) frigorigéneo / dgua instalados no exterior

20 |Verificagdo do estado e da limpeza do filtro de 6leo e do visor do carter do(s) compressor(es) i . ehc

21 |Verificagdo das ligagdes de terra da estrutura do equipamento, quadros e outros componentes ° ° ehc

2 Verificagdo do estado e funcionamento de todos os relés, contactores, interruptores, sinalizadores e . . ehe
outras aparelhagens

23 |Verificagdo do estado e funcionamento dos interruptores de fluxo de agua. Ajuste se necessario ° ° ehc

24 Verificagdo do estado e funcionamento de todos os elementos de comando e regulagdo, termostatos e . . ehe
pressostatos. Ajuste se necessario

2% Verificagdo dos parametros de funcionamento introduzidos na configuragdo do controlador do . . obe
equipamento. Ajuste se necessario

26 |Verificagdo da correta atuagdo dos dispositivos de controlo de capacidade do(s) compressor(es) ° ° ehc

27 Verificagdo do funcionamento de valvulas ou outros dispositivos de inversdo de ciclo - (bombas de . . ohe
calor)

28 Verificagdo do estado e funcionamento da(s) vélvula(s) de expansé&o, valvula(s) de retengdo e da(s) . . ehe
electrovdlvula(s) dos circuitos frigorificos

29 |Verificagdo do(s) filtro(s) de desidratagao de frigorigéneo / secadores e substituicdo se necessario ° ° ehc
Registo dos consumos de corrente por fase (compressores, ventiladores, controlador e bombas de agua

30 |se integradas no kit hidrdulico) e dos dados de funcionamento necessarios ao balango energético do ° ° ehc
equipamento. Célculo do rendimento. Comparagdo com os valores nominais
Verificagdo do estado da envolvente metalica: corrosdo, pintura, painéis, fechos, juntas de

31 |estanquicidade e acessorios, grelhas de protegdo de ventiladores, baterias exteriores e tomadas de ar. ° e
Limpeza e corregdes
Verificagdo do estado dos suportes antivibraticos e amortecedores elasticos de suporte, da unidade em

32 |si e dos seu compressores. Proceder aos reapertos de todas as ligagdes roscadas (parafusos, unides, ° e
etc.)

33 | Verificagdo do estado do isolamento termoacustico e reparagdo se necessario ° e

34 |Limpeza das alhetas em ambas as faces das baterias ° e

35 | Limpeza e desincrustagdo dos tabuleiros de recolha de dgua das baterias exteriores ° e

36 |Verificagdo da limpeza dos tubos de permuta de calor, evaporadores e condensadores (lado da agua) ° e

37 |Verificagdo do estado e limpeza dos quadros elétricos de poténcia e de comando d hd

38 Verificagdo do aperto de todas as ligagdes elétricas de forga e comando nos quadros e componentes do . .
equipamento

39 Verificagdo da estanquicidade das juntas de vedag&o das caixas de ligagSes elétricas dos compressores . .
e aperto de bornes das caixas

40 Verificagdo do estado e funcionamento de instrumentos de medida: caudalimetros, mandmetros e . .
termémetros

41 |Verificagdo do estado e funcionamento de purgadores de agua ° °

42 |Substitui¢do do dleo do(s) circuito(s) frigorifico(s) do equipamento

Bc - Aplicdvel apenas a unidades do tipo bomba-de-calor ou a unidades s6 frio que funcionem todo o ano
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Tabela 7.C: FAMILIA 9.1 - SPLITS E MULTISPLITS

MUNICIPIO DE
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~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne |Intervengdes da manuteng&o preventiva - .
Trim. | 2x/ano| Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|MailJun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez]
1 [Inspecdo dos filtros de ar. Limpeza e substituigdo se necessario ° ° ° ° °
2 |Verificagdo do estado do isolamento térmico das linhas frigorificas o hd o b o
3 |Inspegdo do estado e do aperto das ligagdes frigorificas e vélvulas de servigo o hd o b o
4 |Verificagdo da inexisténcia de ruidos e vibragbes anémalas durante o funcionamento o hd o b o
5 |Verificagdo e limpeza de toda a estrutura envolvente ° ° ° ° °
6 |Verificar display do comando do ar condicionado e se necessita de mudar pilhas ° ° ° ° °
7 Verificagdo do estado, limpeza e higienizagdo do tabuleiro de recolha de condensados e da sua . . .
drenagem
3 Inspegdo das baterias de permuta térmica. Verificagdo da inexisténcia de tubos deformados por . . .
congelagdo. Verificacdo da estanquicidade e corre¢do se necessario
Verificagdo do estado das alhetas e do nivel de sujidade das baterias interior e exterior. Pentear as
9 |alhetas e limpar a bateria em ambas as faces se necessario (no caso da bateria da unidade interior L4 L4 L4
proceder a sua desinfecdo)
10 Inspegdo dos ventiladores, seus encaixes e suportes, bem como a sua livre rotagdo. Inexisténcia de . . .
vibragdes. Limpeza das suas laminas / pas
Verificagdo do estado e do funcionamento das vélvulas de expansdo termostaticas, das valvulas de
11 [retengdo, das electrovalvulas, das valvulas de servigo do circuito frigorifico e das valvulas automaticas L4 L4 L4
de inversdo de ciclo em equipamentos do tipo reversivel. Afinagdo se necessario
Registo dos dados de funcionamento:
i) consumos de corrente e tensdo de funcionamento;
12 |ii) temperaturas do ar a entrada e saida do evaporador e do ar exterior; e e e
iii) temperatura e press&o do fluido frigorigéneo no caso de anomalias dos valores registados em ii);
Comparagdo com os valores nominais do equipamento
Inspegdo do equipamento: corrosdes, deteriorages de pintura, verificagdo do estado de suportagem
13 |(suportes rigidos e antivibraticos), fechos dos painéis de acesso, manchas de dleo e detegdo de fugas i L4
de frigorigéneo se aplicavel. Corregdes de anomalias e limpeza
14 |Inspegdo dos mancais e rolamentos dos ventiladores: verificagdo de folgas e lubrificagdo se necessério L L4
15 [Inspegdo de ligagSes elétricas em caixas de bornes, incluindo linhas de terra. Aperto de ligagdes L °
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Tabela 8.C: FAMILIA 9.2 - UNIDADES COMPACTAS DE CLIMATIZAGCAO DE CONDENSAGAO A AR (ROOF-TOP
Ne |IntervencBes da manutencio preventiva Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Trim. | Sem. | Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul |Ago| Set|Out|Nov| Dez|
1 [Limpeza da zona periférica onde estd instalado o equipamento o hd o b o
2 |Inspegdo dos filtros de ar. Limpeza e substitui¢do se necessario ° ° ° ° °
3 |Verificagdo do estado do isolamento térmico e da estanquicidade das linhas frigorificas o hd o b o
4 |Inspegdo do estado e do aperto das ligag@es frigorificas e vélvulas de servigo o hd o b o
5 |Verificagdo da inexisténcia de humidade no circuito frigorifico, através do indicador do visor de liquido ° ° ° ° °
6 |Inspegdo do nivel de dleo nos visores de carter dos compressores ° ° ° ° °
7 Verificagdo do funcionamento dos mecanismos exteriores de seguranga e dos encravamentos externos . . . ° .
do equipamento
3 Verificagdo do estado e do funcionamento dos pressdstatos de comando e de seguranga. Ajuste dos . . . ° .
pontos de regulagdo (set-point ) se necessario
9 Verificagdo do estado e do funcionamento dos termostatos de controlo e de seguranga. Ajuste dos . . . ° .
pontos de regulagdo (set-point) se necessario
10 Inspegdo dos programadores eletrénicos de regulagdo e controlo. Visualizagdo de erros e ajuste dos . . . ° .
parametros se necessario
11 |Verificagdo da inexisténcia de ruidos e vibragdes andmalas durante o funcionamento ° ° ° ° °
12 Inspegdo das transmissdes por poleias e correias de ventiladores: verificagdo do alinhamento, da . . . ° .
tensdo e do estado das correias e sua substituicdo se necessario
13 Inspegdo das baterias de permuta térmica. Verificagdo da inexisténcia de tubos deformados por . . .
congelagdo. Verificagdo da estanquicidade e corre¢do se necessario
14 Verificagdo do estado das alhetas e do nivel de sujidade das baterias de permuta térmica. Pentear as . . .
alhetas e limpar as baterias em ambas as faces se necessario
15 Verificagdo da inexisténcia de fugas de fluidos (ar e/ou frigorigéneo recorrendo a detecdo). Corregdo se . . .
necessario
16 Verificagdo do estado, limpeza e higienizagdo do tabuleiro de recolha de condensados e da sua . . .
drenagem. Corregdo de fugas e eliminacdo de corrosdes se necessdrio
17 Inspegdo dos ventiladores, seus encaixes e suportes, bem como a sua livre rotagdo. Inexisténcia de . . .
vibragdes. Limpeza das suas laminas / pds
18 |Inspegdo dos mancais e rolamentos dos ventiladores: verificagdo de folgas e lubrificagdo se necessério L L4 L4
Verificagdo do estado e do funcionamento das valvulas de expansdo termostéticas, das valvulas de
19 |retencdo, das electrovélvulas, das valvulas de servigo do circuito frigorifico e das valvulas automaticas . . .
de inversdo de ciclo em equipamentos do tipo reversivel. Afinagdo se necessario
2 Inspegdo do filtro desidratante do frigorigéneo e substitui¢do do filtro ou dos seus cartuchos se . . .
necessario
21 |Verificagdo do estado, do funcionamento e dos consumos das resisténcias de carter s s s
22 |Verificagdo do funcionamento dos dispositivos de controlo da capacidade dos compressores ° ° °
23 [Inspegdo de lampadas ou LED's de sinalizagdo e substitui¢do de ldmpadas ou LED's fundidos ° ° °
Registo dos dados de funcionamento:
i) consumos de corrente e tensdo de funcionamento;
24 [ii) temperaturas do ar a entrada e saida do evaporador e do ar exterior; . L L
iii) temperatura e pressdo do fluido frigorigéneo no caso de anomalias dos valores registados em ii);
Comparagdo com os valores nominais do equipamento
Inspegdo do equipamento: corrosBes, deterioragdes de pintura, verificagdo do estado de suportagem
25 [(suportes rigidos e antivibraticos), fechos dos painéis de acesso e manchas de 6leo. Corregdes de L4 L4
anomalias e limpeza
2% Verificagdo do estado e da limpeza dos quadros elétricos de controlo, de comando, de poténcia e da . .
sua protecdo anti humidade
27 [Inspegdo dos contactos dos contactores, interruptores e relés e sua substitui¢do se necessario ° °
28 [Inspegdo de variadores de frequéncia e de dispositivos de controlo de velocidade variavel de motores ° °
29 |Verificagdo do aperto das ligagdes elétricas na caixa do programador e nos circuitos de controlo ° °
30 [Inspegdo do isolamento elétrico das linhas de alimentagdo o d
31 [Inspegdo de ligagBes elétricas em caixas de bornes, incluindo linhas de terra. Aperto de ligagdes ° °
32 [Inspegdo do isolamento térmico e acUstico dos painéis e reparagdo se necessario o d
33 |Verificagdo do estado do dleo frigorifico. Teste de acidez 4 4
34 |Verificagdo de termdmetros, manémetros e outros instrumentos de medida hd L4
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Tabela 9.C: FAMILIA 10 - SISTEMAS AUTONOMOS DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIAVEL (VRF)

Periodicidade Meses da intervengdo
Ne | Intervengdes da i Trim. | Sem. | Anual 10':::::“ Jan|Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez,
A. UNIDADES EXTERIORES
1. Estrutura
Verificagdo do estado da envolvente metélica: corrosdo, pintura, painéis, fechos, juntas de
1 |estanquicidade e acessorios, grelhas de protegdo de ventiladores, baterias exteriores e tomadas de . °
ar. Limpeza e corregdes
2 |Verificagdo do estado e limpeza do tabuleiro de recolha de condensados e da sua descarga . b
3 Verificagdo do estado da suportagem do equipamento: suportes rigidos, antivibraticos, . .
amortecedores, etc.
4 |Inspecdo do isolamento termoacustico dos painéis e reparagdo se necessario hd hd
2. Circuito frigorifico
5 |Verificagdo do correto funcionamento dos compressores, sem vibragdes anémalas hd hd hd * hd
5 Verificagdo do estado e funcionamento das protegdes frigorificas: pressostatos, termostatos, . . . . .
sensores
Verificagdo da estanquicidade dos circuitos (incluindo estado e dos apertos das tampas de protecdo
7 |das valvulas de servigo e das jungBes de acessorios na tubagem). Teste de detegdo de fugas ao . . b . b
equipamento (baterias, tubagens, acessorios, vedantes e sensores)
g Verificagdo da inexisténcia de humidade no circuito frigorifico, através da observagdo do indicador no . . . . .
visor de liquido
9 Verificagdo do estado das alhetas e do nivel de sujidade da bateria. Pentear as alhetas e limpeza da . . .
bateria em ambas as faces se necessério
10 Verificagdo do estado e funcionamento das valvulas de seguranga. Verificagdo do estado dos tampdes . . .
fusiveis
11 Inspegdo do filtro desidratador de frigorigéneo e substitui¢do do filtro ou dos seus cartuchos se . . .
necessario
12 [Inspecdo geral externa dos compressores, suportes antivibraticos, fixagdes, etc. hd hd hd
Verificagdo do estado e do funcionamento das valvulas de expansdo termostaticas ou eletrénicas, das
13 valvulas de retengdo, das electrovalvulas, das vélvulas de servigo do circuito frigorifico e das valvulas . o o
automaticas de inversdo de ciclo em equipamentos do tipo reversivel. Afinagdo se necessario e
aplicavel
14 |Inspecdo do separador de gotas de aspiragdo do compressor b b
15 Inspecﬁlo do isolamento térmico dos componentes e linhas do circuito frigorifico. Corregdo se . .
necessario
3. Circuito de dleo
16 | Verificagdo do nivel de 6leo nos visores de cérter dos compressores b b b i b
17 | Verificagdo do estado do 6leo frigorifico. Teste de acidez b b
18 Verificagdo do estado e funcionamento das valvulas de retengdo do circuito de lubrificagdo e . .
refrigeracdo do dleo
19 | Verificagdo do estado e da estanquicidade das electrovélvulas do circuito de dleo b b
20 |Verificagdo do filtro de dleo e limpeza ou substitui¢do se necessario b b
21 [Verificagdo do estado e funcionamento do separador de 6leo b b
22 |Verificagdo do estado, funcionamento e consumos das resisténcias de carter i d
4. iladores e motores elétricos
23 Verificagdo dos motoventiladores exteriores, fixagdes, suportes, livre rotagdo e inexisténcia de . . .
vibragbes
2 Inspegdo de mancais e rolamentos de motoventiladores: verificagdo de folgas e lubrificagdo. . o o
Corregdes se necessario
25 [Limpeza de alhetas / pas dos ventiladores b b
5. Motores de bustdo interna a gas (GHP, Gas Heat Pump )
26 |Verificagdo de ruidos ou vibragdes anormais b b b i b
Inspegdo ao estado do revestimento das liras flexiveis de ligagdo de gas combustivel aos motores de
27 [combustdo interna. Substituigdo das liras em caso de revestimento danificado ou sinais de oxidagdo. . . ° e °
Verificar a estanquicidade na linha de alimentag3o de gas aos motores de combustdo interna
28 [Substituicdo do 6leo, filtro de dleo e verificagdo da estanquicidade
29 [Substitui¢do do filtro de ar
30 Verificagdo do fluido de arrefecimento (condigdo, quantidade): adicionar ou substituir. Verificagdo da
estanquicidade
31 [Substituicdo das velas de ignicdo
32 [Ajuste de folgas das valvulas
33 [Substituicdo da correia de transmissdo do compressor
34 Filtro de drenagem: limpeza, substitui¢do do filtro de 6leo, tubo de absorgdo de 6leo, pedras
absorventes e vedante
35 [Verificagdo do arranque
6. lagdo elétrica de poténcia e d
36 Verificagdo do funcionamento das protegdes exteriores de seguranga e encravamentos com o . . . . .
equipamento
37 Verificagdo dos valores introduzidos na parametrizagdo e da atuagdo dos elementos elétricos de . . . . .
seguranca
38 Verificagdo do estado e limpeza dos quadros elétricos de poténcia e comando. Aplicagdo de protegdo . .
anti humidade
39 [Verificagdo do isolamento da instalagdo elétrica em geral L hd
20 Controlo de intensidades e temperaturas nos condutores de alimentagdo aos motores dos . o
ventiladores e compressores
" Verificagdo dos contactos dos contactores, interruptores, relés de protegdo de compressores e . o
motores. Substituicdo se necessdrio
42 |Verificagdo das ligagdes elétrica incluindo linhas de terra. Aperto das ligagdes ° °
3 Inspegdo aos variadores de frequéncia e dispositivos de controlo de velocidade varidvel de motores e . o
compressores
44 [Inspecdo do estado do dissipador de calor das unidades inverter ° °
45 [Verificagdo do funcionamento dos dispositivos de controlo de capacidade dos compressores . °
46 |Verificagdo do funcionamento das protegdes internas dos compressores ° °
47 |Verificagdo dos controladores eletronicos. Ajuste de parametros se necessario ° °
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Tabela 9.C: FAMILIA 10 - SISTEMAS AUTONOMOS DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIAVEL (VRF)

Periodicidade Meses da intervengdo
N® |Intervengdes da v Trim. | Sem. | Anual 10':::::“ Jan| Fev|Mar| Abr{Mai| Jun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez
6. Funcionamento
8 Verificagdo do funcionamento do equipamento em todos os ciclos ou modos para o qual foi . . .
concebido
49 |Verificagdo do funcionamento dos termostatos de controlo da temperatura do ar ° ° °
50 |Verificagdo das anomalias acumuladas na memédria do sistema de controlo centralizado . ° °
51 Verificagdo do estado, ligagBes, valores de regulagdo e funcionamento do sistema de controlo . . .
centralizado
52 |Verificagdo do funcionamento dos temporizadores no arranque e na paragem de compressores . ° °
53 [Verificagdo da inexisténcia de ruidos e vibragdes andmalas durante o funcionamento do sistema ° ° °
54 [Verificar a versdo do firmware de gestdo do funcionamento: atualizar se necessario ° °
55 Verificagdo do estado e funcionamento dos termémetros, manémetros e outros instrumentos de . o
medida
B. UNIDADES INTERIORES
1. Estrutura
56 [Verificagdo exterior do equipamento: corregdo de fechos ou juntas deteriorados ° ° °
57 |Verificagdo do estado e limpeza do tabuleiro de recolha de condensados, dos sifdes e da sua descarga ° ° °
58 [Verificagdo do estado e funcionamento das bombas de condensados ° ° °
59 [Verificagdo do funcionamento do defletores méveis do fluxo de ar ° ° °
60 [Inspecdo ao isolamento térmico dos equipamentos e reparagdo se necessario ° °
2. iladores e motores
Inspegdo dos ventiladores centrifugos e tangenciais, verificagdo de livre rotagdo, do aperto das
61 [ligagdes elétricas, do estado dos apoios e da necessidade de limpeza. Proceder aos ajustes conforme ° ° °
necessario
62 Verificagdo do funcionamento dos ventiladores nas diferentes velocidades disponiveis, sem ruidos . . .
nem vibragdes anémalas
3. Filtros
63 | Verificagdo do estado dos filtros de ar. Limpeza ou substituigdo, conforme necessario ° | | ° | I | ° I | I ° | I | ° I |
64 |Verificagdo do estado e funcionamento dos sensores e sinalizadores de filtros colmatados | ° | | I | ° I | I | I | ° I |
4. Circuito frigorifico
65 Inspegdo de fugas de frigorigéneo em baterias, linha frigorificas, derivagdes soldadas, unides e . . . . .
ligagBes abocardadas a equipamentos
66 Verificagdo do estado e dos apertos das tampas de protegdo das valvulas de servigo e das jungdes de . . . . .
acessorios na tubagem
67 [Verificagdo de inexisténcia de ruidos e vibragdes durante o funcionamento b b b
68 [Verificagdo do estado e funcionamento das vélvulas de expansdo eletrdnicas. Ajuste se necessario . L L
5. Componentes elétricos e de controlo
69 [Verificagdo do estado e funcionamento dos comandos de controlo remoto . o o
70 Verificagdo do estado e limpeza das caixas de ligagdo elétricas de poténcia e comando. Aplicagdo de . .
protegdo anti humidade
71 Verificagdo do aperto das ligagdes elétricas nos circuitos de manobra, de controlo e nos bornes dos . .
motores de ventiladores
72 |Verificagdo das ligagdes e linhas de terra. Aperto das ligagbes b b
73 Verificalgéo de interruptores, relés, diferenciais, sinalizagGes, sensores e transdutores. Substitui¢do se . .
necessario
74 Verificagdo do estado e funcionamento do circuito de comando das bombas de evacuagdo de . .
condensados e dos seus interruptores de nivel
75 [Inspegdo do estado e funcionamento das cartas do circuito de controlo eletrénico o o
76 [Verificagdo do estado do isolamento elétrico L hd
C. REGISTOS DE FUNCIONAMENTO
Registo dos dados de funcionamento (consumos de corrente por fase, temperatura e pressdo do
77 (fluido frigorigéneo, temperaturas do ar, etc.). Comparagdo com os valores nominais do(s) . . .
equipamento(s)
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Tabela 10.C: FAMILIA 11 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

Periodicidade em meses Meses da intervengdo

N¢ |Intervengdes da manutengdo preventiva - .
Trim. [ Sem. | Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez|

A. Aspetos gerais

Verificagdo da inexisténcia de fugas de ar em juntas de painéis, ligagdes a condutas, portas e registos.
Reparagdo se necessario

2 [Limpeza da zona periférica onde esta instalado o equipamento ° . . ° .

Verificagdo do estado e funcionamento dos registos de regulagdo de caudal de ar e das vélvulas de trés
3 |ou duas vias: limpeza, livre rotagdo ou cursos de abertura e fecho, lubrificagdo, encaixes, mordentes de L4 L4 L4
servomotores e resposta a sinais de comando. Corrigir anomalias

4 |Verificagdo das mangueiras dos pressostatos diferenciais L] ° °

Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, impermeabilizagdes,
5 |mecanismos de abertura e fecho de portas, parafusos e acessérios de unido dos médulos, grelhas e L4 L4
tomadas de ar. Limpeza, ou reparagdo, conforme aplicével

Verificagdo do estado das superficies interiores de todas as se¢des e mddulos: limpeza, eliminagdo de

6 « . . . S e - ° °
corrosdes, pintura, isolamentos termoacusticos e iluminagdo interior. Retificagdo se necessério

7 |Verificagdo do estado e do funcionamento dos suportes antivibraticos . 4
B. Filtros

3 Inspegdo da limpeza dos filtros de ar e da estanquicidade dos seus caixilhos. Limpeza e /ou . . . . .
substituicdo, quando necessario e aplicavel

9 [Limpeza das secgdes de filtragem, respetivos caixilhos e suportes ° . 4 ° 4

10 [Verificagdo do funcionamento e do controlo automatico de aviso de filtros sujos ° ° °
C. Ventiladores e seus motores

11 |Verificagdo da inexisténcia de ruidos e de vibragdes anémalas durante o funcionamento normal L4 L L4 L4 L4

12 Verificagdo do estado das correias, polias de transmissdo, respetivos alinhamentos, rolamentos e . . . . .
mancais, tensdes e fixagdes. Limpeza, afinagdo, lubrificagdo ou substituigdo se necessario

13 Verificagdo dos suportes dos motores de transmissdo, dos seus elementos antivibraticos, e dos ° . . . .
parafusos de fixacdo. Aperto ou substituicdo conforme aplicével.

14 [Medigdo dos caudais, temperaturas e humidade do ar (retorno, insuflagdo, novo ou mistura) ° ° °

15 Verificagdo do estado das superficies exteriores dos ventiladores e da inexisténcia de sujidade . .
acumulada nas suas laminas. Limpeza e eliminac¢do de oxidagdes se necessario

16 Verificagdo das ranhuras e dos encaixes dos veios, e da inexisténcia de deformagdes ou de sinais de . .
fricgdo dos impulsores com a sua envolvente. Ajustes e substituigdo se necessario

17 Limpeza das alhetas de refrigeragdo do motor e medigdo da sua temperatura em regime normal de . .
funcionamento
D. Baterias de tratamento de ar

18 Verificagdo da inexisténcia de sinais de fuga de dgua, vapor ou frigorigéneo nas baterias. Corregdo de . . . . .
fugas se necessario

19 Verificagdo do estado e do funcionamento dos purgadores de ar em circuitos de alimentagdo de agua . . . . .

das baterias. Limpeza de orificios.

Verificagdo do estado e da estanquicidade dos tabuleiros de recolha de condensados de agua e
20 |respetivos sifdes. Limpeza dos tabuleiros, eliminagdo de incrustagdes, 6xidos, lodos e corregdo da L4 L4 L4
estanquicidade se necessdrio

Registo dos valores da temperatura de ida e de retorno de agua na bateria. Aferi¢do do caudal de agua

21 |através do diferencial de pressdo na bateria ou recorrendo a valvulas de medigdo de caudal quando ° ° °
existam
Verificagdo do estado das baterias de permuta térmica: estado das alhetas, sujidade, alhetas soltas,

22 |defeitos de contato entre alhetas e tubos, tubos deformados por congelagdes, corrosdes, etc. Corrigir ° L4 L4
anomalias, pentear as alhetas e limpar as baterias em ambas as faces se necessario

23 Verificagdo de inexisténcia de passagens de ar exteriores as baterias. Reparagdo de juntas e vedagdo . .
de frinchas

24 Verificagdo da correta circulagdo de dgua no interior dos tubos. Medigdo das perdas de carga no lado . .
da dgua e comparagdo com os elementos do fabricante. Limpeza interior das serpentinas se necessario
E. Recuperadores de energia do ar de extragdo

25 |Limpeza das superficies internas de caixas e placas de permuta térmica | | ° | | | | | | | | | ° | |
F. Ali J0 elétrica, si oes, seguranga e comand
Verificagdo do funcionamento em condigdes normais de utilizagdo na resposta a de sinais de comando
ou seguranga: arranque/ paragem, regulagdo de temperatura e humidade quando aplicavel, oscilagdes

26 |da qualidade do ar, free-cooling entdlpico ou sensivel, controlo de escaldes em baterias elétricas, L4 L4 o ° o
registos e valvulas motorizadas, variadores de frequéncia, sinalizagdes, encravamentos externos e
dispositivos de seguranga como fluxostatos, etc.)

27 Inspegdo dos contactos dos contactores, interruptores e relés de protegdo de motores e sua . .
substituicdo se necessario

8 Verificagdo do funcionamento das protegdes magneto térmicas e diferenciais, externas ou internas, . .
dos motores e afinagdo se necessario

29 Verificagdo dos circuitos elétricos de alimentagdo e comando e suas protegdes. Aperto de ligagdes . .
elétricas.

30 [Inspegdo do estado do dissipador de calor dos variadores de frequéncia ou variadores de velocidade L4 L

31 Controlo da tensdo, intensidade de corrente e da temperatura nos condutores de alimentagdo aos . .

motores elétricos. Comparagdo com os valores nominais da chapa de caracteristicas
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Tabela 11.C: FAMILIA 14 - HUMIDIFICADORES DE AR POR INJECAO DE VAPOR

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-‘ma‘_n 5“‘5“"""‘-‘ @ mommagrea

~ = . Periodicidade em meses Meses da intervencdo
N2 |Interven¢Bes da manutengdo preventiva - .
Trim. Sem. Anual Jan| Fev|Mal| Abr| Ma|| Jun| Jul |Ago| Set|0ut| Novl Dez
A. Envolvente e estrutura
1 Verificagdo da inexisténcia de fugas de ar ou vapor através de juntas de painéis, portas, registos e das . . . . .
unides flexiveis a condutas
Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, mecanismos de abertura e
2 [fecho de portas, juntas de estanquicidade, impermeabilizages, parafusos e acessorios . Limpeza, ° e
reparacdo ou substituicdo, conforme aplicavel
3 Verificagdo da inexisténcia de oxidagdes em superficies interiores. Limpeza, eliminagdo de corrosdes e . .
pintura se necessério
B. Humidificadores de ar por inje¢do de vapor
4 Limpeza dos tabuleiros de dgua, eliminagdo de incrustagdes, oxidos, lodos e sais. Reparagdo de . . ° ° °
anomalias se necessério
5 |Inspecdo de depositos nos elétrodos: eliminagdo de incrustagdes de sais e lodos ° ° ° ° °
6 |Verificagdo da inexisténcia de fugas em linhas e langas de vapor e suas unides. Reparagdo se necessario ° e e e e
7 Verificagdo do estado e da estanquicidade das ligagGes hidraulicas: alimentagdo, drenagem e purga. . . ° ° °
Correcdo de fugas de dgua
8 |Verificagdo do sistema de retorno do vapor condensado nas langas o o o o o
9 Verificagdo de que o nivel de dgua no depdsito e no tabuleiro em regime de funcionamento normal é o . . . . .
adequado. Ajuste se necessario
10 [Verificagdo do controlador do nivel de 4gua e de atuagdo do dispositivo de alarme por nivel minimo ° ° e e e
11 | Verificagdo do estado e funcionamento de humidostatos ou elementos de controlo de humidade ° e e e e
12 |Verificagdo do estado e funcionamento de termostatos de seguranga ° ° ° ° °
13 Verificagdo do estado e funcionamento dos dispositivos de protegdo do depdsito contra excessos de . . ° ° °
pressao
14 Inspegdo dos interrutores de fluxo de ar e encravamentos exteriores. Aperto de ligagdes e ajuste se . . . . .
necessario
15 | Verificagdo do funcionamento automatico do sistema de humidificagdo a partir dos sinais de comando ° ° e e e
16 Verificagdo das manobras de esvaziamento automatico do depdsito para o controlo da salinidade e . . . . .
condutividade
17 Medig&do de consumos de resisténcias de resisténcias ou elétrodos e comparagdo com os valores . . . . .
nominais do fabricante
18 |Limpeza e desincrustamento de resisténcias ° ° ° ° °
19 | Verificagdo do estado e funcionamento das valvulas de drenagem de agua ° ° ° ° °
20 |Verificagdo do estado e funcionamento das electrovalvulas do sistema de purga da descalcificagdo ° e e e e
21 |Verificagdo do estado e do funcionamento das linhas e langas de vapor: corregdo de fixagdes e limpeza i ° °
22 |Inspegdo e limpeza dos filtros de entrada de dgua no depésito ° ° °
23 |Verificagdo do estado e funcionamento das vélvulas dos circuitos de entrada de agua ° ° °
24 |Verificagdo do estado e funcionamento dos circuitos eletrénicos de regulagdo ° ° °
25 |Verificagdo da inexisténcia de humidades em superficies interiores de painéis e condutas ° °
2% Verificagdo do estado e funcionamento dos quadros elétricos de protegdo e alimentagdo. Limpeza . .
interior dos quadros, aplicacdo de protegdo anti-humidade e aperto de ligagcdes
27 Verificagdo do estado e funcionamento dos elementos e aparelhagem elétricos: contactores, relés, . .
elementos de sinalizagdo, etc. Limpeza de contactos de contactores ou substituigdo se necessério
28 |Inspegdo de circuitos e condutores de ligagdo a terra. Aperto de ligagdes ° °
2 Verificagdo do estado e aperto de ligagdes elétricas a elétrodos ou resisténcias. Substitui¢do de pegas . .
corroidas
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Tabela 12.C: FAMILIA 17 - UNIDADES DE VENTILAGAO E EXTRAGAO

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-uu»rn b\‘ww‘;© potzminomun

Ne |Intervencbes da manutenio preventiva Per.iodicidade em meses Mese.s da intervengao
Trim. | Sem. | Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Ma|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez

A. Envolvente e estrutura

1 Verificagdo da inexisténcia de fugas de ar em juntas de painéis, ligagdes a condutas, portas e registos. . . . ° .
Reparagdo se necessario
Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, impermeabilizagdes,

2 [mecanismos de abertura e fecho de portas, grelhas e tomadas de ar. Limpeza, ou reparagdo, conforme L L4 L4 i L4
aplicavel

3 Verificagdo do estado das superficies interiores: limpeza, eliminagdo de corrosdes, pintura e . . . . .
isolamentos termoacusticos. Retificagdo se necessario

4 |Verificagdo das mangueiras dos pressostatos diferenciais ° ° °
Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, impermeabilizagdes,

5 [mecanismos de abertura e fecho de portas, grelhas e tomadas de ar. Limpeza, ou reparagdo, conforme L4 L4
aplicavel

6 Verificagdo do estado das superficies interiores: limpeza, eliminagdo de corrosdes, pintura e . .
isolamentos termoacusticos. Retificagdo se necessario

7 |Verificagdo do estado e do funcionamento dos suportes antivibraticos ° °
B. Filtros (quando aplicavel)

3 Inspegdo da limpeza dos filtros de ar e da estanquicidade dos seus caixilhos. Limpeza e /ou . . . ° .
substituicdo, quando necessario e aplicavel

9 |Limpeza das secgOes de filtragem, respetivos caixilhos e suportes ° ° ° ° °

10 |Verificagdo do funcionamento e do controlo automatico de aviso de filtros sujos ° M M
C. Ventiladores e seus motores

11 |Verificagdo da inexisténcia de ruidos e de vibragdes andmalas durante o funcionamento normal 4 L4 L4 o L4

12 Verificagdo do estado das correias, polias de transmissdo, respetivos alinhamentos, rolamentos e . . . o .
mancais, tensdes e fixagdes. Limpeza, afinagdo, lubrificagdo ou substitui¢do se necessario

13 Verificagdo dos suportes dos motores de transmissdo, dos seus elementos antivibraticos, e dos . . . o .
parafusos de fixagdo. Aperto ou substituicdo conforme aplicavel.

14 |Medigdo do caudal d d d

15 [Verificagdo do sentido de rotagdo ° ° °

16 Verificagdo do estado das superficies exteriores dos ventiladores e da inexisténcia de sujidade . .
acumulada nas suas ldminas. Limpeza e eliminagdo de oxidagdes se necessario

17 Verificagdo das ranhuras e dos encaixes dos veios, e da inexisténcia de deformagdes ou de sinais de . .
fricgdo dos impulsores com a sua envolvente. Ajustes e substituicdo se necessario

18 Limpeza das alhetas de refrigeragdo do motor e medigdo da sua temperatura em regime normal de . .
funcionamento
D. Ali ¢ao elétrica, sinalizagdes, seguranga e comando
Verificagdo do funcionamento em condigdes normais de utilizagdo na resposta a de sinais de comando

19 [ou seguranga: arranque/ paragem, regulacdo de temperatura, variadores de frequéncia, sinalizagdes, . L . ° .
encravamentos externos e dispositivos de seguranga como fluxostatos, etc.)

20 Inspegdo dos contactos dos contactores, interruptores e relés de protegdo de motores e sua . .
substituicdo se necessério

27 Verificagdo do funcionamento das protegdes magneto térmicas e diferenciais, externas ou internas, . .
dos motores e afinagdo se necessario

2 Verificagdo dos circuitos elétricos de alimentagdo e comando e suas protegdes. Aperto de ligagdes . .
elétricas.

23 |Inspegdo do estado do dissipador de calor dos variadores de frequéncia ou variadores de velocidade ° °

2 Controlo da tensdo, intensidade de corrente e da temperatura nos condutores de alimentagdo aos . .
motores elétricos. Comparagdo com os valores nominais da chapa de caracteristicas
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Tabela 13.C: FAMILIA 18 - BOMBAS DE CIRCULACAO

v

Jnm‘ma‘_n b\-nhwml/‘.-© etmene

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervencdo
Ne |Intervengdes da manuteng&o preventiva - -
Trim. | Sem. | Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|Mai|Jun| Jul |Ago| Set|Out{Nov| Dez
1 [Verificagdo e limpeza de toda a estrutura exterior. ° ° ° ° °
2 |Inspegdo de fugas de dgua por juntas e reaperto ou substituicdo de juntas se necessario ° ° ° ° °
3 Verificagdo da inexisténcia de ruidos ou vibragdes anémalas durante o funcionamento. Verificagdo e . . o . o
registo das pressodes de trabalho
4 |Verificagdo da inexisténcia de perdas ou de gotas de agua nos empanques mecanicos hd o b o b
5 Verificagdo e ajuste do gotejamento em empanques de vedagdo. Mudanga do cord3do grafitado quando . . ° . °
necessario
6 Inspegdo de folgas, desgastes e aquecimentos anormais em vedantes, veios, mancais e rolamentos. . . ° . °
Afinagdo ou lubrificagdo se necessario
7 |Verificagdo da resposta aos sinais de comando e do correto funcionamento dos pressostatos b b b
3 Verificagdo do estado e do funcionamento dos encravamentos elétricos entre bombas e outros . . .
equipamentos
9 Inspegdo de corrosdes exteriores e estado geral do corpo, pintura, veio e parafusos. Limpeza, . °
desoxidagdo e pintura e reapertos se necessario
10 |Verificagdo do estado dos isolamentos térmicos, protegdes exteriores e reparagado se necessario L4 b
11 |Verificagdo dos capilares dos pressostatos ° °
12 [Inspegdo do estado dos apoios, juntas antivibraticas e suportagem das bombas ° °
13 |Verificagdo do alinhamento do eixo motor-bomba e ajuste se necessario ° °
14 Verificagdo das ranhuras e dos encaixes dos veios. Verificagdo de folgas. Apertos e substitui¢do se . °
necessario
15 |Verificagdo do aperto das ligagGes elétricas ° °
16 Inspegdo do arrancador do motor: contactores, relés de manobra de protegdo e magneto térmicos. . o
Substituigdo dos contactos dos contactores e afinagdo dos relés magneto térmicos quando necessario
17 Inspegdo do estado do ventilador de refrigeragdo do motor. Verificagdo da inexisténcia de contatos . o
com a carcaga e substituicdo do ventilador em caso de se observar um movimento excéntrico
18 Registo dos dados de tensdo e de consumo nos bornes do motor e comparagdo com os valores . .
nominais
19 |Registo do valor de caudal de dgua, sempre que existam vélvulas na instalagdo para o efeito L d
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MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-m-‘_n b“‘ﬁ‘”"‘""@ potzminomun

Tabela 14.C: FAMILIA 19 - CONDUTAS DE AR, ELEMENTOS DE DIFUSAO E ACESSORIOS
Ne |IntervencBes da manutencio preventiva Per.iodicidade em meses Mese.s da intervencao
Trim. | Sem. | Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Ma|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez

A. Condutas

1 Entradas e saidas de ar: verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo do elemento de . . . ° .
entrada/saida, rede mosquiteira ou rede anti passaros.

) Inspegdo do estado exterior: oxidagdes, unides, cintas adesivas descoladas, frinchas, falta de . . .
isolamento, sujidade, deformagdes, suportes, etc. Corre¢do dos defeitos observados

3 Inspegdo da estanquicidade. Localizagdo de fugas de ar por condutas flexiveis, juntas, unides ou . . .
vedantes de portas de visita: reparagdo se necessario

4 |Inspegdo do estado do isolamento térmico exterior e da barreira anti vapor. Reparagdo se necessario ° °

5 Inspegdo de acoplamentos e de unides flexiveis ou eldsticas com equipamentos: corre¢do de roturas e . .
fugas

6 Inspegdo interior: sujidade acumulada, desprendimento de painéis ou de materiais, defletores, . .
isolamento, etc. Reparagdo e/ou limpeza interior de acordo com o resultado da inspeg&o

7 |Verificagdo de abertura, fecho e ajuste dos registos manuais de regulagdo de caudal de ar hd hd
B. Silenciadores

8 |Inspegdo de estanquicidade, do estado de limpeza e integridade dos elementos de atenuagdo | | e | | | | | | | | | e | |
C. Registos corta-fogo

9 |Inspegdo dos mecanismos de atuagdo e da sua resposta aos sinais de comando hd hd

10 |Inspegdo dos fusiveis, sinalizadores de posicdo e ligagdes elétricas. Aperto de ligagdes hd hd
D. Registos de regulagdo motorizados
Verificagdo do posicionamento das laminas de regulagdo. Inspegdo do estado das laminas de regulagdo

11 |e dos mecanismos giratérios. Limpeza das superficies em contacto com o ar e lubrificagdo dos L4 L4
mecanismos se necessario

12 Verificagdo da fixagdo das laminas de regulagdo. Verificagdo da inexisténcia de ruido e vibragdes . .
provocadas pelo fluxo de ar durante o funcionamento normal. Afinagdo se necessario

13 Verificagdo do estado, do funcionamento dos servomotores e dos sistemas de sinalizagdo. Lubrificagdo . .
e aperto das ligagdes elétricas. Verificagdo da resposta aos sinais de comando
E. Elementos de difusdo, retorno e extragdo de ar

14 [Inspecdo do estado exterior: limpeza de superficies e zonas de influéncia ° °
Verificagdo da fixagdo dos elementos de difusdo, das ldaminas, alhetas, injetores e registos de regulagdo

15 |de caudal. Verificagdo da inexisténcia de ruidos e vibragdes provocadas pelo fluxo de ar durante o L4 L4
funcionamento. Afinagdo se necessario

16 |Verificagdo da ligagdo as condutas e reparagdo se necessario ° °

17 |Medigdo de caudais de ar por amostragem e comparagdo com os valores de projeto ° °
F. Registos de sobrepressdo
Inspegdo dos mecanismos de suporte das laminas. Verificagdo de que ndo existem ruidos nem golpes

18 |anormais durante o funcionamento da instalagdo. Verificagdo do fecho das passagens de ar em L4 L4
situagdo de repouso

19 |Limpeza das superficies exteriores hd hd
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Tabela 15.C: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

Pradisn &swv‘z© oo

~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne [Intervengdes da manutengdo preventiva - .
Trim. | Sem. | Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Ma|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez

A. Tubagens

1 Inspegdo de corrosdes e fugas de agua em todos os tramos visiveis das redes de tubagens de todos os . . . ° .
sistemas
Verificagdo dos dispositivos de enchimento da instalagdo e do tratamento quimico da dgua. Verificagdo

2 |dos niveis de produto quimico nos depdsitos, respostas das bombas doseadoras, e da pressdo de agua L L4 L4 i L4
em todos os circuitos

3 [Verificagdo do estado e do funcionamento das valvulas de purga de ar e dos purgadores automaticos e e e

4 Inspegdo do estado da suportagem, pintura, isolamento térmico e protegdo mecanica. Revisdo se . .
necessario

5 |[Inspegdo da sinalizagdo e identificagdo dos circuitos de tubagens. Corregdo se necessario hd hd
B. Valvulas

6 [Inspecdo de vedantes e empanques dos eixos das vélvulas: aperto e corregdo de fugas hd hd hd d hd

7 |Verificagdo do posicionamento correto de cada vélvula na sua condi¢do normal de funcionamento e e e ° e

8 |Verificagdo da atuagdo e fungdo de cada valvula: fecho, regulagdo, retengdo e seguranga hd d d

9 |Inspegdo dos circuitos elétricos de forca e comando dos servomotores. Aperto de ligagdes hd d d

10 Encaixe dos servomotores e verificagdo do seu livre movimento e da atuagdo correta das valvulas na . . .
resposta aos sinais de comando em modo automatico
C. Depésitos de inércia

11 |Verificagdo do estado e das leituras dadas por manémetros e termémetros hd d d
Inspegdo de corrosdes na superficie exterior, de danos no isolamento térmico ou na protegdo

12 |mecénica. Eliminagdo de oxidagGes e revisdo da pintura, do isolamento térmico ou da protegdo se L4 L4
necessario

13 |Inspegdo de corrosdes interiores. Limpeza e eliminagdo de oxidagdes, sujidades e lodos ° °

14 Inspegdo do isolamento térmico: verificagdo do seu estado. Reparagdo quando danificado e isolar as . .
superficies em falta

15 [Inspegdo do acabamento exterior dos isolamentos. Reparagdo ou colocagdo de protegdo se necessario i L4
D. Acoplamentos elasticos / juntas anti vibraticas

16 |Inspegdo de fugas de dgua ° ° ° ° °
Inspegdo do estado do material eldstico e de eventuais deformagdes. Verificagdo do grau de

17 |endurecimento. Inexisténcia de gretas ou superficies fragilizadas. Corre¢do de tensdes produzidas L4 L4 L4
pelas tubagens ou substituicdo
E. Vasos de expansdo abertos

18 |Inspecdo dos niveis maximo e minimo de dgua ° ° ° ® ®

19 [Inspegdo da vélvula de reposicdo de dgua. Verificagdo do seu estado e do seu funcionamento ° ° °

20 [Limpeza interior e exterior (incluindo o tubo ladréo) e eliminagdo de corrosdes ou obstrugdes ° e
F. Vasos de expansdo fechados

21 |Verificagdo da pressdo de ar na cdmara de expansdo o ° ° ° °

2 Inspegdo da membrana e verificagdo da sua integridade. Substituicdo de membranas perfuradas ou do . . .
vaso, conforme aplicavel

23 |Verificagdo da inexisténcia de corrosdes exteriores. Eliminagdo de oxidagdes. Limpeza exterior ° °
G. Juntas de dilatagdo

24 |Inspegdo de fugas de agua 4 ° 4 ° 4

25 |Inspegdo de deformagdes. Verificagdo de tolerancias o d

26 |Verificagdo dos alinhamentos das tubagens que ligam a juntas de dilatagdo. Corre¢do de alinhamentos ° °
H. Filtros de dgua

27 |Inspegdo de fugas de agua em vedantes e nos tacos ou flanges o s d o d

28 |Inspegdo do estado e da limpeza do elemento filtrante: cesto, peneira, etc. 4 4 4
1. Manguitos eletroliticos / 4nodos de sacrificio

29 |Verificagdo da inexisténcia de fugas de dgua 4 ° 4 ° 4

30 |Inspegdo exterior: limpeza, estado de corrosdo e isolamento. Substitui¢do quando necessario ° ° °
J. Contadores de agua

31 Inspegdo exterior: estado, limpeza, auséncia de corrosdo e de fugas de dgua, aperto de jungdes de . . . o .
ligagdo.

32 |Verificagdo do seu funcionamento e verificagdo das medigbes dos consumos de agua o d
K. Medidores de caudal

33 |Inspegdo exterior: estado, limpeza, fugas de agua o s d o d

34 |Verificagdo do funcionamento, verificagdo das medi¢des o s s
L. Interruptores de fluxo de agua

35 |Inspegdo exterior: estado, limpeza, auséncia de corrosdes e de fugas de agua. Aperto de ligagdes ° ° ° ° °

36 |Inspegdo e aperto de ligagdes elétricas ° °

37 |Verificagdo do seu funcionamento. Afinagdo de palhetas e contactos se necessario hd L4
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Tabela 16.C: FAMILIA 21 - PERMUTADORES DE CALOR AGUA-AGUA

MUNICIPIO DE
GUIMARAES

an-uu»rn a“‘ﬁ‘”"‘"“’@ JU—

N2

IntervengGes da manutengdo preventiva

Periodicidade em meses

Meses da intervengdo

Trim. | Sem. | Anual |rien

Jan| Fev|Mav| Abr|Mai| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez

A. Per dores de placas

Inspegdo exterior: estanquicidade, inexisténcia de fugas de fluido para o exterior

Verificagdo da estanquicidade entre os circuitos primario e secundario: inspegdo do estado das juntas
de vedagdo

Verificar o caudal e as perdas de pressdo lidas nos mandmetros, antes e apds a entrada no permutador
e nos circuitos primario e secundario. Comparar com os valores nominais de projeto.

Verificagdo da auséncia de corrosdes nos cantos das placas e dos bastidores. Eliminagdo de oxidagdes

Inspegdo do estado do isolamento térmico. Reparagdo ou colocagdo, se necessario

Abertura do permutador se aplicével. Limpeza de placas, eliminagdo de obstrugdes e incrustagdes.
Substituicdo de placas danificadas e de juntas de vedagdo

B. Permutadores cilindricos de feixe tubular

Inspegdo exterior: estanquicidade, inexisténcia de fugas de fluido para o exterior, estado das juntas e
das ligagdes

Verificagdo da estanquicidade entre os circuitos primario e secundario

Verificar o caudal e as perdas de pressdo lidas nos mandmetros, antes e ap6s a entrada no
permutador, nos circuitos primario e secundario. Comparar com os valores nominais de projeto.

10

Inspegdo exterior do corpo do permutador: estado, pintura, auséncia de corrosées. Limpeza e
eliminagdo de oxidagdes

1

[

Inspegdo do estado do isolamento térmico. Reparagdo ou reposigdo se necessario

12

Inspegdo interior dos tubos. Limpeza mecanica. Verificagdo da inexisténcia de deformagdes, alteragdes
de seccdo, corrosdes ou erosées

13

Inspegdo de corrosdes nos feixes tubulares e eliminagdo de depdsitos de dxido. Limpeza e
desincrustamento
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Tabela 17.C: FAMILIA 22.1 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ. - VENTILOCONVECTORES E CORTINAS DE AR

. - . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne (IntervengGes da manutengdo preventiva - .
Trim. | Sem. | Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul |Ago| Set|Out|Nov| Dez|

1 Lavagem dos filtros ou substituicdo de manta filtrante. Inspegdo dos suportes e dos bastidores dos . . . ° .
filtros de ar

2 |Verificagdo e limpeza das superficies interiores e todas as secgbes e modulos ° ° ° ° °

3 Inspegdo das baterias de dgua: corrosdo, estado das alhetas, inexisténcia de fugas. Limpeza das . . . ° .
baterias

4 |Eliminagdo do ar existente nas baterias (purga) . . . . .

5 Inspegdo das baterias elétricas: estado das resisténcias e das suas alhetas. Verificagdo das ligagdes do . . . o .
termostato de seguranga. Limpeza da bateria. Verificagdo dos fusiveis e protegdes

6 Verificagdo da inexisténcia de ruidos anémalos, de contactos entre as ldminas e a voluta do ventilador . . . o .
ou de vibragbes ou fugas de agua

7 Inspegdo da envolvente e das grelhas: limpeza, corregdo de deformagdes, eliminagdo de obstrugdes a . . .
passagem de ar

3 Inspegdo dos tabuleiros de recolha de condensados e seus sifdes: verificagdo da pendente no sentido . . .
dos pontos de drenagem, da estanquicidade, eliminagdo sujidade, incrustagdes e oxidos

9 Verificagdo do estado e do funcionamento do comando / termostato: ligar e desligar o equipamento, . . .
seletor de velocidades, seletor de temperatura, etc.

10 Inspegdo das valvulas automaticas de regulagdo do caudal de dgua. Verificagdo do seu funcionamento . . .
e ajuste se necessdrio

11 |Verificagdo do estado e funcionamento dos interruptores de fluxo de ar M M M

12 |Verificagdo do estado e do funcionamento dos comutadores verdo-inverno M M M

13 Registo dos valores de temperatura ambiente, temperatura de insuflagdo, temperatura de ida e . . .
retorno da dgua

14 Verificagdo do estado e do funcionamento dos motores elétricos. Limpeza de laminas, aperto de . .
ligacGes, verificagdo dos condutores. Controlo de consumos

15 |Inspegdo exterior: estado da pintura / inexisténcia de corrosdes. Revisdo se necessario ° °

16 |Inspegdo do estado dos isolamentos termoacusticos interiores e reparagdo se necessario o 4
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Tabela 18.C: FAMILIA 22.4 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ.- RADIADORES E CONVECTORES

~ = . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne |Intervengdes da manutengdo preventiva .
2x/ano Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Mai[ Jun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez|
1 [Inspegdo e corregdo de fugas de agua d o d
2 Inspegdo dos purgadores de ar manuais e automaticos. Purga e eliminagdo de ar. Verificagdo da . . .
inexisténcia de ar no interior
3 |Inspegdo das valvulas termostaticas. Verificagdo do estado e funcionamento d o d
4 Verificagdo do fluxo de 4gua quente através dos radiadores. Verificagdo da homogeneidade da . . .
temperatura em toda a superficie radiante
5 [Inspegdo do estado dos suportes e aperto / afinagdo se necessdrio hd hd
6 Inspegdo de obstrugdes nos defletores e turbuladores. Limpeza e eliminagdo de obstrugdes a passagem . .
de ar
7 |Registo de dados das temperaturas de agua e do ambiente. hd hd
3 Inspegdo exterior: estado da pintura, inexisténcia de corrosdes e humidades. Corregdo da pintura se . .
necessario
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Tabela 19.C: FAMILIA 22.5 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZAGAO- PAVIMENTOS E TECTOS RADIANTES

Periodicidade em meses Meses da intervengdo

Ne (IntervengGes da manutengdo preventiva . 5
Trim. | Sem. | Anual |Jan|Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul |Ago| Set|Out|Nov| Dez|

Verificagdo da inexisténcia de condensagdes, gotejos e fugas de dgua. Inspecdo de indicios de

1 ° ° ° . °
humidade nos pavimentos

) Inspegdo dos purgadores de ar manuais e automaticos. Purga e eliminagdo de ar. Verificagdo da . . . ° .
inexisténcia de ar no interior dos circuitos

3 Verificagdo do fluxo de dgua em circulagdo através dos diversos circuitos e zonas. Verificagdo da . . .

homogeneidade da temperatura em toda a superficie radiante. Ajuste se necessario

Inspegdo das valvulas termostéticas e sensores de temperatura. Ter especial atengdo a localizagdo e ao
4 |estado de conservagdo e de funcionamento dos sensores de condensagdo em solos arrefecidos. L4 L4 L4
Verificagdo do estado e funcionamento

Verificagdo do funcionamento das légicas de regulagdo e controlo. Verificagdo de centralinas e de

5 |vélvulas automdticas de controlo de caudal de agua. Verificagdo do correto funcionamento. Ajuste se L4 L4 L4
necessario
6 |Registo de dados das temperaturas de ida e de retorno agua e do ambiente hd hd hd
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Tabela 20.C: FAMILIA 23 - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGULAGAO E CONTROLO

MUNICIPIO DE
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~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne |Intervengdes da manuteng&o preventiva - .
Trim. | Sem. | Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Ma|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez
A. Controlo eletromecanico
1 [Verificagdo da correta programagdo dos parametros a controlar e dos hordrios de funcionamento ° ° ° ° °
2 |Verificagdo do estado, correto posicionamento e instalagdo do equipamento de campo ° ° ° ° °
3 |Verificagdo do funcionamento do conjunto de todo o sistema de regulagdo, controlo e sinalizagdo. ° ° ° ° °
4 |Inspegdo e aperto das ligagdes elétricas ° °
B. Controlo por autémato eletrénico
5 |Inspegdo dos dados acumulados na memdria principal: alarmes ativos e histérico de incidéncias ° ° ° ° °
6 |Verificagdo dos horarios e parametros de configuragdo no controlador principal e ajuste se necessario 4 L4 L4 o L4
7 Inspegdo dos circuitos de alimentagdo, de sinais e do bus de comunicagdo. Verificagdo das cablagens e . . . ° .
ligacGes elétricas
3 Verificagdo das ldgicas de controlo e verificagdo do comportamento do sistema em fungdo da . . . ° .
programacdo estabelecida. Modificagdo e ajustes se necessario
9 |Inspecgdo e aperto das ligagdes elétricas ° °
C. Controlo DDC (Computorizado)
1. Posto de controlo e gestdo centralizada
10 |Verificagdo da data e da hora nos controladores ou PC da gestdo ° ° ° ° °
1 Verificagdo dos horarios e dos parametros de regulagdo dos equipamentos e sistemas. Verificagdo in- . . . o .
situ das respostas a sinais de comando remoto (em modo manual e automatico)
12 Verificagdo das comunicagdes e dos sinais dos diferentes pontos de controlo e sua correspondéncia . . . o .
com a informacgdo (graficos e texto) apresentada nos monitores
13 Verificagdo do comando sobre os diferentes equipamentos controlados a partir do computador da . . . o .
gestdo
14 Verificagdo dos valores reais lidos pelos equipamentos de campo com os apresentados no computador . . . o .
da gestdo
15 |Verificagdo do funcionamento geral. Andlise do histérico dos dados e tendéncias ° ° ° ° °
16 |Verificagdo da correta alteragdo hordria inverno / verdo nos controladores ou PC da gestdo ° ° °
17 |Verificagdo do funcionamento do posto central de gestdo apés de uma falha de alimentagdo elétrica ° °
18 |Verificagdo do funcionamento dos sistemas alimentados em emergéncia ° °
2. Controladores
19 |Comparar as leituras obtidas pelos controladores com leituras reais efetuados diretamente no local ° ° ° ° °
20 [Verificar a resposta dos equipamentos de campo aos comandos dos controladores s s d d d
21 [Inspegdo dos monitores e teclados e de todos os dispositivos de visualizagdo e sinalizagdo 4 d d
3. Verificagdo do equipamento de campo
2 Verificagdo do estado, funcionamento de sondas, sensores, atuadores, pressostatos e outros . . . o .
equipamentos de campo ligados aos controladores
23 Inspegdo das leituras dos equipamentos de campo e ajustar os que se encontram fora da gama de . . .
medi¢do
4. Instalagdo elétrica de poténcia e comando
24 |Verificagdo geral do estado da instalagdo elétrica. Verificagdo dos isolamentos e ligagdes. 4 i o ° o
25 Verificagdo do estado dos cabos de alimentagdo elétrica, bus de comunicagdo, suas ligagdes e . . . o .
comunicagdes com controladores periféricos
26 [Inspegdo e aperto das ligagdes elétricas o d
27 Verificagdo do estado dos quadros de controlo. Limpeza interior, aperto de ligagdes e protegdo contra . .
a humidade
28 |Verificagdo dos esquemas de ligagdes dos quadros de controlo e atualizagdo se necessario 4 4
5. Telegestdo
29 [Inspegdo da alimentagdo e ligagdes ao MODEM ou outro dispositivo de comunicagdo remota ° ° ° ° °
30 [Verificagdo do estabelecimento da comunicagdo e atuagdo remota do sistema hd hd 4 hd 4
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Tabela 21.C: FAMILIA 24.1 - QUADROS ELECTRICOS E REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUIGAO

MUNICIPIO DE
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N¢ |Intervengdes da manutengdo preventiva Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Trim. Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Mai| Jun| Jul [Ago| Set|Out|Nov| Dez|
1 Verificagdo do estado dos fusiveis e das sinalizagdes de funcionamento, avaria e de alarme; o . . o .
substitui¢do se necessdrio
2 |Verificagdo das etiquetas dos componentes do quadro e substitui¢do se necessario o hd hd o hd
3 |Verificagdo da existéncia e atualizagdo dos esquemas do quadro elétrico hd hd
4 |Verificagdo do funcionamento de interruptores, comutadores, disjuntores e contactores hd hd
5 |Inspegdo do estado dos contactos dos contactores. Limpeza e substituicdo se necessario hd hd
6 Verificagdo do estado, do ajuste e do correto funcionamento de relés térmicos e aparelhagem de . .
prote¢do em geral
7 Verificagdo, comparagdo e ajuste da instrumentagdo de medida: voltimetros, amperimetros, . .
fasimetros, registadores e analisadores, etc.
8 |Verificagdo dos circuitos e condutores de ligagdo a terra. Medigdo da resisténcia da linha de terra . .
9 Medig3o e registo das tensdes e intensidades na linha e nos circuitos principais do quadro. . .
Determinagdo de desequilibrios.
10 |Limpeza interior e exterior geral do quadro. Proteg¢do anti humidade hd hd
11 Inspegdo do estado e revisdo da pintura em todos os elementos que necessitem. Verificagdo do fecho . .
da porta
12 |Verificagdo de aperto e reaperto de contactos, reajuste de terminais e bornes de ligagdo hd hd
13 |Inspegdo geral da cablagem interior do quadro e corregdes, se necessario hd hd
14 |Verificagdo termogréfica ou direta de temperaturas na aparelhagem e nos condutores hd hd
15 Verificagdo do aperto de contactos e das ligagdes dos cabos de todos os circuitos, em ambas as . .
extremidades
16 Verificagdo do isolamento elétrico e da temperatura dos condutores dos diversos circuitos, com . .
recurso a termografia. Guardar os registos no livro de ocorréncias
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Tabela 22.C: FAMILIA 24.2 - SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

MUNICIPIO DE
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~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
Ne |Intervengdes da manutengdo preventiva - .
Trim. Sem. Anual Jan| Fev|Mar| Abr|Mail Jun| Jul |Ago| Set |Out|Nov| Dez|
1 Verificagdo do funcionamento da instalagdo e da coeréncia das leituras observadas no . . . o .
inversor. Registo dos valores observados de energia entregue a rede
3 Verificagdo do estado dos médulos solares e seus suportes. Limpeza / lavagem dos . . .
mddulos solares e correcdo de deficiéncias como corrosdes, apertos, etc.
3 Verificagdo das protegdes elétricas, interruptores, comutadores, disjuntores, contactores e . . .
do valor da tensdo em cada painel
4 |Verificagdo das ligagdes elétricas da instalagdo (apertos, corregdes de oxidagdes, etc.) L .
5 |Limpeza do inversor (caixa, ventilador, alhetas de ventilagdo) i 4
6 |Verificagdo do estado da(s) bateria(s) ° o
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Qualidade do Ar Interior - QAI

Operagbes Medidas a serem ‘tomadas se Periodicidade em meses In.sp.ecg.;ﬁo
necessarias 1 3 6 | 12 | 24 | higiénica

Entradas de ar novo e descargas de ar extraido

Verificar o estado de contaminagdo, deterioracdo e corrosdo Limpar e corrigir X

Filtros de ar

Verificagdo da press3o diferencial Mudar o filtro X

Verificar o estado de contaminagdo, odores e deterioragdo (fugas) Mudar o filtro de ar defeituoso, se ndo
foi mudado nos tltimos 6 meses X

Mudanga de filtros em caso de filtros ndo regenerativos, ou limpeza se o filtro o admite

Primeiro nivel de filtragem X

Segundo nivel de filtragem X

Verificagdo das condigdes de higiene X

Humidificadores e lavadores de ar

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e corrigir X

Determinar o numero de UFC de bactérias na dgua do tanque “dip slides” Se > 1000 ufc/ml, lavar com produto de
limpeza, enxaguar e secar o tanque, 14
desinfectar se necessério dias

Verificar o estado de limpeza dos injectores Limpar ou substitui-los X

Verificar a acumulagdo de impurezas e incrustagdes no fundo do tanque Limpar o tanque X

Verificar a acumulagdo de impurezas na captagdo da bomba de circulagdo Limpar o circuito de captagdo da bomba X

Verificar o funcionamento da célula de medida da condutividade Corrigir X

Verificar o funcionamento do sistema de esterilizagdo Corrigir X

Verificar o estado e funcionamento dos sifdes Limpar e corrigir X

Verificar o funcionamento do dispositivo purga Regular o dispositivo de purga X

Limpar o humidificador sempre que este estiver desligado mais de 48 horas Lavar com produto de limpeza, Se necessério
enxaguar e secar o tanaue

Verificar as condigBes de higiene X

Separadores de gotas

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar para manter a fungdo X

Verificagdo da existéncia de depdsitos e incrustagdes nas superficies Limpar onde houver incrustagdo visivel X

Verificar as condigdes de higiene X

Humidificadores de vapor

Verificar precipitagdo de condensados na secgdo de humidificagdo X

Verificar a drenagem do condensado Limpar e corrigir X

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo X

Lavar com produto de limpeza, enxaguar e secar a camara do humidificador, desinfectar se Limpar e corrigir X

necessario

Verificar o estado e funcionamento dos sifdes Limpar e corrigir X

Verificar se existem deposi¢des na langa de vapor Limpar X

Testar o funcionamento da valvula de controlo Regular X

Verificar as condiges higiénicas X

Permutadores de Calor

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e corrigir X

Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o funcionamento de baterias  |Corrigir X

de arrefecimento. tabuleiros de condensados e separadores de gotas

Verificar o estado e funcionamento do sifdo Corrigir X

Limpar a bateria de arrefecimento, tabuleiro de condensados e separador de gotas X

Verificar as condigGes de higiene X

Dispositivos de recuperagéo de calor

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e rectificar X

Verificar a estanquidade da separagdo entre os diferentes fluxos de ar Corrigir X

Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o funcionamento de tabuleiros |Corrigir X

de condensados e separador de gotas

Verificar o funcionamento do sifdo Corrigir X

Limpar a bateria de arrefecimento e tabuleiro de condensados X

Verificar as condigGes de higiene X

Condutas e atenuadores de som

Verificar o estado das aberturas de acesso as condutas Corrigir X

Verificar o estado de contaminag&o e corrosdo em dois ou trés pontos representativos do interior Determinar causa e limpar secgdo X

das condutas relevante

Verificar o estado de contaminag&o, deterioragdo e corrosdo de atenuadores Corrigir X

Verificar as condi¢Ges de higiene da rede de condutas num ponto representativo Determinar causa, limpar sec¢do X
relevante

Entradas de ar novo

Verificar o estado de contaminagdo do elemento de entrada, rede mosquiteira ou rede anti-passaros|Limpar ou substituir X

Substituir as vedages dos filtros:

Filtros com classe < F9 X

Filtros com classe * F9 X

Verificar se existem impurezas que obstruam entradas de ar novo ou saidas de ar extraido Limpar

Limpar os componentes através dos quais o ar secunddrio circula X

Torre de arrefecimento

Despejo completo de todo o sistema e sua limpeza X

Verificagdo do caudal de purga Regular X

Analise microbioldgica da agua circulante Limpar e desinfectar X

Verificar o estado de deterioragdo e corrosdo Corrigir X
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Ventiladores

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e corrigir X

Limpar as partes ventilador em contacto com o ar bem como a drenagem de eventual condensado X

Desumidificadores

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e rectificar X

Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o funcionamento de baterias  [Rectificar X

de arrefecimento. tabuleiros de condensados e separadores de gotas

Teste de funcionamento do sifdo Rectificar X

Limpar a bateria de arrefecimento, tabuleiro de condensados e separador de gotas X

Verificagdo das condi¢des de higiene X

Dispositivos terminais

Verificar o estado de contaminagdo dos equipamentos terminais equipados com entrada de ar Substituir os filtros, limpar o X

exterior eauipamento

Verificar o estado de contaminagdo das baterias nas unidades sem filtros Limpar (limpeza a vacuo) X

Verificar o estado de contaminagdo dos equipamentos terminais com recirculagdo de ar Substituir os filtros, limpar o X
eguipamento

Limpar os componentes através dos quais o ar secunddrio circula (sem filtros de ar) X

Substitui¢do dos filtros de ar X

Tectos arrefecidos

Verificar o estado e o funcionamento dos tabuleiros de condensados Limpar e corrigir

Verificar os sensores do ponto de orvalho e verificar se ha fugas de agua nos tubos de entrada e Corrigir

valvulas

Limpar e desinfectar os tabuleiros de condensados
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~ ~ . Periodicidade em meses Meses da intervengdo
N2 Intervengdes da manutencgdo preventiva - -
Mensall Trim. I Sem. I Anual Janl FevIMar| AbrI Mall JunI Jul |Ago| Set | OutI Novl Dez
A. ENVOLVENTE E ESTRUTURA
1 |Verificagdo da inexisténcia de fugas de ar através de juntas de painéis, portas e registos ° LA I I L I I I (L I I L B
2 Verificagdo do estado e da estanquicidade das unides flexiveis a condutas e reparagdo se . . .
necessario
3 Inspegdo do estado das superficies exteriores, limpeza, eliminagdo de corrosdes e revisdo da . .
pintura
4 Inspegdo dos mecanismos de abertura e fecho das portas e dos registos. Reparagdo e . .
substituicdo dos vedantes se necessario
5 |Inspegdo dos parafusos e acessorios de unido dos médulos. Substitui¢do das pegas oxidadas e °
5 Verificagdo do estado das impermeabilizagdes, juntas e telas asfélticas. Reparagdo se . .
necessario
7 |Limpeza das superficies interiores dos médulos e secgdes de filtragem ° °
8 |Inspegdo do estado dos isolamentos termoacusticos interiores e reparagdo se necessario e °
B. ELEMENTOS FILTRANTES
9 |Inspegdo da limpeza dos filtros de ar. Substituicdo, quando necessério ° | o] e o] 0o 0o o] 0 o] o o o
10 |Limpeza das sec¢des de filtragem, respetivos caixilhos e suportes ° e[| e[| o o]0 |0 0 o
11 |Verificagdo do funcionamento e do controlo automatico de aviso de filtros sujos ° ° °
1 Verificagdo da estanquicidade dos caixilhos dos filtros bem como da sua estrutura de suporte e . .
reparagdo se necessario

2020,APROV ,1,DI,362

Pégina 28 de 30




FAMILIA 13 - Recuperadores de calor ar-ar
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« - . | Periodicidade em meses Meses da intervenc¢do
N2 Intervengdes da manutengdo preventiva = -
Mensall Trim. I Sem. I Anual Janl FevIMar| AbrIMa|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez
A. ENVOLVENTE E ESTRUTURA
1 |Verificagdo da inexisténcia de fugas de ar através de juntas de painéis, portas e registos L L2 I I I O I 2 L A I L I
2 |Limpeza da zona periférica onde estd instalado o equipamento ° o ° ° °
3 |Verificagdo do estado e da estanquicidade das uniGes flexiveis a condutas e reparagdo se necessario o o o
4 |Verificagdo das mangueiras dos pressostatos diferenciais o o o
Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, mecanismos de abertura e
5 |fecho de portas, juntas de estanquicidade, parafusos e acessérios de unido dos médulos, grelhas e ° °
tomadas de ar. Limpeza, reparagdo ou substituicdo, conforme aplicavel
6 Verificagdo da inexisténcia de oxidages em superficies interiores. Limpeza, eliminagdo de corrosdes e . .
pintura se necessario
7 |Inspecdo dos telhados e prote¢des superiores exteriores ° °
8 |Verificagdo do estado das impermeabilizagBes, juntas e telas asfalticas. Reparagdo se necessario . .
9 |Inspegédo do estado dos isolamentos termoacusticos interiores e reparagdo se necessario L4 L4
B. RECUPERADORES DE ENERGIA DO AR DE EXTRACAO
10 | Inspegdo da limpeza dos filtros de ar. Substitui¢do, quando necessario i o e/ o] o 0| 0| o 0| 0o o o o
1 Verificagdo da inexisténcia de ruidos ou vibragdes provenientes de rolamentos e mancais. Corregdo . . . . .
das anomalias verificadas
12 Inspegdo da tensdo das correias de transmissdo e da inexisténcia de ruidos andmalos durante o seu . . . . .
funcionamento. Ajuste da tensdo se necessario
13 |Inspegdo da lubrificagdo dos rolamentos e mancais, limpeza e lubrificagdo se necessario o o o
14 | Verificagdo do estado das correias e polias de transmissdo. Substitui¢do se necessario o o o
15 | Verificagdo do alinhamento da transmissdo por correias e polias e afinagdo se necessario o o o
16 Verificagdo da fixagdo das polias nos veios. Inspegdo de folgas nas ranhuras e nos encaixes das polias . o o
nos veios. Ajustes e substitui¢do se necessario
17 | Verificagdo do funcionamento dos motores de transmissdo. Aperto de ligagdes elétricas . L L
18 | Verificagdo dos circuitos elétricos de alimentagdo dos motores e suas protegdes o o o
19 Verificagdo dos relés térmicos e protegGes diferenciais dos motores, limpeza ou substitui¢do de . o o
contactos
20 | Verificagdo do funcionamento em condi¢des normais de utilizagdo, a partir dos sinais de comando L4 i i
21 |Limpeza das superficies internas de caixas e placas de permuta térmica N N
22 |Verificagdo do desgaste e folgas em mancais e substitui¢do se necessario d hd
23 |Verificagdo dos suportes dos motores de transmissao e aperto dos parafusos de fixagdo L4 L4
24 |Verificagdo dos circuitos e condutores de ligagdo a terra. Aperto de ligagdes hd hd
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FAMILIA 16 - Baterias de tratamento de ar
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« - . | Periodicidade em meses Meses da intervenc¢do
N2 Intervengdes da manutengdo preventiva = -
Mensall Trim. I Sem. I Anual Janl FevIMar| AbrIMa|| Junl Jul |Ago| Set|0ut|Nov| Dez
A. ENVOLVENTE E ESTRUTURA
Verificagdo do estado da envolvente exterior: corrosdo, pintura, painéis, mecanismos de abertura e
1 |fecho de portas, juntas de estanquicidade, parafusos e acessorios de unido dos médulos, grelhas e L4 L4
tomadas de ar. Limpeza, reparagdo ou substituicdo, conforme aplicavel
2 |Verificagdo do estado das impermeabilizagBes, juntas e telas asfalticas. Reparagdo se necessario L4 L4
3 Limpeza das superficies interiores dos médulos das baterias. Eliminagdo de corrosdes e pintura se . .
necessario
4 |Verificagdo do estado e da estanquicidade das unides flexiveis a condutas e reparagdo se necessario L4 L4
5 |Inspegdo do estado dos isolamentos termoacusticos interiores e reparagdo se necessario . .
B. BATERIAS DE TRATAMENTO DE AR
Verificagdo do funcionamento dos termostatos de controlo e de seguranga das baterias de
6 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
resisténcias elétricas
Verificagdo dos encravamentos de seguranga das baterias de resisténcias elétricas, contactos de
7 N N L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
contactores de ventiladores, interruptores de fluxo, etc.
3 Verificagdo da inexisténcia de sinais de fuga de agua, vapor ou frigorigéneo nas baterias. Corregdo de . . . . .
fugas se necessario
9 Verificagdo do estado e do funcionamento dos purgadores de ar em circuitos de alimentagdo de dgua . . . . .
das baterias. Limpeza de orificios
10 Encaixe dos servomotores e verificagdo do livre movimento das valvulas na resposta aos sinais de . . . . .
comando
11 | Verificagdo do estado e do funcionamento das baterias elétricas de aquecimento ° o ° o °
12 | Verificagdo do estado e do funcionamento das vélvulas automaticas de controlo de caudal de 4gua o o o
13 |Inspegdo da limpeza dos filtros de dgua antes das vélvulas de controlo o o o
14 Verificagdo da abertura e do fecho das vélvulas automaticas de controlo, em modo manual, . o o
desencravando-as dos servomotores
15 Verificagdo dos cursos de abertura e de fecho das vélvulas automaticas e ajuste se necessario. . . .
Verificagdo dos contactos de final de curso dos servomotores
Verificagdo do estado e da estanquicidade dos tabuleiros de recolha de condensados de agua.
16 | Limpeza dos tabuleiros, eliminagdo de incrustagdes, dxidos, lodos e corregdo da estanquicidade se . L L
necessario
17 [Inspegdo e limpeza dos sifdes da tubagem de drenagem dos tabuleiros de recolha de condensados o 4 4
18 [Limpeza das superficies exteriores das baterias de resisténcias elétricas d ° °
19 |Inspegdo dos topos das baterias e seus bastidores. Limpeza e eliminagéo de oxidagdes . .
20 Verificagdo de inexisténcia de passagens de ar exteriores as baterias. Reparagdo de juntas e vedagdo . .
de frinchas
Verificagdo do estado das baterias de permuta térmica: estado das alhetas, sujidade, alhetas soltas,
21 |defeitos de contato entre alhetas e tubos, tubos deformados por congelagdes, corrosdes, etc. Corrigir . .
anomalias, pentear as alhetas e limpar as baterias em ambas as faces se necessario
Verificagdo da correta circulagdo de dgua no interior dos tubos. Medi¢do das perdas de carga no lado
22 |da dgua e comparagdo com os elementos do fabricante. Limpeza interior das serpentinas se . .
necessario
23 [Verificagdo dos encaixes e dos mordentes dos servomotores. Aperto e substitui¢do se necessario L4 L4
24 Verificagdo do estado e do funcionamento dos sistemas de protegdo contra a formagdo de gelo nas . .
baterias de dgua
25 Verificagdo da pendente dos tabuleiros de recolha de condensados no sentido dos pontos de . .
drenagem e descarga
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ANEXO A4

FICHAS DE PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE
AQUECIMENTO, VENTILACAO, AR CONDICIONADO, PRODUGCAO /
ACUMULAGAO DE AGUA QUENTE SANITARIA E SOLAR FOTOVOLTAICO
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Ficha para registo de dados e caracteristicas dos equipamentos

climatizagao
Edificio: Morada: Cad. Edificio:
Equipamento: Familia:
Servigo: Local de instalagdo:
Marca: Modelo: Tipo:
Outros dados:
Componentes sigulares do equipamento
Descrigdo Cddigo Quant. Unid. Marca Modelo
Boa Regular Ma Muito ma Observacgoes
4 3 2 1
Estado do equipamento: ad ad ad ad
Manutencao: ad ad ad ad
Acessibilidade: ad ad ad ad
Estado local instalacdo: ad ad ad ad
Identificacdo: O O ad d
Ruidos anormais: O O ad d

Notas:

2020,APROV ,1,DI,362



A MUNICIPIO DE
Irwiiziq o §in < FEAARAES

N.2 FAMILIAS

1 Geradores de calor com combustiveis liquidos

2 Armazenamento e trasfega de combustiveis liquidos (gaséleo)

3 Gerador calor p/ dgua quente ou p/ vapor ¢/ combusti. gasosos

4 Sistemas de captacdo térmica solar

5 Sistemas de producio de AQS - Agua Quente Sanitéria

6 Unid. producdo dgua arrefecida / aquecida (comp. mecanica)

7 Unida. de produgdo de dgua arrefecida / aquecida (absor¢do)

8 Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos

9 Unidades auténomas de condicionamento de ar

10 Sistemas auténomos de caudal de refrigerante variavel (VRF)

11 Unidades de tratamento de ar

12 Filtros de ar

13 Recuperadores de calor ar-ar

14 Humidificadores de ar por inje¢do de vapor

15 Equipamentos arrefec. adiabatico e humidificagdo por contacto

16 Baterias de tratamento de ar

17 Unidades de ventilagdo e extrac¢do

18 Bombas de circulagao

19 Condutas de ar, elementos de difusdo e acessérios

20 Redes hidraulicas, componentes e acessorios

21 Permutadores de calor dgua-agua
22_1 |Unidades terminais de climatiz. - ventiloconvectores e cortinas de ar
22_2 |Unidades terminais de climatiz. - indutores e vigas arrefecidas activas
22_4 |Unidades terminais de climatiz.- radiadores e convectores
22_5 |Unidades terminais de climatiz.- pavimentos e tectos radiantes
22_6 |Unidades terminais de climatiz.- vigas arrefecidas passivas

23 Sistemas e equipamentos de regulacdo e controlo

24 Quadros eléctricos e redes eléctricas de distribuicdo
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Tabela 1.D: FAMILIA 3.1 - CALDEIRAS A GAS OU GASOLEO

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Fabricante:
Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:
Modelo:

Numeros de série:
Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:
Tipo:

Data da ultima prova hidraulica:
Fluido térmico:

Temperatura maxima do fluido (2C):

Pressdo de timbre (bar):

Pressdo nominal de servigo (bar):

Combustivel:

Poténcia térmica nominal (kW):

Poténcia térmica méaxima (kW):

Poténcia térmica minima (kW):

Rendimento nominal (%):

Queimador:

Numero de escalGes:

Modelantede__a__ % da poténcia maxima

Caudal de combustivel maximo (Nm3/h):

Caudal de combustivel minimo (Nm3/h):

Pressdo do combustivel (Pa):

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de a¢des de manutengdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 1.D: FAMILIA 3.1 - CALDEIRAS A GAS OU GASOLEO

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 2.D: FAMILIA 3.2 - CALDEIRAS A BIOMASSA
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Data da ultima prova hidraulica:

Temperatura maxima do fluido (2C):

Pressdo de timbre (bar):

Pressdo nominal de servigo (bar):

Combustivel:

Poténcia térmica nominal (kW):

Poténcia térmica maxima (kW):

Poténcia térmica minima (kW):

Rendimento nominal (%):

Queimador:

Numero de escales:

Modelante de__a__ % da poténcia maxima
Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutencdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Observagdes:
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Tabela 2.D: FAMILIA 3.2 - CALDEIRAS A BIOMASSA

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 3.D: FAMILIA 3.3 - ESQUENTADORES E TERMOACUMULADORES A GAS
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Data da ultima prova hidraulica:

Temperatura maxima do fluido (2C):

Pressdo de timbre (bar):

Pressdo nominal de servigo (bar):

Combustivel:

Poténcia térmica nominal (kW):

Poténcia térmica maxima (kW):

Poténcia térmica minima (kW):

Rendimento nominal (%):

Queimador:

Numero de escalBes:

Modelantede__a__ % da poténcia maxima

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 3.D: FAMILIA 3.3 - ESQUENTADORES E TERMOACUMULADORES A GAS

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 4.D: FAMILIA 4 - SISTEMAS DE CAPTACAO TERMICA SOLAR
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero(s) de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Superficie de captagdo:

Coeficiente de perda de calor k1:

Coeficiente de perda de calor k2:

Fator de correcdo angular:

Temperatura de estagnag3o:

Pressdo maxima admissivel:

Fluido utilizado na transmissdo de calor:

Densidade:

Calor especifico:

pH:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 4.D: FAMILIA 4 - SISTEMAS DE CAPTACAO TERMICA SOLAR

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 5.D: FAMILIA 5 - SISTEMAS DE PRODUGAO / ACUMULAGAO DE AQS - AGUA QUENTE SANITARIA
Fichas técnicas Edificio: Codificagdo:
Acumulador AQS
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Tipo de sistema:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Material do depésito:

Tipo de acabamento exterior:

Tipo de isolamento térmico:

Espessura do isolamento térmico (mm):
Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):
Volume de acumulagdo (litros):

Tempo de preparagdo previsto (horas):

Temperatura de acumulagdo (2C):

Temperatura de consumo prevista (2C):

Temperatura da dgua de abastecimento prevista (2C):
Caudal de consumo de ponta previsto (I/h):
Capacidade térmica em periodo de ponta (kW):
Duragdo do periodo de ponta previsto (minutos):
Pressdo de timbre (bar):

Pressdo de servigo (bar):

Pressdo da regulagdo da vélvula de segurancga (bar):
Diametro da vélvula de segurancga (DN):

Data da ultima prova hidraulica:

Tipo de permutador do circuito primario:

Material do permutador de calor do circuito primario:
Diametro das ligagdes do permutador do circuito primario (DN):
Fluido de transferéncia de calor do circuito primario:
Caudal do circuito primario (I/h):

Temperatura de ida do circuito primario (2C):
Temperatura de retorno do circuito primario (2C):
Meio de produgdode energia térmica do circuito primario:
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Tabela 5.D: FAMILIA 5 - SISTEMAS DE PRODUGAO / ACUMULAGAO DE AQS - AGUA QUENTE SANITARIA
Fichas técnicas Edificio: Codificagdo:
Acumulador Solar
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Material do depésito:

Tipo de acabamento exterior:

Tipo de isolamento térmico:

Espessura do isolamento térmico (mm):
Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):
Volume (litros):

Temperatura média de servigo (2C):

Pressdo de timbre (bar):

Pressdo de servigo (bar):

Pressdo da regulagdo da vélvula de segurancga (bar):
Diametro da vélvula de seguranga (DN):

Data da ultima prova hidraulica:

Material do permutador de calor do circuito solar:
Didmetro das ligagdes do permutador do circuito solar (DN):
Fluido de transferéncia de calor do circuito solar:
Temperatura de ida do circuito solar (2C):
Temperatura de retorno do circuito solar (2C):
Capacidade de aquecimento do circuito solar (kW):

Dispositivo de regulacdo e controlo da producdo
(Descrigdo sucinta)

Dispositivo de regulacdo e controlo da temperatura de AQS
(Descrigdo sucinta)

Dispositivo de prevencao da legionella
(Descrigdo sucinta)

Data do ultimo tratamento:

Data da ultima anélise:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

ObservacGes:
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Tabela 5.D: FAMILIA 5 - SISTEMAS DE PRODUGAO / ACUMULAGAO DE AQS - AGUA QUENTE SANITARIA
Fichas técnicas Edificio: Codificagdo:
FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALAGCAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 5.D: FAMILIA 5 - SISTEMAS DE PRODUGAO / ACUMULAGAO DE AQS - AGUA QUENTE SANITARIA
Fichas técnicas Edificio: Codificagdo:
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Tabela 6.D: FAMILIA 6 - CHILLER
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Condensagdo:

Numero de compressores:

Numero de circuitos frigorificos independentes:

Numero de escalGes de poténcia térmica:

Escalonamento das poténcia térmicas:

Frigorigéneo:

Carga de frigorigéneo por circuito frigorifico (kg):

Carga total de frigorigéneo (kg):

Tensdo de alimentagdo elétrica (V):

Poténcia térmica nominal de arrefecimento (kW):

Poténcia térmica nominal de aquecimento (kW):

Consumo elétrico em aquecimento (kW)

Consumo elétrico em arrefecimento (kW)

Consumo elétrico em aquecimento (A)

Consumo elétrico em arrefecimento (A)

EER:

COP:

ESEER:

SCOP:

Permutador(es) de calor interno(s):

Tipo:

Funcionamento:

Numero:

Numero de circuitos frigorificos por permutador:

Pressdo de timbre (bar):

Permutador(es) de calor externo(s):

Tipo:

Numero:

Arrefecimento:

Pressdo de timbre (bar):

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitdvel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 6.D: FAMILIA 6 - CHILLER

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 7.D: FAMILIA 9.1 - SPLITS E MULTISPLITS
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Unidade exterior

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Frigorigéneo:

Carga total de frigorigéneo no sistema (kg):

Tensdo de alimentagdo elétrica (V):

Poténcia térmica nominal de arrefecimento (kW):

Poténcia térmica nominal de aquecimento (kW):

Consumo elétrico em aquecimento (kW)

Consumo elétrico em arrefecimento (kW)

Consumo elétrico em aquecimento (A)

Consumo elétrico em arrefecimento (A)

EER:

COP:

ESEER:

SCOP:

Unidade(s) interior(es)

Modelo(s):

NuUmero(s) de série:

Local de instalagdo:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 7.D: FAMILIA 9.1 - SPLITS E MULTISPLITS

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Ficha técnica

Edificio:

Tabela 8.D: FAMILIA 9.2 - UNIDADES COMPACTAS DE CLIMATIZAGAO DE CONDENSAGAO A AR (ROOF-TOP)

Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Tipo:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Numero de compressores:

Tipo de compressores:

Numero de circuitos frigorificos independentes:

Frigorigéneo:

Carga de frigorigéneo por circuito frigorifico (kg):

Carga total de frigorigéneo (kg):

Sistema de arrefecimento gratuito:

SecgGes que incorpora: recuperagdo de energia; extragdo; mistura; arrefecimento gratuito; classe e tipo de pré-filtros e filtros;
baterias de pré-aquecimento, aquecimento, arrefecimento, expansao direta; humidificagdo; ventilador de insuflagdo; ventilador de

Funcionamento:

Caudal constante:

Caudal variavel:

Com registos de regulagado:

Com variadores de velocidade:

Moto ventiladores

Insuflacdo

Retorno / Extracio

Fungdo:

Fabricante:

Modelo:

Tipo de ventilador:

Caudal nominal (m®/h)

Pressdo estatica disponivel (Pa):

Alimentacdo elétrica (V):

Motor: rpm / poténcia (rpm / kW):

Consumo (A):

Acoplamento:

No caso de transmissdo por correias

Referéncia e nimero de polias motoras:

Referéncia e numero de polias arrastadas:

Referéncia e nimero de correias de transmissdo:

Caudal variavel

Registos de ar:

Variador de frequéncia

i) Tipo de conversor:

ii) Marca:

iii) Modelo:

iv) NUmero de série:

v) Ano de fabrico:

vi) Margem de regulagdo (Hz ou rpm):

vii) Frequéncia minima de funcionamento (Hz):

viii) Frequéncia de funcionamento recomendavel (Hz):

ix) Protegdo interna do motor:

Tipo de controlo:
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Tabela 8.D: FAMILIA 9.2 - UNIDADES COMPACTAS DE CLIMATIZACAO DE CONDENSACAO A AR (ROOF-TOP)

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Filtros instalados 12 Nivel de filtragem 22 Nivel de filtragem
Fabricante:

Modelo:

Classificagdo de acordo com a EN 779:
Dimensdes (mm x mm x mm) e quantidades:
Superficie frontal:

Numero de bolsas:
Fungdo:

Outros filtros especiais:
Permutador interior de tubo e alhetas (baterias) Em aquecimento Em arrefecimento
Dimensdes (mm x mm x mm):
Numero de fiadas:

Poténcia térmica (kW):
Fluido primario (frigorigéneo)

Temperatura de entrada (2C):
Temperatura de saida (2C):

Pressdo (bar):
Fluido secundario (ar)

Caudal (m®/h):

CondigBes do ar a entrada-saida da bateria (2C/%HR)

Recuperadores de energia ar-ar instalados

Fabricante:

Modelo:

Numero de série:

Caudal de ar no circuito primario (m>/h):

Caudal de ar no circuito secundario (m®/h):

CondigBes do ar a entrada-saida do circuito primario (2C/%HR)

Condigbes do ar a entrada-saida do circuito secundario (2C/%HR)

Poténcia térmica recuperada (kW):

Tipo:

Placas: material:

Rotativo: (sensivel ou entalpico)

Tubos de calor:

Baterias:

Outros:
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Tabela 8.D: FAMILIA 9.2 - UNIDADES COMPACTAS DE CLIMATIZACAO DE CONDENSACAO A AR (ROOF-TOP)
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Seccao de arrefecimento gratuito
Registo de ar de retorno:

Marca:

Modelo:

Caudal de ar nominal (m/h):

Marca do servomotor:

Modelo do servomotor:
Registo de ar novo:

Marca:

Modelo:

Caudal de ar nominal (m®/h):
Tipo de laminas:
Atuacdo: (em paralelo / em oposig&o)
Marca do servomotor:
Modelo do servomotor:
Registo de ar de recirculagdo:
Marca:
Modelo:

Caudal de ar nominal (m/h):
Tipo de laminas:
Atuagdo: (em paralelo / em oposi¢ao)
Marca do servomotor:
Modelo do servomotor:
Registo de ar de extragdo:
Marca:
Modelo:

Caudal de ar nominal (m®/h):

Tipo de laminas:

Atuagdo: (em paralelo / em oposigdo)
Marca do servomotor:

Modelo do servomotor:

Sistema de controlo:

Marca:

Tipo: (entdlpico termostatico)

Modelo de servomotores:

Tensdo de funcionamento (V):
Modelo de sensores:

Localizagdo dos sensores:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de a¢des de manutencdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagoes:
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Tabela 8.D: FAMILIA 9.2 - UNIDADES COMPACTAS DE CLIMATIZACAO DE CONDENSACAO A AR (ROOF-TOP)
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 9.D: FAMILIA 10 - SISTEMAS AUTONOMOS DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIAVEL (VRF)
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Unidade exterior

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Numero de compressores:

Numero de circuitos frigorificos independentes:

Frigorigéneo:

Carga total de frigorigéneo no sistema (kg):

Tensdo de alimentagdo elétrica (V):

Poténcia térmica nominal de arrefecimento (kW):

Poténcia térmica nominal de aquecimento (kW):

Consumo elétrico em aquecimento (kW)

Consumo elétrico em arrefecimento (kW)

Consumo elétrico em aquecimento (A)

Consumo elétrico em arrefecimento (A)

EER:

COP:

ESEER:

SCOP:

Unidades interiores

Modelo(s) x quantidades

NuUmero(s) de série:

Identificagdo na instalagdo:

Locais de instalagdo:

Soma da poténcia térmica total unidades interiores - aquecim. (kW):

Soma da poténcia térmica total unidades interiores - arrefecim. (kW):

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 9.D: FAMILIA 10 - SISTEMAS AUTONOMOS DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIAVEL (VRF)

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 10.D: FAMILIA 11 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:
Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

SecgBes que incorpora: recuperagdo de energia; extragdo; mistura; arrefecimento gratuito; classe e tipo de pré-filtros e filtros; baterias de pré-
aquecimento, aquecimento, arrefecimento, expansdo direta; humidificagdo; ventilador de insuflagdo; ventilador de extragdo, etc.

Funcionamento:

Caudal constante:

Caudal variavel:
Com registos de regulacdo:
Com variadores de velocidade:

Moto ventiladores Insuflacdo Retorno / Extracdo
Fungdo:

Fabricante:

Modelo:

Tipo de ventilador:

Caudal nominal (m%/h)
Pressdo estatica disponivel (Pa):
Alimentagdo elétrica (V):
Motor: rpm / poténcia (rpm / kW):
Consumo (A):
Acoplamento:
No caso de transmissdo por correias
Referéncia e nimero de polias motoras:
Referéncia e nimero de polias arrastadas:
Referéncia e nimero de correias de transmissdo:
Caudal variavel
Registos de ar:
Variador de frequéncia
i) Tipo de conversor:
i) Marca:
iii) Modelo:
iv) Nimero de série:
v) Ano de fabrico:
vi) Margem de regulagdo (Hz ou rpm):
vii) Frequéncia minima de funcionamento (Hz):
viii) Frequéncia de funcionamento recomendavel (Hz):
ix) Protecdo interna do motor:
Tipo de controlo:
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Tabela 10.D: FAMILIA 11 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

Ficha técnica Edificio: Codifica¢do:

Filtros instalados 12 Nivel de filtragem 22 Nivel de filtragem
Fabricante:

Modelo:

Classificagdo de acordo com a EN 779:
Dimensdes (mm x mm x mm) e quantidades:
Superficie frontal:

Numero de bolsas:

Fungdo:

Outros filtros especiais:

Baterias de tratamento de ar instaladas Aquecimento Arrefecimento
Dimensdes (mm x mm x mm):
Numero de fiadas:
Poténcia térmica (kW):
Fluido primdrio:
Caudal de fluido primario (I/h):
Temperaturas de entrada- saida do fluido primario (2C):

Caudal nominal de ar (m*/h)

CondigBes do ar a entrada-saida da bateria de aquecimento (2C/%HR)

Recuperadores de energia ar-ar instalados

Fabricante:

Modelo:

Numero de série:

Caudal de ar no circuito primario (m3/h):

Caudal de ar no circuito secundario (m3/h):

Condi¢des do ar a entrada-saida do circuito primario (2C/%HR)

Condigdes do ar a entrada-saida do circuito secundario (2C/%HR)

Poténcia térmica recuperada (kW):

Tipo:

Placas: material:

Rotativo: (sensivel ou entélpico)

Tubos de calor:

Baterias:

Outros:

Seccdo de arrefecimento gratuito

Registo de ar de retorno:

Marca:

Modelo:

Caudal de ar nominal (m>/h):

Marca do servomotor:

Modelo do servomotor:

Secgdo frontal (mz):

Registo de ar novo:

Marca:

Modelo:

Caudal de ar nominal (m3/h):

Tipo de laminas:

Atuacdo: (em paralelo / em oposic¢do)

Marca do servomotor:

Modelo do servomotor:

Secgdo frontal (mz):
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Tabela 10.D: FAMILIA 11 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR
Ficha técnica Edificio: Codifica¢do:
Registo de ar de recirculagdo:

Marca:

Modelo:

Caudal de ar nominal (m>/h):

Tipo de laminas:

Atuacdo: (em paralelo / em oposicdo)

Marca do servomotor:

Modelo do servomotor:

Seccio frontal (m?):
Registo de ar de extragdo:
Marca:
Modelo:
Caudal de ar nominal (m*/h):
Tipo de laminas:
Atuagdo: (em paralelo / em oposic¢do)
Marca do servomotor:
Modelo do servomotor:

Secgdo frontal (mz):
Humidificacdo por injecdo de vapor instalados
Fabricante:

Modelo:

Numero de série:

Ano de fabrico:

Tipo de produgdo de vapor:
Resisténcias elétricas
Elétrodos
Ultrassénico
Outros

Numero de langas:

Controlo:

Caudal de vapor injetado (kg/h):

Sistema de controlo:

Marca:

Tipo: (entalpico termostatico)

Modelo de servomotores:

Tensdo de funcionamento (V):

Modelo de sensores:

Localizagdo dos sensores:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitdvel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agBes de manutencgdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 10.D: FAMILIA 11 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

Ficha técnica

Edificio: Codifica¢do:

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALAGAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 11.D: FAMILIA 14 - HUMIDIFICADORES DE AR POR INJECAO DE VAPOR
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo de produgdo de vapor:
Resisténcias elétricas
Elétrodos

Ultrassénico

Outros
Numero de langas:
Controlo:
Emissdo de vapor:
Ambiente

Conduta

Unidade de tratamento de ar
Caudal de vapor injetado (kg/h):
Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Observagdes:
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Tabela 11.D: FAMILIA 14 - HUMIDIFICADORES DE AR POR INJECAO DE VAPOR

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 12.D: FAMILIA 17 - UNIDADES DE VENTILAGAO E EXTRACAO
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo de ventilador:

Caudal nominal (m®/h)

Pressdo estatica disponivel (Pa):

Alimentagdo elétrica (V):

Motor: rpm / poténcia (rpm / kW):

Consumo (A):

Variador de frequéncia:

i) Tipo de conversor:

i) Marca:

iii) Modelo:

iv) Nimero de série:

v) Ano de fabrico:

vi) Margem de regulagdo (Hz ou rpm):

vii) Frequéncia minima de funcionamento (Hz):

Tipo de controlo:

Fungdo:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitdvel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutencgdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 12.D: FAMILIA 17 - UNIDADES DE VENTILAGAO E EXTRAGAO

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 13.D: FAMILIA 18 - BOMBAS DE CIRCULACAO
Ficha técnica Edificio: Codificagdo:
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

NuUmero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo de montagem:

Tipo de rotor:

Tipo e didametro do rotor (mm):

Tipo de acoplamento motor-bomba:

Tipo de empanque:

Fluido impulsionado:

Caudal nominal (I/h)

Pressdo estatica disponivel (kPa):

DN:

Alimentagdo elétrica (V):

Motor: rpm / poténcia (rpm / kW):

Consumo (A):

Variador de frequéncia:

i) Tipo de conversor:

ii) Marca:

iii) Modelo:

iv) NUmero de série:

v) Ano de fabrico:

vi) Margem de regulagdo (Hz ou rpm):

vii) Frequéncia minima de funcionamento (Hz):

Tipo de controlo:

Fungdo:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 13.D: FAMILIA 18 - BOMBAS DE CIRCULAGAO

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 14.D: FAMILIA 21 - PERMUTADORES DE CALOR AGUA-AGUA

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Permutador de placas
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Tipo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Material das placas:

Modelo das placas:

Numero de placas:

Material das juntas:

Material dos bastidores:

Tipo de isolamento térmico:

Espessura de isolamento térmico:

Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de trabalho (bar):

Data da ultima limpeza:

Permutador de carcaca e feixe tubular
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Tipo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Material dos tubos:

Tipo dos tubos (paredes lisas, alhetado externo):

Forma dos tubos:

Comprimento dos tubos (m):

Diametro dos tubos (mm):

Numero de tubos:

Tipo de isolamento térmico:

Espessura de isolamento térmico (mm):

Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):

Serpentina extraivel (sim/n3o):

Volume do primario (l):

Volume util do secundario (l):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de trabalho (bar):

Data da ultima limpeza:

Data da Gltima inspegdo / verificagdo / calibragdo:

Pressdo de regulagdo da valvula de seguranca (bar):

Diametro da valvula de seguranga (DN):

Capacidade de descarga (l/s):

Escape: (livre, conduzido para o esgoto)
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Tabela 14.D: FAMILIA 21 - PERMUTADORES DE CALOR AGUA-AGUA

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Permutador de tubo em tubo (contracorrente)
Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Tipo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Material dos tubos internos:

Tipo dos tubos internos: (paredes lisas, alhetado externo)

Comprimento dos tubos (m):

Diametro dos tubos (mm):

Numero de tubos:

Material do tubo exterior:

Comprimento do tubo exterior (m):

Diametro do tubo exterior (mm):

Tipo de isolamento térmico:

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de trabalho (bar):

Data da ultima limpeza:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de a¢des de manutencdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagoes:

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 15.D: FAMILIA 22.1 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ. - VENTILOCONVECTORES E CORTINAS DE AR

Ficha técnica Edificio: Codifica¢do:

Ventiloconvectores

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Nimero de série:

Ano de instalagdo:

Locais na instalagdo:

Tipo (2/4 tubos/ resisténcia elétrica):

Poténcia térmica nominal de arrefecimento (kW):

Poténcia térmica nominal de aquecimento (kW):

Grupo moto-ventilador:

Tipo de ventilador:

Caudal nominal (m*/h)

Pressdo estatica disponivel (Pa):

Alimentagdo elétrica (V):

Motor: rpm / poténcia (rpm / kW):

Consumo (A):

Filtros:

Tipo:

Dimensdes (mm x mm x mm):
Tabuleiro de condensados:

Termostato:

Tipo:

Modelo:

Tipo de regulagdo: na agua/noar:

Seletor de ligado / desligado:

Seletor de aquecimento / arrefecimento:

Seletor de velocidades do ventilador:
Valvulas:

Tipo:

Modelo:
Change-over :

Tipo:

Modelo:
Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitdvel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)
Observagdes:
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Tabela 15.D: FAMILIA 22.1 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ. - VENTILOCONVECTORES E CORTINAS DE AR

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Ficha técnica

Tabela 16.D: FAMILIA 22.4 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ.- RADIADORES E CONVECTORES

Edificio:

Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Ano de instalagdo:

Locais na instalagdo:

Tipo:

Material:

Forma construtiva do convector:

Poténcia térmica nominal de aquecimento (kW):

Superficie de radiagdo (m2):

Temperatura de projeto de entrada de agua quente (2C):

Temperatura de projeto de saida de dgua quente (2C):

Temperatura média superficial (2C):

Temperatura ambiente de projeto (2C):

Diferenca média de temperatura de projeto (DT - 2C):

Valvula de controlo

Tipo:

Modelo:

Diametro:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 16.D: FAMILIA 22.4 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZ.- RADIADORES E CONVECTORES

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 17.D: FAMILIA 22.5 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZAGAO - PAVIMENTOS E TECTOS RADIANTES

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Instalador:

Tipo / marca:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico:

Modelo:

Material dos tubos:

Material dos painéis:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Superficie de radiagdo (m2):

Temperatura de projeto de entrada de dgua (2C):

Temperatura de projeto de saida de dgua (2C):

Temperatura média superficial (2C):

Temperatura ambiente de projeto (2C):

Temperatura de orvalho (2C):

Diferenca média de temperatura de projeto (DT - 2C):

Emissdo calorifica de projeto (W/m?):

Numero de circuitos:

Valvulas de zona: tipo / marca / modelo:

Caudalimetros: tipo / marca / modelo:

Sensor de ambiente: tipo / marca / modelo:

Sensor de superficie: tipo / marca / modelo:

Sensor de contato: tipo / marca / modelo:

Sensor de humidade / condensacg3o: tipo / marca / modelo:

Valvula principal de controlo

Tipo / marca / modelo:

Diametro:

Atuador:

Tensdo (V):

Sinal (V / mA):

Controlador

Tipo / marca / modelo:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitdvel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutencgdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagoes:
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Tabela 17.D: FAMILIA 22.5 - UNIDADES TERMINAIS DE CLIMATIZAGAO - PAVIMENTOS E TECTOS RADIANTES

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS

2020 APROV | DI, 362 Pagina 43 de 64




MUNICIPIO DE

o GUIMARAES

an-mal_n gz
& ¢

undial

Ficha técnica

Tabela 18.D: FAMILIA 23 - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGULACAO E CONTROLO

Edificio:

Codificagdo:

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Ano de fabrico / instalagdo:

Modelo:

Tipo: (pneumatico, eletromecanico, eletrénico, DDC.....)

Descrigdo resumida do sistema de controlo

Relagdo resumida dos equipamentos e principais componentes

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 18.D: FAMILIA 23 - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGULACAO E CONTROLO

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 19.D: FAMILIA 24 - QUADROS ELECTRICOS E REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUICAO

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Fabricante / instalador:

Ano de fabrico / instalagdo:

Modelo:

Tipo: (QGBT, secunddrio de piso....)
Local de instalagdo:
Sistemas que serve:
Disjuntor geral
Marca:
Modelo:
Diferencial geral
Marca:
Modelo:
Fusiveis gerais
Tipo:
Intensidade:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitavel, Mau, Inaceitavel)
Evidéncia de agdes de manutengdo (Boa, Aceitdvel, M3, Inaceitavel)
Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 19.D: FAMILIA 24 - QUADROS ELECTRICOS E REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUICAO

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 20.D: FAMILIA 24.2 - SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Ficha técnica Edificio: Codificagdo:

Painéis / Médulos

Fabricante:

Representante / fornecedor dos painéis:

Ano de fabrico:

Modelo:

Superficie de cada painel:

NuUmero(s) de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Superficie de captagdo:

Tipo de célula:

Numero de células:

Tipo de ligagdo (série / paralelo):

Poténcia maxima (Pp):

Poténcia minima (P p,):

Corrente maxima (lay):

Tensdo maxima (V,.,):

Corrente de curto-circuito (l¢¢):

Tensdo de circuito aberto (Vca):

Tensdo maxima admissivel (V,q4m):

Eficiéncia (%)

NOCT (temperatura nominal de funcionamento - 2C)

Temperatura maxima admissivel (2C)

Inversor

Fabricante:

Representante / fornecedor dos painéis:

Ano de fabrico:

Modelo:

Numero de série:

Ano de instalagdo:

Local de instalagdo:

Entrada:

Tensao:

Tensdo de arranque:

Poténcia maxima (Pmax):

Corrente maxima (Imax):

Saida:

Poténcia maxima (Pmax):

Corrente maxima (Imax):

Tensdo:

Observagoes:
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Tabela 20.D: FAMILIA 24.2 - SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALAGAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

Fungao

Redes e circuitos de transporte de fluidos portadores de calor: agua arrefecida, agua quente, dgua da rede, dgua glicolada, d4gua quente sanitaria,
termofluido, vapor, condensados, etc.

Dispositivos auxiliares: purgas de ar, enchimento e esvaziamento de circuitos, etc.

Ficha técnica Edificio:

Tubagens

Material:

Classe / norma:

Tipo de isolamento térmico:

Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):

Tipo de acabamento exterior:

Utilizagdo / identificagdo na instalagdo:

Data de instalagdo:

Temperatura médio do fluido transportado (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de servigo (bar):

Valvulas de acionamento manual

Fungdo: corte, regulacio, purga, vazamento, etc.

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Tipo: (borboleta, esfera, cunha, globo, etc.)

DN:

Numero de vias:

Material do corpo:

Material do obturador:

Material do vedante:

Utilizacdo / identificagdo na instalagdo:

Tipo de isolamento térmico:

Espessura de isolamento térmico (mm):

Condutibilidade térmica do isolamento térmico (W/meC):

Tipo de acabamento exterior:

Temperatura médio do fluido transportado (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de servigo (bar):

Amortecedores de vibracées

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Temperatura média de servigo (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de servigo (bar):
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

Fungao

Compensadores de dilatacdo

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Material:

DN:

Temperatura média de servigo (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de servigo (bar):

Vasos de expansao

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

NuUmero de série:

Utilizagdo / identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Data de instalagdo:

Tipo: (aberto, fechado com membrana substituivel)

Material :

Classe / norma:

Volume liquido de agua (litros):

Dimensdes (mm):

Tipo de acabamento exterior:

Temperatura média de servigo (2C):

Pressdo de timbre (bar):

Pressdo maxima de servigo (bar):

Pressdo minima de servigo (bar):

Pressdo da regulagdo da valvula de seguranca (bar):

Diametro da valvula de seguranca (DN):

Data da ultima prova hidraulica:

Valvulas de seguranca

Fungdo:

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Tipo:

DN:

Numero de vias:

Material do corpo:

Material do obturador:

Material do vedante:

Utilizacdo / identificagdo na instalagdo:

Data de instalagdo:

Escape: (livre, conduzido para o esgoto)

Capacidade de descarga (l/s):

Temperatura médio de servigo (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de regulagdo (bar):

Pressdo de servigo (bar):
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

Fungao

Filtros de agua

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo:

Material do corpo:

Material do cesto:

Material do vedante:

DN:

Diametro do orificio da malha (mm):

Temperatura médio de servigo (2C):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo de servigo (bar):

Contadores de dgua

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

NuUmero de série:

Tipo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Material:

DN:

Gama de medida:

Pressdo nominal (bar):

Pressdo maxima de servigo (bar):

Pressdo minima de servigo (bar):

Data da ultima inspecdo / verificagdo / calibragdo:

Medidores de caudal (caudalimetros)

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

NuUmero de série:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Tipo: (placa de orificio, turbina, rotametro, etc.)

Material:

DN:

Gama de medida:

Limite maximo de caudal (I/s):

Limite minimo de caudal (I/s):

Precisdo a caudal nominal (%):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo maxima de servigo (bar):

Pressdo minima de servigo (bar):

Temperatura maxima de servigo (2C):

Data da ultima inspecdo / verificagdo / calibragdo:
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS
Fungao
Interruptores de fluxo de agua
Fabricante:
Ano de fabrico / data de instalagdo:
Modelo:

Tipo: (palheta, pressostatico...)

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Material:

NuUmero de série:

DN:

Secgdo dos condutores elétricos (mmz):

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo maxima de servigo (bar):

Temperatura maxima de servigo (2C):

Limite maximo de caudal (I/s):

Limite minimo de caudal (I/s):

Data da ultima inspegdo / verificagdo / calibragdo:

Absorvedores de golpes de ariete

Fabricante:

Ano de fabrico / data de instalagdo:

Modelo:

Tipo:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Material:

DN:

Pressdo nominal (PN 6, PN 10, PN 16)

Pressdo maxima de servigo (bar):

Temperatura maxima de servigo (2C):

Data da ultima inspecdo / verificacdo / calibragdo:

Estado do Equipamento (Bom, Aceitdvel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutencgdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagoes:
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

Fungao

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALAGAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 14.D: FAMILIA 20 - REDES HIDRAULICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

Fungao

FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALAGAO

FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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Tabela 13.D: FAMILIA 19 - CONDUTAS DE AR, ELEMENTOS DE DIFUSAO E ACESSORIOS
Ficha técnica Edificio:
Condutas
Instalador:

Data de instalagdo:

Fungdo: (insuflagdo, retorno, ar novo, etc.)

Pressdo de trabalho maxima:

Classe:

Material:

Espessura:

Tipo de unides:

Isolamento térmico exterior: material e espessura (mm)

Isolamento térmico exterior: condutibilidade térmica (W/meC)

Protecdo mecanica: material e espessura (mm)

Portas de visita:

Dimensdes de portas de visita (mm x mm):

Distancia entre portas de visita (m):

Tipo de suportes:

Distancia entre suportes (m):

Registos corta-fogo

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Secgdo transversal:

Material:

Dimensdes (mm x mm x mm):

Tipo de acionamento:

Motorizagdo / tipo / tensdo de alimentagdo:

Rearme:

Registos de regulacdo:

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Forma de montagem:

Caudal em circulagdo previsto (ms/h):

Queda de pressdo para o caudal previsto (Pa):

Nivel sonoro para o caudal previsto (dBA):

Motorizagdo / tipo / tensdo de alimentagdo:
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Ficha técnica

Tabela 13.D: FAMILIA 19 - CONDUTAS DE AR, ELEMENTOS DE DIFUSAO E ACESSORIOS

Edificio:

Grelhas

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Laminas de deflexdo: simples ou dupla

Registo de regulagdo:

Forma de montagem:

Aplicacdo:

Dimensdes (mm x mm):

Caudal em circulagdo previsto (m3/h):

Queda de pressdo para o caudal previsto (Pa):

Alcance previsto (m):

Nivel sonoro para o caudal previsto (dBA):

Grelhas exteriores

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Protegdo exterior: laminas anti chuva, rede anti-insectos

Registo de sobrepressdo:

Registo de regulagdo:

Forma de montagem: (com marco, encastrada, aparafusada)

Aplicagdo: (tomada de ar exterior, expulsdo de ar)

Dimensdes (mm x mm):

Caudal em circulagdo previsto (m*/h):

Queda de pressdo para o caudal previsto (Pa):

Difusores

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Tipo: (rotacional, linear, etc.)

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Regulagdo de caudal / tipo:

Laminas de deflexdo: simples ou dupla

Forma de montagem: (com ponte, encastrado, aparafusado)

Aplicagdo:

Dimensdes (mm x mm ou mm):

Caudal em circulagdo previsto (ms/h):

Queda de pressdo para o caudal previsto (Pa):

Alcance previsto (m):

Nivel sonoro para o caudal previsto (dBA):

Motorizagdo / tipo / tensdo de alimentagdo:
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Tabela 13.D: FAMILIA 19 - CONDUTAS DE AR, ELEMENTOS DE DIFUSAO E ACESSORIOS

Ficha técnica Edificio:

Tubeiras

Fabricante:

Ano de fabrico ou instalagdo:

Modelo(s):

Tipo: (fixa, orientdvel, multitubeira, etc.)

Codificagdo:

Local de instalagdo:

Regulagdo de caudal / tipo:

Forma de montagem: (com pleno, encastrado, aparafusado)

Aplicacdo:

Dimensdes (mm x mm ou mm):

Caudal em circulagdo previsto (m3/h):

Queda de pressdo para o caudal previsto (Pa):

Alcance previsto (m):

Nivel sonoro para o caudal previsto (dBA):

Estado do Equipamento (Bom, Aceitdvel, Mau, Inaceitavel)

Evidéncia de agdes de manutencgdo (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Acessibilidade (Boa, Aceitavel, M3, Inaceitavel)

Observagdes:
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Tabela 13.D: FAMILIA 19 - CONDUTAS DE AR, ELEMENTOS DE DIFUSAO E ACESSORIOS
Ficha técnica Edificio:
FOTOGRAFIA(S) DO EQUIPAMENTO NA INSTALACAO FOTOGRAFIA(S) DA CHAPA(S) DE CARACTERISTICAS
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FAMILIA 12 - Filtros de ar

Ficha técnica

Fabricante:

Representante / fornecedor:

Modelo:

Funcao:

Identificagdo na instalagdo:

Local de instalagdo:

Classificagdo de acordo com a EN 779:
Numero de bolsas:

Caudal de ar nominal m3/h
AP filtro limpo Pa
AP filtro 50% grau colmatagdo Pa
Superficie frontal: m’
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FAMILIA 13 - Recuperadores de calor ar-ar

Ficha técnica

Fabricante:
Representante / fornecedor:
Ano de fabrico:
Modelo:
NuUmero de série:
Ano de instalagdo:
Identificagdo na instalagdo:
Local de instalagdo da unidade exterior:
Tipo:
- rotativo: sensivel ou entdlpico
- tubos de calor
- ciclo de baterias

- outros
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FAMILIA 16 - Baterias de tratamento de ar

Ficha técnica

Fabricante:
Representante / fornecedor:
Ano de fabrico:
Modelo:
Ano de instalagdo:
Identificagdo na instalagdo:
Local de instalagdo:
Caracteristicas:
- material dos tubos:
- passo entre os tubos (mm):
- numero de fiadas:
- nimero de tubos por fiada:
- passo entre as alhetas (mm):
- coletores:

- superficie frontal (m?):

Funcao:
Elemento utilizado para a troca de calor:
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~ Medidas a serem tomadas se Periodicidade em meses Inspecg¢do
Operagdes - L
necessarias 1 3 6 12 24 higiénica
Entradas de ar novo e descargas de ar extraido
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e corrigir X
Filtros de ar
Verificagdo da pressdo diferencial Mudar o filtro X
Verificar o estado de contaminagdo, odores e deterioragdo (fugas) Mudar o filtro de ar defeituoso, se
n3o foi mudado nos ultimos 6 X
meses
Mudanga de filtros em caso de filtros ndo regenerativos, ou limpeza se o filtro o
admite
Primeiro nivel de filtragem X
Segundo nivel de filtragem X
Verificagdo das condigdes de higiene X
Humidificadores e lavadores de ar
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosao Limpar e corrigir X
Determinar o nimero de UFC de bactérias na dgua do tanque “dip slides” Se >1000 ufc/ml, lavar com
produto de limpeza, enxaguar e 14
secar o tanque, desinfectar se dias
necessario
Verificar o estado de limpeza dos injectores Limpar ou substitui-los X
Verificar a acumulagdo de impurezas e incrustagdes no fundo do tanque Limpar o tanque X
Verificar a acumulagdo de impurezas na captagdo da bomba de circulagdo Limpar o circuito de captagdo da X
bomba
Verificar o funcionamento da célula de medida da condutividade Corrigir X
Verificar o funcionamento do sistema de esterilizagdo Corrigir X
Verificar o estado e funcionamento dos sifdes Limpar e corrigir X
Verificar o funcionamento do dispositivo purga Regular o dispositivo de purga X
Limpar o humidificador sempre que este estiver desligado mais de 48 horas Lavar com produto de limpeza, Se necessario
enxaguar e secar o tanque
Verificar as condigdes de higiene X
Separadores de gotas
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar para manter a fungdo X
Verificagdo da existéncia de depdsitos e incrustagdes nas superficies Limpar onde houver incrustagéo X
visivel
Verificar as condi¢Bes de higiene X
Humidificadores de vapor
Verificar precipitagdo de condensados na secgdo de humidificagdo X
Verificar a drenagem do condensado Limpar e corrigir X
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo X
Lavar com produto de limpeza, enxaguar e secar a camara do humidificador, Limpar e corrigir X
desinfectar se necessdrio
Verificar o estado e funcionamento dos sifdes Limpar e corrigir X
Verificar se existem deposi¢Ges na langa de vapor Limpar X
Testar o funcionamento da vélvula de controlo Regular X
Verificar as condigdes higiénicas X
Permutadores de Calor
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e corrigir X
Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o Corrigir
funcionamento de baterias de arrefecimento, tabuleiros de condensados e X
separadores de gotas
Verificar o estado e funcionamento do sifdo Corrigir X
Limpar a bateria de arrefecimento, tabuleiro de condensados e separador de X
gotas
Verificar as condigdes de higiene X
Dispositivos de recuperagao de calor
Verificar o estado de contaminacdo, deterioracio e corrosdo Limpar e rectificar X
Verificar a estanquidade da separagdo entre os diferentes fluxos de ar Corrigir X
Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o Corrigir
funcionamento de tabuleiros de condensados e separador de gotas X
Verificar o funcionamento do sifdo Corrigir X
Limpar a bateria de arrefecimento e tabuleiro de condensados X
Verificar as condi¢Bes de higiene X
Condutas e atenuadores de som
Verificar o estado das aberturas de acesso as condutas Corrigir X
Verificar o estado de contaminagdo e corrosdo em dois ou trés pontos Determinar causa e limpar sec¢do
representativos do interior das condutas relevante X
Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo de atenuadores Corrigir X
Verificar as condi¢des de higiene da rede de condutas num ponto representativo |Determinar causa, limpar secgdo X
relevante
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Qualidade do Ar Interior - QAI

Entradas de ar novo

Verificar o estado de contaminagdo do elemento de entrada, rede mosquiteira ou |Limpar ou substituir
rede anti-pdssaros

Substituir as vedagdes dos filtros:

Filtros com classe < F9 X

Filtros com classe 3 F9 X

Verificar se existem impurezas que obstruam entradas de ar novo ou saidas de ar [Limpar
extraido

Limpar os componentes através dos quais o ar secundario circula X

Torre de arrefecimento

Despejo completo de todo o sistema e sua limpeza X

x

Verificagdo do caudal de purga Regular

Analise microbioldgica da dgua circulante Limpar e desinfectar X

Verificar o estado de deterioragdo e corrosdo Corrigir X

Ventiladores

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosao Limpar e corrigir X

Limpar as partes ventilador em contacto com o ar bem como a drenagem de
eventual condensado

Desumidificadores

Verificar o estado de contaminagdo, deterioragdo e corrosdo Limpar e rectificar X

Verificar o estado contaminagdo, deterioragdo e corrosdo, bem como o Rectificar
funcionamento de baterias de arrefecimento, tabuleiros de condensados e X
separadores de gotas

Teste de funcionamento do sifdo Rectificar X

Limpar a bateria de arrefecimento, tabuleiro de condensados e separador de
gotas

Verificagdo das condigdes de higiene X

Dispositivos terminais

Verificar o estado de contaminagdo dos equipamentos terminais equipados com  [Substituir os filtros, limpar o
entrada de ar exterior equipamento

Verificar o estado de contaminagdo das baterias nas unidades sem filtros Limpar (limpeza a vécuo) X

Verificar o estado de contaminagdo dos equipamentos terminais com recirculagdo [Substituir os filtros, limpar o
de ar equipamento

Limpar os componentes através dos quais o ar secundario circula (sem filtros de
ar)

Substitui¢do dos filtros de ar X

Tectos arrefecidos

Verificar o estado e o funcionamento dos tabuleiros de condensados Limpar e corrigir

Verificar os sensores do ponto de orvalho e verificar se ha fugas de dgua nos tubos |Corrigir
de entrada e valvulas

Limpar e desinfectar os tabuleiros de condensados
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Livro de Registo de Ocorréncias - 2020
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Livro de Registo de Ocorréncias - 2021
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Livro de Registo de Ocorréncias - 2022
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Livro de Registo de Ocorréncias - 2023
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