QP1-T — QUADRO PARCIAL DO PISO 1 DA TORRE DE MENAGEM
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— TODAS AS LIGAGOES INTERNAS DO Q.E. COM HO7V-F4mm2, MINIMO

— TODOS 0S DISJUNTORES NAQ ASSINALADOS SAO COM CURVA DE DISPARO DO TIPO "C"

— TODA A APARELHAGEM DE PROTECGAO COM PODER DE CORTE DE 6kA MINIMO, SEGUNDO EN 60898

— TODA A APARELHEGEM A INSTALAR NOS QUADROS E DO TIPO MODULAR

- TODOS 0S QUADROS DEVERAO TER NO MINIMO 20% DE RESERVAS, ALEM DAS ASSINALADAS NO ESQUEMA
UNIFILAR RESPECTIVO

- 0 EQUILIBRIO DAS FASES NO QUADRO SERA AFERIDO E CORRIGIDO SE NECESSARIO PELO ADJUDICATARIO NO FINAL
DA OBRA DURANTE OS ENSAIOS DE RECEPGAO DA MESMA

- TODOS 0S DISPOSITVOS DE COMANDO SERAO COLOCADOS EM PAINEL PROPRIO E DISTINTO DOS DESTINADOS A
APARELHAGEM DE PROTECGAO

- TODOS 0S RELES DE INTERFACE E CONTACTORES SAO COM POLOS "NA"

- TODOS 0S CONTACTORES DEVERAO POSSUIR COMANDO MANUAL

— DESCARREGADORES DE SOBRETENSOES

— REGUA DE LIGADORES

— TERMINAL AMOVIVEL

— TELERRUPTOR

— INTERRUPTOR HORARIO

— BORNES DE LIGAGAO

— APARELHO DE CORTE DE ENTRADA (ACE) INSTALADO NO INTERIOR DO QUADRO ELECTRICO
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