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SADI — SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCAO DE INCENDIO
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— CANALIZAGOES ENTERRADAS
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— DETETORES GTICOS DE FUMO
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MEIOS DE 1° INTERVENGCAO PORTATEIS

MINIMAS 13A/21B e C

A — EXTINTOR PORTATIL CARREGADO COM 9 LITROS DE AGUA NEBULIZADA
A — EXTINTOR PORTATIL, CARREGADO COM 5kg DE CO2, PARA AS CLASSES DE FOGO B, C E RISCO ELECTRICO
A — EXTINTOR PORTATIL, CARREGADO COM 6kg DE PO QUIMICO SECO POLIVALENTE (ABC), CLASSES DE EFICACIA

TODAS AS DIMENSOES, COTAS E PORMENORIZAGAO SERAO CONFIRMADAS EM OBRA
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