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PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

Artigo 1º  

Entidade pública adjudicante  
A entidade pública adjudicante é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, abreviadamente 
designado por IPVC, pessoa coletiva n.º 503 761 877, com sede na Rua Escola Industrial e Comercial 
de Nun’Álvares, n.º 34, 4900-347 Viana do Castelo 

Artigo 2º  

Objeto da adjudicação 
O objeto do contrato consiste na Aquisição e instalação de unidade de climatização do tipo Rooftop 

para a ESTG do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com a seguinte número 

2020.19015678.001, nas condições estabelecidas no presente caderno de encargos e de acordo com 

as categorias previstas no Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de Novembro (CPV). 

Artigo 3º  

Financiamento do contrato 
O encargo previsto no contrato será suportado em 5% pelo orçamento do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, sendo os restantes 95% suportados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) do Portugal 2020 através do Fundo de Coesão da União 

Europeia. 

Artigo 4º  

Preço Base 
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 47º do Código dos Contratos Públicos (doravante designado 

CCP), o valor para efeito do preço base global do procedimento é de 48.392,75 euros, ao qual 

acresce o imposto sobre o valor acrescentado, preço fundamentado em preços atualizados do 

mercado obtidos através da consulta preliminar prevista no artigo 35.º -A. (n.º 3 do art.º 47º do CCP) 

2. A informação pertinente resultante da consulta preliminar será, caso seja solicitada, 

disponibilizada aos futuros concorrentes do procedimento, após terminado o prazo de apresentação 

de propostas, através de um pedido em “outras comunicações” na plataforma Acingov. 

3. O valor do contrato resultante deste procedimento corresponde ao valor máximo das 

aquisições a efetuar no período de vigência do contrato. 
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Artigo 5º  

Condições de Pagamento 
1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 60 dias nos termos previstos no art.º 299º do 

CCP. 

2. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida de 

acordo com as regras contabilísticas aplicadas. 

Artigo 6º  

Prazo de execução do contrato 
1. O contrato tem início com o envio da nota de encomenda e termo a 30 dias depois. 

2. A prestação de serviços ou fornecimento será efetuada nos dias úteis.   

Artigo 7º  

Gestor de contrato 
Ao abrigo do art.º 96º do CCP o gestor de contrato nomeado para o presente procedimento Ivo 

Araújo, funcionário do IPVC e com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

presente contrato, sendo que toda e qualquer anomalia, defeito ou desvio às cláusulas do mesmo 

devam ser reportadas por si e de imediato ao órgão competente, fazendo-se acompanhar por 

relatório com o elenco das medidas corretivas que julgue necessárias, nos termos e para os efeitos 

do artigo 290º - A do CCP. 

Artigo 8º  

Sigi lo 
O adjudicatário obriga-se ao sigilo de quaisquer informações que obtenha em virtude da execução do 

contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade contratante, nos termos e para 

os efeitos da Lei de Proteção de Dados Pessoais.  

Artigo 9º  

Penalizações 
1. No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das prestações do contrato 

por parte do adjudicatário e das garantias dadas, poderá o Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

interpelar o adjudicatário para cumprir pontualmente as tarefas contratadas, quando tal ainda for 

possível e se mantenha o interesse do credor na prestação, devendo nesse caso o adjudicatário dar-

lhe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que o Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo sofra na sequência de tais atos. 
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2. Ao ser interpelado para os efeitos previstos no número anterior, deverá o adjudicatário 

cumprir imediatamente e de forma integral e satisfatória a prestação em falta. 

3. Em caso de atraso na conclusão da execução do serviço por facto imputável ao segundo 

outorgante, o primeiro outorgante pode aplicar, se assim o entender, uma sanção contratual 

pecuniária, por cada dia de atraso, de acordo com a lei (art.º 329º do CCP). 

4. Para o efeito do disposto na cláusula anterior, não se considera que o segundo outorgante 

deu início à execução do serviço enquanto não tiver assinado o contrato. 

Artigo 10º  

Cessão da posição contratual 
1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

a. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no 

presente procedimento; 

b. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra 

em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do Decreto-Lei n.º. 18/2008, de 

29 de Janeiro e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e 

pontual cumprimento do contrato. 

3. A cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante deve cumprir o 

estipulado no artigo 318º-A do CCP. 

Artigo 11º  

Casos fortuitos ou de força maior 
1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos 

ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais 

ou administrativas injuntivas, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

Artigo 12º  

Cessação do fornecimento 
O IPVC pode rescindir o contrato, logo que se verifique o não cumprimento das condições definidas 

no presente Caderno de Encargos ou na Lei. 
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Artigo 13º  

Rescisão do contrato 
1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato 

confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das 

correspondentes indemnizações legais. 

2. Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando o 

adjudicatário não cumprir integralmente as condições e obrigações deste contrato, no prazo previsto 

no artigo 6º do presente caderno de encargos. 

3. A rescisão não prejudica o pagamento ao adjudicatário dos serviços já prestados em 

conformidade com o contrato. 

4. A rescisão não poderá afetar os serviços num prazo inferior a 60 dias úteis a contar da data 

da notificação. 

Artigo 14º  

Legislação apl icável e foro competente 
1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-á o disposto no 

Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável e, em qualquer caso, sempre a 

Lei portuguesa. 

2. Para dirimir todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal de 

Círculo Administrativo Local, sem prejuízo da faculdade legalmente prevista de as partes 

poderem, se assim o acordarem 

 

PARTE II  – Responsabil idade social e ambiental dos 
fornecedores perante o IPVC 

Artigo 15º  

Objet ivo 
O desempenho social, ambiental e económico do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 

depende também do desempenho dos seus fornecedores. Desta forma, para que o IPVC possa 

concretizar os seus objetivos, é também necessário, que todas as entidades contratadas por este 

partilhem dos princípios e valores estabelecidos. 

No âmbito do seu Sistema de Gestão e para garantir o cumprimento integral dos requisitos legais 

aplicáveis, das normas NP EN ISO 9001 e NP 4469-1, o IPVC disponibiliza na sua página 

(http://www.ipvc.pt/politica-de-gestao), todos os princípios de responsabilidade social e ambiental dos 

fornecedores perante o IPVC. 
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Artigo 16º  

Âmbito 
O disposto no número anterior é aplicável a todas as entidades adjudicatárias resultantes deste 

procedimento. 

Artigo 17º  

Responsabil idade 
O fornecedor é responsável pelo cumprimento integral dos requisitos legais e pelos requisitos 

definidos no presente capítulo, devendo monitoriza-los e verificar o seu cumprimento, desde o 

momento o momento da adjudicação e aceitação da nota de encomenda.  

O incumprimento dos requisitos e dos princípios de responsabilidade social e ambiental dos 

fornecedores perante o IPVC poderão originar a suspensão da execução do contrato ou a sua 

cessação. 

Artigo 18º  

Regras a cumprir  no interior das instalações do IPVC 
É da responsabilidade dos fornecedores dar a conhecer aos seus colaboradores e subcontratados as 

regras estabelecidas neste regulamento, de forma a assegurar o seu cumprimento. 

O fornecedor e os seus trabalhadores, quando acederem às instalações do IPVC, devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

 Cumprir integralmente a legislação aplicável, nomeadamente os aspetos relativos à 

Segurança e Saúde, Ambiente e Relações de Trabalho. 

 Respeitar as regras e sinalização de segurança existente; 

 Assegurar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI´s), de acordo com 

atividades desenvolvidas; 

 Respeitar as regras de separação de resíduos; 

 Caso ocorra algum acidente durante a prestação do serviço ou fornecimento de bens, 

comunicar de imediato, devendo ser elaborado e disponibilizado ao IPVC um relatório 

escrito, com a análise das causas e ações correção e corretivas aplicadas e/ou a aplicar 

 Numa situação de emergência e em caso de evacuação, obedecer com rigor às instruções 

dadas pelos elementos das equipas de evacuação ou responsável interno. 
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PARTE II I  -  CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS 
 

Artigo 19º  

Locais de fornecimento do serviço 
O fornecimento dos bens será efetuado no seguinte local: 

a) Escola Superior de Tecnologia e Gestão sita na avenida do Atlântico em Viana do Castelo; 
 

Artigo 20º  

Atividades Desenvolvidas no IPVC 
O IPVC é uma instituição pública de ensino superior que tem como missão, difundir e transferir 

conhecimento e cultura, promover a formação integral dos cidadãos e a aprendizagem ao longo da 

vida, numa atitude de permanente inovação, qualidade e espírito empreendedor, centrado no 

desenvolvimento regional, do país e na internacionalização, em convergência com o espaço europeu 

do ensino superior. 
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PARTE IV - CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 

Artigo 21º  

Caracterização Genérica do Fornecimento 
O fornecimento caracteriza-se pela substituição da atual unidade de climatização do auditório Prof. 

Lima de Carvalho da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC por nova unidade e respetivo 

serviço de instalação de acordo com o presente caderno de encargos. 

Artigo 22º  

Quantidades 
A tabela seguinte descrimina as quantidades a comprar por cada item constante nas cláusulas 
técnicas: 

Item  Designação Quantidade 

1 
Fornecimento de unidade de 

climatização do tipo Rooftop para 
substituição da existente 

1 

2 Instalação da nova unidade 1 

 

Artigo 23º  

Especificações Técnicas 
 

1. O fornecimento de unidade de climatização do tipo Rooftop para substituição da existente 

deverá possuir as seguintes especificações técnicas compatíveis com a unidade existente: 

a) A nova unidade de climatização deverá possuir as seguintes características técnicas gerais: 

 Unidade rooftop do tipo bomba de calor ar-ar, horizontal compacta, com condensação a 

ar, e com características para trabalhar adequadamente em ambientes corrosivos devido 

à proximidade ao mar.  

 Classe energética mínima Eurovent A. 

 Fluído frigorígenio R 410 A, com pré-carga de fábrica 

 Para instalação no exterior, em cobertura plana, com dois maciços para suporte. 

 A potência sonora da máquina no exterior deverá ser inferior a 87 dB (A) e a pressão 

sonora, a 10 m, inferior a 69 (dBA). 

 Sendo a unidade para instalar a cerca de 200 m da orla marítima, o equipamento deverá 

ser construído em aço galvanizado com camada de galvanização por imersão a quente 

com espessura mínima que lhe garanta elevada proteção contra corrosão, à luz da NP EN 

ISO 12944-5, com pintura em poliéster com proteção aos UV. 
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 Dotada de proteção anti-corrosão especial nas baterias do condensador e no evaporador 

adequada a proximidade do mar, em estrito cumprimento da norma NP EN ISO 12944-5. 

 Parafusos e demais acessórios em aço inoxidável (A2). 

 Isolamento térmico da classe de reação ao fogo M0. 
 Botoneira de corte de energia de emergência 

 Potência nominal de arrefecimento mínima de 56 kW 

 Potência nominal de aquecimento mínima de 54 kW 

 Caudal de ar tratado mínimo de 9000 m3/h 

 Caudal de ar de insuflação variável directamente acoplado 

 Compensação automática do caudal de insuflação por colmatação de filtros 

 Modo de funcionamento freecooling com controlo inteligente 

 Ventiladores de insuflação e de extracção de baixa emissão de ruído cumprindo o 

disposto no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 96/2008 de 9 de Junho 

 SCOP/SEER sazonal superior a 3 para aquecimento e arrefecimento, de forma respetiva 
 Pressão estática disponível para a rede de condutas existente 

 Dois circuitos com compressores do tipo Scroll 

 Válvula de expansão electrónica 

• Apoios antivibráticos 

• Dotada de pré filtro G4 e filtro F7 

• Dotada de suportes de elevação e protecção das alhetas previstos de fábrica, para 

transporte 

 Fornecida com controlador microprocessado a instalar na cabine de projecção/régie, 

permitindo, pelo menos, as facilidades seguintes: 

• Gestão do caudal de insuflação e do freecooling 

• Programação horária 

• Alarmes e informação (filtros colmatados, pressões, fugas, históricos, gestão da 

Descongelação, sinalização, etc,.) 

• Marcação CE 

 

 

b) A instalação da nova unidade de climatização deve cumprir as seguintes especificações 

técnicas mínimas: 

i. Desmantelamento do sistema existente de climatização incluindo todos os componentes 

e acessórios que fazem parte integrante do mesmo, mantendo-se apenas a rede aerólica 
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interior, sendo o adjudicatário responsável pelo tratamento de todos os resíduos e 

respetivo destino, de acordo com a legislação aplicável; 

ii. O sistema existente é alimentado por bateria de quente proveniente da central térmica 

do edifício, pelo que deve o adjudicatário de acordo com o ponto a) garantir o seu 

desmantelamento; 

iii. Instalação da nova unidade de acordo com as especificações do fabricante e respetivo 

quadro de comando; 

iv. A rede aerólica exterior, na cobertura, deverá ser substituída totalmente, incluindo a 

colocação de isolamentos térmicos e acústicos novos, revestimentos, etc; 

v. A rede aerólica interior deve ser alvo de verificação e beneficiação geral, nomeadamente 

verificação de apertos e limpeza; 

vi. Inclui-se o fornecimento e aplicação de telas asfálticas 4kg+5kg/m2 tendo a última tela 

acabamento em grão mineral, na totalidade da altura dos muretes adjacentes e nos 

maciços de assentamento do equipamento, incluindo dobra de 15 cm na face superior 

dos referidos muretes. Está previsto o desmonte e a recolocação do rufo existente de 

forma a manter a impermeabilização do edifício após a instalação da nova unidade 

(Quantidade estimada: 36,00 m2); 

 

 

c) Incluem-se todos os trabalhos acessórios e preparatórios que sejam necessários à correta 

prestação do serviço/fornecimento e que não se encontrem mencionados no presente 

artigo, designadamente os trabalhos de construção civil, meios de elevação, instalações 

elétricas, rede de rejeição de condensados, calhas técnicas, etc. 

 

Artigo 24º  

 

Controlo Acústico 
O nível de avaliação do ruído particular (LAr, nT) do ruído particular gerado pelo funcionamento do 

sistema de climatização deve respeitar os valores máximos definidos para o espaço a climatizar, 

garantindo para o efeito o estrito cumprimento no disposto no Regulamento dos Requisitos 

Acústicos dos Edifícios (RRAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008 de 9 de Junho. 

Artigo 25º  

Ligação à rede elétrica 
a) Toda a cablagem de potência e comando deve ser substituída, assim como os dipositivos de 

proteção, de acordo com a legislação em vigor; 
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b) Considera-se incluída a instalação da ligação e materiais necessários ao corte manual de 
emergência, nomeadamente cablagem e botoneira de corte. 

c) Considera-se incluída a instalação da ligação e materiais necessários ao corte automático 
entre a Central de Detecção de Incêndio e o disjuntor de protecção e corte geral, a instalar 
no QGE. 

 

Artigo 26º  

Segurança contra incêndio 
a) A instalação deve observar o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios na parte aplicável; 
b) Deverá ser instalado um corte automático de emergência promovido pela Central de 

Deteção de Incêndios em caso de incêndio, atuando no disjuntor de corte geral; 

 

Artigo 27º  

Ensaios e arranque do equipamento 
 

Serão realizados os ensaios definidos pelo fabricante com a presença e apoio de técnico nomeado 
pela entidade comercializadora, e dos técnicos do adjudicatário. 

Artigo 28º  

Fornecimento de dossiês técnicos e formação de operadores 
 

O adjudicatário promoverá a formação de dois operadores a indicar pelo IPVC. 

 

Artigo 29º  

Dever de Colaboração 
O IPVC obriga-se a colaborar com o adjudicatário na adoção de soluções e na obtenção dos meios 

necessários ao correto desempenho dos serviços ou fornecimento dos bens. 


