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Telemetria Caudalimetro

Dataloggers

Quadros Elétricos

Instalacéo Elétrica de lluminacéo e Tomadas
Instalacdo de Cabos Elétricos no Exterior
lluminacéo Exterior

Rede de Ligacéo a Terra
Descarregadores de Sobretensfes
Variador de Frequéncia
Compensagéo do Fator de Poténcia
Software

Sistemas Normalizados

Requisitos Especiais

Exigéncias Elétricas

Instrumentacdo de Medida e Captacao de Sinais Discretos
Sinais /O — Entrada e Saida

Comando e Interfaces

Sondas de Nivel

Instrumentos Indicadores

Monitoriza¢éo de Pressao

Monitoriza¢édo de Niveis

Cablagem e LigacGes de Terra

Tag Numbering

Testes e Inspec¢des (Equipamento e Sistema de Controle — ICA)
Formacéo

Autdmatos Programaveis - PLCs
Medidores de Caudal Eletromagnéticos
Especificagdo Técnica de Comunicagao
Analisador de Energia

Células de Carga

HMI

Unidade Alimentagéo Ininterrupta (UPS)
Diagrama Montagem Caudalimetro
Eficiéncia Energética
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