
Anexo 2 - Drenagem de águas residuais        

          

          

 RAMAIS DE DESCARGA INDIVIDUAIS: ESCOAMENTO A  SECÇÃO CHEIA     

          

 APARELHOS Q desc. Q cálculo Di DN     

   (l/min.) (l/min.) (mm) (mm)     

 Lavatório 30 30 38 40     

 Bacia de retrete 90 90 57 110     

 Lava-Louça 30 30 38 50     

 Ralo 60 60 50 50     

          

          

          

 DIMENSIONAMENTO DA REDE DAS ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS   

           

 COLECTORES PREDIAIS :   ESCOAMENTO A MEIA SECÇÃO   

         n  

 DESIGNAÇÃO Q total Q cálculo inclinação Di DN 
Q 

máximo 0,01  

   (l / min.) (l / min.) (mm/m) (mm) (mm) (l / min.) 0,015  

  CR1-CR2 180 118 10 104 110 286    

  CR2-CRE 270 147 10 104 110 286    

          

          

          
 


