— SIMBOLOGIA
pPD1 — PONTO DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO

P1  — CAIXA DE APARELHAGEM (TOMADA RJ45 CAT6) — IP55
— CAIXA DE PASSAGEM EMBEBIDA (TIPO 13) DIMENSOES : 180x50x90mm
(AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER INSTALADAS DE FORMA A FICAREM OCULTAS)
—|—| — CAIXA DE VISITA COM DIMENSOES INTERNAS DE 300x300x600mm.
COM TAMPA B125.

— TUBO EMBEBIDO NO PAVIMENTO E/OU PAREDES

——--—— — TUBO ENTERRADO

— NOTAS:

— DO TECTO REAL A CAIXA FUNDA A CANALIZAGAO DEVERA SER EMBEBIDA.
— TODOS 0S TUBOS NAO ASSINALADOS SAO DO TIPO VD #25.

— QUANDO SE ENCONTRAM APARELHAGENS ADJACENTES, DEVERAO SER UTILIZADOS ESPELHOS
DUPLOS, TRIPLOS OU QUADRUPLOS, CONSOANTE A NECESSIDADE.

— A LOCALIZAGAO FINAL DE EQUIPAMENTOS E APARELHAGENS DEVE SER CONFIRMADA EM OBRA, E
SER APROVADA PELO ARQUITECTO RESPONSAVEL.

— TODAS AS COTAS A CONFIRMAR COM A ARQUITECTURA.
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