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         QUADRO ELETRICO EEAR - AGUAS DE GAIA
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QE VARIADORES
CIRCUITO

ARREFECIMENTO

1

2

D6
1P+N 6A

ID 5
1P+N 25A 300mA

D5+VIGI SI
3P 63A 300mA

D4+VIGI SI
3P 63A 300mA

BOMBA 2BOMBA 1

ID 4
1P+N 25A 300mA

ID 3
1P+N 25A 30mA

ID 2
3P+N 40A 300mA

ID 1
3P+N 40A 300mA

DESCARREGADOR SOBRETENSÕES SINALIZAÇÃO 230Vac

SF 1 / 2 / 3
2A

ANALISADOR ENERGIA TOM 1

1

2

D 2
1P+N 16A

D1 + VIGI + RELIGADOR
3P+N 40A 300mA

SFF
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D3
1P+N 6A

U1 230/24Vdc

F1
2A

F2
2A

F3
2A

F4
2A

F5
2A

ENTRADA DE ENERGIA

PROTEÇÃO CIRCUITOS COMANDO
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K1
(4-N4)

109

A2

A1

K5
4-K16
9-D10

NIVEL MAXIMO

A2

A1

K7
4-H23
5-E13

AUTO-ALIMENT.
BOIAS SIMULT.

A2

A1

K6
4-H21
5-E14

AUTO-ALIMENT.
BOIAS ARRANQUE

K2
(4-N6)

K3
(4-N8)

K6
(4-N19)

K4
(4-N10)

K7
(4-N22)

1 20S4
LOCAL/AUTO - 0 -

REMOTO

A2

A1

K9
6-G17
7-G17
9-D11

REMOTO

A2

A1

K8
5-E10
6-G16
7-G16

LOCAL

K5
(4-N12)

H7
NIVEL MAXIMO

H4
NIVEL SEGURANÇA

K1
(4-N4)

A2

A1

K4
4-H22
9-D8

NIVEL REFORÇO

7 8

A2

A1

K3
4-H19
9-D7

NIVEL
ALTERNANCIA

5 643

A2

A1

K2
4-F19
9-D6

NIVEL MINIMO

A2
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K1
4-E19
4-K15
6-E15
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EM SECO

1 2

K25
(5-N17)

K25
(5-N17)

A2

A1

K30
9-D28 6-C15

BOTONEIRA
EMERGENCIA

BOTONEIRA
EMERGENCIA

347

345

346

F5 - ENTRADAS ANALOG.

F3 - AUTÓMATO

F4 - ENTRADAS DIGIT.
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343

0 Vdc
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F2 - SINALIZAÇÕES

F1 - COMANDOS

41
3

41
2

41
1

41
0

409

40
8

40
7

40
6

40
5

40
4

40
3

40
2

40
1

41
4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

 Autor : AGUAS DE GAIA
 Elevatória Agua Residual - ÁGUAS DE GAIA

 Ficheiro : Esquema Multifilar 5

 Data : 14/02/2020  Folha : 5/13

A2

A1

K37
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ALARMES / TESTE
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A1

K28
9-D23

INTRUSAO QE

1211

A2

A1

K27
SENSOR

INUNDAÇÃO

ACEITAÇÃO ALARMES / TESTE LAMPADASK6
(4-N19)

K7
(4-N22)

43

6 87

1

RELE DE ALTERNANCIA 
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K8
(4-N28)

A2

A1

K21
7-H16

LIGAR B2

A2

A1

K14
6-H16

LIGAR B1

A2

A1

K10
6-D15
9-D12

SFF

A2

A1

R. ALTERN.

SFF

A2

A1

K25
4-K15
4-K17
6-F25
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ALARMES / TESTE
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A2

A1

K26
6-F30
7-F25
7-F30

ACEITAÇÃO
ALARMES / TESTE

LAMPADAS

A2

A1

K29
TOTALIZADOR

CAUDALIMETRO

13 14

347

F1 - COMANDOS

F2 - SINALIZAÇÕES

0 Vdc

343
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F4 - ENTRADAS DIGIT.

F3 - AUTÓMATO

F5 - ENTRADAS ANALOG.
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K16
(6-N15)

19

20

18

1715

16

Sel. Manut.

K30
(4-N32)

7-D14

K1
(4-N4)

A2

A1

K16
6-G15
6-G21

BOMBA 1 ORDEM
ARRANQUE

A2

A1

K13
6-K15
9-D16

6-F29

BOMBA 1
TERMISTOR

A2

A1

K12
6-F28
9-D15

6-J15

BOMBA 1 DISPARO
DISJ MOTOR

A2

A1

K11
6-F27
9-D15

6-I15

BOMBA 1 DISPARO
INT. DIFERENCIAL

K15
(9-N6)

K9
(4-N30)

START

STOP

BOMBA 1
LIGADA

BOMBA 1 
AVARIA

1 20

S1 - B1
MAN-0-AUT

K10
(5-N6)

K13
(6-N13)

K11
(6-N8)

K16
(6-N15)

K8
(4-N28)

K14
(5-N12)

8 9

ID 1
(3-I16)

VEV1

K12
(6-N10)

A2

A1

K17
6-F24
9-D17

7-M15

BOMBA 1 CONF
MARCHA

R1A-R1C K17
(6-N19)

K25
(5-N17)

K11
(6-N8)

K12
(6-N10)

K13
(6-N13)

K26
(5-N19)

K24
(7-N19)

0608

608

1109

347

345

346

F5 - ENTRADAS ANALOG.

F3 - AUTÓMATO

F4 - ENTRADAS DIGIT.
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0 Vdc

F2 - SINALIZAÇÕES

F1 - COMANDOS
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(7-N15)

Sel. Manut.

6-E17
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(5-N19)

K20
(7-N13)

K19
(7-N10)

K18
(7-N8)

K26
(5-N19)

K24
(7-N19)

VEV2

A2

A1

K24
7-F24
9-D22

6-M15

BOMBA 2 CONF
MARCHA

K19
(7-N10)

VEV2ID 2
(3-I19)

1413

K21
(5-N14)

K8
(4-N28)

K23
(7-N15)

K18
(7-N8)

K20
(7-N13)
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S2 - B2
MAN-O-AUT
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AVARIA

BOMBA 2
LIGADA

STOP

START K9
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(9-N8)

A2

A1

K18
7-F27
9-D19

7-I15

BOMBA 2 DISPARO
INT. DIFERENCIAL
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A1

K19
7-F28
9-D20

7-J15

BOMBA 2 DISPARO
DISJ MOTOR
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A1

K20
7-K15
9-D21

7-F29

BOMBA 2
TERMISTOR

A2

A1

K23
7-G15
7-G21
7-K17

BOMBA 2 ORDEM
ARRANQUE
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(6-N19)
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(7-N15)
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A2

A1

K33
RESERVAA2

A1

K31
RESERVAA2

A1

K32
RESERVA

XM

F1 - COMANDOS

F2 - SINALIZAÇÕES

0 Vdc

343

344

F4 - ENTRADAS DIGIT.

F3 - AUTÓMATO

F5 - ENTRADAS ANALOG.

346

345

347
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ARRANQUE
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BOMBA 2
ARRANQUE
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(5-N27)

1-2
PSV

  
 4

-5
A

LA
RM

E

D
1 

+
 V

IG
I 

+
 R

EL
IG

A
D

O
R

(3
-E

2)

A2

A1

K36
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343

344
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347347

F1 - COMANDOS

F2 - SINALIZAÇÕES

0 Vdc

F4 - ENTRADAS DIGIT.

F3 - AUTÓMATO

F5 - ENTRADAS ANALOG.
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F5 - ENTRADAS ANALOG.

F3 - AUTÓMATO

F4 - ENTRADAS DIGIT.

0 Vdc

F2 - SINALIZAÇÕES

F1 - COMANDOS

XA
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343



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

 Autor : AGUAS DE GAIA
 Elevatória Agua Residual - ÁGUAS DE GAIA

 Ficheiro : Diagrama Comunicações

 Data : 14/02/2020  Folha : 12/13

MODICON M221

PLC

ETHERNET RS485 RS232

MODBUS RTU

MICROCOM HERMES M102

RS485

MODBUS RTU
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26 Bomba 2 - Ordem Arranque

Bomba 2 - Ordem Arranque25

23 Bomba 2 - Conf. Marcha

Bomba 2 - Avaria22

21 Bomba 2 - Avaria

Bomba 2 - Conf. Marcha24

18 Bomba 1 - Conf. Marcha

Bomba 1 - Avaria15

16 Bomba 1 - Avaria

Bomba 1 - Conf. Marcha17

19 Bomba 1 - Ordem Arranque

Bomba 1 - Ordem Arranque20

15 Circuito Arrefecimento

Circuito Arrefecimento16

11 Sensor Inundação

Sensor Inundação12

10 Nivel Maximo

Nivel Maximo9

12 Alimentação Bomba 2

Alimentação Bomba 211

10 Alimentação Bomba 2

Alimentação Quadro Eletrico3

2 Alimentação Quadro Eletrico

Alimentação Quadro Eletrico1

XP

4 Alimentação Quadro Eletrico

Alimentação Bomba 15

6 Alimentação Bomba 1

Alimentação Bomba 17 7 Nivel Reforço

Nivel Alternância6

5 Nivel Alternância

Nivel Minimo4

XC

1 Nivel Segurança

Nivel Segurança2

3 Nivel Minimo

Nivel Reforço8

14 Caudalimetro - Totalizador

Caudalimetro - Totalizador13

8 Bomba 1 - Termistor

Bomba 1 - Termistor9

14 Bomba 2 - Termistor

Bomba 2 - Termistor13


