ET_ADRA_162_01_IE ET_ADRA_162_01_IE ET_ADRA_162_01_IE

ETADRAI67 OOJE e _sORA 67001 efsORA 67006
-pLespo I 1 pespr ™ T 2™ T
Arranque Reset Led _ Led o Relé . d d d d ' d- d- d- d- d-
! Estagdo Bomba escorréncias Avaria PLC Avaria Bomba escorréncias  Teste de lampadas Bomba Iélgc?)rrréncwas Rearmé%eral ON Rearme ge\r-ae\ OFFI Fa\haLeCauda\ Falha Ccl;riumcagéo Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva ! ! \_Iwgag Rs:grgte Dﬁ:rqéLr‘chE?arls Funfmafwinto L:vaan Atfoma%io LI\E;‘\arm(az\E [\)-gshgani !
| ol ol oy 003 00,4 00,5 00,6 00,7 01,00 01,01 01,02 01,03 01,04 01,05 01,06 ov07 | | 02,00 02,01 02,02 02,03 02,04 02,05 02,06 02,07
(@) o o o o o o o o o o o o o o o o o
I 0 1 2 3 4 5 6 7 | I 8 9 10 11 12 13 14 15| I 16 17 18 19 20 21 2 2l
L — 4 - — — |- - == - - - -4 D=2 L L — 4 - — — |- - == - - - -4 D=2 L L — 4 - — — |- - - == - - - 4D e = == L
\ \ v v v v \/ \/ \ \ v v v v \J \J \ \ v v v v \/ \/
-Out0.0 -Out0.1 -Out0.2 -Out0.3 -Out0.4 -Out0.5 -Out0.6 -Out0.7 -Outl.0 -Outl.1 -Outl.2 -Outl.3 -Outl.4 -Outl.5 -Outl.6 -Outl.7 -Out2.0 -Out2.1 -Out2.2 -Out2.3 -Out2.4 -Out2.5 -Out2.6 -Out2.7
ET_ADRA_162_01_IE
ET_ADRA_167_00_IE
<3 - - - -~ - - - -~ -~ -" - -"-"-"-" " -" """ - " - - - " - -~ - - - - - - - - === A Revisao Descrigao Data Rubrica
d d
I Falha cotneumcagﬁes Falh;ecaudal Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva I
| 03.00 03.01 03.02 03.04 03.05 03.06 03.07 03,08 |
| o o o o o o o o | ,
24 25 26 27 28 29 30 31 A
R S S I E N N S S . - 2\ AGUAS oA REGIAO
N\ o: AVEIRO
Grupo Aguas de Portugal
HIDROFUNCAO REABILITA(;AO DAEE17- VILAR - AVR
Consultores de Engenharia, Lda.
PROJETO DE EXECUCAO
ESTUDOU: F. Ferreira INSTALAGOES ELETRICAS
DESENHOU: P. Rodrigues
. F. Ferreira .
CONFERIU: AUTOMATO - SAIDAS DIGITAIS
\/ \/ \/ v v \J v v VERIFICOU: F. Ferreira
-Out3.0 -Out3.1 -Out3.2 -Out3.3 -Out3.4 -Out3.5 -Out3.6 -Out3.7
FICHEIRO: ESCALA DATA DESENHO Ne REVISAO
1400-PE-PD-IE-11.dwg
LAYOUT: S/Escala outubro/2020 I E -
e k 11 O




