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1. INTRODUCAO

Com a presente prestacio de servicos pretende-se efetuar a reabilitacdo do coletor de aguas
residuais domésticas e o aqueduto de aguas pluviais, pelo sistema CIPP (Cured In Place Pipe), que
consiste no encamisamento da tubagem degradada, com uma manga impregnada em resina,
introduzida pelas cdmaras de visita e que apds a cura, por radiacdes ultravioletas, torna-se numa

estrutura autoportante independente.

Neste processo evitar-se-a a tradicional abertura de trincheira, beneficiando-se, ndo s6, dos aspetos

economicos, como também dos impactos e inconvenientes que se provocaria na via publica.

2. TRABALHOS PREPARATORIOS E LEVANTAMENTOS DE MATERIAIS

Reabilitacdo de tubagem existente por encamisamento, através de manga de fibra de vidro, com
impregnacao de resina de poliéster e cura por radiacdo de ultravioletas, de acordo com as normas

regulamentares vigentes, incluindo:

a) Inspecido video para nova visualizacdo e identificacdo das patologias, previamente as
operacdes de reabilitacio;

b) Execucado dafresagem e perfilagem dos coletores com remocdo do excesso de argamassas
em juntas, raizes ou qualquer outro obstaculo, com recurso a robot de fresagem, incluindo

o transporte adequado para vazadouro devidamente licenciado.
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c) Reparacdes de infraestrutura existente, circular e ovoide, por encamisamento continuo

através de manga de fibra de vidro, com impregnacdo de resina de poliéster e cura por
radiacdes ultravioletas, de acordo com a normas ASTM F1216-09 Rehab of Pipelines With
Resin Impregnated Tubes, considerando para efeitos de dimensionamento estrutural a
norma Alema ATV-M127-2 e ATV143-2;

d) Execucdo de by-pass, durante o periodo necessario para efetuar a operacdo de reparacao.

e) Abertura dos ramais de ligacdo, com recurso a robot fresador.

f) Realizacdo de ensaios de resisténcia das amostras da manga, apods a cura, a efetuar por

laboratorio acreditado.

4. QUANTIDADES

A quantidade de metros lineares de infraestruturas a reabilitar € de 970,00 ml. (470,00m - Coletor

ARD @175mm e 500,00m - Aqueduto dguas pluviais 1,00 x 0,60m).

5. SEGURANCA

Deve ser sempre cumprida a legislacdo e requlamentacdo em vigor relativa a sequranca no trabalho
e aplicadas as boas praticas de seguranca na construgdo, de modo a eliminar/minimizar o risco de

ocorréncia de acidentes de trabalho e doencas profissionais.

Em particular, devera ser cumprida a Lei n.© 7/2009 de 12 fevereiro e respetivas alteracdes, Lei n.©
102/2009 de 10 de setembro (estabelece os principios que visam promover a seguranca, higiene e

saude no trabalho), Decreto de Lei n.© 273/03 de 29 de outubro (regulamenta as condi¢cdes de
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seguranca e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis), Portaria n®. 101/96 (define
regras gerais de planeamento, organizacédo e coordenacao para promover a seguranca, higiene e

saude no trabalho em estaleiros temporarios ou méveis), Decreto - Regulamentar n®. 22 A/98 de 1
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de outubro (requla sinalizacdo do transito), e respetivas alteracdes.

Previamente ao inicio dos trabalhos a Entidade Executante deverd apresentar a ficha de
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procedimentos de seguranca de acordo com o artigo 14° do DL273/2003, de 29 de outubro.

6. ORCAMENTO

O valor global da prestacdo de servicos é de €359 750,00 (trezentos e cinquenta e nove mil,

setecentos e cinquenta euros) + |.V.A..

Porto, 01 de marco de 2021

(Manuel Rocha)
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