BRAVAPLAN

Planeamento e Engenharia Civil, Lda.

Sidraria

Calculo da Carga de Incéndio - Padarias Industriais
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500 * 44.00 * 1.30 * 1.50
- 243.75
= 176.00M] /m?

Densidade de carga de incéndio modificada da totalidade da utilizagao-tipo:
q = 176.00

=176.00M] /m?

1.2 Categoria de Risco

Assinado por: EMANUEL IRINEU FERNANDES DE
ABREU

Num. de Identificacdo: BI095855459

Data: 2021.02.24 17:02:19+00'00'
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