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Extracdo de Ar - Portaria n.2 353-A/2013

N . Piso Area Pé Direito | Volume Extragao EQ. Extraccdo Area Urindis|Sanitas [ { Chuveiro | Ar Extragdo | Ar Ex real
Espacos da fracgdo ou Edifiicio 2 3 3 3 3 3 RPH
[m’] (m] [m’] [m*/h] [m°/h/Ap] ] [-] [m*/h] [m“/h]
56 Vestiarios 0 9,10 2,90 26,4 45 10 0 1 91 95 4
51 Vestiarios 0 9,50 2,90 27,6 45 10 0 1 95 95 3
55-IS 0 1,90 2,90 5,5 45 1 45 55 10
53-IS 0 1,90 2,90 5,5 45 1 45 55 10
44-1S 0 1,30 2,90 3,8 45 1 45 45 12
47-Lixos 0 5,20 2,90 15,1 0 150 10
48-Lixos 0 5,20 2,90 15,1 0 150 10
46-Arr. Limpeza 0 5,20 2,90 15,1 0 50 3
46-Arr. Ap. Dom. 0 5,20 2,90 15,1 0 50 3
12- Material Clinico 0 5,90 2,90 17,1 0 50 3
12- Material Consumo 0 5,90 2,90 17,1 0 50 3
40-Farmacos 0 8,90 2,90 25,8 0 50 2
48-Bastidor 0 2,00 2,90 5,8 0 50 9
33-Desinfec¢o 0 6,30 2,90 18,3 0 100 5




