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Ramal domiciliário com válvula de seccionamento 

Válvula angular  de seccionamento de cunha elástica

Rede de distribuição proposta PEAD PN20 

Boca de incêndio de parede (com ligação à rede pública)

de cunha elástica (Ø32 mm) 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Rede de distribuição existente (traçado previsto)

Boca de rega de pavimento (com ligação à rede pública)BR

BR

BR

BR

BR

Ø
90

Ø
90

série SDR11 e resina PE80 (Ø90 mm)



Pavimento

(ver pormenor A)

ALÇADO PRINCIPAL

CORTE I-J

PLANTA

CORTE C-D
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CORTE G-H
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Betão simples

Tubo de purga 
galvanizado Ø1"

Alvenaria de blocos, assente
com argamassa de cimento 
e areia ao traço 1:4

0.36

0.10

Enchimento com 
betuminoso

0.15

1.00

Betão simples de 
200Kg de cimento /m³

0.36

 BOCA DE INCÊNDIO INSTALADA EM MARCO, SEMPRE QUE 

J

 BOCA DE INCÊNDIO DE PAREDE

SOLUÇÃO A UTILIZAR APENAS EM ARRUAMENTOS

Portinhola 
(ver pormenor A)

SEM PASSEIOS

Parede do edifício

Porta em ferro fundido 

devidamente pintado com tinta 
de cimento e areia ao traço 1:4
Reboco com 0.01m de espessura 

 NÃO HOUVER MURO ADEQUADO À SUA INSTALAÇÃO

própria para exterior de 
 cor branca

devidamente pintado com tinta 
de cimento e areia ao traço 1:4
Reboco com 0.01m de espessura 
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PORMENOR "A"

PORTINHOLA EM FERRO 

FUNDIDO DE COR VERMELHA

220mm

360mm

0.08

0.14 0.14

Cabeça móvel FFD Ø 11cm

DADO

PVC de abocardar

Casquilho duplo 1"1/2

Válvula FFD 50mm de roscar

Racord latão (DECCA) com mordaça

PEAD PN 10 Ø1"1/2

Agregado britado fino (0/5mm)
Espessura (0,15 + 0,15)

Sinalização (rede PVC azul)

Tomada de carga F.F. ductil 

DADO

Camada de  Desgaste

Camada de Regularização

Tout - venant

Saibro de boa qualidade
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tubagem em polietileno
de alta densidade Ø32mm
PN10 MRS80

para a água
caixa do contador 

muro da habitação

para a água
caixa do contador 

24
1

375

23
6.

3

478.9 18
6.

5

PORMENOR DE CAIXA PARA CONTADOR PARA ÁGUA 

de água)
exterior para contagem
contador (com acesso

muro exterior

3

para água (ver pormenor)
caixa de contador

4

RAMAL ASSOCIADO

RAMAL DOMICILIÁRIO COM PORTINHOLA

PARA HABITAÇÃO INDIVIDUAL

(ALÇADO)

(CORTE)

NOTA: O LOGOTIPO DEVERÁ SER APROVADO

PELA FISCALIZAÇÃO

DOMINIO PRIVADO

RAMAL PARA UM CONTADOR

Cabeça móvel FFD Ø 11cm

DADO

PVC de abocardar

Casquilho duplo 1"

Válvula FFD 32mm de roscar

Racord latão (DECCA) com mordaça

Agregado���	
�� 
 ��� �������
Espessura (0,15 + 0,15)

Sinalização (rede PVC azul)

Tomada de carga F.F. ductil 

Curva macho/fêmea 1"x3/4" 

Racord latão (DECCA) com mordaça

Casquilho duplo 3/4" x 1/2"

Contador e ponteira (CMF)

Casquilho duplo 3/4" x 1/2"

Válvula de macho esférico 3/4"

Nicho (52 x 38) do contador a instalar no muro do prédio do requente

Rede privativa

Cabeça móvel FFD Ø 11cm

DADO

PVC de abocardar

Casquilho duplo 1"1/2

Válvula FFD 50mm de roscar

Racord latão (DECCA) com mordaça

PEAD PN 10 Ø1"1/2

Agregado britado fino (0/5mm)
Espessura (0,15 + 0,15)

Sinalização (rede PVC azul)

Tomada de carga F.F. ductil 

Válvula de Selar 

Tubo Roscar
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