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1. Vistas

1.1. Snapshot item (3)
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL CANICAL SUL

2. Equipamentos

2.1. GL2 Compact 2 32 LEDs 350mA NW 740 Plano(a), Vidro extra claro, Liso 5103 Simétrico 33632S

Tipo GL2 Compact 2
Reflector 5103
Fonte 32 LEDs 350mA NW 740
Protector Plano(a), Vidro extra claro, Liso
Regulagdo Simétrico
Fluxo nominal 5,856 kim
Poténcia 35,2 W
FM 0,85
Matriz 33632S
Fluxo luminaria 4,940 kim

Eficacia 140 Im/W

2.2. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@700mA ...
Fonte 160 LH351C@700mA NW 740
Fluxo nominal 53,990 kim
Poténcia 357,2 W
FM 0,85
Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA ...
Fluxo luminaria 46,989 kim

Eficacia 132 Im/W
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL CANICAL SUL

2.3. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW?740 EF
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@600mA ... =

Fonte 160 LH351C@600mA NW 740 =
= s
Fluxo nominal 47,900 kim ( m-oml
R R N el Iy

Poténcia 298,0 W

FM 0,85

i
0. 1]17 5[5 10[10 . 5050 - T00[100 - 200[200 279

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA ...
Fluxo luminaria 41,689 kim

Eficacia 140 Im/W sy sl

0
Pwew®

5 90" [

1807 2707 179

2.4. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW?740 EF
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@500mA ...

Fonte 160 LH351C@500mA NW 740 Fltee I
L
Fluxo nominal 41,283 kim | U N
== ;
Poténcia 245,0 W D

FM 0,85

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA ...
Fluxo luminaria 35,930 kim

Eficacia 147 Im/W

30 30
210 o 10 2

180° 2700 175 5 8% 0

2.5. TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW?740 EF
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C@700mA ...

Poténcia 178,1 W

Fonte 80 LH351C@700mA NW 740 [ [
— s
. 150 |0 [1 \
Fluxo nominal 26,995 kim { @E )
R | -~

T~
—

FM 0,85

T
(0111 5[5 1010 50] 50" T00] 1007 20020077275

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA ...
Fluxo luminaria 23,495 kim

Eficacia 132 Im/W Biyate e
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL CANICAL SUL

3. Resultados

3.1. Resultado Malha
ZONA LIMIAR

1. lluminancia Normal MTS()(A) MITQ;'“ MITQ)AaX Min (Ix) | Max (Ix)
| TFLEX 1827,8 66 51 1202,4 | 23429 | w,
T Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (O - UL (%)
TFLEX - Observador 1 (-12,00; 3,10; 1,50) 120,60 53 33 63,98 191,13 99 %
TFLEX - Observador 2 (-12,00; 6,10; 1,50) 120,78 49 32 58,88 186,13 100 %
ZONA TRANSICAO 1
1. lluminancia Normal MTI?()(A) MITQ)/Ied er(1°//°l\)llax Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 616,5 63 47 389,5 8287 |t
- Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
cd/m b b cd/m cd/m
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (60,00; 3,10; 1,50) 34,43 55 35 18,94 54,14 93 %
TFLEX - Observador 2 (60,00; 6,10; 1,50) 34,51 51 33 17,69 52,91 93 %
ZONA TRANSICAO 2
A Med (A) | Min/Med | Min/Max .
1. lluminancia Normal (1) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 360,7 61 45 221,7 492,0 Hy
A Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (90,60; 3,10; 1,50) 16,09 53 33 8,56 26,08 83 %
TFLEX - Observador 2 (90,60; 6,10; 1,50) 16,10 52 32 8,33 25,80 85 %
ZONA INTERIOR
A Med (A) | Min/Med | Min/Max .
1. lluminancia Normal () (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 30,7 77 60 23,7 39,3 My
A Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (566,10; 3,21; 1,50) 2,05 56 35 1,15 3,25 96 %
TFLEX - Observador 2 (566,10; 6,21; 1,50) 2,06 57 36 1,17 3,25 94 %
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL CANICAL SUL

4. Poténcia consumida

4.1. TFLEX
Poténcia /
equipamento Cl['lr:z]nt Qt. Dimming |Equipamen Total
to
GL2 Compact 2 32 LEDs 350mA NW 740 Plano(a), Vidro extra claro, Liso 5103 Simétrico 33632S 350 233 100 % 35wW 8206 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW740 EF 0 8 100 % 245 W 1960 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW740 EF 0 17 100 % 298 W 5066 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF 0 33 100 % 357 W 11788 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW740 EF 0 8 100 % 178 W 1425 W
5. TFLEX
5.1. Descrigao Matriz
Ph. - Current Flu).(o FI?X?. Poténci | Eficacia Equipamen
color Descrigdo [mA] nominal |luminaria a (W] | im/wi FM Altura [m] -
[kim] [kim]
H Slgioctzgchoé?;?rrliltjl'?cisgr;:?,’;sw 740 Plano(a), Vidro extra 350| 5856| 4,940 352 140| 0,850 233x6,80 d‘s/ébaa
|:| TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW740 EF 41,283 35,930 245,0 147 0,850 8x6,80
|:| TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW740 EF 47,900 41,689 298,0 140 0,850 17 x 6,80
. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF 53,990 46,989 357,2 132 0,850 33x6,80
I:' TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW740 EF 26,995 23,495 178,1 132 0,850 8x6,80
5.2. Grupos de luminarias
Linear
Posigdo Lumindria Dimensdo Rotagdo
g i X % z Nome Az Incl Rot Dim Ne de ESp:Egme Dim. Total | X % z
[m] [m] [m] [ [ [l [%] (ml [m] [ [ [l
. 1 1,84 4,49 6,80 [LTH1 0,0 0,0 0,0 100 33 1,85 59,20 0,0 0,0 0,0
. 2 4,72 4,51 6,80 | REG. BASE 0,0 0,0 0,0 100 4 9,30 27,90 0,0 0,0 0,0
. 3 43,35 4,50 6,80 | REG. BASE (1) 0,0 0,0 0,0 100 6 9,40 47,00 0,0 0,0 0,0
. 4 62,87 4,50 6,80 [LTH1 (1) 0,0 0,0 0,0 100 7 1,85 11,10 0,0 0,0 0,0
. 5 75,84 4,49 6,80 | LTH1-2 0,0 0,0 0,0 100 5 2,10 8,40 0,0 0,0 0,0
. 6 86,71 4,53 6,80 | LTH1-2 (1) 0,0 0,0 0,0 100 5 2,45 9,80 0,0 0,0 0,0
. 7 98,72 4,51 6,80 | REG. BASE (2) 0,0 0,0 0,0 100 6 9,40 47,00 0,0 0,0 0,0
. 8 99,59 4,52 6,80 [LTH1-2 (2) 0,0 0,0 0,0 100 4 2,98 8,94 0,0 0,0 0,0
. 9 112,28 4,50 6,80 | LTH2 0,0 0,0 0,0 100 4 3,78 11,34 0,0 0,0 0,0
. 10 128,59 4,52 6,80 [LTH2 (1) 0,0 0,0 0,0 100 2 5,00 5,00 0,0 0,0 0,0
. 11 138,64 4,50 6,80 [LTH2 (2) 0,0 0,0 0,0 100 4 3,96 11,88 0,0 0,0 0,0
. 12 155,15 4,46 6,80 | LTR1 0,0 0,0 0,0 100 2 5,97 5,97 0,0 0,0 0,0
. 13 156,05 4,53 6,80 | REG. BASE (3) 0,0 0,0 0,0 100 11 9,30 93,00 0,0 0,0 0,0
. 14 258,79 4,48 6,80 | REG. BASE (4) 0,0 0,0 0,0 100 200 9,40 1870,60 0,0 0,0 0,0
. 15[ 2082,32 -0,83 6,80 | REG. BASE (5) 0,0 0,0 0,0 100 6 9,45 47,25 0,0 00| 3582
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.3. ZONA LIMIAR - Normal

Resultados

llumindncia_lluminancia Normal - Min 12024 1 Max 2342 0« Med 18278 lx _Min/Max (%) 51 % Min/Med (%) 66 % |

o
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"""" © pormal x(m)
Isolevel
llumindncia lluminincia Normal - Min 12024 [« Max 2342 9 lx  Med 1827 8 Ix _ Min/Max (%) 51 % Min/Med (%) 66 % |
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Sombreado
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.4. Luminancia - ZONA LIMIAR - R3007
ZONA LIMIAR - Relative 1

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 63,98 cd/m”  Max 191 13 cd/m* Med 120,6 cd/m’ _Min/Max (%) 33 % Min/Med (%) 53 % |

1524

¥ (m|

30
16293 16185

10562 10501 &
b449 6428
e B
56 362368 374 33 326392 398 404 41 416 422428434 44 446452458 464 47 476482 483494 50 506512 518 524 53 536 542548 554 56 566572578 584 59 59.6 60.2 608 614 62

x(m)

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 53,98 cd/m” Max 191,13 cd/m”_Med 120.6 cd/m’_Min/Max (%) 33 % Min/Med (3] 53 % |

¥lm|

Ll

30

. _E &
100
——
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Lt o e e
356 362 368 374 38 386392308404 41 416422428434 44 446452458 464 47 4764832 488454 50 506512 51,8524 53 536 542548 564 56 BhE 572578 584 53 596 602 608 614 62
"""" Nermal x(m)
(Observador Observador re R3007(0,07) [-60:2,5:1,5] - Min 53.98 cd/m" Max 191 13 cd/m°  Med 120.6 cd/m®  Min/Max (%) 33 % Min/Med (3) 53 % |
191,13
e
1
E
=
100
75
5g.88
L ] e e R
. 356 362368 374 38 386352398404 41 416422478434 44 446 452 458 464 47 476 482 488494 50 506512 51,8524 53 536 542548 554 56 566 572578 584 59 596 602 608 614 62
"""" Narmal x(m
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

ZONA LIMIAR - Relative 2

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 5288 cd/m> Max 156,13 cd/m” _Med 120,78 cd/m®_Min/Max (%) 32 % Min/Med (%) 49 % |

eis

1764

30

14021 13974

9341 9322 &
5904 5911
R S I L L Ut L 00 L L UL D L L Ot I O DL A
356 362 28 374 32 326392 2398 404 41 416422422434 44 445 452453 464 47 476 4E2 4B2 454 50 506512 518524 B3 636 542548 554 55 66 572 57.8 584 59 595 602 602 614 62
"""" Hormal *(m)

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 58,88 cd/m> Max 186,13 cd/m" _Med 120,78 cd/m”_Min/Max (3] 32 % Min/Med (%) 49 % |

¥lm|

20 " 30

75

L e e e e o e e o e s R
35,6 362 36,2 374 28 3BE 392308404 41 416422428434 44 446452458 464 47 476482 482484 BD 506 51
Nermal x(m)

| | | | P
2 51,8524 b3 536 542548 654 56 566572578 B84 59 596602 602 614 62

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 58,88 cd/m" _Max 186,13 cd/m"_Med 120,78 cd/m*_Min/Max (%) 32 % Min/Med (%) 49 % |

191,13

¥lm|

L 1 Lo} | | |
38 386392398404 41 416422428434 44 445

L L |
.2 488 494 50 50,6 51
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.5. ZONA TRANSICAO 1 - Normal

Resultados
lluminancia_lluminancia Normal - Min 3895 lx _Max 828 7« _Med 6165 b _Min/Max (%) 47 % Min/Med (%) 63 % |
34—
217 471 4575 4428 4275
93 6489 6295 G073
56— 7911 7635 7363
E 443 8013 7731
b =
313 Te44 7T 7127 (6670
193 6039 5851 567  |5457
063 | - 4285 4167 403§
07—
082 1093 104 M5 1126 1137 148 MBS 17 1181 182 1203 1214 1225 1236 1247 1258 1263 128 1291 1302 1313 1324 1335 1346
> Normal x (m)
Isolevel
lluminancia_lluminancia Normal - Min 3895 lx _Max 828 7« _Med 6165 b _Min/Max (%) 47 % Min/Med (%) 63 % |
34—
81—
69—
56—
E 443
b =
21—
18—3
O‘E—E — -—
07—
082 1093 104 M5 1126 1137 148 MBS 17 1181 182 1203 1214 1225 1236 1247 1258 1263 128 1291 1302 1313 1324 1335 1346
> Normal x (m)
Sombreado
lluminancia_lluminancia Normal - Min 3895 lx _Max 828 7« _Med 6165 b _Min/Max (%) 47 % Min/Med (%) 63 % |
34— 8287
3 800
81—
- 750
63—
3 700
56—
E 50
E-H—E 600
=~ E 3
E 60 |
31—

= 500
15—

3 450
O‘E—E — -—

E 400
07— 3895
082 1093 104 M5 1126 1137 148 MBS 17 1181 182 1203 1214 1225 1236 1247 1258 1263 128 1291 1302 1313 1324 1335 1346

> Normal x (m)
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.6. Luminancia - ZONA TRANSICAO 1 - R3007
ZONA TRANSICAO 1 - Relative 1

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 18,94 cd/m” Max 54 14 cd/m® _Med 3443 cd/m*_Min/Max (%) 35 % Min/Med (%) 55 % |

34—
813 206 2088 2012 1964

93 76 3083 2095 2951

563 4468 4336 4226 4]3
E 44 g 5266 5142

315 4671 4545 B 4356

1975 315 3065 2998 2954

PYSE| - 03 1e7E 1934

07—

1083 1094 105 M6 1127 113E 1148 116 1121 1182 1183 1204 1215 1226 1237 1248 1259 127 1231 1292 1303 1314 1325 1336 1347
> ormal x(m)

bservador_ Observador relativoR3007(0,07) [-60:2,5;1,5] - Min 18,04 cd/m’ Max 54 14 cd/r’ _M=d 3443 ca/n’_Min/Msx (%) 35 % Min/Med (%) 55 % |

94—

81—

63—

56—
E‘H_:g

= =

21—

18—

05—5: -— i)

07—

083 1094 105 1116 1127 1138 1148 116 1121 1182 1183 1204 1215 1226 1237 1248 1253 127 1281 1292 1303 1314 1325 1336 1347
> ormal *(m)

bservador_Observador relativoR3007(0,07) [-60:2,5,1,5] - Min 16,94 cd/m’ Max 54 14 cd/r° _Med 3443 co/m’_Min/Msx (%) 35 % Min/Med (%) 55 % |

94—

81—

59—

56—

60

313
18—
06— fout -
07—
183 1094 105 16 1127 138 143 106 171 1182 1193 1204 1215 1226 1237 1248 1258 127 1281 1292 1303 1314 1325 1336
P ormal x(m)
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

ZONA TRANSICAO 1 - Relative 2

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 17.69 cd/m” Max 52,91 cd/m®_Med 3451 cd/m*_Min/Max (%) 33 % Min/Med (%) 51% |

5144 503

417 40 3896 3845

2848 2782 2122 (%678

1899 1861 1813

1084 1105 1116 1127 1138 1143 16 1171

1182

1183 1204 1215 1226 1237 1248 1259 127 1281 1232 1303 1314 1325
x (m)

bservador Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 17.68 cd/m”  Max 52,91 cd/m’°_Med 3451 cd/m”® _Min/Max (%) 33 % Min/Med [32) 51 % |

1084 1105 1116 1127 1138 1143 16 1171

1182

183 1204 1215 1226 1237 1248 1259 127 1281 1282 1303 1314 1325
x(m)

bservador_Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 17,69 cd/m-_Max 52,91 cd/m-_Med 34,51 cd/m™_Min/Max (35) 33 % Min/Med (%) 51% |

1083 1094 1105 1116 1127 1138 1149 16 1171

1182

193 1204 1215 1226 1237
x(m)

1259 127 1281 1232 1303 1314 1325
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.7. ZONA TRANSICAO 2 - Normal

Resultados

lluminancia_lluminancia Normal

- Min 221.7 ke

Max 492 I

Med 360,7 Ix

Min/Max

453%  Min/Med

i

2706
3784 3701
4674 4542
47
452.1

13539

3596

a5

4659

428

3374

2432

397

4304

4545

412

418,

66

4054

3176

1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1431 1431 1501 1511 152‘1()153.1 1541 1851 1561 1571 1881 1581 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1661
xim
lluminancia_lluminancia Normal - Min 22717 I« Max 497 [x Med 3607 Ix_ Min/Max 45 % Min/Med
0.7 é
1391 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1431 1501 1511 1521 1831 1541 1551 18,1 1571 1581 1851 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1661
"""" © pormal x(m)
Sombreado
lluminancia_lluminancia Normal - Min 22717 I« Max 497 [x Med 3607 Ix_ Min/Max 45 % Min/Med 5
475
-450
425
-400
-375
-350
325
-300
-275
-250
225
0.7 2217
l>13{‘1 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1431 1431 1501 1511 152‘1()153.1 1541 1851 1561 1571 1881 1581 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1661
"""" Mormal x(m,
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.8. Luminancia - ZONA TRANSICAO 2 - R3007
ZONA TRANSICAO 2 - Relative 1

[Observador Observador relativoR3007(0,07) [-60;2,5:1,5] - Min 5.6 ca/m™ Max 26 0 cd/r” _Med 16,00 co/m® _Min/Max (%) 33 % _Min/Med (%) 53 % |
84—
813 1087 1053 101 958 908
557 1857 1587 15 1415 13
56—3 261 214 027 1818 17,
E 443 M5 2318 N
b =
213 2255 2% 2022 1914 178
N €01 1532 1445 13§ 1277
053 1027 83 952 838
07—
1393 1403 1413 1423 1433 1443 1453 1463 1473 1433 1493 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1503 1583 1593 1603 1613 1623 1633 1643 1653 1663
> Normal x(m)
[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;2,5:1,5] - Min 8,56 ca/m" Max 26 08 cd/r"_Med 16,00 ca/m® _Min/Max (%) 33 % _Min/Med (%) 53 % |
94—
81— | —
59— \
56— \n‘s\
E 4‘4—5 ; 4 s
= E| 25 66
21— 504
E 75
18— \ —5
= ,//1’25’/
06— T
07—
1393 1403 1413 1423 1433 1443 1453 1453 1473 1433 1493 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1573 1583 1593 1603 1613 1623 1633 1643 1653 1663
> Normal x(m)
[Observador Observador relativa_R3007(0,07) [-60:2,5,1,5] - Min £.55 cc/r” _Wlsx 26 08 cc/m_ed 16,00 co/m® _Min/Max (%) 33 % _Min/Med (%) 53 % |
94—
81—
59—
56—
E 44—
- =]
313
193
05—
07—
138,
> Normal
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

ZONA TRANSICAO 2 - Relative 2

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5]

- Min 833 cd/m®

Max 25 8 cd/m”_Med 16,1 cd/m™ _Min/Max (%) 32 % Min/Med (%) 52 % |

i

11,36
1747
2331

2121
15,17

9,84

10,87

257

243

2026

9.54

1048

1572

24

182

1286

922

9,52

1478

2017

27

1815

1

275

94

66

1403 1413 1423 1433 1443 1453 1463 1473 1433 1433 1503 1513 1523 1833 1543 1853 1563 1573 1583 1583 1603 1613 1623 1633
x (m)

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 833 cd/m”  Max 25 8 cd/m” _Med 16,1 cd/m® _Min/Max (3] 32 % Min/Med (%) 52 % |

\HQ
%
s 66

10

1403 1413 1423 1433 1443 1453 1463 1473 1483 1483 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1673 1833 1583 1603 1613 1623 1632
x(m)

[Observador_Observador relativo_R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 8.33 cd/m" _Max 258 cd/m"_Med 16,1 ca/m™ _Min/Max (%] 32 % _Min/Med (%) 52 % |
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.9. ZONA INTERIOR - Normal

Resultados
lluminancia_lluminancia Normal - Min 237 b Max 393 [« Med 30,7 be Min/Mazx () 60 % Min/Med [3) 77 % |
36—
33_5 254 243 241 238 244 251 255
71 _E 313 'ED,Q }23‘9 '23,2 '23,3 _29‘3 '30,7 ns
s3] %5 M3 @9 39 a1 3\E w5 WP
E 45_5 139 71 ‘343 |$'7 139 355 s
=T
3‘272 136.8 |351 }33‘1 |32.1 23 337 358 3
23 M7 Ws 182 m5  ;ms 2mE A 3
073 258 252 244 235 241 247 254 53
06—
6166 6178 619 620.2 6214 6226 6238 625 6262 6274 6226 6298 631 6322 6334 6346 6358 637 6382 6394 6406 8418 643 6442
> lormal x (m)
Isolevel
lluminancia_lluminancia Normal - Min 237 b Max 393 [« Med 30,7 be Min/Mazx () 60 % Min/Med [3) 77 % |
36—
83—
71—
58—
E 453
b =
22—3
23
07—3
06—
6166 6178 619 620.2 6214 6226 6238 625 6262 6274 6226 6298 631 6322 6334 6346 6358 637 6382 6394 6406 8418 643 6442
> lormal x (m)
Sombreado

lluminancia_lluminancia Normal - Min 237 [x_ Max 292 [« Med 30.7 le_Min/Max () 60 % Min/Med (%) 77 % |

w
T

ylm|
=
o
L1l \III|IIII|\I\I‘\I\IlII\I‘HH‘IHIlIIII‘I\HlIIIIlIIH|HH|Hlll\l\l‘\l\l

6166 6178 619 6202 6214 6226 6238 625 6262 6274 6286 6298 631 6322 6334 66 635F 637 6332  63B4 6406 6418 643 6442
> ormal *(m)
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

5.10. Luminancia - ZONA INTERIOR - R3007
ZONA INTERIOR - Relative 1

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60:2,5;1,5] - Min 1,15 cd/m”  Max 325 cd/m" _Med 2,05 cd/m™ _Min/Max (%) 35 % Min/Med (%) 56 % |

36—
813 121 120 119 17118 1
. 118 18 1@ 161 182 16 168
533 2% 28 2@ 2y 2@ 2@ 2% 2%
P 224 32 317 3w am 31 3
- E|
329 284 2@ 27 275 27 2% 28 2
23 191 e 1 18 &7t 1 1
073 123 132 132 A3’ 128 128 131 13
05—
6162 68 6192 6204 6216 6228 624 6252 6264 62,6 6288 6293 6311 6323 6335 6347 639 631 6383 6395 6407 6419 6431 6443
> Normal x(m)
[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60:2,5:1,5] - Min 1.5 ca/m’ Max 395 cd/m’_Med 2,05 c/m® _Min/Max (%) 35 % _Min/Med (32) 56 % |
26—
83—
71—
58—
£ 457
- 3
123
23
E| 15
07—3
06—
6168 618 6182 604 6216 6228 624 6252 6264 6276 6288 6299 6311 6323 6335 6347 6359 631 B3B3 6395 G407 6419 6431 6443
—> x (m)
MNormal
[Observador Observador relativo_R3007(0,07) [-60:2,5:1,5] - Min 1.15 cd/m’ _Max 3,25 c/m’_Med 2,05 cd/m*_Min/Max (%) 35 % _Min/Msd (%) 56 % |
96— 225

83

7

5,

o

=y

32

o
1L IIII|I\I\I\III|IIII|IIIIIIIII|IIII|\I\I‘Illllllll‘I\I\lIIIIIIIIIIIIIII 1

-06—

G168 BB G192 604 G216 628 6M 6252 664 B2E 688 6293 631 6323 G5  6MT 635 61 6383 6315 B0T G419 6431 63
> Normal x(m)
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TUNEIS DO CANIGAL - TUNEL CANIGAL SUL

ZONA INTERIOR - Relative 2

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 1,17 cd/m” Max 225 cd/m® _Med 2,06 cd/m™ _Min/Max (%) 36 % Min/Med (%) 57 % |

1132 12 13 128 13 132 135
LU F: P T R L -4
288 283 27 2% 27 277 a8 28
32 319 316 313 313 315 32
233 }2‘315 F,.B |2‘.13 232 234 238 242
168 1E6 165 164 163 185 182 1
12 12 12 [l B e 12 12
613 6192 6204 6216 6228 624 6252 6264 626 6288 6299  63L1 6323 6335 6347 6359 6341 6333 6395 6407 6419 6431 6443
(m)
[Observador_Observador relativo_R3007(D,07) [-60;5.5;1,5] - Min 117 ca/m” _Max 395 cd/m’_Med 2,06 cd/m"__Min/Max (%) 36 % _Min/Med (%) 57 % |
75
613 6192 6204 6216 6228 624 652 6264 626 6288 6299 631 6323 6335 6347 6359 6371 6333 6395 6407 6419 6431 6443
x(m)

[Observador Observador relativo_R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 1.17 cd/m" _Max 3.25 cd/m"_Med 2,06 ca/m™ _Min/Max (%] 36 % _Min/Med (%) 57 % |

6192

6204

6216

6276

5288

6299 6311
x(m)

6323

6335

6347

6359

6371

6383

6395

6407
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