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1. Vistas

1.1. Snapshot item
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

2. Equipamentos

2.1. GL2 Compact 2 32 LEDs 350mA NW 740 Plano(a), Vidro extra claro, Liso 5103 Simétrico 33632S

Tipo GL2 Compact 2
Reflector 5103
Fonte 32 LEDs 350mA NW 740
Protector Plano(a), Vidro extra claro, Liso
Regulagdo Simétrico
Fluxo nominal 5,856 kim
Poténcia 35,2 W
FM 0,85
Matriz 33632S
Fluxo luminaria 4,940 kim

Eficacia 140 Im/W

2.2. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF (1)
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@700mA ...
Fonte 160 LH351C@700mA NW 740
Fluxo nominal 53,990 kim
Poténcia 357,2 W
FM 0,85
Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA ...
Fluxo luminaria 46,989 kim

Eficacia 132 Im/W
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

2.3. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW?740 EF

Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@600mA ... T

Fonte 160 LH351C@600mA NW 740 =
= s
Fluxo nominal 47,900 kim ( m-oml
Poténcia 298,0 W i N = == o %

FM 0,85

i
0. 1]17 5[5 10[10 . 5050 - T00[100 - 200[200 279

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA ...
Fluxo luminaria 41,689 kim

Eficacia 140 Im/W
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2.4. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW?740 EF

Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 160 LH351C@500mA ... 2
Fonte 160 LH351C@500mA NW 740 Carm B
L
Fluxo nominal 41,283 kim | U N
RNELS= :
Poténcia 245,0 W S S 5 e
FM 0,85

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA ...
Fluxo luminaria 35,930 kim

Eficacia 147 Im/W
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2.5. TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW740 EF (1)

Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C@700maA ... z
Fonte 80 LH351C@700mA NW 740 e
1 L] T
. 180° Tix ] [1 \
Fluxo nominal 26,995 kim { @E )
Poténcia 178,1 W R e
FM 0,85

T
(0111 5[5 1010 50] 50" T00] 1007 20020077275

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA ...
Fluxo luminaria 23,495 kim

Eficacia 132 Im/W Biyate e
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

2.6. TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 500mA NW?740 EF
Tipo TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C@500mA ... =

Fonte 80 LH351C@500mA NW 740 =
= s
Fluxo nominal 20,642 kim ( m-oml
Poténcia 125,0 W i N = == o %

FM 0,85

i
0. 1]17 5[5 10[10 . 5050 - T00[100 - 200[200 279

Matriz TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 500mA ...
Fluxo luminaria 17,965 kim

Eficacia 144 Im/W
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

3. Resultados

3.1. Resultado Malha
ZONA LIMIAR

A Med (A) | Min/Med | Min/Max .
1. lluminancia Normal (1) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 1774,1 67 52 1187,0 | 22846 | i,
T Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (-34,00; 3,10; 1,50) 116,23 53 34 61,78 183,73 100% | Hy
TFLEX - Observador 2 (-34,00; 6,10; 1,50) 116,41 50 32 57,90 180,39 100 % My
ZONA TRANSICAO 1
e Med (A) | Min/Med | Min/Max .
1. lluminancia Normal (Ix) %) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 670,0 63 47 423,5 892,1 |ty
- Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (68,00; 3,10; 1,50) 36,55 54 35 19,90 57,56 94 % My
TFLEX - Observador 2 (68,00; 6,10; 1,50) 36,60 51 33 18,64 56,47 93 % My
ZONA TRANSICAO 2
- Med (A) | Min/Med | Min/Max .
1. lluminancia Normal (1) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
|TFLEX 315,0 63 47 197,1 4232 |1y,
A Med (A) | Min/Med | Min/Max Min Max o
2. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) UL (%)
TFLEX - Observador 1 (98,50; 3,10; 1,50) 13,37 56 35 7,44 21,02 86 % My
TFLEX - Observador 2 (98,50; 6,10; 1,50) 13,37 54 35 7,25 20,88 87 % My
4. Poténcia consumida
4.1. TFLEX
e — Poténcia /
equipamento [mA] Qt. Dimming |Equipamen Total
to
GL2 Compact 2 32 LEDs 350mA NW 740 Plano(a), Vidro extra claro, Liso 5103 Simétrico 33632S 350 48 100 % 35w 1690 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW740 EF 0 12 100 % 245 W 2940 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW740 EF 0 35 100 % 298 W 10430 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF (1) 0 16 100 % 357 W 5715 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 500mA NW740 EF 0 4 100 % 125w 500 W
TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW740 EF (1) 0 3 100 % 178 W 534 W
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

5. TFLEX

5.1. Descri¢ao Matriz

Ph. o Current FIu).(o FIE‘X,O. Poténci | Eficacia Equipamen
color Descri¢ao [mA] nominal |luminaria a W] | [im/w] FM Altura [m] o
[kim] [kim]
. 3;§oci?;§cho§if;§?rfcis gg‘égg\’ 740 Plano(a), Vidro extra 350| 5856 4,940 352 140| 0850 48x680| ST
|:| TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 500mA NW740 EF 41,283 35,930 245,0 147| 0,850 12 x 6,80
D TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 600mA NW740 EF 47,900 41,689| 298,0 140| 0,850 35x 6,80
. TFLEX COMBI 5301 SYM 160LH351C 700mA NW740 EF (1) 53,990 46,989 357,2 132 0,850 16 x 6,80
|:| TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 500mA NW740 EF 20,642 17,965 125,0 144 0,850 4x6,80
|:| TFLEX COMBI 5301 SYM 80 LH351C 700mA NW740 EF (1) 26,995 23,495| 178,1 132| 0,850 3x6,80
5.2. Grupos de luminarias
Linear
Posigdo Lumindria Dimensdo Rotagdo
8 N° . Espagame | _.
. i m ) Nome o t | o | e o 2 I I
. 1 2,86 4,52 6,80 | REG. BASE 0,0 0,0 0,0 100 6 9,26 46,30 0,0 0,0 0,0
|:| 2 3,68 4,45 6,80 [LTH1 (1) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 3 13,05 4,45 6,80 [LTH1 (2) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 4 22,21 4,43 6,80 [LTH1 (3) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 5 31,45 4,42 6,80 [LTH1 (4) 0,0 0,0 0,0 100 6 1,85 9,25 0,0 0,0 0,0
|:| 6 42,67 4,42 6,80 [LTH1 (5) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 7 51,92 4,43 6,80 [LTH1 (6) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
. 8 60,08 4,45 6,80 | REG. BASE (1) 0,0 0,0 0,0 100 20 9,36 177,84 0,0 0,0 0,0
|:| 9 61,14 4,42 6,80 [LTH1 (7) 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 10 70,40 4,42 6,80 [ LTH2 0,0 0,0 0,0 100 5 1,85 7,40 0,0 0,0 0,0
|:| 11 80,03 4,42 6,80 [LTH2 (1) 0,0 0,0 0,0 100 4 2,10 6,30 0,0 0,0 0,0
|:| 12 87,84 4,46 6,80 [LTH2 (2) 0,0 0,0 0,0 100 5 2,48 9,92 0,0 0,0 0,0
|:| 13 99,91 4,50 6,80 [LTH2 (3) 0,0 0,0 0,0 100 4 2,65 7,95 0,0 0,0 0,0
|:| 14 110,67 4,50 6,80 [LTH2 (4) 0,0 0,0 0,0 100 6 3,30 16,50 0,0 0,0 0,0
|:| 15 131,33 4,53 6,80 [ LTH2 (6) 0,0 0,0 0,0 100 2 4,10 4,10 0,0 0,0 0,0
|:| 16 140,29 4,48 6,80 [LTH2 (7) 0,0 0,0 0,0 100 3 5,00 10,00 0,0 0,0 0,0
|:| 17 154,14 4,52 6,80 [LTH2 (8) 0,0 0,0 0,0 100 2 4,00 4,00 0,0 0,0 0,0
|:| 18 162,00 4,48 6,80 [ LTR1 0,0 0,0 0,0 100 2 4,60 4,60 0,0 0,0 0,0
. 19 247,48 4,42 6,80 | REG. BASE (2) 0,0 0,0 0,0 100 22 9,37 196,67 0,0 0,0 0,0
Simples
Posicdo Luminaria
% N X Y 4 Az Incl Rot Dim
© [m] (m] (m] Nome 8 ) (] (%]
|:| 1 1,84 4,43 6,80 | LTH1 0,0 0,0 0,0 100
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5.3. ZONA LIMIAR - Normal

Resultados
lluminancia_Tluminancia Normal - Min 1157 Ix_Max 2764 6 1 Med 17741 bx_Min/Max (%] 52 % _Min/Med (%) 67 % |
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

5.4. Luminancia - ZONA LIMIAR - R3007
ZONA LIMIAR - Relative 1

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 61,78 cd/m> _Max 18372 cd/m”_Med 116,23 cd/m>_Min/Max (%) 34 % Min/Med (%) 53 % |

¥ (m|

20

€35 835
L o o R e R R R e e e R L e R
. g 156 167 178 188 189 21 2z 21 242 %2 %63 274 284 285 306 6 327 33E ME B I 3 3|1 402
"""" *(m)

|Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;2,5;1,5

- Min 6178 cd/m”_Max 183,73 cd/m”_Med 116,23 cd/m”_Min/Max (%) 34 % Min/Med (%) 53 % |
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|Observador Observador relativo_ R3007(0,07) [-60;2,5;1,5

~Min 6178 cd/m"_Max 18373 cd/m"_Med 116,23 cd/m"_Min/Max (3) 34 % _Min/Med (%) 53 % ]
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ZONA LIMIAR - Relative 2

[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 57,0 cd/m®  Max 180,28 cd/m® _Med 116,41 cd/m® _Min/Max (%) 32 % Min/Med (3] 50 % |

11155
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*(m)

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 57,0 cd/m®  Max 160,38 cd/m’ Med 116,41 cd/m’_Min/Max (%) 32 % Min/Med (3] 50 % |
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[Observador_Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 57,9 cd/m-_ Max 180 39 cd/m_Med 11641 cd/m’_ Min/Max (3) 32 3% __Min/Med (35) 50 % |
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5.5. ZONA TRANSICAO 1 - Normal

Resultados

lluminincia_lluminancia Normal - Min 4235 x Max 8921 1« Med 670 lx_Min/Max (%) 47 % Min/Med (%) 63 % |
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5.6. Luminancia - ZONA TRANSICAO 1 - R3007
ZONA TRANSICAO 1 - Relative 1

[Observador Observador relativo R3007{0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 19,0 cd/m> Max 57.56 cd/m’ _Med 36,55 cd/m”_Min/Max (%) 35 % Min/Med (%) 54 % |
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x(m)

[Observador Observador relativo R3007(0,07) [-60;2,5;1,5] - Min 19,9 cd/m’°  Max 57,56 cd/m’_Med 36,55 cd/m” _Min/Max (%) 35 % Min/Med (3%) 54 % |
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ZONA TRANSICAO 1 - Relative 2

[Observador Observador relativoR3007{0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 18,64 cd/m® Max 5647 cd/m® _Med 36,6 cd/m”_Min/Max (%) 33 % Min/Med (%) 51% |
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x(m)

[Observador Observador relativoR3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 18,64 cd/m’  Max 56,47 cd/m”_Med 36,6 cd/m” _Min/Max (%) 33 % Min/Med (%) 51 % |
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[Observador Observador relative R3007(0,07) [-60;5,5;1,5] - Min 18,64 cd/m"__Max 5647 ca/r°_Med 36,6 ca/m"_ Min/Max (35) 33 % _Min/Med (%) 51 % |
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5.7. ZONA TRANSICAO 2 - Normal

Resultados

[lluminancia_lluminancia Normal - Min 1971 Max 423 2 I« Med 315 lx_Min/Max (%) 47 % Min/Med (%) 63 % |
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5.8. Luminancia - ZONA TRANSICAO 2 - R3007
ZONA TRANSICAO 2 - Relative 1

w
T
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TUNEIS DO CANICAL - TUNEL PIQUINHO ESTE

ZONA TRANSICAO 2 - Relative 2
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