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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.7 (Objeto)

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a celebragdo de um
contrato para a aquisicdo de dois postos de carregamento de veiculos elétricos,
financiados em 50% do valor de aquisi¢cdo e instalagao dos bens, de acordo com as
clausulas do presente caderno de encargos.

3 - A presente aquisicdo corresponde a categoria 31158000-8 Carregadores, conforme o
Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo de 28 de novembro de 2007 que altera o
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e as Diretivas do Parlamento Europeu
e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de adjudicacdo de contratos,

no que respeita a revisdo do CPV.

Clausula 2.7 (Contrato)
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e o seu anexo.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente param a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A(s) proposta(s) adjudicada(s);

e) Os esclarecimentos sobre a(s) proposta(s) adjudicada(s) prestados pelo adjudicatario.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos contratos Publicos e aceites pelo fornecedor nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.7 (Prazo)
O contrato a celebrar manter-se-a em vigor até a entrega e instalagdo dos bens objeto de
contrato ao Municipio de Alenquer, no prazo estipulado na proposta adjudicada, em
conformidade com os respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do contrato.
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CAPITULO Il - OBRIGAGOES CONTRATUAIS
Clausula 4.7 (Obrigagdes principais do fornecedor)
1 - Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel e no presente caderno
de encargos, da celebragdo do contrato decorre para o fornecedor as seguintes obrigacdes
principais:

a) Fornecer e instalar os bens ao Municipio de Alenquer, conforme as especificacdes
técnicas minimas, e cumprir com os prazos e requisitos da prestagdo definidos no
presente caderno de encargos e demais documentos contratuais;

b) Assegurar a garantia dos bens pelo prazo e condigdes inscritas na sua proposta;

c) Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as condigcbes em que
sao fornecidos os bens, bem como prestar todos os esclarecimentos que se
justifiquem, de acordo com as circunstancias;

d) Formacgado adequada sobre o funcionamento e utilizagdo dos bens objeto de contrato
aos trabalhadores designados pelo Municipio;

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugédo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagdo social, os seus representantes legais com
relevancia para o fornecimento, a sua situagdo juridica e a sua situagao comercial.

2 - A titulo acessoério, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugéo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 5.7 (Patentes, licencas e marcas registadas)
1 - Sdo da responsabilidade do fornecedor quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de
marcas registadas, patentes ou licengas.
2 - Caso o Municipio de Alenquer venha a ser demandado por ter infringido, na execucéao do
contrato, quaisquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor indemniza-lo-a
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha

de pagar seja a que titulo for.

Clausula 6.7 (Conformidade e operacionalidade dos bens)

1 — O fornecedor obriga-se a disponibilizar e instalar os bens objeto de contrato a celebrar com
todas as caracteristicas, especificagdes e requisitos previstos no presente caderno de
encargos, bem como na proposta adjudicada.

2 — Os bens objeto de contrato devem ser entregues e instalados em perfeitas condi¢gbes de
serem utilizados para os fins a que se destinam;

3 — O fornecedor é responsavel perante o contraente publico por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto do contrato que exista no momento em que os bens lhe séo

disponibilizados e instalados;
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4 — Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos
documentos para o local de montagem e sua instalagdo sdo da responsabilidade do

fornecedor.

Clausula 7.2 (Prazo e Local de entrega do bem objeto de contrato)
Os bens objeto do contrato devem ser entregues e instalados nos servicos de obras
municipais, sito Complexo Municipal Quinta do Barnabé - Alenquer, no prazo constante da

proposta adjudicada, definindo-se como prazo maximo 60 (sessenta) dias.

Clausula 8.7 (Objeto do dever de sigilo)
1 - O Municipio de Alenquer e o fornecedor obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade
sobre todos os assuntos objeto do contrato e tratar como confidenciais todos os documentos a
que tenham acesso no dmbito do seu desenvolvimento, abrangendo esta obrigagdo os seus
agentes, funcionarios ou colaboradores que se encontrem envolvidos no procedimento ao qual
0 mesmo deu origem;
2 - A informacgao e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato;
3 - Excluem-se do ambito dos numeros anteriores toda a informagédo gerada por forca da
execucgao do contrato, bem como todos os assuntos ou conteudo de documentos que por forga
de disposi¢ao legal tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico;
4 - As obrigagdes previstas na presente clausula mantém-se, independentemente da cessacgao

do presente contrato por qualquer motivo.

Clausula 13.? (Prego base)
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispbe a pagar pela
execucgao do contrato e de todas as prestacdes que constituem o seu objeto.
2 - O preco base fixado para o presente fornecimento é de € 11.382,18 (onze mil e trezentos
e oitenta e dois euros e dezoito céntimos), valor ao acresce IVA a taxa legal em vigor, se

aplicavel.

Clausula 14.? (Prego contratual)
1 - Pelo fornecimento e instalagdo dos bens objeto de contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigagbes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Alenquer
deve pagar ao fornecedor o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
em vigor, se este for legalmente devido.
2 - Os pregos referidos no numero anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nio esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alenquer (incluindo as

despesas de alojamento, alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
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aquisicao, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

Clausula 15.7 (Condi¢b6es de pagamento)
1 - As quantias devidas pelo Municipio de Alenquer, nos termos da clausula anterior, devem
ser pagas no prazo maximo de 60 dias apds a recegao e validagado pelo Municipio de Alenquer
das respetivas faturas.
2 - Para os efeitos do nimero anterior, a contagem do prazo inicia-se com a assinatura dos
autos de aceitagéo do respetivo bem.
3 - Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alenquer quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.
4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, a faturas sdo pagas

através de transferéncia bancaria.

CAPITULO Iil - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Cldausula 16.? (Sangbes contratuais)
1 - Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o Municipio de Alenquer pode
exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniaria, nos seguintes termos:

a) Quando que se verifique o atraso na entrega e instalagdo dos bens objecto de contrato,
sera aplicada uma multa de 0,5% do prego contratual, por cada dia de atraso
relativamente ao prazo de entrega contratual;

b) Pelo incumprimento de outras obrigagdes contratuais, sera aplicada uma multa de
0,5% do prego contratual.

2 - O valor acumulado das penalidades contratuais ndo pode exceder 20% do preco contratual,
sem prejuizo de resolugao do contrato.

3 - Nos casos em seja atingido o limite previsto no niumero anterior € o Municipio de Alenquer
decida nao proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico, aquele limite é elevado para 30%.

4 - Na determinagcédo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alenquer tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

5 - As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de
Alenquer exija uma indemnizacéo pelo dano excedente.

6 - Os valores das penas pecuniarias serdo deduzidos na (s) fatura (s) do fornecedor.

7 - Caso nao existam faturas que permitam efetuar o desconto da pena pecuniaria, o

fornecedor fica obrigado a liquidagdo da divida.
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Clausula 17.2 (Forga maior)
1 - Ndo podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;

b) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacbes do fornecedor cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do fornecedor nédo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 18.7 (Resolugao por parte do contraente publico)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o0 Municipio
de Alenquer pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:
a) Sempre que, por razdes imputaveis ao fornecedor se verifique 0 ndo cumprimento dos

prazos previstos no presente caderno de encargos;

b) Por falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obriga¢des contratuais
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2 - O direito de resolucgdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Alenquer.

CAPITULO IV- RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 19.? (Foro competente)
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.

CAPITULO V - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 20.? (Subcontratagao e cessao da posi¢cdo contratual)
A subcontratagdo pelo fornecedor e a cessédo da posi¢do contratual por qualquer das partes

depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.? (Comunicagées e notificagoes)

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

3 - Relativamente as comunicagdes e notificacdes efetuadas entre as partes nos termos do

numero 1, reserva-se o direito a contraparte de aceitar ou ndo o conteudo das mesmas.

Cldausula 22.? (Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias de

feriados.
Cldausula 23.? (Legislagao aplicavel)

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, o contrato

é regulado pelo Cddigo dos Contratos Publicos aplicando-se o artigo 280.° do mesmo.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 24.° (Postos de Carregamento de VE)

O municipio possui dois postos de carregamento de veiculos elétricos, sendo os mesmos do
modelo EVIink da marca Schneider Electric, sendo necessario proceder-se a instalagdo dos
postos de carregamento e a instalagdo dos cabos de alimentacdo de energia e de dados de
forma a colocar os mesmos operacionais.

Sera também fornecido um novo posto de carregamento do modelo EVlink da marca Schneider
Electric, ou equivalente, devendo o mesmo ser compativel com o sistema de gestdo de carga
que vai ser instalado, e que faz parte do presente projeto.

Serao também instalados os cabos de alimentagéo de energia e dados para o posto a fornecer.

1 - Alimentacao Elétrica

No presente artigo encontra-se incluido o fornecimento e montagem, dos carregadores de
veiculos elétricos em macissos existntes, de acordo com as Pegas Escritas e Desenhadas do
Projeto e as Normas, os Regulamentos, a Legislacdo e indicagdes dos fabricantes, aplicavel,
incluido todos os meios de elevacdo necessarios, ferramentas e todos os acessorios

necessarios para correta instalagao e funcionamento dos postos de carregamento de VE.

1.1 - Fornecimento e Instalacdo de Postos de Carregamento de Veiculos Elétricos

No presente artigo encontra-se incluido o fornecimento, instalagdo em macicos existentes e a
ligacao elétrica e de comunicagao dos postos de carregamento.

Os carregadores de veiculos elétricos deverao ter a capacidade para carregamentos
monofasicos e trifasicos, com uma tomada tipo 2, de acordo com a norma IEC 62196-2,
disponibilizando uma carga normal a semi-rapida em modo 3, segundo as normas IEC 61851-1
e |IEC 61851-21, para todos os veiculos elétricos.

As poténcias de saida deverao variar entre os 3,7 kVA e os 22 kVA de acordo com o sistema
de gestado de cargas. O carregamento do veiculo elétrico tera que ter todos os requisitos de
seguranga, assegurando a performance e a longevidade da bateria dos veiculos e controlo de
acesso através de um leitor RFID. Os carregadores devem estar em conformidade com a

legislagé@o europeia e com as normas europeias harmonizadas, exibindo marcacéo CE.

e Os postos deverao respeitar as normas

» Em conformidade com as normas IEC 61851-1 (carregador), IEC 61851-22 (instalagao)
e 62196-2 (tomadas);

» EV and ZE ready.

e Caracteristicas

> 1P54;

> 1K10;

» Sistema de terra: TT, TN-S, TN-C-S, IT (possibilidade de necessitar transformador de
isolamento para carregamento de algumas viaturas);
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Frequéncia: 50 Hz;
Tomada: 220/240 V 1P+N ou 380/415 V 3P+N.

¢ Requisitos Gerais

1.

© ® N o

12.

13.
14.

15.

Os postos de carregamento deveréo ter dois conectores (tomadas) do Tipo 2S de
acordo com a norma IEC 62196-2;

Os postos de carregamento deverdo permitir o carregamento de 1 ou 2 (em
simultaneo) veiculos elétricos em modo 3, segundo as normas IEC 61851-1 e IEC
61851-21;

Os postos deverdo permitir carregamento trifasico, com corrente maxima de 32A por
fase;

Os postos deverao ter um nivel de protecdo minimo de classe IP54;

Os postos deverdo permitir a instalagdo do respetivo equipamento de protegédo e
comando na sua base (pedestal);

A protecdo e comando devera respeitar as recomendacgdes do fabricante;

Cada tomada devera ter o seu equipamento de protecdo e comando;

Deve ser fornecido um manual de operagdes do equipamento;

Devera ser realizada uma sessao de formacgao na utilizagdo e manutencao corrente do

posto;

. Deve ser fornecido um manual de instalagdo do equipamento;
11.

Os postos deverao constar de lista validada para integragao na rede MOBI.E, tal como
indicado no portal MOBI.E, ou apresentar declaracdo da MOBI.E relativamente a
processo de validagao e integragao em curso na rede;

Os postos deverdo ter, no minimo, 3 portas Ethernet (RJ45) com possibilidade de
switching;

Saida digital para protegao de falta de tensao através de bobine MNX;

Entradas digitais para indicagdo de abertura dos equipamentos de protecao (diferencial
classe B e disjuntor curva C);

Cada posto tera de vir equipado com suporte para cabos de carregamento sob

referéncia Schneider EVP1PH ou equivalente

¢ Requisitos Comunicacio

1.

O posto de carregamento devera ter um funcionamento online, contemplando um
modem 3G com acesso a Internet, bem como possibilidade de ligagdo por Ethernet.

De forma a estabelecer uma ligagao segura, o ponto de carregamento devera permitir a
atribuicdo de IP por DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bem como de uma
ligacdo do tipo OpenVPN, em modo cliente, com servidor externo. No caso especifico
do HW instalado no ponto de carregamento ndo o permitir diretamente, podera ser

fornecido HW externo (i.e. router) para o cumprimento do requisito
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3. Protocolo de comunicagao — os postos deverao permitir a comunicagao com o sistema
de back-end da MOBI.E mediante a implementacao do protocolo OCPP (Open Charge
Point Protocol), versédo 1.5 ou posterior.

4. Interface com o Utilizador — Os postos deverdao contemplar uma interface com o
utilizador fornecendo informagdes sobre o estado do processo de carga. Estas
informacdes ndo tém de ser dadas através de interface grafico, sendo suficiente as
seguintes indicagdes: ponto em carregamento, ponto em erro, ponto disponivel, com
codigo de cores respetivo.

5. Contagem de energia — Os postos deverao medir a energia consumida ao longo do
carregamento e envia-la em periodos minimos de 15 minutos.

6. Identificagdo — Os postos deverdo contemplar leitor de cartées RFID de acordo com a
norma ISO 14443A de modo a permitir a identificacdo dos utilizadores, através de
cartdes sem contacto compativeis com a rede MOBI.E.

7. Seguranga — Os postos de carregamento deverdo estar em conformidade com a
legislagé@o europeia e com as normas europeias harmonizadas, exibindo marcagao CE

8. O equipamento devera permitir, sem prejuizo das especificagcdes dos pontos anteriores,
a sua integracdo em sistemas de Gestdo Técnica Centralizada de Edificios ou de
Supervisao e Controlo Industrial;

9. Para tal, devera dispor de capacidade de comunicagdo nativa em protocolos de
comunicagao, abertos e/ou normalizados, enquadrados nos actuais padrdes de
mercado destes sistemas, nomeadamente: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet/IP e
KNX;

Os macigos para a instalagdo dos postos de carregamento ja existem no local.

Marca de Referéncia: Posto de carregamento tipo EVlink Parking EVF2S22P44R ou
equivalente, com duas tomadas tipo T2S de 22 KW trifasico, controlo de acessos por
cartdao RFID (norma 15693), de montagem chdo / Parede, com poténcia elétrica das
tomadas T2S de 22kW em fungao do sistema de controlo de carga (SCC), com interface
utilizador através de cartio RFID, IP 54 com a tomada ligada, IK 10 e modo de

carregamento 3.

Clausula 25.° (Alimentacgao Elétrica dos Carregadores Elétricos)
No presente artigo encontra-se incluido o fornecimento e montagem, de acordo com as Pecgas
Escritas e Desenhadas do Projeto e as Normas, os Regulamentos, a Legislacdo e indicagbes
dos fabricantes, aplicavel, incluido todos os meios de elevagdo necessarios, ferramentas e

todos os acessorios necessarios para correta execugao dos trabalhos.

1 - Fornecimento, instalagao e ligagao de cabo XAV5G6 instalado em tubagem existente

Cada posto de carregamento tem duas tomadas de energia com a poténcia maxima de 22kW.
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A alimentacdo das tomadas de cada posto sera efetuada individualmente, logo sera efetuada a
instalagdo de dois cabos do tipo XAV5G6 em tubagem subterranea existente, para cada posto.
A alimentagao dos postos de carregamento sera efetuada diretamente do novo Q.G.B.T..

As malhas metalicas de protegdo dos cabos deverdo ser ligadas a terra, numa das pontas,
devendo o trabalho executado de acordo com os regulamentos em vigor. As pontas dos cabos
serdao terminadas com mangas termoretratil, ndo podendo ser executado a terminagdo com
outro meio.

Os cabos serdo instalados em condutas subterraneas existentes, podendo ser necessario
efetuar alguma limpeza das mesmas de forma a permitir a passagem dos cabos.

A execugédo dos trabalhos de passagem dos cabos e ligagdo dos mesmos podera ser efetuada
em periodo normal de funcionamento dos servigos, no entanto qualquer corte de energia que
seja necessario para se efetuar s6 podera ocorrer conforme especificado no ponto 3 das

Condig6es Técnicas Gerais.

Os cabos deverdo ter caracteristicas minimas aos da marca Generalcable ou

equivalente.

2 - Fornecimento, instalagao e ligagao de cabo XAV2x1,5 instalado em tubagem existente
Para além dos cabos de alimentacdo das tomadas de energia, referidos no artigo anterior, é
necessario instalar para cada posto mais 3 cabos do tipo XAV2x1,5, sendo um para
alimentagéo da placa “mainboard”, e os outros dois para alimentagéo do auxiliar de disparo, um
para cada tomada.

A interligagao dos cabos sera efetuada entre os postos de carregamento € o novo Q.G.B.T..

As malhas metdlicas de protecdo dos cabos deverdo ser ligadas a terra, numa das pontas,
devendo o trabalho executado de acordo com os regulamentos em vigor. As pontas dos cabos
serdo terminadas com mangas termoretratil, ndo podendo ser executado a terminagcdo com
outro meio.

Os cabos serdo instalados em condutas subterraneas existentes, podendo ser necessario
efetuar alguma limpeza das mesmas de forma a permitir a passagem dos cabos.

A execugéao dos trabalhos de passagem dos cabos e ligagdo dos mesmos podera ser efetuada
em periodo normal de funcionamento dos servigcos, no entanto qualquer corte de energia que
seja necessario para se efetuar s6 podera ocorrer conforme especificado no ponto 3 das

Condig6es Técnicas Gerais.

Os cabos deverao ter caracteristicas minimas aos da marca Generalcable ou

equivalente.

3 - Fornecimento, instalacao e ligagao de cabo Cat.6 U/UTP PE com Gel b305m
De forma a permitir aceder aos registos de carregamento de cada ponto e a interligagdo com o

sistema de gestdo de carga a ser implementado, é necessério instalar para cada posto de
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carregamento um cabo do tipo U/UTP PE, Cabo Cat.6, com Gel b305m, da marca Barpa ou
equivalente.

Os cabos serdo instalados em condutas subterraneas existentes, podendo ser necessario
efetuar alguma limpeza das mesmas de forma a permitir a passagem dos cabos.

Nos trabalhos encontram-se incluido o fornecimento, instalagéo e ligacdo dos cabos bem como
todos os materiais e acessoérios bem como todos 0s meios necessarios para uma execugao
dos trabalhos de acordo com as normas e legislacao em vigor.

Os cabos serao do tipo. U/UTP PE, Cabo Cat.6, com Gel b305m, da marca Barpa ou

equivalente.
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