
CALCULOS   ANEXO I  DIMENSIONAMENTOS DE COLUNAS

Nº Identif. Pot  
Kw

Factor 
Pot.

Rendim
ento

Pot. (KVA) I(Amp) Fases

L(m)

Q. 
Mont.

SECÇÃO (mm2) Iz(A) IB (A) Du  % SDu   % Fusiveis 
In(A)

Disjunt 
In(A)

I2 (A) 1,45Iz

Olflex

1 Q.E - EE1 15 0,95 0,95 16,62 24 L1,L2,L3 7 QE 4G6 39 24 0,447 0,45 32 51,2 56,55
Aguda/Jto A13

Olflex

2 Q.E - EE2 1,5 0,95 0,9 1,75 3 L1,L2,L3 36 QE 4G2,5 24 3 0,577 0,58 16 25,6 34,8
Bairro Almofala

CALCULO DE PROTECÇÕESDESCRIÇÃO ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE AGUDA

Valores da qdt dentro dos valores admissiveis.

CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA CÁLCULO  QUEDA DE TENSÃO

PE09 Calculos qdt EE1 Aguda


