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PORMENOR TECNICO
Sempre que os espacos confinados, delimitados pelo tecto falso e tecto real, tiverem uma altura
superior a 0.80 m e sejam atravessados por cablagens e condutas susceptiveis de propagar
Quanto maior o snal n incéndios devem ser dotados de detectores de incéndio.
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