PROTECAO EM BETAO
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) PROJETO DE EXECU(;AOJ
NOTAS IMPORTANTES: ESTUDOU: DESENHOS TIPO
Largura da vala = DE + 2 x L DESENHOU:
=0,25 m + |, para tubagem né&o superior a DN500 CONFERIU: VALA PARA PROTECAO DE ATRAVESSAMENTO DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS
L=0,35m + |, para tubagem superior a DN500
VERIFICOU:
[=0,05 m por cada metro de profundidade de vala acima dos 3,0 m
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