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          PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO  

 

 

 

     MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

 
 

Refere-se esta memória descritiva e justificativa ao projeto para a construção de vários 
prolongamentos das redes de distribuição de água, incluindo ramais domiciliários, no 

concelho de Torres Vedras.  

 
A tubagem é de P.V.C. tipo “Duronil” resistente a 10 Kg/cm2 de pressão, com 

diâmetros variáveis de 75 mm a 200 mm e com uma extensão total de cerca de 2800 m. 
Está prevista também a execução de cerca de 24 ramais domiciliários, também em PVC, 

com diâmetros variáveis de 1” e 1/1 2”.   

 
Os principais dispositivos utilizados na tubagem são: 

 
- Válvulas de seccionamento destinadas ao isolamento da rede de distribuição por 

troços e ao seu esvaziamento, quando necessário; 

 
-   Tês, Curvas, cones de redução e juntas de ligação das tubagens; 

 
-  Bocas de incêndio em zonas que se considerem de fácil acesso e que serão de 

parede ou na impossibilidade em marcos apropriados; 
 

-  Ventosas de duplo efeito nos pontos altos, para permitirem a entrada e a saída de ar 

das condutas. 
 

 
 

 

 
 

           
               TORRES VEDRAS, abril de 2022  
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(Engº Afonso Luís Climaco Umbelino) 
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