
REABILITAÇÃO DE EE E ES DE ÁGUA: 1ª FASE - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ELETROBOMBA NO RESERVATÓRIO, MURETE PERIFÉRICO E CHAMINÉ DE VENTILAÇÃO
DESENHO Nº 6

ESCALA: 1/100

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

RESERVATÓRIO

Existente

Instalação provisóriaPEAD 110
PEAD 75

PEAD 110

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ELETROBOMBA

PORMENOR DO MURETE PERIFÉRICO

CORTE
ESC. 1:25

CHAMINÉ DE VENTILAÇÃO (em aço inox AISI316)

ESC. 1:25

CORTE 1-1CORTE 2-2


