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REABILITAÇÃO DE EE E ES DE ÁGUA: 1ª FASE - ESTAÇÃO SOBREPRESSORA DO ALTO DA MINA
DESENHO Nº 9
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10 Joelho M/F 2"1/2, 90º

11 Joelho F/F 2"1/2, 90º

12 PVC de roscar DN 2"1/2, PN10

17 Joelho F/F 3", 90º

18 PVC de roscar DN 3", PN10

19 União de redução M/F 3x2"

20 Torneiras de esfera DN 2"

10
11

11

12 13

1415
1617

1819

21 RAC

22 Central de pressurização
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CORTE 22

14 Flange de adaptação BLOCKPLUS para PVC 90 mm, em FFd, DN80, PN10

15 Flande roscada em FFd DN80x3", PN10

16 Joelho M/F 3", 90º

13 União de redução M/F 2"1/2x2"

A demolir

1 Distribuição PVC DN 75 existente

2 Distribuição PVC DN 90 existente

3 Aspiração Galvanizado 2"1/2 existente

4 Compressão Galvanizado 2" existente

5 Maciços de apoio existente

6 RAC existente

7 Grupos Eletrobomba de eixo vertical existente

8 Torneira 2"1/2 existente


