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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS  
 

 

Cláusula 1 - Designação, objeto e local da prestação de serviços 
 

1 – Designação 

 
O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual de “Manutenção e assistência nas Fontes 

decorativas do concelho de Faro” (doravante “serviços”). 

 

2 – Objeto 

 

A presente aquisição de serviços, consiste na execução dos serviços de manutenção e 

assistência (curativa e preventiva), nas Fontes decorativas instaladas no concelho de Faro. 

 

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as características, especificações técnicas 

e quantidades constantes do presente caderno de encargos. 

 

Caso não se verifique a necessidade de realização de ações de manutenção preventiva, 

haverá lugar à redução do preço respetivo a pagar, em montante correspondente ao do 

preço unitário proposto e adjudicado e, não dará lugar a qualquer tipo de compensação ou 

indemnização. 

 

3 – Local da prestação do serviço 

 

a) Os serviços objeto do contrato a celebrar serão prestados no Concelho de Faro. 

b) Todas as despesas e custos relacionados com o transporte de pessoas e bens para o 

local referido no número anterior, para efeitos da prestação dos serviços objeto do 

contrato a celebrar, são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 2 - Aspetos de execução do contrato 

 
1 - Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 42º do CCP (aspetos submetidos à concorrência), é 

definido parâmetro base para o fator preço, a saber: 
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 Preço máximo = preço base: 72.000,00€ acrescido de IVA. 

 
 

2 - Nos termos do n.º 5 do artigo 42º do CCP (aspetos não submetidos à concorrência), é 

definido parâmetro base para o fator prazo, a saber: 

 

 Prazo máximo: 730 dias 
 

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parâmetros base definidos na 

presente cláusula, sob risco de exclusão, conforme estabelecido nas alíneas a) e b) do 

artigo 70º do CCP.  

 

Cláusula 3 - Disposições por que se rege o contrato 
 

1 - O contrato a celebrar será reduzido a escrito, nos termos do disposto nos artigos 94º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2008 de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto e alterado pela Lei n.º 30/2021 de 21 de maio (doravante “CCP”), sendo 

composto pelo respetivo clausulado e seus anexos. 

 
Caso se venha a verificar que pelo valor da adjudicação, o presente contrato tem 

enquadramento na alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do CCP, este não será reduzido a 

escrito. 

 

2 - A execução do contrato obedece: 

 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 

dele fazem parte integrante; 

 

b) Ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 

29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e 

alterado pela Lei n.º 30/2021 de 21 de maio; 

 

c) À restante legislação e regulamentação aplicável. 

 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se integrados no contrato os 

seguintes elementos:  
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a) Os, suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pelo órgão competente para a decisão de contratar;  

 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

 

c) O presente caderno de encargos;  

 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

 

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

caderno de encargos. 

 

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

 

5 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 3 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos pela entidade adjudicante, de acordo com o disposto no artigo 99º do CCP e 

aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101º do mesmo diploma 

legal. 

 
6 - As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas 

desconformes. 

 
7 - As peças do procedimento prevalecem sobre as indicações constantes da plataforma 

eletrónica de contratação, em caso de divergência. 

 

Cláusula 4 - Prazo e vigência do contrato  
 

1 - A presente aquisição de serviços inicia-se com a celebração do contrato escrito. 

 

2 - O contrato a celebrar extingue-se com a conclusão da prestação da totalidade dos 

serviços objeto do contrato, na data em que se complete o prazo de vigência de 3 anos 

ou quando o preço contratual for atingido, consoante o que ocorrer primeiro. 
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3 - Quando a cessação do contrato tenha lugar antes ser atingido o valor contratual, o facto 

não conferirá ao adjudicatário o direito a qualquer indemnização ou compensação, 

designadamente pela diferença entre os valores recebidos pelos serviços efetivamente 

prestados e o valor do preço contratual. 

 

4 - Salvaguarda-se a possibilidade de a entidade adjudicante poder cessar o contrato, antes 

do seu término, por motivos devidamente justificados. 

 

5 - Para o efeito do número anterior, deve entidade adjudicante, por escrito, dar 

conhecimento da sua intenção ao adjudicatário, com um prazo mínimo de 30 dias de 

antecedência, indicando a data a partir da qual pretende cessar o contrato. 

 

6 - O prazo de vigência do contrato não pode ser superior a dois anos, incluindo quaisquer 

prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem 

o seu objeto, salvo se tal se revelar necessário ou conveniente em função da natureza 

das prestações objeto do contrato ou das condições da sua execução. 

 

7 - O disposto no número anterior não é aplicável a obrigações acessórias que tenham sido 

estabelecidas inequivocamente em favor do contraente público, designadamente 

obrigações de sigilo, de conformidade dos bens adquiridos e de garantia dos mesmos. 

 

Cláusula 5 - Suspensão do contrato 

 

1 - Sempre que se verificar, por motivos de força maior, a impossibilidade de se realizar 

ações de manutenção preventiva, em qualquer equipamento (fonte), afeto ao contrato 

estabelecido, o Município de Faro comunicará por escrito (via mail) ao adjudicatário, ficando 

isento de obrigações de pagamento durante o período de suspensão. E, logo que estejam 

criadas as condições para retomar a realização dessas ações de manutenção suspensas o 

Município de Faro comunicará por escrito (via mail) ao adjudicatário desse facto. 

 

Cláusula 6 - Modificação do contrato 

 
1 - Caso se verifique a necessidade da redução do número de instalações afetas ao contrato 

estabelecidos inicialmente, designadamente, por conveniência do Município de Faro, haverá 

lugar à redução do preço respetivo a pagar, em montante correspondente ao do preço 
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unitário proposto e adjudicado pelo equipamento respetivo, e não dará lugar a qualquer tipo 

de compensação ou indemnização. O adjudicatário deverá refletir tal redução na faturação 

que apresentar. 

 

Cláusula 7 - Plano de prestação de serviços 

 

1 - O adjudicatário obriga-se a concluir a execução dos serviços, em perfeitas condições de 

utilização, no prazo máximo de 2 anos a contar da data da assinatura do contrato a 

celebrar, sem prejuízo da observância do prazo de entrega que conste da proposta 

adjudicada, se inferior.  

2 - Os prazos previstos nos números anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da 

entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatário, devidamente fundamentado, 

carecendo de prévio acordo das partes, prestado por escrito, apenas quando tal se 

revelar necessário ou conveniente em função da natureza das prestações objeto do 

contrato ou das condições da sua execução 

3 - Os prazos estabelecidos nos números anteriores contam-se nos termos dos artigos 471º 

do CCP e do artigo 279º do Código Civil e o seu não cumprimento dará lugar à aplicação 

de penalidades contratuais em conformidade com o estabelecido no presente caderno 

de encargos. 

Cláusula 8 - Representação das partes / gestor de contrato 

 

1 -  Cada uma das partes obriga-se a nomear um representante responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor 

com a parte contrária para todos os fins associados à execução do contrato. 

2 -  A entidade adjudicante designa um gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste e um gestor que substitui aquele nas suas faltas e 

impedimentos. 
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CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

SECÇÃO I – OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

SUBSECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Cláusula 9 - Obrigações principais do adjudicatário  
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de 

encargos, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações 

principais:  

a) Prestar os serviços objeto do contrato a celebrar nos termos, condições, especificações 

técnicas e prazos previstos na lei, no presente caderno de encargos e demais 

documentos contratuais; 

b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de ao 

fornecimento dos bens, assim como conferir todos os esclarecimentos que se 

demonstrem necessários; 

c) Respeitar, no que lhe seja aplicável, as normas europeias e portuguesas, as 

especificações e homologações de organismos oficiais e fabricantes ou entidades 

detentoras de patentes; 

d) Providenciar e afetar à execução do contrato, todos os meios humanos, materiais e 

informáticos necessários e adequados à execução dos trabalhos a realizar no âmbito do 

objeto do presente contrato, incluindo, nomeadamente pessoal dotado das categorias 

profissionais adequadas, licenças e outros documentos legalmente exigidos, bem como 

ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo; 

e) Executar as prestações objeto do contrato a celebrar de acordo com aqueles que sejam, 

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais; 

f) Proceder com a diligência necessária, nomeadamente no que respeita à recolha da 

informação prévia indispensável, à planificação das circunstâncias de modo, tempo e 

lugar, à ordenação dos meios e, em geral, à antecipação das situações relevantes para o 

fornecimento dos bens, de modo a salvaguardar que a mesma é feita nos termos 
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contratados e nos termos legais, sem suspensões ou falhas que pudessem ter sido 

previstas; 

g) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a prestação dos serviços; 

h) Cumprir todas as obrigações para com o pessoal afeto à execução da prestação de 

serviços, designadamente, contratar e manter em vigor um seguro de acidentes de 

trabalho e de responsabilidade civil para todo o seu pessoal interveniente na execução 

do contrato a celebrar, bem como todos os demais seguros legalmente exigíveis para as 

atividades a desenvolver no respetivo âmbito.  

i) Não alterar as condições da prestação de serviços fora dos casos expressamente 

previstos no presente caderno de encargos; 

j) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informação a que venha 

a ter acesso, no âmbito ou em virtude do contrato a celebrar; 

k) Designar quem o represente, perante a Entidade Adjudicante, para efeitos de gestão e 

acompanhamento da execução do contrato a celebrar, e comunicar à Entidade 

Adjudicante, com antecedência, a sua eventual substituição; 

l) Comunicar à Entidade Adjudicante, de imediato e por escrito, qualquer circunstância 

que possa condicionar ou influir na regular execução das prestações objeto do Contrato 

a celebrar e, em particular, qualquer alteração à sua situação jurídica ou comercial, bem 

como dos seus colaboradores afetos à prestação dos Serviços; 

m) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e 

informações que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Entidade Adjudicante; 

n) Em geral, executar as prestações objeto do contrato a celebrar de acordo com as 

melhores práticas e com elevada qualidade, eficiência, adequação e suficiência, 

atendendo ao fim a que se destinam, praticando todos os atos necessários ao bom 

cumprimento das obrigações para si emergentes do contrato a celebrar. 
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Cláusula 10 - Responsabilidade geral do adjudicatário 

 

1 - Com a assinatura do contrato a celebrar, o adjudicatário reconhece e declara 

expressamente ter conhecimento integral do(s) local(is) e equipamentos onde será 

realizada a prestação dos serviços, tendo feito todos os levantamentos, visitas e 

inspeções que considerou necessários à boa execução do contrato, de modo a tomar 

conhecimento de todas as suas condições, dimensões, características e, bem assim, de 

todas as condicionantes que possam afetar a execução dos serviços.  

2 - O adjudicatário é o único e exclusivo responsável pela correta e pontual prestação dos 

serviços objeto do contrato a celebrar. 

3 - O adjudicatário responderá, designadamente, por qualquer falta, incumprimento, 

deficiência, erro ou omissão na prestação de serviços objeto do contrato, 

independentemente de qual a sua origem o momento em que sejam detetados, com 

exceção daqueles a que, exclusiva e comprovadamente, a entidade adjudicante tenha 

dado causa. 

4 - É da única e exclusiva responsabilidade do adjudicatário todas e quaisquer eventuais 

responsabilidades civis, criminais e contraordenacionais decorrentes do incumprimento 

do objeto do Contrato a celebrar, bem como do incumprimento/infrações dos 

dispositivos consignados em toda a legislação aplicável. 

5 - O adjudicatário é o único e exclusivo responsável pelos encargos e responsabilidades 

decorrentes da utilização de quaisquer elementos protegidos por um direito de 

propriedade intelectual ou direitos de autor, sejam estes nacionais ou estrangeiros. 

6 - A faculdade de fiscalização da execução do contrato por parte da entidade adjudicante 

não afasta ou diminui a responsabilidade do adjudicatário na sua execução.  

7 - Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade, 

de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta ou indireta, em quaisquer 

deficiências, erros ou omissões na prestação de serviços que sejam imputáveis ao 

adjudicatário, ou a terceiros por si contratados, seja a titulo de dolo ou de negligência, 

assistir-lhe-á direito de regresso contra este, obrigando-se o adjudicatário a indemnizar 
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a entidade adjudicante por todas as despesas que, em consequência, esta haja de fazer 

e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que título for. 

8 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, 

em caso de incumprimento, pelo adjudicatário, incluindo o seu pessoal e outras pessoas 

intervenientes na execução do contrato por conta do adjudicatário, de quaisquer 

disposições legais ou regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no 

trabalho, nomeadamente quando aquela decorra em instalações da entidade 

adjudicante. 

9 - O adjudicatário responderá igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuízos 

causados no âmbito da execução das prestações objeto do contrato a celebrar, à 

entidade adjudicante ou a terceiros, resultantes de circunstâncias fortuitas ou 

imprevisíveis ou de quaisquer outras, com exceção daquelas a que, exclusiva e 

comprovadamente, a entidade adjudicante tenha dado causa. 

Cláusula 11 - Garantia técnica 
 

1 - O adjudicatário garantirá, sem quaisquer encargos adicionais para a entidade 

adjudicante, a conformidade técnica dos serviços prestados tendo em conta a natureza 

e o fim a que os mesmos se destinam, bem como de todos os elementos que os 

compõem, contra quaisquer vícios, defeitos ou desconformidades com as exigências 

legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos e funcionais 

estabelecidos no presente caderno de encargos e nos demais documentos contratuais. 

2 - A entidade adjudicante deverá comunicar ao adjudicatário, no prazo máximo de um 

mês, quaisquer defeitos, anomalias ou discrepâncias detetados, obrigando-se o 

adjudicatário a retificar, alterar ou suprir todos os defeitos e discrepâncias detetados, no 

prazo fixado pela entidade adjudicante para o efeito, sem que seja devida qualquer 

contrapartida. 

SUBSECÇÃO II - DEVER DE SIGILO 

Cláusula 12 - Objeto e prazo do dever de sigilo 

 
1 - As partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o conteúdo do presente 

procedimento e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execução. 
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2 - O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato, sendo ainda 

responsável por cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

  

3 - O adjudicatário obriga-se, ainda, a assegurar que os seus trabalhadores e outros 

colaboradores ou subcontratados aceitam, na íntegra e sem reservas, observar o dever 

de sigilo emergente do contrato a celebrar, nos exatos termos e condições em que o 

mesmo obrigue o adjudicatário. 

4 - A informação coberta pelo dever de sigilo não poderá ser revelada a terceiros, nem 

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato a celebrar. 

5 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de confidencialidade não podem 

ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento 

que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

6 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que forem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou 

a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

7 - Cessa a obrigação de sigilo quando haja autorização escrita da outra parte, quando a 

informação seja exigida por lei ou por competente autoridade pública e quando se 

destine a entidades que venham a financiar projetos ligados ao presente procedimento, 

comprometendo-se cada uma das partes, neste último caso, a impor regras de 

confidencialidade a essas entidades financiadoras que assegurem, no mínimo, um grau 

de confidencialidade idêntico ao estipulado por contrato. 
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SECÇÃO II OBRIGAÇÕES DO CONTRAENTE PÚBLICO 

 

Cláusula 13 - Preço contratual 

 

1 - Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve 

pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

 
2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, diretos 

e indiretos, relacionados com o contrato a celebrar e com a execução de todas as 

obrigações e prestações emergentes do mesmo, incluindo as referidas na cláusula 7 e 

todas as obrigações secundárias e acessórias, designadamente, os respeitantes a 

armazenamento e transporte de bens, a encargos com pessoal, a instrumentos, a 

materiais de consumo, à montagem e demais serviços acessórios, a custos 

administrativos, a deslocações, despesas de alojamento e alimentação, a seguros, a 

taxas, autorizações e licenças, a emolumentos e registos, a cauções, a coimas e multas 

e a quaisquer outros não expressamente excluídos do preço ou que não sejam 

autonomamente imputados à entidade adjudicante, nos termos do presente caderno de 

encargos, os quais serão da inteira responsabilidade e diretamente suportados pelo 

adjudicatário, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças. 

 
3 - O preço estipulado nos termos da presente cláusula será devido, e como tal faturado 

pelo adjudicatário, na estrita medida dos serviços concretamente efetuados, não sendo 

devidos quaisquer quantias por serviços não solicitados ou não prestados, não tendo o 

adjudicatário direito a qualquer tipo de compensação por esse facto, seja a que título 

for. 

 

Cláusula 14 - Condições de pagamento / revisão de preços 

 
1 - O preço contratual será devido de forma faseada, de acordo com os serviços prestados 

em cada prestação, executados de acordo com a solicitação da entidade adjudicante. 
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2 - Os pagamentos são efetuados no prazo de 60 dias após a receção das respetivas 

faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

Estas deverão conter obrigatoriamente, o n.º do contrato, bem como n.º sequencial de 

compromisso atribuído nos termos da Lei n.º 8/2012 - Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso (LCPA) e indicado aquando da notificação de adjudicação. 

 

3 - Em caso de discordância por parte da entidade adjudicatária, quanto aos valores 

indicados nas faturas, esta deve comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o mesmo, obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 

proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 

4 - A entidade adjudicante, deve aprovar cada fatura apresentada pelo adjudicatário, no 

prazo máximo de 30 dias após a sua receção. 

 

5 - A entidade adjudicante reserva-se o direito de não aprovar as faturas quando estas não 

respeitem o contrato ou este caderno de encargos. 

 

6 - A entidade adjudicante reserva-se o direito de deduzir nos pagamentos a efetuar ao 

adjudicatário, importâncias relativas às penalidades contratuais que eventualmente 

tenham sido aplicadas, bem como todas as demais quantias que sejam legalmente 

exigidas. 

 

7 - Não haverá lugar à revisão do preço contratualizado. 

 

CAPÍTULO III - INCUMPRIMENTO CONTRATUAL E RESOLUÇÃO  

 

Cláusula 15 - Penalidades contratuais 

 

1 - Cada incumprimento, imputável ao adjudicatário, de qualquer das obrigações 

emergentes do contrato a celebrar, confere à entidade adjudicante o direito de exigir 

àquele o pagamento de uma penalidade pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, com o limite máximo diário correspondente a 1% (um 

porcento) do preço contratual, sem prejuízo do direito a ser indemnizada pelo dano 

excedente. 
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2 - Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante terá em 

conta, nomeadamente, a duração e as consequências do incumprimento, a sua eventual 

reiteração e o grau de culpa do adjudicatário. 

3 - Em caso de incumprimento de qualquer dos prazos de fornecimento dos bens objeto do 

contrato a celebrar, bem como o incumprimento de quaisquer outros prazos de 

execução previstos no presente caderno de encargos, será aplicável uma penalidade, 

por cada dia de atraso, de montante correspondente a 1% (um porcento) do preço 

contratual, considerando-se verificado o incumprimento definitivo, por parte do 

adjudicatário, se esse atraso exceder 30 (trinta) dias, caso em que assistirá à entidade 

adjudicante a faculdade de resolver o contrato, sem prejuízo do direito à aplicação da 

penalidade contratual devida e, bem assim, à indemnização pelo dano excedente. 

4 - O valor acumulado das penalidades aplicadas não poderá exceder o montante máximo 

de 20% (vinte porcento) do preço contratual, sem prejuízo da faculdade de resolução do 

contrato por parte da entidade adjudicante, nos termos da cláusula 15 do presente 

caderno de encargos. 

5 - O limite previsto no número anterior poderá ser elevado para 30% (trinta porcento) do 

preço contratual, caso a entidade adjudicante opte por não resolver o contrato, por daí 

poder resultar grave dano para o interesse público. 

6 - Ocorrendo a aplicação de uma penalidade pecuniária, nos termos dos números 

anteriores, a mesma poderá ser compensada, pela entidade adjudicante, por dedução 

aos pagamentos que sejam devidos ao adjudicatário subsequentemente à data da 

verificação do facto que tenha dado origem àquela aplicação, podendo ainda a entidade 

adjudicante, para o mesmo efeito, executar a caução prestada / as retenções efetuadas, 

se tiver havido lugar à mesma. 

Cláusula 16 - Força maior 

 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 

das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias 

que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela 
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não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não 

lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

 

2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

 

3 - Não constituem força maior, designadamente:  

 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

adjudicatário, na parte em que intervenham;  

 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  

 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 

legais;  

 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança;  

 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem;  

 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  
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4 - No caso de o evento de força maior apenas impedir parcialmente o cumprimento das 

obrigações do contrato, mantém-se o dever de cumprimento das demais obrigações que 

não sejam afetadas pelo referido evento. 

 

5 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte, com a máxima antecedência ou assim 

que possível, informando, desde logo, do prazo previsível para o restabelecimento da 

normalidade contratual.  

 

6 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  

 

 
Cláusula 17 - Resolução por parte da entidade adjudicante 

 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei e, bem assim, do 

direito à aplicação de penalidades, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a 

título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, e não sanar o referido incumprimento num 

prazo razoável que lhe seja fixado pela entidade adjudicante para o efeito, salvo quando 

o cumprimento se tenha tornado impossível ou a entidade adjudicante tenha 

objetivamente perdido o interesse na prestação, casos em que poderá resolver o 

contrato de imediato, independentemente de interpelação admonitória. 

2 - A entidade adjudicante poderá resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:  

a) Incumprimento das características, especificações ou requisitos técnicos e prazos 

estabelecidas no presente caderno de encargos;  

b) Pelo atraso ou interrupção reiterada no fornecimento dos Bens por período superior a 10 

dias seguidos, ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso respetivo excederá 

esse prazo;  

c) Prestação de falsas declarações e ou apresentação de falsa documentação;  
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d) Incumprimento, por parte do adjudicatário, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

prestações contratuais;  

e) Oposição reiterada do adjudicatário ao exercício dos poderes de fiscalização da entidade 

adjudicante;  

f) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas em inobservância dos termos 

e limites previstos na lei ou no contrato;  

g) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite 

previsto no n.º 4 da cláusula 13 do presente caderno de encargos;  

h) Incumprimento pelo adjudicatário de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato;  

i) O adjudicatário se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal;  

j) Incumprimento das obrigações relativas ao pagamento de impostos e contribuições para 

a Segurança Social, nos termos das disposições legais aplicáveis 

k) Prestação de falsas declarações 

l) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.  

3 - A resolução do contrato pela entidade adjudicante não prejudica o direito de 

indemnização desta a ser ressarcida pelos prejuízos que lhe advenham da conduta do 

adjudicatário e dessa resolução. 

4 - Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do 

adjudicatário, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo 

do contraente público poder executar as garantias prestadas pelo adjudicatário.  

5 - A resolução do contrato pela entidade adjudicante exerce-se mediante declaração 

enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas.  
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Cláusula 18 - Resolução por parte do adjudicatário  

 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode 

resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há 

mais de 6 (seis) meses ou quando o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por 

cento) do preço contratual, excluindo juros. 

2 - Nos casos previstos no número anterior, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada à entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias após a 

receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse 

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

3 - A resolução do contrato nos termos do número anterior não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste 

ao abrigo do Contrato a celebrar. 

 
CAPÍTULO IV - CAUÇÃO E SEGUROS  

Cláusula 19 - Caução 

 
De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 88º do CCP, não é exigida a prestação de 

caução, para o bom e pontual cumprimento das obrigações contratuais. 

 

Cláusula 20 - Seguros 

1 - O adjudicatário deverá assegurar a cobertura do risco na execução das prestações 

objeto do contrato a celebrar, através da contratação e manutenção em vigor de apólice 

de seguro adequada, nomeadamente de responsabilidade civil por danos sofridos por 

terceiros. 

2 - O adjudicatário deverá, ainda, contratar e manter em vigor um seguro de acidentes de 

trabalho para todo o seu pessoal, bem como todos os demais seguros legalmente 

exigíveis para as atividades a desenvolver no âmbito da execução do contrato a 

celebrar. 
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CAPÍTULO V – RESOLUÇÃO DE LETIGIOS 
 

Cláusula 21 - Foro competente 
 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razão da matéria. 

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Cláusula 20 - Subcontratação e cessão da posição contratual 

 
O adjudicatário não poderá subcontratar qualquer das prestações objeto do contrato a 

celebrar, nem ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos ou obrigações 

emergentes do mesmo, sem a prévia autorização da entidade adjudicante, nos termos do 

disposto nos artigos 316º e seguintes do CCP. 

 

Cláusula 21 - Cessão de posição contratual por motivos de incumprimento 

 

1 - Para efeitos do disposto no artigo 318º-A do CCP, em caso de incumprimento pelo 

adjudicatário das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do 

contrato, a entidade adjudicante pode, em alternativa, determinar a cessão da posição 

contratual do adjudicatário ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência 

do qual foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pela entidade 

adjudicante, pela ordem sequencial da ordenação de propostas ocorrida naquele 

procedimento. 

 

2 - A execução do contrato ocorre nas mesmas condições propostas pelo adjudicatário 

inicial no procedimento pré-contratual, sem prejuízo da faculdade de modificação 

objetiva do contrato que assiste à entidade adjudicante e dentro dos limites legais para 

tal modificação. 

 

3 - A cessão da posição contratual prevista na presente cláusula opera por mero efeito de 

ato da entidade adjudicante, sendo eficaz a partir da data por esta indicada.  

 

4 - Os direitos e obrigações do adjudicatário inicial, desde que constituídos em data anterior 

à da notificação do ato referido no número anterior, transmitem-se automaticamente 
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para o cessionário (novo adjudicatário) na data de produção de efeitos daquele ato, sem 

que este a tal se possa opor.  

 

5 - A caução e as garantias prestadas pelo adjudicatário inicial são objeto de redução na 

proporção do valor das prestações efetivamente executadas e são liberadas seis (6) 

meses após a data da cessão, ou, no caso de existirem obrigações de garantia, após o 

final dos respetivos prazos, mediante comunicação dirigida pela entidade adjudicante 

aos respetivos depositários ou emitentes.  

 

6 - A posição contratual do adjudicatário inicial nos subcontratos por si celebrados 

transmite-se automaticamente para o novo adjudicatário, salvo em caso de recusa por 

parte deste. 

 

Cláusula 22 - Direitos de propriedade individual 

1 - Correm inteiramente por conta do adjudicatário os encargos e responsabilidades 

decorrentes da utilização, no fornecimento de bens objeto do contrato a celebrar, de 

quaisquer elementos protegidos por um direito de propriedade intelectual. 

2 - Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade, 

perante terceiros, com causa na infração de qualquer direito de propriedade intelectual 

no âmbito da execução do contrato a celebrar, o adjudicatário obriga-se a indemnizar a 

entidade adjudicante por todas as despesas que, em consequência, esta haja de fazer e 

por todas e quaisquer quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

 

Cláusula 23 - Comunicações e notificações 
 

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

 
2 - Quaisquer notificações e comunicações a efetuar entre as partes, nos termos do 

contrato ou da Lei aplicável, podem ser efetuadas por entrega pessoal aos 

representantes designados por cada uma das partes, por fax, por carta registada com 

aviso de receção, ou por correio eletrónico com aviso de entrega. 

 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Obras e Equipamentos Municipais – Serviço de Concursos 
 

  

 

 

Largo da Sé  Divisão de Obras e Equipamentos 
Municipais 

Página 22 de 38 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt 

 

 

3 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após se ter verificado esta 

situação. 

 

Cláusula 24 - Contagem dos prazos 
 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos 

e dias feriados nos termos do disposto no artigo 471º do CCP. 

 

Cláusula 25 - Legislação aplicável 
 

O contrato é regulado pelo CCP, e demais legislação aplicável. 
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1. Objecto do Contrato  

 

A presente prestação tem como objecto principal a execução dos serviços de 

manutenção e assistência (curativa e preventiva), durante o período de dois anos, nas 

FONTES DECORATIVAS instaladas no concelho de Faro, descritas em baixo: 

 Novo Cemitério 

 Praça António Sérgio 

 Praça da Pontinha 

 Praça Tânger 

 Ilha de Faro 

 Largo da Bica – Montenegro 

 Largo do Pé da Cruz 

2. Descrição Resumida dos Trabalhos a Realizar 

2.1. Serviços de manutenção e assistência 

 

Estão incluídos nesta proposta todos os trabalhos de manutenção geral corrente até ao nível 

3 das normas AFNOR NFX 60-010.  

 

Todas as reparações extraordinárias não estão incluídas e serão alvo de orçamentação 

atempada. 

2.1.1. Nível de serviço 
 

a) Deverão ser asseguradas revisões e reparações de avarias, de forma a garantir o 

bom funcionamento e conservação da fonte, assim como, a reposição de produtos 

químicos nos tanques e sistema de doseamento automático e o tratamento de águas, 

de modo a que possa ser detectada qualquer tipo de avaria ou fuga de água; 

 

b) Deverão ser efectuadas as visitas periódicas necessárias para o bom 

funcionamento, conservação, limpeza e reposição de produtos químicos para o 

tratamento da água, no mínimo 2 visitas por semana a cada instalação; 

 

c) A empresa deverá assegurar que os trabalhos de reparação sejam efectuados no 

prazo de 2 dias, a partir da data de comunicação da avaria. Este prazo não se aplica 

aos casos em que haja lugar ao fabrico de materiais, ou que a reparação dependa de 

terceiros; 

d) A empresa contratada terá a seu cargo a manutenção das fontes sempre que estas 

estejam em perfeitas condições de funcionamento, caso contrário, deverá ser 

apresentada proposta à parte da reparação, sujeita a análise prévia e à aceitação por 

escrito do mesmo por parte do Município de Faro; 
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e) A manutenção das fontes deverá ser feita por pessoal especializado, de forma a 

garantir o funcionamento seguro, assim como, a manutenção das características 

técnicas iniciais das fontes ao longo do período de vigência do contrato; 

 
f) Encontra-se previsto a comunicação prévia de todas as visitas a realizar, às 

instalações objeto do presente contrato, indicando o dia e a hora previstas para a 

realização das tarefas. Esta comunicação deverá ser efetuada com um mínimo de uma 

semana antes da visita ao gestor do contrato por parte do Município de Faro, através 

dos e-mails disponibilizados para o efeito; 

 
g) Em todas as visitas deverá também ser comunicada, ao gestor do contrato 

delegado pelo adjudicante, a leitura dos consumos de água de cada instalação. No 

mínimo deverão ser enviadas duas leituras semanais, para cada instalação, indicando o 

consumo em metros cúbicos (m3), o número do contador, o local, a data e a hora da 

leitura realizada. 

2.1.2. Actividades de Conservação e Manutenção Geral: 

 

SEMANALMENTE  

Limpeza da fonte, limpeza de filtros, verificação dos consumos eléctricos afinação e inspecção 

a toda a instalação eléctrica, e mecânica.  

Verificação de controlos, e ensaios para detecção de anomalias de funcionamento com as 

respectivas correcções.   

Medição e acerto de PH e teor de cloro.  

  

MENSALMENTE  

Verificação geral e limpeza dos quadros eléctricos com reaperto de contactos.   

Afinações gerais.   

Se necessário, lavagem do tanque e substituição da água da fonte.  

Será elaborado mapa semanal de manutenção das fontes. 
 

Para além do acima descrito, a empresa deverá assegurar as seguintes actividades: 

2.1.2.1. Manutenção electromecânica 

 
a) Vigilância da fonte, verificando o arranque e funcionamento da mesma; 

b) Comprovação do correcto nível de água; 

c) Verificação do estado das sondas de nível; 

d) Limpeza de bicos entupidos; 

e) Verificação e conservação das instalações eléctricas de iluminação e potência a 

partir dos quadros eléctricos; 
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f) Verificação do sistema hidráulico, comprovando a estanquicidade das juntas e 

repartidores de água, ajustando aos parâmetros de desenho da fonte quanto à 

orientação, regulação e repartição dos caudais;  

g) Doseamento de produtos químicos; 

h) Verificação do correcto funcionamento dos grupos electrobomba, controlando: 

 Consumo; 

 Temperatura do motor; 

 Ausência de humidade no motor; 

 Revisão e lubrificação do eixo transmissor e rolamentos com a frequência 

necessária; 

 Alinhamento entre bomba e motor (bombas de superfície). 

i) Verificação e revisão dos projectores, controlando: 

 Estanquicidade dos bucins; 

 Ausência de condensação e água no interior dos projectores; 

 Resistência de isolamento; 

 Reposição de lâmpadas fundidas; 

 Orientação e fixação. 

j) Verificação dos quadros eléctricos, incluindo: 

 Aperto dos contactos e protecção dos mesmos; 

 Ausência de humidades; 

 Comprovação da manobra dos arrancadores e contactores; 

 Teste dos disjuntores magneto – térmicos e diferenciais; 

 Teste dos relés de tensão de defeito e de isolamento; 

 Teste e ajuste da regulação dos relés térmicos; 

 Controlo do aquecimento nos barramentos e no conjunto dos aparelhos 

eléctricos; 

 Controlo do funcionamento e revisão geral do estado das placas de 

accionamento de lâmpadas e das válvulas; 

 Medidas de consumo nominais dos receptores; 

 Ventilador. 

k) Inspecção do transformador geral, verificando:  

 Aquecimento; 

 Medidas de consumo e tensões. 
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l) Limpeza do filtro de areias, com bateria de cinco válvulas, aquando das visitas 

semanais. 

2.1.2.2. Limpeza da fonte 
 

a) Escoamento e limpeza dos tanques da fonte, sempre que o estado de sujidade da 

água o justifique ou sempre que o Município de Faro assim o entenda, verificando e 

informando se na obra civil há fissuras e se estão a verificar-se infiltrações; 

b) Limpeza das grades e filtros de aspiração; 

c) Limpeza dos projectores e vidros respectivos; 

d) Limpeza da tubagem, suportes e acessórios; 

e) Remoção manual dos objectos estranhos às fontes; 

f) Limpeza da casa das máquinas. 

2.1.2.3. Relatório de visitas 
 

Durante cada visita, os técnicos da empresa deverão fornecer ao Município de Faro um 

relatório detalhado dos trabalhos, contemplando: 

 a)  Trabalhos de conservação, reparação e testes de segurança; 

b) Análise das falhas do equipamento com a competente resposta em termos de 

tempo de intervenção e reparações; 

 c)  Resultados. 

2.1.2.4. Prestações complementares 
 

a) Elaborar pareceres técnicos e recomendações sobre as condições de 

funcionamento, segurança, alterações ou modificações das instalações e 

equipamentos, sempre que se julgue oportuno. 

b) Na proposta deverão constar procedimentos a observar, bem como as tarefas a 

executar. 

2.1.3. Comunicações 

É da responsabilidade da firma adjudicatária, possuir telemóveis, de forma a recepcionarem 

as comunicações de avarias, e ou outras que se tornem necessárias ao bom funcionamento 

de um ou vários serviços. 

 

Os números de telemóvel deverão ser comunicados, no primeiro dia de vigor do contrato, ao 

serviço técnico. 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Obras e Equipamentos Municipais – Serviço de Concursos 
 

  

 

 

Largo da Sé  Divisão de Obras e Equipamentos 
Municipais 

Página 28 de 38 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt 

 

 

2.1.4. Exclusões 

 

A manutenção não inclui a reposição de materiais deteriorados ou danificados pelo normal 

funcionamento ou por causas anormais. 

A empresa contratada deverá proceder à rápida reparação, segundo apresentação prévia ao 

Município de Faro, de valorização económica dos materiais e mão-de-obra, para aceitação do 

mesmo. 

2.1.5. Descrição sucinta das fontes 
 

2.1.5.1. Fonte do Novo Cemitério 

 

Capacidade: 750 m3 

Características: 2 espelhos de água comunicados entre si, com 4 bicos do tipo “Cascata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento 

 1   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída (P=1 CV) 

 1   - Bomba Bancada marca ITUR (P=25 CV) 

 40  - Projector do tipo PL1 marca Ghesa de 1x50 W 

 8   -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x100 W 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 750 mm 

 1   -   Bomba doseadora de algicida 

 1   -   Depósito de algicida 

 1   -   Q.E. de comando e potência 

 1   -   Q.E. de iluminação 

 4   -   Bicos do tipo “cascata” 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sensor de nível de água 

 1   - Extractor 380 V – 110 W 
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2.1.5.1.1. Procedimentos de Manutenção 
 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 1.  
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

  

P
la

n
e
a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

    

  

Limpeza Grelha de Aspiração     

Limpeza Envolvente da Fonte     

    

Funcionamento da Ventilação     

Func. da Bomba de 
Condensados     

Funcionamento Eletrobombas     

Funcionamento Bombas 
Doseadoras     

Func. Enchimento Automático     

    

Consumo Água [m³]     

Medição PH     

Medição Cl     

Pressão Filtro Areia [bar]     

Volume de Algicida [Litros]     

Tabela 1 - Planeamento diário de Manutenções 

 

Na tabela 2 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos equipamentos. 
 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela/Fenda Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Tabela 2 – Operações Principais 
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2.1.5.2. Fonte da Praça António Sérgio 

 

 

Capacidade: 250 m3 

Características: 2 espelhos de água comunicados entre si, com 8+1 bicos do tipo “Géiser” 

 

Equipamento 

 

 2   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída (P=1 CV) 

 1   - Bomba Bancada marca ITUR (P=25 CV) 

 16  - Projector do tipo PL1 marca Ghesa de 1x50 W 

 6   -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x100 W 

 16  -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x50 W 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 1200 mm 

 2   - Válvula Motorizada de 6” 

 1   - Auto Transformador 8 KVA 

 1   - Extractor 380 V – 110 W 

 1   - Variador de Velocidade 400 V – 18.5 kW 

2   -   Bomba doseadora 

 2   -   Depósito de produtos químicos 

 1   -   Q.E. de comando e potência 

 1   -   Q.E. de iluminação 

 9   -   Bicos do tipo “Géiser” 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sensor de nível de água 
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2.1.5.2.1. Procedimentos de Manutenção 

 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 3.  
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

        

Limpeza Grelha de Aspiração         

Limpeza Envolvente da Fonte         

    

Funcionamento da Ventilação         

Func. da Bomba de Condensados         

Funcionamento Eletrobombas         

Funcionamento Bombas Doseadoras         

Func. Enchimento Automático         

    

Consumo Água [m³]         

Medição PH         

Medição Cl         

Pressão Filtro Areia [bar]         

Volume de Minurador PH [Litros]         

Tabela 3 - Planeamento diário de Manutenções 

 

Na tabela 4 indicam-se as principais operações e periodicidades, 
 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Minurador pH Repor Minurador - - 

Dosagem de Cloro Repor Cloro - - 

Dosagem de Floculante Repor Floculante - - 

Tabela 4 – Operações Principais 
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2.1.5.3. Fonte da Praça da Pontinha 

 

 

Capacidade: 8 m3 

Características: 16 “tanques” de água comunicados entre si, cada um com um módulo 

cibernético constituído por 1 bico do tipo “Espuma”, 1 eletrobomba e 2 projetores em aço 

inox de 50 W. 

 

Equipamento 

 

 16   - Grupos Eletrobomba Grundfos KP 250 

 16   - Bicos de Água “Oase” Espuma Ø 35 mm 

 1   - Quadro Elétrico 

 32   -  Projector do tipo PL1 marca Ghesa 50 W “PL1-1RH50-B” 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 750 mm “Fiberpool” 

 1   - Esterilizador de Ultra-violetas “Oase Bitron 72” 

 1   -   Bomba Doseadora de algicida 

 1   - Transformador 
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2.1.5.3.1. Procedimentos de Manutenção 

 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 5.  
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

    

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

  

  

Limpeza Envolvente da Fonte   

    

Funcionamento Eletrobombas   

Funcionamento Bombas 
Doseadoras   

Func. Enchimento Automático   

    

Consumo Água [m³]   

Pressão Filtro Areia [bar]   

Volume de Algicida PH [Litros]   

Tabela 5 - Planeamento diário de Manutenções 

 

 

Na tabela 6 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos equipamentos. 
 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Esterilizador de Ultra-Violetas Limpeza do esterilizador de água - Semanal 

Tabela 6 – Operações Principais 
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2.1.5.4. Fonte da Praça Tânger 

 

 

Capacidade: 20 m3 

Características: Um espelho de água, comunicado com duas “torres” de efeito cascata. 

 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1  - Eletrobomba Grundfos KP 150 para condensados 

 1   - Quadro Elétrico 

 1   - Ventilador 

 2   - Bicos tipo “Cascata” 

 

2.1.5.4.1. Procedimentos de Manutenção 

 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 7  

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

    

  

  

Limpeza Grelha de Aspiração       

Limpeza Envolvente da Fonte       

      

Funcionamento da Ventilação       

Func. da Bomba de 
Condensados       

Funcionamento Eletrobombas       

Nível Enchimento Fonte       

      

Consumo Água [m³]       

Medição PH       

Medição Cl       

Tabela 7 - Planeamento diário de Manutenções 
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Na tabela 8 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos equipamentos. 
 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 8 – Operações Principais 

2.1.5.5. Fonte da Ilha de Faro 

 

Capacidade: 2,5 m3 

Características: Um espelho de água, com três bicos efeito espuma. 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1   - Quadro Elétrico 

 3   - Bicos tipo “Espuma” 

2.1.5.5.1. Procedimentos de Manutenção 

 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 9 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

      

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

  

Limpeza Grelha de Aspiração 

Limpeza Envolvente da Fonte 

  

Func. da Bomba de 
Condensados 

Funcionamento Eletrobombas 

Nível Enchimento Fontes 

  

Consumo Água [m³] 

Tabela 9 - Planeamento diário de Manutenções 
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Na tabela 10 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos equipamentos. 
 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 10 – Operações Principais 

2.1.5.6. Chafariz do Largo da Bica no Montenegro 
 

Capacidade: 2 m3 

Características: Chafariz com repuxo central. 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1   - Quadro Elétrico 

 1   - Repuxo 

 1   - Eletrobomba de condensados 

2.1.5.6.1. Procedimentos de Manutenção 
 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 11 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

      

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
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Limpeza Grelha de Aspiração 

Limpeza Envolvente da Fonte 

  

Func. da Bomba de 
Condensados 

Funcionamento Eletrobombas 

Nível Enchimento Fontes 

  

Consumo Água [m³] 

Tabela 11 - Planeamento diário de Manutenções 
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Na tabela 12 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos equipamentos. 
 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 12 – Operações Principais 

 

2.1.5.7. Fonte do Largo Pé da Cruz 

 

 

Capacidade: 10 m3 

Características: Espelho de água e ornamentos, com um bico rotativo central, dois bicos 

efeito espuma e 60 jatos parabólicos no rebordo. 

 

Equipamento 

 

 1   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída 

 3   - Bombas Bancada 

 8  - Projectores (RGB) 

 30   -  Projectores equipados com lâmpadas cor branca 

 1   - Anemómetro 

 1   -   Q.E. de comando, potência e iluminação 

 1   -   Bico de jato rotativo 

 3   -   Bicos de jatos efeito espuma 

 60 -   Bicos de jactos parabólicos de água livre c/ 8 mm de diâmetro 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sondas para controlo de falta de água 
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2.1.5.7.1. Procedimentos de Manutenção 

 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 3.  
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

        

Limpeza Grelha de Aspiração         

Limpeza Envolvente da Fonte         

    

Funcionamento da Ventilação         

Func. da Bomba de Condensados         

Funcionamento Eletrobombas         

Funcionamento Bombas Doseadoras         

Func. Enchimento Automático         

    

Consumo Água [m³]         

Medição PH         

Medição Cl         

Pressão Filtro Areia [bar]         

Volume de Minurador PH [Litros]         

Tabela 13 - Planeamento diário de Manutenções 

 

Na tabela 4 indicam-se as principais operações e periodicidades, 
 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Minurador pH Repor Minurador - - 

Dosagem de Cloro Repor Cloro - - 

Dosagem de Floculante Repor Floculante - - 

Tabela 14 – Operações Principais 
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1. Objecto do Contrato  

 

A presente prestação tem como objecto principal a execução dos serviços de 

manutenção e assistência (curativa e preventiva), durante o período de dois 

anos, nas FONTES DECORATIVAS instaladas no concelho de Faro, descritas em 

baixo: 

 Novo Cemitério 

 Praça António Sérgio 

 Praça da Pontinha 

 Praça Tânger 

 Ilha de Faro 

 Largo da Bica – Montenegro 

 Largo do Pé da Cruz 

 

2. Descrição Resumida dos Trabalhos a Realizar 

 

2.1. Serviços de manutenção e assistência 

 

Estão incluídos nesta proposta todos os trabalhos de manutenção geral corrente até 

ao nível 3 das normas AFNOR NFX 60-010.  

 

Todas as reparações extraordinárias não estão incluídas e serão alvo de 

orçamentação atempada. 

 

2.1.1. Nível de serviço 

 

a) Deverão ser asseguradas revisões e reparações de avarias, de forma a 

garantir o bom funcionamento e conservação da fonte, assim como, a 

reposição de produtos químicos nos tanques e sistema de doseamento 

automático e o tratamento de águas, de modo a que possa ser detectada 

qualquer tipo de avaria ou fuga de água; 

 
b) Deverão ser efectuadas as visitas periódicas necessárias para o bom 

funcionamento, conservação, limpeza e reposição de produtos químicos para o 

tratamento da água, no mínimo 2 visitas por semana a cada instalação; 

 
c) A empresa deverá assegurar que os trabalhos de reparação sejam 

efectuados no prazo de 2 dias, a partir da data de comunicação da avaria. Este 

prazo não se aplica aos casos em que haja lugar ao fabrico de materiais, ou 

que a reparação dependa de terceiros; 
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d) A empresa contratada terá a seu cargo a manutenção das fontes sempre 

que estas estejam em perfeitas condições de funcionamento, caso contrário, 

deverá ser apresentada proposta à parte da reparação, sujeita a análise prévia 

e à aceitação por escrito do mesmo por parte do Município de Faro; 

 

e) A manutenção das fontes deverá ser feita por pessoal especializado, de 

forma a garantir o funcionamento seguro, assim como, a manutenção das 

características técnicas iniciais das fontes ao longo do período de vigência do 

contrato; 

 

f) Encontra-se previsto a comunicação prévia de todas as visitas a realizar, 

às instalações objeto do presente contrato, indicando o dia e a hora previstas 

para a realização das tarefas. Esta comunicação deverá ser efetuada com um 

mínimo de uma semana antes da visita ao gestor do contrato por parte do 

Município de Faro, através dos e-mails disponibilizados para o efeito; 

 

g) Em todas as visitas deverá também ser comunicada, ao gestor do contrato 

delegado pelo adjudicante, a leitura dos consumos de água de cada instalação. 

No mínimo deverão ser enviadas duas leituras semanais, para cada instalação, 

indicando o consumo em metros cúbicos (m3), o número do contador, o local, 

a data e a hora da leitura realizada. 

2.1.2. Actividades de Conservação e Manutenção Geral: 

 

SEMANALMENTE  

Limpeza da fonte, limpeza de filtros, verificação dos consumos eléctricos afinação e 

inspecção a toda a instalação eléctrica, e mecânica.  

Verificação de controlos, e ensaios para detecção de anomalias de funcionamento 

com as respectivas correcções.   

Medição e acerto de PH e teor de cloro.  

  

MENSALMENTE  

Verificação geral e limpeza dos quadros eléctricos com reaperto de contactos.   

Afinações gerais.   
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Se necessário, lavagem do tanque e substituição da água da fonte.  

Será elaborado mapa semanal de manutenção das fontes. 

 

Para além do acima descrito, a empresa deverá assegurar as seguintes actividades: 

2.1.2.1. Manutenção electromecânica 

 

a) Vigilância da fonte, verificando o arranque e funcionamento da mesma; 

b) Comprovação do correcto nível de água; 

c) Verificação do estado das sondas de nível; 

d) Limpeza de bicos entupidos; 

e) Verificação e conservação das instalações eléctricas de iluminação e 

potência a partir dos quadros eléctricos; 

f) Verificação do sistema hidráulico, comprovando a estanquicidade das 

juntas e repartidores de água, ajustando aos parâmetros de desenho da fonte 

quanto à orientação, regulação e repartição dos caudais;  

g) Doseamento de produtos químicos; 

h) Verificação do correcto funcionamento dos grupos electrobomba, 

controlando: 

 Consumo; 

 Temperatura do motor; 

 Ausência de humidade no motor; 

 Revisão e lubrificação do eixo transmissor e rolamentos com a 

frequência necessária; 

 Alinhamento entre bomba e motor (bombas de superfície). 

i) Verificação e revisão dos projectores, controlando: 

 Estanquicidade dos bucins; 

 Ausência de condensação e água no interior dos projectores; 

 Resistência de isolamento; 

 Reposição de lâmpadas fundidas; 

 Orientação e fixação. 

j) Verificação dos quadros eléctricos, incluindo: 

 Aperto dos contactos e protecção dos mesmos; 

 Ausência de humidades; 

 Comprovação da manobra dos arrancadores e contactores; 

 Teste dos disjuntores magneto – térmicos e diferenciais; 
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 Teste dos relés de tensão de defeito e de isolamento; 

 Teste e ajuste da regulação dos relés térmicos; 

 Controlo do aquecimento nos barramentos e no conjunto dos 

aparelhos eléctricos; 

 Controlo do funcionamento e revisão geral do estado das placas de 

accionamento de lâmpadas e das válvulas; 

 Medidas de consumo nominais dos receptores; 

 Ventilador. 

k) Inspecção do transformador geral, verificando:  

 Aquecimento; 

 Medidas de consumo e tensões. 

l) Limpeza do filtro de areias, com bateria de cinco válvulas, aquando das 

visitas semanais. 

2.1.2.2. Limpeza da fonte 

 
a) Escoamento e limpeza dos tanques da fonte, sempre que o estado de 

sujidade da água o justifique ou sempre que o Município de Faro assim o 

entenda, verificando e informando se na obra civil há fissuras e se estão a 

verificar-se infiltrações; 

b) Limpeza das grades e filtros de aspiração; 

c) Limpeza dos projectores e vidros respectivos; 

d) Limpeza da tubagem, suportes e acessórios; 

e) Remoção manual dos objectos estranhos às fontes; 

f) Limpeza da casa das máquinas. 

2.1.2.3. Relatório de visitas 

 

Durante cada visita, os técnicos da empresa deverão fornecer ao Município de Faro 

um relatório detalhado dos trabalhos, contemplando: 

 a)  Trabalhos de conservação, reparação e testes de segurança; 

b) Análise das falhas do equipamento com a competente resposta em termos 

de tempo de intervenção e reparações; 

 c)  Resultados. 
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2.1.2.4. Prestações complementares 

 
a) Elaborar pareceres técnicos e recomendações sobre as condições de 

funcionamento, segurança, alterações ou modificações das instalações e 

equipamentos, sempre que se julgue oportuno. 

b) Na proposta deverão constar procedimentos a observar, bem como as 

tarefas a executar. 

2.1.3. Comunicações 

 

É da responsabilidade da firma adjudicatária, possuir telemóveis, de forma a 

recepcionarem as comunicações de avarias, e ou outras que se tornem necessárias 

ao bom funcionamento de um ou vários serviços. 

 

Os números de telemóvel deverão ser comunicados, no primeiro dia de vigor do 

contrato, ao serviço técnico. 

2.1.4. Exclusões 

 

A manutenção não inclui a reposição de materiais deteriorados ou danificados pelo 

normal funcionamento ou por causas anormais. 

A empresa contratada deverá proceder à rápida reparação, segundo apresentação 

prévia ao Município de Faro, de valorização económica dos materiais e mão-de-obra, 

para aceitação do mesmo. 
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2.1.5. Descrição sucinta das fontes 
 

2.1.5.1. Fonte do Novo Cemitério 

 

Capacidade: 750 m3 

Características: 2 espelhos de água comunicados entre si, com 4 bicos do tipo 

“Cascata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento 

 

 1   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída (P=1 CV) 

 1   - Bomba Bancada marca ITUR (P=25 CV) 

 40  - Projector do tipo PL1 marca Ghesa de 1x50 W 

 8   -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x100 W 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 750 mm 

 1   -   Bomba doseadora de algicida 

 1   -   Depósito de algicida 

 1   -   Q.E. de comando e potência 

 1   -   Q.E. de iluminação 

 4   -   Bicos do tipo “cascata” 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sensor de nível de água 

 1   - Extractor 380 V – 110 W 
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2.1.5.1.1. Procedimentos de Manutenção 
 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 1.  
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

  

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

    

  

Limpeza Grelha de Aspiração     

Limpeza Envolvente da Fonte     

    

Funcionamento da Ventilação     

Func. da Bomba de 
Condensados     

Funcionamento Eletrobombas     

Funcionamento Bombas 
Doseadoras     

Func. Enchimento Automático     

    

Consumo Água [m³]     

Medição PH     

Medição Cl     

Pressão Filtro Areia [bar]     

Volume de Algicida [Litros]     

Tabela 1 - Planeamento diário de Manutenções 

 
Na tabela 2 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos 

equipamentos. 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela/Fenda Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Tabela 2 – Operações Principais 
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2.1.5.2. Fonte da Praça António Sérgio 

 

 

Capacidade: 250 m3 

Características: 2 espelhos de água comunicados entre si, com 8+1 bicos do tipo 

“Géiser” 

 

Equipamento 

 

 2   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída (P=1 CV) 

 1   - Bomba Bancada marca ITUR (P=25 CV) 

 16  - Projector do tipo PL1 marca Ghesa de 1x50 W 

 6   -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x100 W 

 16  -  Projector do tipo PL4 marca Ghesa de 3x50 W 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 1200 mm 

 2   - Válvula Motorizada de 6” 

 1   - Auto Transformador 8 KVA 

 1   - Extractor 380 V – 110 W 

 1   - Variador de Velocidade 400 V – 18.5 kW 

2   -   Bomba doseadora 

 2   -   Depósito de produtos químicos 

 1   -   Q.E. de comando e potência 

 1   -   Q.E. de iluminação 

 9   -   Bicos do tipo “Géiser” 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sensor de nível de água 
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2.1.5.2.1. Procedimentos de Manutenção 

 
Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 3.  

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

        

Limpeza Grelha de Aspiração         

Limpeza Envolvente da Fonte         

    

Funcionamento da Ventilação         

Func. da Bomba de Condensados         

Funcionamento Eletrobombas         

Funcionamento Bombas Doseadoras         

Func. Enchimento Automático         

    

Consumo Água [m³]         

Medição PH         

Medição Cl         

Pressão Filtro Areia [bar]         

Volume de Minurador PH [Litros]         

Tabela 3 - Planeamento diário de Manutenções 

 

Na tabela 4 indicam-se as principais operações e periodicidades, 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Minurador pH Repor Minurador - - 

Dosagem de Cloro Repor Cloro - - 

Dosagem de Floculante Repor Floculante - - 

Tabela 4 – Operações Principais 
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2.1.5.3. Fonte da Praça da Pontinha 

 

 

Capacidade: 8 m3 

Características: 16 “tanques” de água comunicados entre si, cada um com um 

módulo cibernético constituído por 1 bico do tipo “Espuma”, 1 eletrobomba e 2 

projetores em aço inox de 50 W. 

 

Equipamento 

 

 16   - Grupos Eletrobomba Grundfos KP 250 

 16   - Bicos de Água “Oase” Espuma Ø 35 mm 

 1   - Quadro Elétrico 

 32   -  Projector do tipo PL1 marca Ghesa 50 W “PL1-1RH50-B” 

 1   - Bomba Filtragem c/ pré filtro (P=4 CV) 

 1   - Filtro Bobinado de 750 mm “Fiberpool” 

 1   - Esterilizador de Ultra-violetas “Oase Bitron 72” 

 1   -   Bomba Doseadora de algicida 

 1   - Transformador 
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2.1.5.3.1. Procedimentos de Manutenção 

 
Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 5.  

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

    

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
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Limpeza Envolvente da Fonte   

    

Funcionamento Eletrobombas   

Funcionamento Bombas 
Doseadoras   

Func. Enchimento Automático   

    

Consumo Água [m³]   

Pressão Filtro Areia [bar]   

Volume de Algicida PH [Litros]   

Tabela 5 - Planeamento diário de Manutenções 

 

 
Na tabela 6 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos 

equipamentos. 

 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Esterilizador de Ultra-Violetas Limpeza do esterilizador de água - Semanal 

Tabela 6 – Operações Principais 
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2.1.5.4. Fonte da Praça Tânger 

 

 

Capacidade: 20 m3 

Características: Um espelho de água, comunicado com duas “torres” de efeito 

cascata. 

 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1  - Eletrobomba Grundfos KP 150 para condensados 

 1   - Quadro Elétrico 

 1   - Ventilador 

 2   - Bicos tipo “Cascata” 

 

2.1.5.4.1. Procedimentos de Manutenção 

 
Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 7  

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

    

  

  

Limpeza Grelha de Aspiração       

Limpeza Envolvente da Fonte       

      

Funcionamento da Ventilação       

Func. da Bomba de 
Condensados       

Funcionamento Eletrobombas       

Nível Enchimento Fonte       

      

Consumo Água [m³]       

Medição PH       

Medição Cl       

Tabela 7 - Planeamento diário de Manutenções 
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Na tabela 8 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos 

equipamentos. 
 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 8 – Operações Principais 

2.1.5.5. Fonte da Ilha de Faro 

 

Capacidade: 2,5 m3 

Características: Um espelho de água, com três bicos efeito espuma. 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1   - Quadro Elétrico 

 3   - Bicos tipo “Espuma” 

2.1.5.5.1. Procedimentos de Manutenção 

 
Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 9 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

      

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
l 

  

Limpeza Grelha de Aspiração 

Limpeza Envolvente da Fonte 

  

Func. da Bomba de 
Condensados 

Funcionamento Eletrobombas 

Nível Enchimento Fontes 

  

Consumo Água [m³] 

Tabela 9 - Planeamento diário de Manutenções 
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Na tabela 10 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos 

equipamentos. 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 10 – Operações Principais 

2.1.5.6. Chafariz do Largo da Bica no Montenegro 
 

Capacidade: 2 m3 

Características: Chafariz com repuxo central. 

Equipamento 

 

 1  - Eletrobomba 3 CV 

 1   - Quadro Elétrico 

 1   - Repuxo 

 1   - Eletrobomba de condensados 

2.1.5.6.1. Procedimentos de Manutenção 
 

Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 11 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

      

P
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n
e

a
m

e
n

to
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m
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n

a
l 

  

Limpeza Grelha de Aspiração 

Limpeza Envolvente da Fonte 

  

Func. da Bomba de 
Condensados 

Funcionamento Eletrobombas 

Nível Enchimento Fontes 

  

Consumo Água [m³] 

Tabela 11 - Planeamento diário de Manutenções 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

 

 

Largo da Sé  Divisão de Projetos, Obras e 
Equipamentos Municipais 

Página 16 de 17 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal dom.dpoem@cm-faro.pt 

 

 

Na tabela 12 indicam-se as principais operações e periodicidades, a realizar aos diversos 

equipamentos. 

 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Nível Enchimento Verificação do nível de água no tanque - Semanal 

Dosagem de Cloro e pH Verificar e acertar pH. Repor Cloro - - 

Dosagem de Algicida Repor Algicida - - 

Tabela 12 – Operações Principais 

 

2.1.5.7. Fonte do Largo Pé da Cruz 

 

 

Capacidade: 10 m3 

Características: Espelho de água e ornamentos, com um bico rotativo central, dois 

bicos efeito espuma e 60 jatos parabólicos no rebordo. 

 

Equipamento 

 

 1   - Bomba Esgoto c/ bóia incluída 

 3   - Bombas Bancada 

 8  - Projectores (RGB) 

 30   -  Projectores equipados com lâmpadas cor branca 

 1   - Anemómetro 

 1   -   Q.E. de comando, potência e iluminação 

 1   -   Bico de jato rotativo 

 3   -   Bicos de jatos efeito espuma 

 60 -   Bicos de jactos parabólicos de água livre c/ 8 mm de diâmetro 

 1   -   Elétroválvula p/ enchimento automático 

 1   -   Sondas para controlo de falta de água 
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2.1.5.7.1. Procedimentos de Manutenção 

 
Efetuar as operações de manutenção diárias, conforme indicado na tabela 3.  

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Limpeza dos Tanques 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 S

e
m

a
n

a
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Limpeza Grelha de Aspiração         

Limpeza Envolvente da Fonte         

    

Funcionamento da Ventilação         

Func. da Bomba de Condensados         

Funcionamento Eletrobombas         

Funcionamento Bombas Doseadoras         

Func. Enchimento Automático         

    

Consumo Água [m³]         

Medição PH         

Medição Cl         

Pressão Filtro Areia [bar]         

Volume de Minurador PH [Litros]         

Tabela 13 - Planeamento diário de Manutenções 

 

Na tabela 4 indicam-se as principais operações e periodicidades, 

 

 Acção Equipamento a Utilizar Periodicidade 

Quadros Eléctricos 

Verificar os consumos Pinça amperimétrica Mensal 

 

Apertar os contactos 

 

Chave Estrela Trimestral 

Equipamento de Filtragem 

BackWatch / Enxaguamento - Semanal 

 

Limpeza Pré-Filtro 

 

- Semanal 

Enchimento Automático Limpeza dos sensores de nível - Mensal 

Dosagem de Minurador pH Repor Minurador - - 

Dosagem de Cloro Repor Cloro - - 

Dosagem de Floculante Repor Floculante - - 

Tabela 14 – Operações Principais 
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