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ANEXO A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Quantidade Descrição 
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Modelo: MODULO 10/6A KVA-ADAPT2 III 

Sistema de alimentação ininterrupta (UPS), modelo SLC-2+1/4C-ADAPT2 40 F7K  20Kw 

+ 10 Kw de potência, com 59`,  entrada e saída trifásica de tecnologia on-line, dupla 

conversão, sem transformador, composta de retificador com Corretor de fator de 

potência (PFC), carregador de bateria e ondulação. 

Com conexão e desconexão a quente (hotswap)  
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