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ET.ADRA.004 IE Telemetria caudalimetro
ET.ADRA.128 IE Quadros Elétricos
ET.ADRA.129 |IE Instalagéo Elétrica de lluminagéo e Tomadas
ET.ADRA.130 IE Instalagdo de Cabos Elétricos no Exterior
ET.ADRA.131 IE lluminagéo Exterior
ET.ADRA.132 IE Rede de Ligagéo a Terra
ET.ADRA.133 IE Descarregadores de Sobretensdes
ET.ADRA.134 |IE Grupo Gerador de Emergéncia
ET.ADRA.135 IE Variador de Frequéncia
ET.ADRA.138 IE Compensacédo do Fator de Poténcia
ET.ADRA.139 IE Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado
ET.ADRA.140 IE Software
ET.ADRA.141 |IE Sistemas Normalizados
ET.ADRA.142 |IE Requisitos Especiais
ET.ADRA.143 |IE Exigéncias Elétricas
ET.ADRA.144 |E Instrumentagao de Medida e Captagao de Sinais Discretos
ET.ADRA.145 |E Incéndio e Intrusao
ET.ADRA.147 IE Sinais I/0 — Entrada e Saida
ET.ADRA.148 |IE Encapsulamento
ET.ADRA.150 IE Comando e Interfaces
ET.ADRA.153 IE Indicadores
ET.ADRA.155 |IE Monitorizagéo de Pressao
ET.ADRA.156 IE Medidor Niveis
ET.ADRA.157 IE Cablagem e Ligagbes de Terra
ET.ADRA.160 IE Testes e Inspegdes (Equipamento e Sistema de Controle — ICA)
ET.ADRA.161 |IE Formacgao
ET.ADRA.162 |IE Autématos Programaveis - PLCs
ET.ADRA.164 |IE Medidores de Caudal Eletromagnéticos
ET.ADRA.168 IE Especificagcdo Técnica de Comunicagao
ET.ADRA.169 IE Analisador de Energia
ET.ADRA.171 IE UPS (Uninterruptible power supply) 230VAC
ET.ADRA.174 IE HMI
ET.ADRA.175 IE Unidade Alimentagao Ininterrupta (UPS)
ET.ADRA.271 IE Eficiéncia Energética
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